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1.1 Komunikačńı protokol Wireless M-BUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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1.3 Vněǰśı synchronizace a alarmové funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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3.1 Konfigurace modulu WB169-SI4 pomoćı konfiguračńıho kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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3.2.3 Použit́ı programu

”
WACO OptoConf” pro konfiguraci modul̊u . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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4.2 Stav modul̊u při dodáńı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.3 Skladováńı modul̊u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
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5.1 Možné př́ıčiny poruch systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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29 Typy senzorových výstup̊u vhodných pro připojeńı k modulu WB169-SI4 . . . . . . . . . . . . . . . 43
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1 Úvod

Tento dokument popisuje možnosti nastaveńı (konfigurace) radiového modulu WB169-SI4, který slouž́ı pro sńımáńı
stavu měřič̊u spotřeby s pulzńım výstupem (vodoměr̊u, elektroměr̊u, plynoměr̊u...), nebo dvoustavových senzor̊u
(zabezpečovaćıch kontakt̊u, alarmových hlásič̊u, elektronických plomb...) a k radiovému přenosu informaćı o stavu
připojených zař́ızeńı prostřednictv́ım radiových zpráv standardńıho komunikačńıho protokolu Wireless M-BUS.
Modul WB169-SI4 pracuje bud’to v jednosměrném komunikačńım módu N1, nebo v obousměrném komunkačńım
módu N2. V obou komunikačńıch módech vyśılá modul v pravidelných intervalech informačńı zprávy typu

”
User

Data” a nadřazené zař́ızeńı
”
Master” tyto zprávy přij́ımá. V obousměrném (

”
bidirectional”) komunikačńım módu

N2 je možné využ́ıt i zpětný kanál od zař́ızeńı
”
Master”, přes který může modul WB169-SI4 přij́ımat zprávy typu

”
Request” s požadavky na změnu jeho nastaveńı. V alarmovém módu odeśılá modul zprávy typu

”
User Data”

mimo nastavený interval, a to na základě změny stavu připojeného senzoru.

1.1 Komunikačńı protokol Wireless M-BUS

Wireless M-BUS je komunikačńı protokol popsaný mezinárodńımi standardy EN 13757-4 (fyzická a linková vrstva)
a EN 13757-3 (aplikačńı vrstva), který je určený předevš́ım pro radiový přenos dálkových odečt̊u hodnot z měřič̊u
spotřeby a čidel. Protokol Wireless M-BUS (dále jen

”
WMBUS”) vycháźı z definice standardu M-BUS (přeb́ırá ze

standardu M-BUS aplikačńı vrstvu – tj. popis kódováńı dat), je však uzp̊usoben pro přenos dat prostřednictv́ım
radiového signálu.

Komunikace protokolem WMBUS prob́ıhá zp̊usobem Master-Slave, kde
”
Master” je zař́ızeńı, které data sb́ırá,

”
Slave“ je zař́ızeńı, které data poskytuje (integrovaný nebo exterńı radiový modul, který přenáš́ı data z měřiče/čidla).

Komunikačńı protokol WMBUS definuje několik mód̊u komunikace (jednosměrných i obousměrných). V jed-
nosměrném komunikačńım módu zař́ızeńı

”
Slave” pouze vyśılá v pravidelných intervalech informačńı zprávy typu

”
User Data” a zař́ızeńı

”
Master” tyto zprávy přij́ımá. V obousměrném (

”
bidirectional”) komunikačńım módu je

nav́ıc možné využ́ıt i zpětný kanál od zař́ızeńı
”
Master” k zař́ızeńı

”
Slave”, kterým lze zaslat zař́ızeńı typu

”
Slave”

zprávy typu
”
Request”, které mohou kupř́ıkladu obsahovat požadavek na změnu konfigurace zař́ızeńı

”
Slave”.

Komunikačńı protokol WMBUS částečně podporuje opakováńı zpráv (
”
repearting”). Neńı-li možný př́ıjem od

některého zař́ızeńı typu
”
Slave” z d̊uvodu nedostatečné úrovně radiového signálu, radiové zprávy může jednou

znovu vyslat (
”
opakovat”) vyčleněný prvek radiové śıtě (opakovač, nebo jiný radiový modul typu ”Slave” s touto

funkčnost́ı). Takto zopakovaná zpráva se označ́ı tak, aby se již podruhé neopakovala a nedošlo k nekontrolovanému
opakováńı zpráv v śıti.

1.2 Použit́ı modulu

Modul WB169-SI4 lze použ́ıt k dálkovému odeč́ıtáńı až čtyřech měřič̊u spotřeby s pulzńım výstupem, nebo k přenosu
alarmových informaćı od až čtyř dvoustavových senzor̊u. Možná je i kombinace obou zp̊usobu použit́ı.

Při použit́ı pro dálkové odeč́ıtáńı měřič̊u spotřeby (vodoměr̊u, plynoměr̊u, elektroměr̊u, kalorimetr̊u) lze k
modulu připojit až čtyři měřiče spotřeby se standardńım pulzńım výstupem (”SI”), které mohou být r̊uzného typu,
s r̊uznými jednotkami a převodńımi konstantami. Modul kontinuálně nač́ıtá pulzy generované měřiči spotřeby
do vnitřńıch č́ıtač̊u, na základě přednastavených násob́ıćıch/děĺıćıch konstant je převád́ı na požadované výstupńı
jednotky spotřeby (m3, kWh, MJ...) a vyśılá aktuálńı údaje o náměru měřiče spotřeby ve formě radiových zpráv
typu

”
User Data” protokolu Wireless M-BUS (dále

”
informačńı zpráva”).

Při použit́ı pro dálkové monitorováńı stavu senzor̊u (dvěřńıch kontakt̊u, záplavových čidel, požárńıch čidel,
elektronických plomb...) lze k modulu připojit až čtyři dvoustavová čidla (senzory) s kontaktńım výstupem, které
mohou být r̊uzného typu a s r̊uznou logikou signalizace. Modul detekuje změny stavu výstupńıho kontaktu čidla,
ukládá záznamy o změnách do vnitřńıho č́ıtače, a pokud je daný vstup nastaven v alarmovém módu okamžitě
odeśılá alarmové zprávy se stavem daného čidla dle zadané logiky. Stavy č́ıtač̊u (tj. počty změn stavu jednotlivých
čidel) i aktuálńı stavy čidel (”0” nebo ”1”) modul odeśılá jako součást pravidelných informačńıch zpráv typu

”
User

Data” (spolu se stavy měřič̊u, jsou-li k modulu připojeny i měřiče spotřeb). Je-li vstup daného čidla nastaven v
tzv. alarmovém módu, modul odeśılá alarmovou zprávu typu

”
User Data” okamžitě, mimo pravidelný interval.

Obsahem této zprávy je pouze identifikace modulu a informace o stavu daného senzoru (čidla).

Každá informačńı zpráva obsahuje tyto typy údaj̊u:

• identifikačńı údaj modulu

• hodnoty všech čtyř č́ıtač̊u v době odesláńı

• aktuálńı stavy všech připojených senzor̊u v alarmovém módu v době odesláńı

• provozńı údaje modulu (napět́ı interńı baterie, teplota procesoru . . . )
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Obsahem alarmové zprávy je pouze identifikace modulu a informace o aktuálńım stavu daného senzoru.

Detailněǰśı informace o obsahu a formátu informačńıch zpráv jsou uvedeny v odstavci 3.7. Informačńı i alarmové
zprávy jsou odeśılány v otevřeném módu (bez šifrováńı), nebo zašifrované pomoćı kĺıče AES-128, a to na frekvenci
169,4 MHz, přenosovou rychlost́ı 2,4 kb/s až 19,2 kb/s (dle použitého frekvenčńıho kanálu). Přij́ımaćım zař́ızeńım
může být komunikačńı brána typu WB169-RFE (WMBUS Ethernet GateWay výrobce SOFTLINK), nebo libovolné
přij́ımaćı zař́ızeńı typu

”
Master” dle standardu Wireless M-BUS dle EN 13757-3 / EN 13757-4 pro pásmo 169 MHz.

Modul je uzavřen v plastové krabici odolné proti vlhkosti a je vhodný pro použit́ı ve vnitřńım i vněǰśım prostřed́ı.
Nověǰśı verze modulu (na št́ıtku s označeńım ”Rev. 2” a výše) s možnost́ı optické konfigurace jsou uzavřeny v
pr̊uhledné krabici. Vzhled modulu WB169-SI4 je znozorněn na obrázku 1.

Obr. 1: Vzhled modulu WB169-SI4 v pr̊uhledném i nepr̊uhledném provedeńı krabice

Modul je napájen z vnitřńı baterie s kapacitou 13 Ah, nebo 5,8 Ah (dle požadavku zákazńıka). Varianta s bateríı
13 Ah vydrž́ı pracovat při periodě odečtu 60 minut po dobu v́ıce než 8 let. Varianta s bateríı 5,8 Ah vydrž́ı
pracovat 8 let při periodě odečtu 120 minut. Životnost baterie může negativně ovlivnit nejenom nastaveńı kratš́ıho
intervalu odeśıláńı zpráv, ale i provozováńı nebo skladováńı modulu v objektech s teplotou mimo doporučený rozsah
provozńıch teplot a skladovaćıch teplot. Provoz v módu ”N2” s otev́ıráńım zpětného kanálu snižuje životnost baterie
o cca 5 procent.

1.3 Vněǰśı synchronizace a alarmové funkce

Modul WB169-SI4 má širokou škálu použit́ı v r̊uzných oborech a odvětv́ıch. Zejména pro oblast měřeńı spotřeby
energíı je určena funkce exterńı synchronizace vyśıláńı na základě vněǰśıho zdroje synchronizačńıch impulz̊u.
V oblasti velkoodběru spotřeby energie a plynu je dle platných zákon̊u požadováno měřeńı spotřeby energie v
čtvrthodinových nebo hodinových intervalech synchronńıch s měřeńım distributora (odběrové diagramy, vyhodno-
cováńı čtvrthodinového maxima). V tomto př́ıpadě lze pro synchronizaci měřeńı využ́ıt synchronizačńı signál
distributora, nebo jiný vněǰśı zdroj hodinových signál̊u. Podrobný popis této funkce je uveden v odstavci 3.5.4

”
Př́ıkazy skupiny

”
WMBUS” pro nastaveńı odeśıláńı zpráv”.

Modul WB169-SI4 umožňuje monitorováńı provozńıch charakteristik objektu prostřednictv́ım sńımáńı stavu
senzor̊u. Typickým př́ıkladem tohoto zp̊usobu použit́ı je monitorováńı otev́ıráńı a zav́ıráńı sekčńıch vrat haly
logistického areálu, kdy modul poskytuje okamžitou informaci o otevřeńı či zavřeńı vrat, a zároveň ukládá do
vnitřńıho č́ıtače i počet provedených cykl̊u (otevřeńı/zavřeńı) od posledńıho vynulováńı č́ıtače. Daľśım př́ıkladem
je monitorováńı stavu jistič̊u, nebo hĺıdáńı uzav́ıraćıch ventil̊u vodárny, přečervávaćı či kompresorové stanice
prostřednictv́ım zabezpečovaćıch smyček typu

”
elektronická plomba”. Podrobný popis nastaveńı modulu pro mon-

itorováńı senzor̊u je uveden v odstavci 3.5.8
”
Nastaveńı senzorových vstup̊u”.

Zejména pro oblast měřeńı spotřeby vody a plynu jsou určeny alarmové funkce
”
Leak” a

”
Burst”. Funkce

”
Leak” (Únik) slouž́ı pro detekci takových stav̊u spotřeby vody, plynu, či jiných provozńıch kapalin a médíı, kdy

vlivem netěsnosti v rozvodu kapaliny/plynu docháźı k neustálému úniku měřené kapaliny/plynu. Funkce
”
Burst”

(Prasknut́ı) slouž́ı pro detekci takových stav̊u spotřeby vody, plynu, či jiných provozńıch kapalin a médíı, kdy
dojde k nárazovému nár̊ustu spotřeby vlivem poruchy v rozvodu kapaliny/plynu. Každou z těchto funkćı je možné
nastavit pro libovolný impulzńı vstup modulu. Alarmové zprávy typu

”
Leak” a

”
Broken Pipe” (

”
Burst”) se vždy

odeśılaj́ı samostatně (mimo nastavenou periodu odeśıláńı informačńıch zpráv), okamžitě při detekci daného stavu.
Při kódováńı alarmových zpráv se použ́ıvaj́ı běžné principy kódováńı proměnných podle normy M-Bus. Popis
struktury alarmové zprávy je uveden v odstavci refsection:struktura-zpravy

”
Struktura datových zpráv modulu”.
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Podrobný popis alarmové funkce
”
Leak” je uveden v odstavci 3.5.6

”
Popis a nastaveńı funkce

”
Leak” pro detekci

úniku”. Podrobný popis alarmové funkce
”
Burst” je uveden v odstavci 3.5.7

”
Popis a nastaveńı funkce

”
Burst” pro

detekci havárie”.

1.4 Obousměrný komunikačńı mód

Je-li modul WB169-SI4 nastavený pro práci v obousměrném komunikačńım módu N2, může přij́ımat od
nadřazeného systému nebo zař́ızeńı

”
Master” zprávy typu

”
Request” dle normy Wireless M-BUS, na základě

kterých je možné na dálku upravovat následuj́ıćı parametry:

• nastaveńı vyśılaćıho výkonu;

• nastaveńı vyśılaćı periody informačńıch zpráv;

• nastaveńı stav̊u č́ıtač̊u jednotlivých vstup̊u, a to bud’to relativně (
”
přidej NN”), nebo absolutně (

”
nastav

NN”).

Př́ıjem zprávy typu
”
Request” prob́ıhá vždy ve vyhrazeném časovém okně 500 ms po odesláńı pravidelné informačńı

zprávy typu
”
User Data”. V tomto časovém okně má modul WB169-SI4 zapnutý přij́ımač a je schopen př́ıpadnou

zprávu typu
”
Request” přijmout. Přijet́ı zprávy

”
Request” potvrzuje modul zprávou typu

”
Acknowledgment”.

Management generováńı zpráv typu
”
Request” muśı být implementován v nadřazeném systému, nebo v zař́ızeńı

”
Master”. Při kódováńı zpráv typu

”
Request” byly použity běžné principy kódováńı proměnných podle normy

M-Bus, zprávy maj́ı zkrácenou hlavičku Wireless M-BUS s nastaveńım odpov́ıdaj́ıćım pro zprávy typu
”
Request”

(C-byte =”53”, CI-byte = ”5A”) a pro každou nastavovanou proměnnou obsahuje zpráva
”
Request” jeden datový

blok s př́ıslušným nastaveńım parametr̊u DIFE/VIFE a požadovanou hodnotou. Přesný popis kódováńı zpráv typu

”
Request” neńı předmětem tohoto dokumentu, v př́ıpadě zájmu lze př́ıslušnou část dokumentace vyžádat u výrobce

zař́ızeńı.

1.5 Varianty modulu a objednaćı kódy

Modul WB169-SI4 je výrobcem dodáván ve čtyřech variantách, které se vzájemně lǐśı kapacitou baterie a stupněm
ochrany proti vlhkosti. Pro objednáńı požadované konfigurace modulu slouž́ı tyto objednaćı kódy:

• WB169-SI4-B13 - je objednaćı kód pro variantu modulu s bateŕı 13 Ah v provedeńı IP65;

• WB169-SI4-B13/IP68 - je objednaćı kód pro variantu modulu s bateŕı 13 Ah v provedeńı IP68;

• WB169-SI4-B5 - je objednaćı kód pro variantu modulu s bateŕı 5,8 Ah v provedeńı IP65;

• WB169-SI4-B5/IP68 - je objednaćı kód pro variantu modulu s bateŕı 5,8 Ah v provedeńı IP68;

Jako př́ıslušenstv́ı k modulu WB169-SI4 lze s modulem objednat i některé provozně prověřené senzory pro pr̊umyslové
použit́ı, jako kupř́ıkladu magnetický polohový sńımač, zabezpečovaćı smyčka (elektronická plomba), nebo záplavové
čidlo. Aktuálńı nab́ıdka senzor̊u je k dispozici na e-shopu výrobce: www.softlink.cz/obchod.

Optická konfigurace modulu je dostupná od verze modulu označené na št́ıtku
”
Rev. 7”.

Funkce
”
Exterńı synchronizace”,

”
Leak” a

”
Burst” jsou dostupné od verze modulu označené na št́ıtku

”
Rev. 7”,

poč́ınaje od softwarové verze
”
SW Revision: 3”.

Funkce okamžitého odeśıláńı aktuálńıch stav̊u provozńıch senzor̊u v alarmovém módu je dostupná od verze modulu
označené na št́ıtku

”
Rev. 7”, poč́ınaje od softwarové verze

”
SW Revision: 4”.

WB169-SI4 3

http://www.softlink.cz/obchod


2 Přehled technických parametr̊u

Přehled technických parametr̊u modulu WB169-SI4 je uveden v Tabulce 1.

Tab. 1: Přehled technických parametr̊u modulu WB169-SI4

Parametry vyśılaćı části

Vyśılaćı frekvence * 169,40625 až 169,46875 MHz
Druh modulace * 2-GFSK, 4-GFSK
Š́ı̌rka kanálu * 12.5 nebo 50 kHz
Vyśılaćı výkon 500 mW
Citlivost přij́ımače zpětného kanálu -109 dBm
Komunikačńı protokol Wireless M-BUS
Komunikačńı mód (dle EN 13757-4) N1, N2
Přenosová rychlost * 2400, 4800, nebo 19200 Baud

Konfiguračńı rozhrańı RS232

Přenosová rychlost 9600 Baud
Druh provozu asynchronńı
Přenosové parametry 8 datových bit̊u, 1 stop bit, bez parity

Úroveň signálu TTL/CMOS

Optické konfiguračńı rozhrańı

Přenosová rychlost 115 200 Baud
Specifikace opt. rozhrańı odpov́ıdá normě IrPHY 1.4

Pulzńı/senzorové vstupy

Odpor rozepnutého sṕınače větš́ı než 10 MΩ
Odpor sepnutého sṕınače menš́ı než 1 kΩ
Maximálńı frekvence vstupńıch impuls̊u 10 Hz
Minimálńı délka impulsu 40 ms

Napájeńı

Kapacita lithiové baterie 3,6 V 5,8 nebo 13 Ah

Mechanické parametry

Délka 145 mm
Š́ı̌rka 45 mm
Výška 100 mm
Hmotnost cca 300 g

Podmı́nky skladováńı a instalace

Prostřed́ı instalace (dle ČSN 33 2000-3) normálńı AA6, AB4, A4
Rozsah provozńıch teplot (-20 ÷ 40) ◦C
Rozsah skladovaćıch teplot (0 ÷ 40) ◦C
Relativńı vlhkost ** 95 % (bez kondenzace)
Stupeň kryt́ı ** IP65 nebo IP68

* v závislosti na použitém frekvenčńım kanálu - viz EN 13757-4, Mode N, Physical link parameters (Table 18).

** moduly opatřené dodatečným utěsněńım silikonovou výplńı jsou vodotěsné, s kryt́ım IP68.
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3 Konfigurace modulu

Parametry modulu WB169-SI4 lze kontrolovat a nastavovat z běžného poč́ıtače (PC) těmito zp̊usoby:

- pomoćı převodńıku ”USB-CMOS” a konfiguračńıho kabelu
- bezdrátově, pomoćı optického převodńıku typu

”
USB-IRDA”

Popis připojeńı modulu k poč́ıtači a obecná pravidla pro prováděńı konfigrace modulu pomoćı konfiguračńıho
kabelu jsou popsána v části 3.1

”
Konfigurace modulu WB169-SI4 pomoćı konfiguračńıho kabelu”. V části 3.5

”
Nastaveńı parametr̊u modulu WB169-SI4 konfiguračńım kabelem” je uveden popis a význam parametr̊u, které lze

pomoćı kabelu kontrolovat a nastavovat i zp̊usob jejich nastaveńı.

Popis připojeńı optického převodńıku ”USB-IRDA” k poč́ıtači a obecná pravidla pro prováděńı konfigrace modulu
pomoćı optického převodńıku jsou popsána v části 3.2

”
Konfigurace modulu WB169-SI4 pomoćı optického

převodńıku”. V části 3.6
”
Nastaveńı parametr̊u modulu WB169-SI4 pomoćı optického převodńıku” je uveden popis

a význam parametr̊u, které lze pomoćı optického převodńıku kontrolovat a nastavovat i zp̊usob jejich nastaveńı.

3.1 Konfigurace modulu WB169-SI4 pomoćı konfiguračńıho kabelu

Konfiguraci pomoćı kabelu provád́ıme pomoćı poč́ıtače s operačńım systémem MS Windows nebo Linux, propo-
jeného kabelem s konfiguračńım konektorem modulu. Modul typu WB169-SI4 je vybaven konfiguračńım rozhrańım
typu RS-232 (COM) s úrovńı signálu CMOS, jehož konektor je umı́stěn na desce plošného spoje.

3.1.1 Připojeńı modulu WB169-SI4 k poč́ıtači

Pro připojeńı modulu WB169-SI4 k poč́ıtače je nutné použ́ıt výrobcem dodávaný konfiguračńı kabel s převodńıkem
typu

”
USB-CMOS“ (viz obrázek 3). Tento převodńık vytvoř́ı přes rozhrańı USB virtuálńı sériový port a přizp̊usob́ı

napět’ové úrovně konfiguračńıho rozhrańı pro standardńı vstup USB osobńıho poč́ıtače. Aby převodńık praco-
val správně, je nutné, aby měl operačńı systém poč́ıtače nainstalovaný správný ovladač (driver) pro vytvořeńı
virtuálńıho sériového portu přes rozhrańı USB. Při prvńım zasunut́ı převodńıku do portu USB poč́ıtače si operačńı
systém vyhledá a nainstaluje správný ovladač (tj. obecný ovladač pro zař́ızeńı kategorie ”USB Serial Device”), po
nainstalováńı tohoto ovladače se zař́ızeńı zobraźı v okně

”
Správce zař́ızeńı” (

”
Device Manger”), a to v sekci

”
Porty

(COM a LPT)” jako
”
USB Serial Device (COMx)” (viz obrázek 2).

Obr. 2: Zobrazeńı převodńıku USB-CMOS ve
”
správci zař́ızeńı“ systému Windows

U některých starš́ıch verźı operačńıch systémů MS Windows neńı obecný ovladač pro podporu sériových port̊u USB
k dispozici. Pokud se automatická instalace ovladače nepodařila (hlášeńı systému

”
Software ovladače zař́ızeńı nebyl

úspěšně nainstalován, nebyl nalezen ovladač”), provedeme instalaci ovladače manuálně pomoćı postupu uvedeného
v odstavci 3.3

”
Instalace ovladače pro převodńık USB-CMOS”.

Zasuneme převodńık
”
USB-CMOS“ do portu USB poč́ıtače. Sejmeme kryt modulu tak, aby byl př́ıstupný kon-

figuračńı konektor modulu a připoj́ıme k němu konfiguračńı kabel. T́ım je poč́ıtač propojen s modulem a připraven
k prováděńı konfigurace (viz obrázek 3

”
Konfigurace modulu přes USB port poč́ıtače”).
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Obr. 3: Konfigurace modulu přes USB port poč́ıtače

3.1.2 Použit́ı programu
”
PuTTy” pro konfiguraci modul̊u

Konfiguraci modulu provád́ıme pomoćı jakéhokoli vhodného programu pro komunikaci přes sériovou linku. Nı́že uve-
dený popis je uveden pro

”
open-source” program

”
PuTTY“, který lze zdarma źıskat kupř́ıkladu na www.putty.org.

Obr. 4: Nastaveńı terminálu pro komunikaci po sériové lince

Program
”
PuTTY“ spust́ıme kliknut́ım na stažený soubor

”
putty.exe“. Otevře se okno terminálového programu

(viz obrázek 4). Program přepneme do režimu komunikace po sériové lince tak, že pro položku
”
Session“ v levém

menu vybereme typ spojeńı
”
Serial“.

Zkontrolujeme (př́ıpadně nastav́ıme) rychlost komunikace (
”
Speed“) na 9600 bit̊u/s a do okna

”
Serial line“ naṕı̌seme

č́ıslo sériového portu tak, jak byl sériový port automaticky označen operačńım systémem při připojeńı převodńıku.
Č́ıslo sériového portu zjist́ıme u OS Windows pomoćı

”
Správce zař́ızeńı“ (Ovládaćı panely/Systém/Správce zař́ızeńı)

tak, že si rozklikneme položku
”
Porty (COM a LPT) a pod́ıváme se na č́ıslo portu (kupř́ıkladu

”
COM23“ - viz

obrázek 2).

Kliknut́ım na tlač́ıtko
”
Open“ programu

”
PuTTY“ otevřeme terminálové okno. Po stisknut́ı klávesy

”
ENTER“

se v okně objev́ı výzva pro zadáńı př́ıkazu (
”
prompt“) ve formátu

”
mon” signalizuj́ıćı, že modul je připraven ke

konfiguraci (viz obrázek 5).
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Obr. 5: Otevřené terminálové okno pro konfiguraci modulu sériovou linkou

3.1.3 Obecná pravidla pro konfiguraci modulu pomoćı konfiguračńıho kabelu

Terminálové okno pro konfiguraci pomoćı konfiguračńıho kabelu aktivujeme podle výše uvedeného postupu. Pro
zadáváńı př́ıkaz̊u do př́ıkazového řádku terminálového okna plat́ı tato obecná pravidla:

• př́ıkaz zadáváme pouze v tom př́ıpadě, pokud je před značkou kurzoru (barevný nebo blikaj́ıćı čtvereček)
výzva pro zadáńı př́ıkazu (

”
prompt”) ve formátu ”cfg” nebo ”mon” (viz obrázek 4);

• do terminálu lze zadat vždy pouze jeden př́ıkaz

• př́ıkaz zadáváme ve formě alfanumerického znaku (nebo v́ıce znak̊u)

• př́ıkaz
”
odešleme” k provedeńı stisknut́ım tlač́ıtka ”ENTER“. Pokud se př́ıkaz provede, objev́ı se opět

”
prompt” a lze zadat daľśı př́ıkaz. Pokud se př́ıkaz neprovede, vyṕı̌se se chybové hlášeńı

• provedeńı př́ıkazu kontrolujeme výpisem konfigurace, který vyvoláme př́ıkazem ”show”, po kterém nenásleduje
žádný parametr, ale pouze ”ENTER“

• souhrn konfiguračńıch př́ıkaz̊u a jejich parametr̊u (
”
HELP”) vyvoláme znakem ”?” (otazńık). Do př́ıkazového

řádku tedy naṕı̌seme ”?” a stiskneme ”ENTER“

• při zadáváńı znak̊u d̊usledně rozlǐsujeme velká a malá ṕısmena (ř́ıd́ıme se dle dokumentace, nebo dle nápovědy

”
help“)

• nezadáváme do př́ıkazového řádku znaky, které nejsou uvedeny v nápovědě, nebo v dokumentaci. Je zde
riziko nechtěného zadáńı funkčńıho konfiguračńıho znaku, který se použ́ıvá pouze při nastavováńı, diagnostice
a opravách modul̊u v procesu výroby nebo oprav.

3.2 Konfigurace modulu WB169-SI4 pomoćı optického převodńıku

Modul typu WB169-SI4 je vybaven rozhrańım pro konfiguraci pomoćı optického převodńıku typu
”
USB-IRDA”,

který slouž́ı pro bezdrátový přenos dat mězi modulem a konfiguračńım poč́ıtačem prostřednictv́ım světelného pa-
prsku v infračerveném pásmu. T́ımto zp̊usobem je možné konfigurovat základńı parametry modul̊u vybavených
optickým konfiguračńım rozhrańım bez nutnosti otevřeńı (odkrytováńı) modulu (viz obrázek 6). Optický pa-
prsek procháźı přes pr̊uhledný kryt modulu a je kódován/dekódován infračerveným modemem umı́stěným na desce
plošných spoj̊u modulu. Pro konfiguraci slouž́ı program

”
WACO OptoConf” napsaný v jazyce Java, který lze

nainstalovat na poč́ıtače s operačńım systémem MS Windows, nebo Linux.

3.2.1 Instalace programu
”
WACO OptoConf”

Instalaci programu
”
WACO OptoConf” provedeme z instalačńıho baĺıčku

”
Optoconf.zip”, který nahrajeme do

libovolného adreasáře poč́ıtač a dekomprimujeme (
”
rozbaĺıme”). Baĺıček obsahuje samotný software (spustitelný

soubor
”
optoconf.jar”, podadresář knihoven

”
lib” a textový soubor

”
README.txt”), instalátor ovladače pro pod-

poru sériových port̊u v prostřed́ı Java (soubor
”
SetupJSerial.msi”) a ovladač pro převodńık USB-IRDA (soubor

”
ugw3.inf”).

Program vyžaduje nainstalované prostřed́ı Java Runtime Environment (Java Virtual Machine) ve verzi 8 a vyšš́ı.
Pokud se při spuštěńı souboru

”
optoconf.jar” neotevře okno konfiguračńıho programu (př́ıpadně se zobraźı dotaz

”
How do you want to open this file?”), neńı program Java Runtime Environment v poč́ıtači nainstalován (nebo je

nainstalován ve starš́ı verzi) a je potřebné provést jeho instalaci. Program Java Runtime Environment je zdarma k
dispozici na oficiálńıch stránkách firmy Oracle pro podporu jazyka Java:

Download Free Java Software

Po provedeńı instalace programu Java Runtime Environment nainstalujeme ovladač pro podporu sériových port̊u v
prostřed́ı Java. Kliknut́ım na soubor

”
SetupJSerial.msi” se spust́ı instalátor ovladače. Instalace je jednoduchá a

vyžaduje pouze odsouhlaseńı provedeńı změn v poč́ıtači (
”
Do you want to allow this app to make changes to your

PC?”).
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Obr. 6: Konfigurace modulu přes optický převodńık

3.2.2 Připojeńı optického převodńıku ”USB-IRDA” k poč́ıtači

Před spuštěńım programu
”
WACO OptoConf” připoj́ıme k portu USB poč́ıtače optický převodńık

”
USB-

IRDA”. Při prvńım použit́ı převodńıku si operačńı systém vyhledá a nainstaluje správný ovladač (tj. obecný
ovladač pro zař́ızeńı kategorie ”USB Serial Device”), po nainstalováńı tohoto ovladače se zař́ızeńı zobraźı v okně

”
Správce zař́ızeńı” (

”
Device Manger”), a to v sekci

”
Porty (COM a LPT)” jako

”
USB Serial Device (COMx)” (viz

obrázek 7).

Obr. 7: Zobrazeńı optického převodńıku ve
”
správci zař́ızeńı“ systému Windows

U některých starš́ıch verźı operačńıch systémů MS Windows neńı obecný ovladač pro podporu sériových port̊u
USB k dispozici. V tomto př́ıpadě provedeme instalaci driveru

”
ugw3.inf” z dodaného instalačńıho baĺıčku pomoćı

postupu uvedeného v odstavci 3.4
”
Instalace ovladače pro převodńıky USB”.

3.2.3 Použit́ı programu
”
WACO OptoConf” pro konfiguraci modul̊u

Program programu
”
WACO OptoConf” spust́ıme kliknut́ım na soubor

”
optoconf.jar”. Otevře se okno konfiguračńıho

programu
”
WACO configuration” (viz obrázek 8), kde v menu Config/Port vybereme název sériového portu, který

operačńı systém přidělil převodńıku (viz obrázek 7). T́ım je program funkčńı a je možné zač́ıt konfigurovat. Položka
menu Config/Look and Feel slouž́ı pro výběr vzhledu okna (výběrem z přednastavených typ̊u designu).
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Obr. 8: Zobrazeńı okna konfiguračńıho programu
”
WACO OptoConf”

Tlač́ıtkem
”
Walk device” si zobraźıme výpis všech proměnných, které jsou použity pro nastaveńı modulu (viz

obrázek 9.

Obr. 9: Výpis proměnných v pracovńım okně programu
”
WACO OptoConf”

Seznam a popis jednotlivých proměnných protokolu NEP, použitého pro kódováńı dat v systému WACO, lze nalézt
na stránce NEP Page výrobce systému WACO.

Tlač́ıtkem
”
Read device” si v pracovńım okně zobraźıme konfiguračńı tabulku modulu WB169-SI4, ve které

se zobrazuj́ı vybrané konfiguračńı parametry. Parametry, které neńı možné konfigurovat, se zobrazuj́ı jako neaktivńı
(šedá výplň editačńıch poĺı), parametry, které lze pomoćı programu ”WACO OptoConf” měnit, se zobrazuj́ı s b́ılou
výplńı editačńıch poĺı. Př́ıklad zobrazeńı konfiguračńı tabulky modulu je uveden na obrázku 10.

3.2.4 Obecná pravidla pro konfiguraci modulu pomoćı optického převodńıku

Zasuneme optický převodńık USB-IRDA do portu USB poč́ıtače. Blikáńı zelené LED signalizuje správnou funkci
převodńıku. Kliknut́ım na soubor

”
optoconf.jar” (nebo zástupce) si spust́ıme program

”
WACO OptoConf” a v

menu
”
Config/port” vybereme název sériového portu (

”
COM XY”).

Konfiguraci provád́ıme bud’to na pracovńım stole, nebo pomoćı př́ıpravku pro uchyceńı převodńıku.

Na pracovńım stole provád́ıme konfiguraci modulu WB169-SI4 tak, že poč́ıtač s převodńıkem USB-IRDA (ze
kterého provád́ıme konfiguraci), i konfigurovaný modul lež́ı na desce pracovńıho stolu (viz obrázek 6. Konfigurovaný
modul polož́ıme do vzdálenosti cca 15 cm od konce převodńıku tak, aby byla deska plošných spoj̊u modulu otočena k
převodńıku USB-IRDA ze strany součástek. Modul umı́st́ıme a natoč́ıme tak, aby optický senzor modulu, který je v
pravé spodńı části desky plošného spoje modulu, byl umı́stěn přibližně v ose převodńıku USB-IRDA. Přibližné mı́sto
umı́stěńı optického senzoru na modulu WB169-SI4 je označeno na obrázku 1 zelenou šipkou. Př́ıpadně vyzkouš́ıme
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Obr. 10: Př́ıklad zobrazeńı konfiguračńı tabulky zař́ızeńı v okně
”
WACO OptoConf”

správnost umı́stěńı modulu vyžádáńım aktuálńı konfigurace dle ńıže uvedeného postupu a uprav́ıme vzájemnou
polohu zař́ızeńı tak, aby komunikace přes optický převodńık fungovala spolehlivě. V pr̊uběhu konfigurace nehýbeme
ani s poč́ıtačem, ani s konfigurovaným modulem.

Při práci v terénu, kdy neńı možné provést konfiguraci na pracovńım stole, provád́ıme konfiguraci vždy pomoćı
př́ıpravku pro uchyceńı převodńıku. Př́ıpravek pro uchyceńı převodńıku nasad́ıme na modul WB169-SI4 podle
obrázku 11.

Obr. 11: Uchyceńı optického převodńıku do př́ıpravku

Př́ıpravek muśı být nasazen na v́ıko skř́ıňky ze strany součástek na desce plošných spoj̊u modulu a muśı být posunutý
k té straně modulu, na které je umı́stěn optický senzor modulu (umı́stěńı senzoru je označeno na obrázku 1 zelenou
šipkou). Převodńık USB-IRDA připoj́ıme k laptopu pomoćı prodlužovaćıho kabelu USB a převodńık zasuneme
do otvoru v př́ıpravku podle obrázku. Vyzkouš́ıme správnost umı́stěńı př́ıpravku vyžádáńım aktuálńı konfigurace
dle ńıže uvedeného postupu a pokud komunikace přes optický převodńık nefunguje spolehlivě, uprav́ıme polohu
př́ıpravku jeho posunut́ım po v́ıku modulu tak, aby převodńık byl umı́stěn př́ımo oproti optickému senzoru.

Kliknut́ım na tlač́ıtko
”
Read Device” si otevřeme konfiguračńı tabulku modulu, kde se v jednotlivých poĺıch

zobrazuj́ı aktuálńı hodnoty konfiguračńıch parametr̊u. Parametry, které lze pomoćı programu
”
WACO OptoConf”

měnit, se zobrazuj́ı s b́ılou výplni editačńıho pole. V konfiguračńı tabulce se mohou nacházet čtyři typy editačńıch
oken:

- textové položky, kde provád́ıme editaci textu
- č́ıselné položky, kde provád́ıme změny č́ıselné hodnoty
- výběrové položky, kde vyb́ıráme některou z přednastavených hodnot
- hexadecimálńı č́ısla (za polem je zkratka ”hex”), kde nastavujeme hodnoty Byte v hexadecimálńım tvaru

Textové položky upravujeme př́ımou editaćı textu v editačńım poli (oprav́ıme, vymažeme, přeṕı̌seme text).

Č́ıselné položky editujeme bud’to přepsáńım č́ısla v editačńım poli, nebo jeho postupným zvětšováńım/zmenšováńım
pomoćı šipek ∆ a ∇ .

Výběrové položky editujeme tak, že kliknut́ım na symbol∇ otevřeme seznam přednastavených hodnot a vybereme
požadovanou položku kliknut́ım.

Položky pro nastaveńı hexadecimálńıch č́ısel (ve tvaru kupř́ıkladu ”8B 01”) editujeme tak, že klikneme na
znak, který chceme změnit a přeṕı̌seme jeho hodnotu na jiný hexadecimálńı znak (0 až F).
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Pro prováděńı editace položek plat́ı tato pravidla:

• při provedeńı změny v editačńım poli se ve čtvercovém poĺıčku před editačńım polem automaticky objev́ı znak
”√ ”, který signalizuje, že program odešle modulu požadavek na změnu dané hodnoty;

• kliknut́ım na tlač́ıtko
”
Write” ve spodńı části konfiguračńı tabulky program odešle konfiguračńı př́ıkazy přes

infraport převodńıku USB-IRDA. Navázáńı komunikace je signalizováno pohasnut́ım blikaj́ıćı LED převodńıku
na dobu cca 2 sekund a následným rozsv́ıceńım LED;

• po odesláńı dat si program automaticky vyžádá zasláńı aktuálńıch hodnot, což se projev́ı zmizeńım znaku ”
√
”

před editačńım polem;

• je-li požadovaná hodnota parametru mimo př́ıpustný rozsah, modul změnu neprovede, takže po zmizeńı znaku
”
√
” se v editačńım poli objev́ı p̊uvodńı hodnota parametru;

• program umožňuje provedeńı v́ıce změn v konfiguraci současně. Pokud provedeme editaci v́ıce poĺı, každé z
nich je označeno znakem ”√ ” a po kliknut́ı na tlač́ıtko

”
Write” se provedou všechny změny najednou;

• pokud došlo k editaci pole omylem a změnu daného parametru nepožadujeme, kliknut́ım na znak ”√ ” pole

”
odznač́ıme”, takže k odesláńı požadavku na změnu daného parametru nedojde a daný parametr se novou

hodnotou nepřeṕı̌se;

• aktuálńı nastaveńı modulu si lze kdykoli vyžádat kliknut́ım na tlač́ıtko
”
Read” ve spodńı části tabulky;

• komunikace mezi převodńıkem USB-IRDA může být signalizována problikáváńım LED v konfigurovaném
zař́ızeńı;

• pokud se převodńıku USB-IRDA nepodař́ı navázat s modulem WB169-SI4 komunikaci, po uplynut́ı několika
sekund se objev́ı chybové okno ”Error: Read timeout”;

• nejčastěǰśım d̊uvodem nenavázáńı komunikace mezi převodńıkem a modulem je bud’to špatné umı́stěńı modulu
(velká vzdálenost, nesprávné natočeńı, špinavý kryt modulu, nebo překážka v cestě světelného paprsku), nebo
vypnut́ı napájeńı konfigurovaného modulu.

UPOZORNĚNÍ! Program
”
WACO OptoConf” obsahuje specifická nastaveńı a data pro práci s konkrétńımi typy

modul̊u. Konkrétńı verzi programu lze použ́ıt pouze pro konfiguraci těch modul̊u, které program podporoval v době
vydáńı dané verze. Pokud se při načteńı dat modulu objev́ı chybové okno ”Error: Unknown device”, jedná se o
starš́ı verzi programu, které konfiguraci modulu WB169-SI4 nepodporuje. V tomto př́ıpadě je potřebné stáhnout si
novou verzi programu na www.wacosystem.com/podpora, nebo kontaktovat technickou podporu výrobce na e-mail:
support@softlink.cz.

3.3 Instalace ovladače pro převodńık USB-CMOS

Pokud se operačńımu systému nepodařilo automatické vyhledáńı a instalace driveru pro konvertor
”
USB-CMOS”,

provedeme instalaci driveru manuálně. Aktuálńı driver si najdeme na stránce výrobce čipu, použ́ıvaného v zař́ızeńı

”
USB-CMOS” (firma FTDI), a to v sekci

”
VCP Drivers” (VCP=Virtual COM Ports).

www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

V tabulce
”
Currently Supported VCP Drivers” najdeme odkaz na aktuálńı driver pro sv̊uj operačńı systém.

Kliknut́ım na odkaz v tabulce se otevře standardńı dialogové okno pro stažeńı souboru. Po stažeńı souboru (ve
formátu .ZIP) do libovolného adresáře soubor

”
odzipujeme“, č́ımž vznikne na určeném mı́stě nová složka (adresář)

se sadou soubor̊u (kupř́ıkladu
”
CDM 2.08.24 WHQL Certified”).

Připoj́ıme konvertor
”
USB-CMOS“ k poč́ıtači a otevřeme si okno

”
Správce zař́ızeńı”. Konvertor s nefunkčńım

driverem se zobrazuje v horńı části okna jako
”
Daľśı zař́ızeńı“ (viz obrázek 13 vlevo).

Obr. 12: Zobrazeńı konvertoru bez driveru ve
”
správci zař́ızeńı“ systému Windows
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Kliknut́ım pravého tlač́ıtka myši na položku
”
USB Serial port“ se otevře kontextové menu, kde vybereme položku

”
Aktualizovat software ovladače“. Otevře se stejnojmenné okno, ve kterém vybereme volbu

”
Vyhledat ovladač v

poč́ıtači“. Přes tlač́ıtko
”
Procházet“ nastav́ıme cestu ke složce (adresáři) ovladače a klikneme na tlač́ıtko

”
Daľśı“.

Spust́ı se instalace driveru, po jej́ımž ukončeńı se objev́ı informace
”
Instalace dokončena“. Konvertor se v okně

”
Správce zař́ızeńı“ přesune do sekce

”
Porty (COM a LPT)“ tak, jak je to znázorněno na obrázku 13 vpravo) .

3.4 Instalace ovladače pro bránu USB GateWay a převodńık USB-IRDA

Ovladač
”
ugw3.inf” pro podporu sériových port̊u přes rozhrańı USB poč́ıtače je součást́ı dodaného instalačńıho

baĺıčku. Pokud se operačńımu systému MS Windows nepodařilo automatické vyhledáńı a instalace ovladače pro
připojené zař́ızeńı

”
USB GateWay” nebo

”
USB-IRDA”, provedeme instalaci ovladače manuálně.

Připoj́ıme převodńık k poč́ıtači a otevřeme okno
”
Správce zař́ızeńı” (

”
Device Manager”). Převodńık s nefunkčńım

ovladačem se zobrazuje v horńı části okna jako
”
Daľśı zař́ızeńı” (viz obrázek 13 vlevo).

Obr. 13: Zobrazeńı zař́ızeńı bez ovladače ve
”
Správci zař́ızeńı” systému Windows

Kliknut́ım pravého tlač́ıtka myši na položku
”
USB Serial port” se otevře kontextové menu, kde vybereme položku

”
Aktualizovat software ovladače”. Otevře se stejnojmenné okno, ve kterém vybereme volbu

”
Vyhledat ovladač v

poč́ıtači”. V daľśım okně vybereme volbu
”
Vybrat ovladač ze seznamu” a klikneme na tlač́ıtko

”
Daľśı”. Otevře se

okno
”
Vyberte typ zař́ızeńı z ńıže uvedeného seznamu”, ve kterém označ́ıme volbu

”
Porty (COM a LPT)” a klikneme

na tlač́ıtko
”
Daľśı” (viz obrázek 14 vlevo). Otevře se okno

”
Vyberte ovladač zař́ızeńı, který chcete nainstalovat pro

tento hardware”, ve kterém vybereme volbu
”
Z disku” (viz obrázek 14 vpravo).

Obr. 14: Postup při výběru driveru z poč́ıtače

Otevře se ono
”
Naj́ıt soubor”, ve kterém nastav́ıme adresář se souborem

”
ugw3.inf” a klikneme na tlač́ıtko

”
Otveř́ıt”

(viz obrázek 15 vlevo). Otevře se okno
”
Vyberte ovladač zař́ızeńı, který chcete nainstalovat pro tento hardware”,

ve kterém vybereme volbu
”
RFU Gateway Serial port” a klikneme na tlač́ıtko

”
Daľśı” (viz obrázek 15 vpravo).
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Obr. 15: Instalace driveru USB

Otevře se okno
”
Instalace softwaru ovladače” s upozorněńım na to, že se jedná o driver neznámého výrobce. Klinut́ım

na volbu
”
Přesto nainstalovat tento software ovladače” spust́ıme instalaci ovladače (*), po jej́ımž ukončeńı se objev́ı

informace
”
Systém Windows úspěšně aktualizoval software ovladače”. Převodńık se v okně

”
Správce zař́ızeńı”

přesune do sekce
”
Porty (COM a LPT)“ (viz obrázek 13 vpravo).

(*) Při instalaci na poč́ıtač s OS Windows 8 může být problém s instalaćı driveru bez digitálńıho podpisu (
”
unsigned

driver”). V tomto př́ıpadě postupujeme takto:

• pomoćı kláves
”
Windows + R“ otevřeme okno

”
Spustit”;

• do editačńıho pole
”
Otevř́ıt” naṕı̌seme př́ıkaz pro restart: shutdown.exe /r /o /f /t 00;

• otevře se okno
”
Choose an option”, kde vybereme

”
Troubleshoot”;

• v okně
”
Troubleshoot” vybereme

”
Advanced options”;

• v okně
”
Advanced options” vybereme

”
Windows Startup Settings” a spust́ıme

”
Restart”

• po restartu systému se otevře okno
”
Advanced Boot Options” kde vybereme volbu

”
Disable Driver Signature

Enforcement”;

• po nastartováńı systému nainstalujeme driver dle výše uvedeného postupu.

U starš́ıch verźı OS Windows (Vista, Windows XP a starš́ı) neńı instalace v́ıce virtuálńıch sériových port̊u na jeden
fyzický port USB dostatečně podporována, proto nelze aktuálńı verze zař́ızeńı

”
USB GateWay” a

”
USB-IRDA”

připojovat k poč́ıtač̊um s těmito operačńımi systémy. Při provozu analyzátoru na poč́ıtači s OS Linux neńı nutné
drivery pro podporu virtuálńıch sériových port̊u instalovat, OS Linux si automaticky přǐrad́ı své generické drivery,
které jsou součást́ı systému.
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3.5 Nastaveńı parametr̊u modulu WB169-SI4 konfiguračńım kabelem

3.5.1 Výpis konfiguračńıch parametr̊u modulu

Výpis konfiguračńıch parametr̊u provedeme zadáńım př́ıkazu
”
show“ do př́ıkazového řádku a stisknut́ım tlač́ıtka

”
ENTER“.

V terminálovém okně se objev́ı následuj́ıćı výpis:

mon#show

Show configuration :

MBUS ID : 00000588

MBUS version : 3

MBUS manufacturer : SFT

MBUS medium : 7

MBUS manuf info : SI4N3

MBUS value[0] DIB: 04, VIB: 13 00, multiplier 1, divider 1, mode falling, quick, alr: none

Leak detection periode 24 hour(s), zero periode 90 minutes

Broken pipe min. 50 pulse/10 min. during 30 minutes

MBUS value[1] DIB:44, VIB: 13 00, multiplier 1, divider 1, mode falling, quick, alr: none

Broken pipe min. 25 pulse/10 min. during 60 minutes

MBUS value[2] DIB: 84 01, VIB:13 00, multiplier 1, divider 1, mode falling, quick, alr:none

MBUS value[3] DIB: 04, VIB: fd 3a, multiplier 1, divider 1, mode falling, slow, alr: both

MBUS power : 5 (27 dbm)

MBUS mode : N2

WMBUS channel : 3 - chan 2a (169,43125 Mhz), 2,4 kbps

Send periode : 60 min.

Data will be unencrypted

Next send : 42 min.

No. sent : 3 msg(s)

Configuration version 14

SW version 1.06, date Jan 10 2018

mon#

Význam jednotlivých parametr̊u a postup při jejich nastaveńı jsou podrobně vysvětleny v následuj́ıćıch částech
sekce 3.

Přehled konfiguračńıch parametr̊u se stručným popisem jejich významu je uveden v tabulce 2 na straně 29.
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3.5.2 Zobrazeńı souhrnu konfiguračńıch př́ıkaz̊u (
”
HELP”)

Souhrn konfiguračńıch př́ıkaz̊u a jejich parametr̊u si zobraźıme př́ıkazem
”
?“ do př́ıkazového řádku a stisknut́ım

tlač́ıtka
”
ENTER“. V terminálovém okně se následuj́ıćı výpis:

mon#?

Help :

--- System commands ---

deb : Show or set debug level

ta : Show tasks

mb : Show mail boxes

du addr : Dump memory

rw addr : Read byte from addr

rb addr : Read word from addr

sw addr val : Set word on addr

sb addr val : Set byte on addr

uptime : Show uptime

reset : Reset device

sens : Show ADC, vcc and temperature values

? : Show this help

--- WMBUS commands ---

mid : Show or set MBUS ID (0 - 99999999)

power : Show or set MBUS power (1 - 5)

manuf : Show or set MBUS manufacture code (AAA)

info : Show or set MBUS info string (0-30 chars)

vers : Show or set MBUS version (0 - 255)

medium : Show or set MBUS medium (0 - 255)

periode : Change periode of send 0 - disable, >0 periode in minutes, <0 from input

mode : Set WMBUS mode 1 - N1, 2 - N2

chan : Set WMBUS channel, type ? for help

ekey : Set encrypt key, point ’.’ no eccrypt

--- Inputs[0-3] ---

val : Show or set counters values[0-3]

mul : Set multiplier of value[0-3]

div : Set divider of value[0-3]

dib : Set DIF and DIFE for value[0-3]

vib : Set VIF and VIFE for value[0-3]

det : Detection 0 - falling, 1 - rising

dmode : 0 - quick, 1 - slow

alr : Send alarm : 0 - none, 1 - falling, 2 - rising, 3 - both

leakp : Leak detection periode in hours - 0 disabled

leakz : Leak zero periode in minutes (rounded up to ten minutes)

burstp : Burst min puls in 10 minutes

burstt : Burst check time in minutes (rounded up to ten minutes)

pullup : Set pull up 0 - off, 1 - on

--- Configuration ---

show : Show all configuration

write : Write configuration to flash

read : Read configuration from flash

clear : Clear configuration and load defaults

--- Modem commands ---

mr : Modem receive mode

mt test time : Set test on modem, 1-TX carrier, 2-TX PN9, 0-off, time in sec., default 10

ms : Get modem state

mi : Get modem info

mfreq : Set or get radio frequence correction

cfreq : Set +- frequence correction, 1 = 1Hz

sendp : Send nx WMBUS message

send : Send WMBUS message

Význam a zp̊usob použ́ıváńı jednotlivých př́ıkaz̊u je vysvětlen v následuj́ıćıch částech sekce 3.
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3.5.3 Př́ıkazy skupiny
”
System commands“ pro diagnostiku zař́ızeńı

Př́ıkazy ”deb”, ”ta”, ”mb”, ”du addr”, ”rw addr”, ”rb addr”, ”rd addr”, ”sw addr”, ”sb addr”,
”sd addr” a ”uptime” se použ́ıvaj́ı pouze při hledáńı př́ıčin poruch a při opravách zař́ızeńı u výrobce. Důrazně
nedoporučujeme tyto př́ıkazy použ́ıvat při provozu zař́ızeńı.

Př́ıkazem ”reset” provedeme reset zař́ızeńı. Jeho význam a použit́ı jsou popsány v odstavci 3.5.9.

Př́ıkazem ”?” si zobraźıme souhrn konfiguračńıch př́ıkaz̊u a jejich parametr̊u (
”
Help”). Jeho význam a použit́ı jsou

popsány v odstavci 3.5.2.

Př́ıkazem
”
sens” provedeme výpis hodnot A/D převodńık̊u (napájeńı, teplota procesoru...). Tento př́ıkaz použ́ıváme

pouze při kontrole a diagnostice modulu.

3.5.4 Př́ıkazy skupiny
”
WMBUS” pro nastaveńı odeśıláńı zpráv

Tato skupina př́ıkaz̊u slouž́ı pro nastaveńı adresace modulu v systému Wireless M-BUS a pro nastaveńı parametr̊u
vyśıláńı. Jedná se o tyto př́ıkazy:

mid nastaveńı výrobńıho č́ısla zař́ızeńı (
”

M-BUS ID” – rozsah 0 až 99999999)
manuf nastaveńı kódu výrobce (

”
Manufacturer” - doplněk M-BUS adresy)

vers nastaveńı
”

verze adresace” (
”

Version” - doplněk M-BUS adresy)
medium nastaveńı kódu média dle normy M-BUS (

”
Medium” - doplněk M-BUS adresy)

info nastaveńı názvu zař́ızeńı
periode nastaveńı periody spontánńıho odeśıláńı zpráv
power nastaveńı vyśılaćıho výkonu (mW)
mode nastaveńı komunikačńıho módu (1 - mód N1, 2 - mód N2)
chan nastaveńı vyśılaćıho kanálu (výběr ze 7-mi možnost́ı )
ekey nastaveńı kryptovaćıho kĺıče (”.” - vypnuté šifrováńı)

Proměnná
”
M-BUS ID“ je výrobńı č́ıslo zař́ızeńı v systému identifikace dle normy M-BUS. Adresa je pro modul

WB169-SI4 typu
”
read only” a nelze ji změnit. Aktuálně nastavené výrobńı č́ıslo si můžeme vypsat pomoćı př́ıkazu

”
mid” (bez parametru):

cfg#mid

MBUS ID : 00112233

cfg#

Proměnná
”
Manufacturer” je mezinárodńı kód výrobce modulu v systému identifikace dle normy M-BUS. Hod-

nota je pro modul WB169-SI4 typu
”
read only” a je při výrobě nastavena na

”
SFT” (Softlink). Kód výrobce si

můžeme vypsat pomoćı př́ıkazu
”
manuf” (bez parametru):

cfg#manuf

MBUS manufacturer : SFT

cfg#

Proměnná
”
Version” je generace nebo verze modulu v systému identifikace dle normy M-BUS. Hodnota je pro

modul WB169-SI4 typu
”
read only” a nelze ji měnit. Aktuálně nastavenou verzi si můžeme vypsat pomoćı př́ıkazu

”
vers” (bez parametru):

cfg#vers

MBUS version : 101

cfg#

Proměnná
”
Medium” je mezinárodńı kód měřeného média v systému identifikace dle normy M-BUS. Hodnota je

pro modul WB169-SI4 editovatelná a je nastavena na 07 (”Water”). Aktuálně nastavené médium si můžeme vypsat
pomoćı př́ıkazu

”
medium” (bez parametru). Médium změńıme tak, že za př́ıkaz

”
medium” zadáme požadovaný

kód média dle normy M-BUS (povolený rozsah: 0 až 255).

Př́ıklad nastaveńı kódu média:
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cfg#medium

MBUS medium : 7

cfg#medium8

MBUS medium changed from 7 to 8

cfg#

Poznámka: Pro systém identifikace M-BUS obecně plat́ı, že kombinace všech čtyř složek M-BUS adresy (tj.
”

M-
BUS ID”,

”
Manufacturer”,

”
Version” a

”
Medium”) muśı být jednoznačná, takže nesmı́ existovat dvě zař́ızeńı

se stejnou kombinaćı těchto čtyř parametr̊u. U zař́ızeńı s pevně nastavenou konfiguraćı těchto parametr̊u je jed-
noznačnost identifikace zajǐstěna výrobcem zař́ızeńı. U zař́ızeńı s nastavitelnými identifikačńımi parametry lze v
závislosti na konkrétně použitých pravidlech identifikace použ́ıt výrobńı č́ıslo připojeného měřidla (v kombinaci s
jeho druhem, modelem a výrobcem), nebo výrobńı č́ıslo radiového modulu (v kombinaci s jeho typem a výrobcem).
Použit́ı ”nezávislé” č́ıselné řady je možné pouze v tom př́ıpadě, pokud má provozovatel systému sv̊uj vlastńı kód
výrobce a je schopen zajistit, že v kombinaci s t́ımto kódem bude identifikace každého zař́ızeńı jednoznačná.

Proměnná
”
Info” slouž́ı pro nastaveńı názvu zař́ızeńı. Název zař́ızeńı je pak součást́ı každé odeslané informačńı

zprávy (viz odstavec 3.7 ). Defaultně je tato proměnná nastavena jako
”
SI4”. Pomoćı př́ıkazu

”
info” (bez

parametru) lze vypsat aktuálńı hodnotu nastaveńı. Pokud za př́ıkaz
”
info” zadáme jako parametr libovolný řetězec,

bude se zař́ızeńı ve spontánńıch zprávách hlásit t́ımto názvem.

Př́ıklad kontroly, nastaveńı a opětovné kontroly názvu zař́ızeńı:

cfg#info

MBUS manuf info : ’ABC’

cfg#info XYZ

Change MBUS manuf info from : ’ABC’ to : ’XYZ’

cfg#info

MBUS manuf info : ’XYZ’

cfg#

Maximálńı délka řetězce je 29 znak̊u. Použ́ıvat lze pouze základńı znakovou sadu (bez diakritiky). Nastaveńı
položky

”
info” nedoporučujeme měnit.

Proměnná
”
Periode“ slouž́ı pro nastaveńı periody spontánńıho odeśıláńı informačńıch zpráv. Při výrobě je nas-

tavena perioda 60 minut, pomoćı př́ıkazu
”
periode“ (bez parametru) lze vypsat aktuálńı hodnotu nastaveńı.

Pokud za př́ıkaz
”
periode“ zadáme jako parametr požadovaný počet minut (teoreticky lze nastavit až 65535 minut),

nastav́ıme periodu vyśıláńı informačńıch zpráv na zadaný počet minut.

Př́ıklad kontroly, nastaveńı, uložeńı a opětovné kontroly periody vyśıláńı informačńıch zpráv:

cfg#periode

Periode is 60 min.

cfg#periode 30

Periode changed from 60 to 30 min.

cfg#periode

Periode is 30 min.

cfg#

Modul umožňuje i exterńı synchronizaci vyśıláńı na základě vněǰśıho zdroje synchronizačńıch impulz̊u. K tomu
lze př́ıkazem

”
Periode -X” (kde ”X” je požadované č́ıslo portu 1 - 4) vyčlenit libovolný port jako

”
synchronizačńı”.

Př́ıklad nastaveńı portu č. 4 do módu
”
synchronizačńı port”:

cfg#periode -4

Periode changed from 60 min. to I4

mon#

Při tomto nastaveńı se s každou sestupnou hranou vněǰśıho synchronizačńıho impulzu spust́ı proces vyśıláńı in-
formačńı zprávy. Modul má nastavenou ochranný interval 1 minuta, takže zprávy lze t́ımto zp̊usobem odeśılat
pouze s periodou vyšš́ı než 1 minuta. Požadavky na parametry synchronizačńıho signálu jsou stejné, jako pro

”
normálńı” měř́ıćı pulzy,

Tato možnost synchronizace je d̊uležitá v tom př́ıpadě, pokud chceme odeśıláńı práv synchronizovat s nejakým jiným
procesem. Typickým př́ıkladem je měřeńı spotřeby elektrické energie v čtvrthodinových intervalech synchronńıch
s měřeńım distributora elektrické energie za účelem vyhodnocováńı tzv.

”
čtvrthodinového maxima”. V tomto
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př́ıpadě přivedeme na synchronizačńı port čtvrthodinový synchronizačńı signál, který je u některých typ̊u elektroměr̊u
k dispozici na vyčleněných svorkách.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je připojen inverzńı synchronizačńı signál (tj. takový, kde vstup je trvale sepnutý, pouze
po dobu synchronizačńıho impulzu se na okamžik rozepne), m̊uže to zp̊usobit nepatrné zkráceńı životńıho cyklu
baterie v řádu cca do 5-ti procent.

Parametry
”
power” (vyśılaćı výkon),

”
chan” (vyśılaćı kanál),

”
mode” (komunikačńı mód) a

”
ekey” (enkrypčńı

kód) slouž́ı pro nastaveńı parametr̊u vyśılaćı části modulu. Tyto parametry jsou podrobně popsány v části 3.5.10
”Př́ıkazy skupiny

”
Modem commands“ pro konfiguraci radiového vyśılače” společně s daľśımi př́ıkazy pro nastaveńı

a kontrolu vyśılaćı části modulu WB169-SI4.

3.5.5 Parametry skupiny
”
Inputs”

Tato skupina př́ıkaz̊u slouž́ı pro nastaveńı č́ıtač̊u pulz̊u modulu a pro nastaveńı výstupńıch hodnot modulu.

Modul WB169-SI4 je vybaven čtyřmi vstupy (porty 1, 2 3 a 4), napojenými na 4 odpov́ıdaj́ıćı č́ıtače pulz̊u (index
0, 1 2 a 3). Každý č́ıtač vždy zvýš́ı s každým př́ıchoźım měř́ıćım pulzem sv̊uj stav o jednu jednotku. Nı́že uvedené
př́ıkazy použ́ıváme pro nastaveńı počátečńıch hodnot č́ıtač̊u, pro nastaveńı konstant (násobitel̊u a dělitel̊u), kterými
lze stav č́ıtač̊u upravit na požadovanou výstupńı hodnotu a pro nastaveńı kód̊u

”
DIF” a

”
VIF”, které umožňuj́ı

správné dekódováńı měřených hodnot podle normy M-BUS (zejména pro správné dekódováńı měrných jednotek).

Každý vstup může být nastaven do tzv.
”
alarmového módu”, kdy při změně hodnoty na vstupu (tj. při přechodu

ze stavu ”0” do stavu ”1”, nebo obráceně) modul okamžitě odeśılá alarmovou zprávu. Modul tak může přenášet
informace z dvoustavových senzor̊u. Nastaveńı vstup̊u v alarmovém módu je podrobněji popsáno v odstavci 3.5.8

”
Nastaveńı senzorových vstup̊u”.

Nastaveńı č́ıtač̊u je možné provést pomoćı těchto př́ıkaz̊u:

val[index] nastaveńı počátečńı hodnoty č́ıtače
mul[index] nastaveńı násobitele č́ıtače (výstupńı hodnota = stav č́ıtače * násobitel)
div[index] nastaveńı dělitele č́ıtače (výstupńı hodnota = stav č́ıtače / dělitel)
dib[index] nastaveńı hodnoty DIF(E) č́ıtače (= informace o zp̊usobu kódováńı)
vib[index] nastaveńı hodnoty VIF(E) č́ıtače (= informace o měrné jednotce)
det[index] nastaveńı spouštěćı hrany pulzńıho vstupu (0 - sestupńı, 1 - vzestupńı)
dmode[index] nastaveńı módu (filtru) pulzńıho vstupu (0 - rychlé pulzy, 1 - pomalé pulzy)
alr[index] zapnut́ı a volba alarmového módu (nastaveńı pro senzorové vstupy)
leakp[index] nastaveńı délky periody detekce úniku (funkce

”
leak”)

leakz[index] nastaveńı délky nulového intervalu detekce úniku (funkce
”

leak”)
burstp[index] nastaveńı limitu alarmové spotřeby (funkce

”
burst”)

burstt[index] nastaveńı měř́ıćıho intervalu alarmu ”Broken Pipe” (funkce
”

burst”)
pullup[index] nastaveńı korekce odporu dlouhého vedeńı

Pomoćı př́ıkazu
”
val[index]” nastav́ıme počátečńı (nebo aktuálńı) hodnotu č́ıtače. Po nastaveńı počátečńı hodnoty

se s každým př́ıchoźım měř́ıćım pulzem navyšuje počátečńı hodnota o jednu jednotku. Aktuálńı stav č́ıtače si
můžeme vypsat pomoćı př́ıkazu

”
val[index]” (bez parametru). Hodnotu č́ıtače nastav́ıme na požadované č́ıslo tak,

že za př́ıkaz
”
val[index]” zadáme požadované celé č́ıslo.

Př́ıklad nastaveńı č́ıtače portu č́ıslo 1 (index=0) na hodnotu ”1892” a provedeńı zpětné kontroly správnosti tohoto
nastaveńı:

cfg#val0 1892

Value[0] changed from 1565252980 to 1892

cfg#val0

Value[0] : 1892 * 1 / 1 -> 1892

cfg#

Jak je z př́ıkladu zřejmé, při kontrole aktuálńıho stavu př́ıkazem
”
val[index]” systém vyṕı̌se nejenom aktuálńı stav

č́ıtače, ale i nastaveńı násobitele a dělitele a výstupńı hodnotu po násobeńı a děleńı.

Pomoćı př́ıkaz̊u
”
mul[index]” a

”
div[index]”nastav́ıme násobitel a dělitel č́ıtače. Defaultně je násobitel a dělitel

nastaven na hodnotu ”1”. Pokud chceme hodnotu č́ıtače upravit nějakým koeficientem, zadáme vhodnou kombinaci
násobitele a dělitele tak, jak je to uvedeno na př́ıkladu ńıže.
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Aktuálńı nastaveńı násobitele a dělitele si můžeme vypsat pomoćı př́ıkazu
”
val[index]” (bez parametru), nebo pomoćı

př́ıkaz̊u
”
mul[index]” (bez parametru) a

”
div[index]” (bez parametru) - viz př́ıklad:

cfg#mul0

Multiplier[0] = 1

cfg#div0

Divider[0] = 1

cfg#

Př́ıklad nastaveńı násobitele a dělitele:

Vodoměr generuje měř́ıćı pulzy vždy po 50-ti litrech. Potřebujeme, aby spotřeba byla indikována v m3. Hodnotu
č́ıtače muśıme pomoćı násobitele a dělitele upravit takto:

50 litr̊u = 0,05 m3, takže abychom převedli hodnotu č́ıtače na m3, muśıme ji násobit 5/100.

M̊užeme to provést kupř́ıkladu tak, že nastav́ıme násobitel na ”5” a dělitel na ”100” - viz př́ıklad:

cfg#mul0 5

Value[0] changed from 1 to 5

cfg#div0 100

Value[0] changed from 1 to 100

cfg#val0

Value[0] : 2000 * 5 / 100 -> 100

cfg#

Z výpisu aktuálńı hodnoty č́ıtače na konci uvedené sekvence je zřejmé, že aktuálńı hodnota na č́ıtači (2000) bude
interpretována jako 100 (m3). Jelikož jedna jednotka na č́ıtači představuje 50 litr̊u, hodnota na č́ıtači představuje
2000*50 = 100 000 litr̊u = 100 m3.

Pomoćı př́ıkazu
”
dib[index]” nastav́ıme hodnotu DIF (DIFE), která určuje charakter proměnné, č́ıslo ”storage”

a formát datového pole podle normy MBUS. Jednotlivé č́ıtače modulu WB169-SI4 maj́ı defaultně nastavené tyto
hodnoty DIFE:

č́ıtač :0” DIFE = 04 00 (okamžitá hodnota, 32-bit integer, storage č́ıslo ”0”)
č́ıtač :1” DIFE = 44 00 (okamžitá hodnota, 32-bit integer, storage č́ıslo ”1”)
č́ıtač :2” DIFE = 84 01 (okamžitá hodnota, 32-bit integer, storage č́ıslo ”2”)
č́ıtač :3” DIFE = C4 01 (okamžitá hodnota, 32-bit integer, storage č́ıslo ”3”)

Upozorněńı: Nastaveńı hodnoty DIF (DIFE) nedoporučujeme měnit. Poznámka: Čı́tače ”0” a ”1” jsou
nastaveny jako ”DIF” (bit ”extension” = 0), takže hodnota druhého (rozšiřuj́ıćıho) byte (”00”) se při sestavováńı
informačńı zprávy neuplatňuje.

Pomoćı př́ıkazu
”
vib[index]” nastav́ıme hodnotu VIF (VIFE), která ve zprávě protokolu M-BUS určuje druh

měřené veličiny (zda se jedná o objem, teplotu, elektrické napět́ı apod.) a jednotku (včetně násobitele), ve kterých
je hodnota prezentována (zda se jedná o m3, ◦C, mV, kWh, apod.). Všechny č́ıtače modulu WB169-SI4 maj́ı
defaultně nastavené tuto hodnotu VIF:

VIF = ”13” (veličina
”
Volume”, v jednotkách 10−3 * m3)

Modul je tedy defaultně nastaven tak, že jeho informačńı zprávy obsahuj́ı údaj změřeného objemu v tiśıcinách
m3, tj. v litrech. Při připojeńı vodoměru k takto nastavenému modulu je tedy nutné zkontrolovat, kolik litr̊u
představuje jeden měř́ıćı pulz a nastavit hodnoty násobitele a dělitele tak, aby výstupńı hodnota č́ıtače odpov́ıdala
spotřebě v litrech. Pokud kupř́ıkladu vodoměr generuje měřićı pulzy po 10-ti litrech, je potřebné nastavit násobitel
na hodnotu ”10”.

Pokud chceme objem udávat v jiných jednotkách, než v litrech (kupř́ıkladu v m3), nebo měř́ıme jinou veličinu než
objem (kupř́ıkladu elektrickou práci v kWh), muśıme pro daný vstup upravit hodnoty násobitele a dělitele tak, aby
výsledek by v požadovaných jednotkách a zároveň upravit hodnotu VIF tak, aby tato jednotka byla propagována v
informačńı zprávě.

Př́ıklad změny hodnoty VIF pro př́ıpad, kdy odeč́ıtáme spotřebu vody v m3:

Nastav́ıme si násobitel a dělitel tak, aby výstupńı hodnota č́ıtače reprezentovala spotřebu m3 (viz výše uvedený
př́ıklad nastaveńı násobitele a dělitele). Vypoč́ıtáme si hodnotu VIF pro jednotky ”m3”:

Tabulka
”
Codes for Value Information Field (VIF)” normy M-BUS stanovuje pro veličinu ”Volume” kód ”0001 0nnn”,

přičemž výsledek je v 10(nnn−6) m3. Posledńı 3 bity kódu tedy určuj́ı násobitel. Pro údaj v litrech muśıme použ́ıt
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násobitel 10( − 3) (protože 1 litr = 0,001 m3), čemuž odpov́ıdá hodnota nnn=3 (v tomto př́ıpadě je násobitel
10(3 − 6), což je 10( − 3) = 0,001). Kód VIF pro údaj v litrech je tedy ”0001 0011”, protože dekadické hodnotě
nnn=3 odpov́ıdá binárńı hodnota ”011”. Binárńı hodnotě ”00010011” odpov́ıdá hexadecimálńı zápis ”13”, což je
defaultńı nastaveńı parametru VIF.

Pokud chceme propagovat změřenou hodnotu v m3, potřebujeme před jednotku
”
m3” násobitel ”1”. Hodnota ”nnn”

muśı mı́t v tomto př́ıpadě velikost ”6” (takže násobitel je 10(6 − 6), což je 10(0) = 1). Kód VIF pro údaj v m3

je tedy ”0001 0110” (dekadické hodnotě nnn=6 odpov́ıdá binárńı hodnota ”110”). Binárńı hodnotě ”00010110”
odpov́ıdá hexadecimálńı zápis ”16”, což je požadované nastaveńı parametru VIF.

Parametr VIF nastav́ıme na hodnotu ”16” takto:

cfg#vib0

Vib[0] , VIF 13, VIFE 00

cfg#vib0 0x16

Set vib[0] , VIF 16, VIFE 00

cfg#vib0

Vib[0] , VIF 16, VIFE 00

cfg#

Alternativně můžeme zadat stejný kód VIF v dekadickém tvaru takto:

cfg#vib0 22

Set vib[0] , VIF 16, VIFE 00

cfg#

Př́ıklad změny hodnoty VIF pro př́ıpad, kdy odeč́ıtáme spotřebu elektrické energie v kWh:

Tabulka
”
Codes for Value Information Field (VIF)” normy M-BUS stanovuje pro veličinu ”Energy” kód ”0000

0nnn”, přičemž výsledek je v 10(nnn − 3) Wh. Posledńı 3 bity kódu tedy určuj́ı násobitel. Pro údaj v kWh
muśıme použ́ıt násobitel 10(3) (protože 1 kWh = 1000 Wh), čemuž odpov́ıdá hodnota nnn=6 (v tomto př́ıpadě je
násobitel 10(6−3), což je 10(3) = 1000). Kód VIF pro údaj v kWh je tedy ”0000 0110”, protože dekadické hodnotě
nnn=6 odpov́ıdá binárńı hodnota ”110”). Binárńı hodnotě ”00000110” odpov́ıdá hexadecimálńı zápis ”06”, což je
požadované nastaveńı parametru VIF.

Parametr VIF nastav́ıme na hodnotu ”06” takto:

cfg#vib1 0x06

Set vib[1] , VIF 06, VIFE 00

Dopad výše popsaného nastaveńı hodnot VIF na dekódováńı zprávy je znázorněn na obrázku 16.

Obr. 16: Nastaveńı VIF a jeho vliv na dekódováńı zprávy

Na obrázku 16 je dekódovaná zpráva modulu WB169-SI4, kdy na všech čtyřech č́ıtač́ıch byla nastavena hodnota
”1000” a všechny násobitele a dělitele jsou nastaveny na hodnotu ”1”.

Z obrázku je patrné, že:

- hodnota č́ıtače ”0” s nastavenou jednotkou na ”1 x m3” je interpretována jako ”1000 m3”
- hodnota č́ıtače ”1” s nastavenou jednotkou ”1000 x Wh” je interpretována jako ”1000 000 Wh”
- hodnoty č́ıtač̊u ”2” a ”3”, jejichž jednotky jsou defaultńı ”litry”, ukazuj́ı hodnotu ”1 m3.”

Pomoćı př́ıkazu
”
det[index]” nastav́ıme spouštěćı hranu č́ıtače. Při základńım nastaveńı ”0” se hodnota č́ıtače

zvýš́ı se sestupńı hranou vstupńıho pulzu (při sepnut́ı mechanického kontaktu, nebo při přechodu z ”1” na ”0” u
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elektronických výstup̊u). Při nastaveńı ”1” se hodnota č́ıtače zvýš́ı se vzestupńı hranou vstupńıho pulzu (při rozepnt́ı
kontaktu, nebo přechodu z ”0” do ”1”). Aktuálńı nastaveńı spouštěćı hrany zjist́ıme pomoćı př́ıkazu

”
det[index]”

(bez parametru).

Př́ıklad nastaveńı spouštěćı hrany č́ıtače portu č́ıslo 1 (index=0) na hodnotu ”1” (vzestupńı hrana) a provedeńı
zpětné kontroly nastaveńı všech vstup̊u:

mon#det0 1

Det[0] = 1 - rising

cfg#det

Det[0] = 1 - rising

Det[1] = 0 - falling

Det[2] = 0 - falling

Det[3] = 0 - falling

cfg#

Pomoćı př́ıkazu
”
dmode[index]” nastav́ıme vyhlazovaćı filtr na vstupu daného č́ıtače. Při základńım nastaveńı

”0” je vyhlazovaćı filtr vypnutý a vstup je nastaven pro př́ıjem rychlých pulz̊u. Při nastaveńı ”1” je zapnutý
vyhlazovaćı filtr, který odfiltruje př́ıpadné parazitńı zákmity na vstupu, které mohou být zp̊usobeny kupř́ıkladu
deľśım kabelem. Toto nastaveńı je však možné využ́ıt pouze pro nač́ıtáńı pomalých pulz̊u (maximálńı frekvence 2
Hz, minimálńı délka pulzu 250 ms) a pro nastaveńı senzorového vstupu .

Př́ıklad nastaveńı č́ıtače portu č́ıslo 1 (index=0) na hodnotu ”1” se zařazeným vyhlazovaćım filtrem (pomalé pulzy):

cfg#dmode1 1

Mode[1] = 1 - slow

cfg#

Pomoćı př́ıkazu
”
pullup[index]” nastav́ıme pro vstup daného č́ıtače funkci

”
korekce odporu dlouhého vedeńı”.

Při základńım nastaveńı ”0” je tato funkce vypnutá. Při nastaveńı ”1” jsou vstupńı obvody č́ıtače pulz̊u upraveny
tak, aby při sepnutém kontaktu tekl detekčńım obvodem větš́ı proud a zvýšila se tak jednoznačnost detekce sep-
nutého/rozepnutého stavu. Při tomto nastaveńı však může mı́t vyšš́ı detekčńı proud negativńı vliv na spotřebu
baterie modulu. Toto nastaveńı tud́ıž nelze použ́ıvat v těch př́ıpadech, kdy je z principu funkce připojeného měřiče
spotřeby možný takový stav, kdy je vstupńı obvod č́ıtače dlouhou dobu ve stavu ”0” (dlouhodobě sepnutý kontakt).
Takový stav může nastat kupř́ıkladu u vodoměru/plynoměru s pulzńım výstupem typu

”
jazýčkové relé” (reed con-

tact), když se otáčeńı meř́ıćıho kola zastav́ı v takové poloze, kdy z̊ustane jazýčkové relé sepnuté. Toto nastaveńı
nelze ze stejného d̊uvodu použ́ıt ani pro připojeńı senzoru.

Př́ıklad nastaveńı č́ıtače portu č́ıslo 1 (index=0) na hodnotu ”1” se zařazenou korekćı odporu dlouhého vedeńı:

cfg#pullup1 1

Change Pullup[1] = On

cfg#

Podrobný popis alarmové funkce
”
Leak” je uveden v odstavci 3.5.6. Podrobný popis alarmové funkce

”
Burst” je

uveden v odstavci 3.5.7. Podrobný popis
”
Nastaveńı senzorových vstup̊u” je uveden v odstavci 3.5.8.

3.5.6 Popis a nastaveńı funkce
”
Leak” pro detekci úniku

Funkce
”
Leak” (Únik) slouž́ı pro detekci takových stav̊u spotřeby vody, plynu, či jiných provozńıch kapalin a médíı,

kdy vlivem netěsnosti v rozvodu kapaliny/plynu docháźı k neustálému úniku menš́ıho množstv́ı kapaliny/plynu.
Vzhledem k tomu, že systémy dálkového odečtu spotřeby nevyhodnocuj́ı př́ır̊ustek spotřeby spojitě, ale v jistých
skoćıch (určených obvykle celou otáčkou měř́ıćıho kola měřiče spotřeby), může stav trvalého úniku menš́ıho množstv́ı
kapaliny/plynu procházet deľśı dobu bez povšimnut́ı.

Detekce úniku pomoćı funkce
”
Leak” je založena na tom, že v normálńım pr̊uběhu spotřeby kapaliny/plynu za

deľśı obdob́ı (den, týden...) se obvykle vyskytuj́ı časové úseky, kdy z přirozených provozńıch d̊uvod̊u neńı měřená
kapalina/plyn spotřebována (kupř́ıkladu v noci, nebo v mimoprovozńı době). V těchto časových úsećıch by spotřeba
měla být nulová. Pokud však docháźı k úniku kapaliny/plynu, časové úseky s nulovou spotřebou se prakticky
nevyskytuj́ı, nebo se vyskytuj́ı jen krátké úseky, zp̊usobené skokovitost́ı měřeńı (pokud kupř́ıkladu vodoměr generuje
jeden měř́ıćı pulz na 100 litr̊u vody, př́ır̊ustek spotřeby se projev́ı až po několika hodinách, kdy unikne toto množstv́ı).

Princip funkce
”
Leak” je znázorněn na obrázku 17. Při aktivaci funkce

”
Leak” nastav́ıme vyhodnocovaćı obdob́ı

”
Perioda detekce úniku” (

”
Leak Detection Period”) a po uplynut́ı tohoto obdob́ı vyhodnot́ıme, zda v pr̊uběhu
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tohoto obdob́ı alespoň jednou došlo k tomu, že spotřeba z̊ustala v nulovém stavu po nějakou nastavitelnou dobu

”
Zero Period”. Pokud je všechno v pořádku, takový stav s velkou pravděpodobnost́ı alespoň jednou nastane a

alarm typu
”
Leak” nevznikne (viz horńı část obrázku 17). Pokud však ve vyhodnocovaćım obdob́ı nenastane ani

jednou stav, kdy se spotřeba udrž́ı na nulové hodnotě po dobu intervalu
”
Zero Period”, modul na konci vyhodno-

covaćıho obdob́ı odešle alarmovou zprávu typu
”
Leak” (viz spodńı část obrázku 17).

Obr. 17: Princip funkce
”
Leak” pro detekci únik̊u kapalin a plyn̊u

Funkci
”
Leak” aktivujeme na vybraný port tak, že pomoćı př́ıkazu leakp[index] nastav́ıme pro daný index portu

délku vyhodnocovaćıho obdob́ı
”
Leak detection period” v hodinách a pomoćı př́ıkazu leakz[index] nastav́ıme

pro daný index portu délku minimálńıho intervalu ı́
”
Zero period” v minutách. Je-li jeden z těchto paramer̊u

nastaven na hodnotu ”0”, je funkce pro tento port vypnutá.

Př́ıklad nastaveńı parametru
”
Leak detecton period” pro prvńı port (index ”0”) na hodnotu 24 hodin:

cfg#leakp 0 24

Value[0] changed from 0 to 24

cfg#

Vyhodnocovaćı obdob́ı lze nastavit v rozsahu 1 - 1090 hodin, typické nastaveńı je 24 hodin (denńı provozńı cyklus),
nebo 168 hodin (týdenńı provozńı cyklus). Vyhodnocovaćı obdob́ı zač́ıná běžet od restartu modulu, nebo od
provedeńı změny nastaveńı. Alarmová zpráva je odeslána vždy po ukončeńı vyhodnocovaćıho obdob́ı.

Př́ıklad nastaveńı parametru
”
Zero period” pro prvńı port (index ”0”) na hodnotu 60 minut:

cfg#leakz 0 90

Value[0] changed from 0 to 90

cfg#

Minimálńı interval nulové spotřeby
”
Zero period” lze nastavit v rozsahu 1 - 1090 minut s přesnost́ı na celou deśıtku

minut (10, 20, 30...atd.). Pokud je zadán př́ıkaz s jakoukoli jinou hodnotou (kupř́ıkladu 36 minut), systém při
uložeńı vždy zaokrouhĺı délku intervalu na celou deśıtku minut (v tomto přpadě na 40 minut). Obecně plat́ı, že
s prodlužováńım délky parametru ”Zero period” je sytém citlivěǰśı (tj. je schopen detekovat i drobněǰśı úniky),
zároveň však nar̊ustá riziko, že je systém ovlivněn skutečnou spotřebou v d̊usledku nahodilé změny provozńıho cyklu
(...někdo se zdrž́ı v práci o dvě hodiny déle...).

Výpis konfiguračńıch parametr̊u konkrétńıho portu s aktivovanou funkćı
”
Leak” s výše uvedenými parametry:
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MBUS value[0] DIB : 04 00, VIB : 13 00 ,multiplier 1, divider 1

Leak detection periode 24 hour(s), zero periode 90 minutes

Struktura alarmové zprávy typu
”
Leak” je popsána v odstavci

”
Struktura datových zpráv modulu”.

3.5.7 Popis a nastaveńı funkce
”
Burst” pro detekci havárie

Funkce
”
Burst” (

”
Prasknut́ı”) slouž́ı pro detekci takových stav̊u spotřeby vody, plynu, či jiných provozńıch kapalin a

médíı, kdy dojde k nárazovému nár̊ustu spotřeby vlivem poruchy v rozvodu kapaliny/plynu. Pokud stav abnormálně
vysoké spotřeby kapaliny/plynu trvá nepřetržitě nějakou dobu, modul odeśılá alarmovou radiovou zprávu typu

”
Broken Pipe”.

Princip funkce
”
Burst” je znázorněn na obrázku 18. Při aktivaci funkce

”
Burst” nastav́ıme pomoćı př́ıkazu

”burstp[index]” limitńı hranici spotřeby (tj. hranici nad kterou je spotřeba považována za abnormálńı) a pomoćı
př́ıkazu ”burstt[index]” nastav́ıme minimálńı dobu trváńı abnormálńı spotřeby (

”
Burst Check Time”). Pokud

je limitńı spotřeba trvale překračována po deľśı dobu, než je
”
Burst Check Time”, modul po uplynut́ı časového

intervalu
”
Burst Check Time” odešle alarmovou zprávu typu

”
Broken Pipe”.

Obr. 18: Princip funkce
”
Burst” pro detekci haváríı potrub́ı

Vzhledem k tomu, že k modulu WB169-SI4 mohou být připojeny měřiče spotřeby s r̊uzným přepočtovým koeficien-
tem množstv́ı spotřebované kapaliny/plynu na jeden odeslaný měř́ıćı impulz, je limitńı hranice spotřeby definována
obecně, a to v počtu zaregistrovaných měř́ıćıch impulz̊u za jednotkovou periodu 10 minut. Tabulka přepočtu mezi
počtem měř́ıćıch pulz̊u za 10 minut a minutovou spotřebou (pr̊utokem) pro typicky použ́ıvané přepočtové koeficienty
je uvedena na obrázku 19.

Obr. 19: Tabulka přepočtu mezi nastavenou hodnotou ”LIMIT” a odpov́ıdaj́ıćım minutovým pr̊utokem
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Funkci
”
Burst” aktivujeme na vybraný port tak, že pomoćı př́ıkazu burstp[index] nastav́ıme pro daný index portu

požadovaný limit alarmové spotřeby v počtu pulz̊u za 10 minut a pomoćı př́ıkazu burstt[index] nastav́ıme pro
daný index portu minimálńı dobu trváńı abnormálńı spotřeby (

”
Burst Check Time”) v minutách. Je-li jeden z

těchto paramer̊u nastaven na hodnotu ”0”, je funkce pro tento port vypnutá.

Př́ıklad nastaveńı parametru
”
LIMIT” pro prvńı port (index ”0”) na hodnotu 15 pulz̊u za 10 minut:

cfg#burstp 0 15

Value[0] changed from 0 to 15

cfg#

Hodnotu limitńı spotřeby lze nastavit v prakticky neomezeném rozsahu (1 až 65535 pulz̊u za 10 minut ).

Př́ıklad nastaveńı parametru
”
Burst Check Time” pro prvńı port (index ”0”) na hodnotu 40 minut:

cfg#burstt 0 40

Value[0] changed from 0 to 40

cfg#

Minimálńı dobu trváńı nadlimitńı spotřeby
”
Burst Check Time” lze nastavit v rozsahu 1 - 1090 minut s přesnost́ı

na celou deśıtku minut (10, 20, 30...atd.). Pokud je zadán př́ıkaz s jakoukoli jinou hodnotou (kupř́ıkladu 36
minut), systém při uložeńı vždy zaokrouhĺı délku intervalu na celou deśıtku minut (v tomto přpadě na 40 minut).
Obecně plat́ı, že s prodlužováńım délky parametru ”Burst Check Time” je sytém odolněǰśı proti falešným alarmům
(zp̊usobeným kupř́ıkladu občasným napouštěńım vody do nějaké nádrže), zároveň se však prodlužuje reakčńı doba
mezi haváríı a odesláńım alarmu.

Výpis konfiguračńıch parametr̊u konkrétńıho portu s aktivovanou funkćı
”
Burst” s výše uvedenými parametry:

MBUS value[0] DIB : 04 00, VIB : 13 00 ,multiplier 1, divider 1

Broken pipe min. 15 pulse/10 min. during 40 minutes

Struktura alarmové zprávy typu
”
Broken Pipe” je popsána v odstavci

”
Struktura datových zpráv modulu”.

3.5.8 Nastaveńı senzorových vstup̊u

Ke kterémukoli ze čtyř port̊u modulu WB169-SI4 mohou být připojeny dvoustavové senzory s kontaktńım, reléovým,
nebo binárńım výstupem (dvěřńı kontakty, záplavová čidla, požárńı čidla, elektronické plomby apod.). Pokud neńı
daný vstup nastaven v tzv.

”
alarmovém módu”, modul pouze ukládá do č́ıtače daného portu počet změn stav̊u a v

pravidelných intervalech odeśılá stav tohoto č́ıtače. Pokud je kupř́ıkladu ke vstupu připojen dveřńı kontakt, modul
registruje a pośılá v pravidelných zprávách počet otevřeńı/zavřeńı dveř́ı od posledńıho resetu. Pokud potřebujeme,
aby modul odeśılal zprávu okamžitě při každém otevřeńı (nebo i zavřeńı) dveř́ı, muśıme daný port nastavit do
alarmového módu. Pro zvýšeńı odolnosti senzorového vstupu před parazitńımi kmity je vhodné pomoćı př́ıkazu
”dmode” zapnout na daný vstup vyhlazovaćı filtr. T́ım se sńıž́ı pravděpodobnost generováńı falešných alarmů v
d̊usledku naindukovaných poruch na př́ıvodńım kabelu vstupu.

Zapnut́ı vstupu do alarmového módu provedeme pomoćı př́ıkazu
”
alr[index]”. Při základńım nastaveńı ”0” je

alarmový mód vypnutý. Při nastaveńı hodnoty ”1” je zapnuté odeśıláńı zprávy při přechodu do stavu ”0” (=při
sepnut́ı kontaktu), při nastaveńı hodnoty ”2” je logika opačná a modul odeśılá alarmovou zprávu při přechodu do
stavu ”1”, což je v př́ıpadě kontaktńıho nebo reléového výstupu rozepnut́ı kontaktu (u dveřńıho kontaktu typicky
otevřeńı dveř́ı). Při nastaveńı hodnoty ”3” modul odeśılá zprávu při každé změně stavu (při otevřeńı i zavřeńı
dveř́ı).

Př́ıklad nastaveńı č́ıtače portu č́ıslo 2 (index=1) na hodnotu ”2”, kdy modul hláśı přechod do stavu ”1” (rozepnut́ı
kontaktu) a následné kontroly nastaveńı všech port̊u:

cfg#alr1 2

Alr[1] = 2 - rising

cfg#alr

Alr[0] = 3 - both

Alr[1] = 2 - rising

Alr[2] = 0 - none

Alr[3] = 0 - none

cfg#
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Jak je zřejmé z př́ıkladu, druhý vstup byl nastaven do stavu, kdy odeśılá alarmovou zprávu pouze při rozepnut́ı
kontaktu. Z následného výpisu nastaveńı všech vstup̊u (př́ıkazem ”alr” bez indexu a hodnoty) je zřejmé, že na
prvńım vstupu je senzor, ze kterého přicháźı alarmové zprávy při každé změně stavu, na třet́ım a čtvrtém vstupu
je alarmový mód vypnutý.

Alarmová zpráva vždy obsahuje aktuálńı stav po změně stavu (hodnota proměnné je ”0” nebo ”1”) a označeńı
vstupu, zakódované do hodnoty DIF takto:

- stav vstupu ”0” má hodnotu DIF=31
- stav vstupu ”1” má hodnotu DIF=71
- stav vstupu ”2” má hodnotu DIF=B1 01
- stav vstupu ”3” má hodnotu DIF=F1 01

Hodnota VIF je vždy nastavená na ”FD 3A”, což v kódováńı M-Bus označuje bezrozměrnou veličinu (dimensionless
- no ViF).

Je-li některý vstup nastaven do alarmového módu, aktuálńı stav na vstupu se odeśılá i v každé pravidelné zprávě
typu ”INFO” a to ve stejném formátu, jako u alarmové zprávy. Datové segmenty se stavem

”
alarmových” port̊u

se připojuj́ı na konec zprávy (tj. za devátý segment
”
Uptime” - viz část 3.7

”
Struktura datových zpráv modulu”).

Pokud by se tedy alarmová zpráva ztratila při přenosu, informace o aktuálńım stavu připojeného senzoru se srovná
se skutečnost́ı při přijet́ı pravidelné zprávy ”INFO”.

3.5.9 Př́ıkazy skupiny
”
Configuration“ pro zapsáńı konfigurace a reset modulu

Modul WB169-SI4 obsahuje dvě sady konfigurace: provozńı konfiguraci a uloženou konfiguraci. Při startu systému
provede modul nakoṕırováńı uložené konfigurace do provozńı, se kterou nadále pracuje. Pokud uživatel měńı
konfiguračńı parametry, děje se tak pouze v provozńı konfiguraci.

Pokud neńı aktuálńı provozńı konfigurace uložena do paměti FLASH, po resetu se modul
”
vrát́ı“ k té sadě kon-

figuračńıch parametr̊u, která je uložena ve FLASH. Pokud nastav́ıme nějaký parametr pouze dočasně (kupř́ıkladu
zkrát́ıme periodu vyśıláńı pro účely ověřováńı dosahu při instalaci), nemuśıme provozńı konfiguraci ukládat do
paměti FLASH (po ukončeńı práce stejně periodu nastav́ıme na p̊uvodńı hodnotu). Pokud ale chceme, aby aktuálně
změněné provozńı parametry z̊ustaly nastaveny trvale, po nastaveńı daného parametru (nebo v́ıce parametr̊u)
provedeme uložeńı konfigurace do paměti FLASH.

Odpov́ıdá-li provozńı konfigurace uložené sadě (tj. mezi př́ıkazy ve FLASH a v provozńı sadě nejsou žádné rozd́ıly),
modul se

”
hláśı“ promptem ve tvaru ”mon#“. Byla-li provozńı konfigurace změněna tak, že již neodpov́ıdá uložené

sadě, modul se hláśı promptem ve tvaru ”cfg#”.

Při každém uložeńı aktuálńı konfigurace do paměti FLASH se změńı hodnota parametru
”
Configuration version”

tak, že se č́ıslo konfigurace zvýš́ı o jedna a prompt se změńı na ”mon#”. Úplným vymazáńım paměti FLASH se
hodnota parametru

”
Configuration version” vynuluje.

Aktuálńı provozńı konfiguraci si vyṕı̌seme př́ıkazem ”show“ (viz odstavec 3.5.1):

cfg#show

Aktuálńı provozńı konfiguraci přeṕı̌seme do paměti FLASH př́ıkazem ”write“:

cfg#write

Writing config ... OK, version 3

Načteńı konfigurace z paměti FLASH provedeme př́ıkazem ”read“ (u některých modifikaćı př́ıkazem ”cread“):

cfg#read

Reading config ... OK, version 3

Konfiguraci smažeme z paměti Flash př́ıkazem ”clear“:

cfg#clear

Clearing configuration ... OK, version

T́ımto př́ıkazem se vymažou konfiguračńı parametry z paměti FLASH, a je nutné je znovu nastavit. Pokud se po
vymazáńı paměti FLASH modul zresetuje, po resetu se přeṕı̌se do paměti FLASH defaultńı sada parametr̊u, která
je nastavena v programu zař́ızeńı. Výjimkou je nastaveńı frekvenčńı konstanty, které se zachovává na aktuálńı
hodnotě i při vymazáńı FLASH.
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Tento př́ıkaz doporučujeme použ́ıvat pouze uživatel̊um s dobrou znalost́ı systému, nebo po konzultaci
s výrobcem.

Reset modulu provedeme pomoćı př́ıkazu ”reset“:

cfg#reset

cfg#

Reset code 22 : WDT time out (PUC)

RF module started, sw version 1.02, date Aug 15 2014

mon#

3.5.10 Př́ıkazy skupiny
”
Modem commands“ pro konfiguraci radiového vyśılače

Tato skupina př́ıkaz̊u slouž́ı pro nastaveńı odeśıláńı zpráv systému Wireless M-BUS a pro nastaveńı radiové části
modulu.

V prvńı části jsou př́ıkazy pro nastaveńı parametr̊u odeśıláńı zpráv Wireless M-BUS, které jsou platné pro celý
modul. Jedná se o tyto př́ıkazy:

power nastaveńı vyśılaćıho výkonu (
”

Power”)
mode nastaveńı komunikačńıho módu (N1 nebo N2)
chan nastaveńı vyśılaćıho kanálu (výběr ze 7-mi možnost́ı )
ekey nastaveńı kryptovaćıho kĺıče (”.” - vypnuté šifrováńı)

Proměnná
”
Power” slouž́ı pro nastaveńı vyśılaćıho výkonu modulu. Při výrobě je modul nastaven na středńı

výkon 100 mW. Pomoćı př́ıkazu ”power” (bez parametru) lze vypsat aktuálńı hodnotu nastaveńı. Vyśılaćı výkon
můžeme pomoćı parametr̊u 1 až 5 nastavit na jednu z následuj́ıćıch 5-ti úrovńı:

- hodnota ”1” pro výkon 14 dBm (25 mW)
- hodnota ”2” pro výkon 17 dBm (50 mW)
- hodnota ”3” pro výkon 20 dBm (100 mW)
- hodnota ”4” pro výkon 24 dBm (250 mW)
- hodnota ”5” pro výkon 27 dBm (500 mW)

Př́ıklad kontroly, nastaveńı a opětovné kontroly vyśılaćıho výkonu:

cfg#power

MBUS power : 3 (20 dBm)

cfg#power 5

MBUS power changed from 3 to 5 (27 dbm)

cfg#power

MBUS power : 5 (27 dBm)

cfg#

Proměnná
”
Komunikačńı mód” slouž́ı pro výběr komunikačńıho módu modulu. Modul podporuje komunikačńı

mód N1 (jednosměrný), nebo N2 (obousměrný), pomoćı př́ıkazu ”mode“ (bez parametru) lze vypsat aktuálńı
hodnotu nastaveńı. Komunikačńı mód změńıme tak, že za př́ıkaz ”mode” zadáme jako parametr požadovanou
volbu. Komunikačńı módy jsou definovány normou Wireless M-BUS, konkrétńı nab́ıdka komunikačńıch mód̊u
modulu WB169-SI4 je uvedena v nápovědě ”Help” u parametru ”mode” (viz odstavec 3.5.2).

Př́ıklad kontroly, nastaveńı, uložeńı a opětovné kontroly komunikačńıho módu:

Mode changed from 1 to 2

cfg#mode

Mode N1

cfg#mode 2

CC1120 state 0x0f, marcstate 65, fifo tx 0, rx 0

cfg#mode

Mode N2

cfg#
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Proměnná
”
Výılaćı kanál” slouž́ı pro výběr vyśılaćıho kanálu modulu. Vyśılaćı kanály jsou pro jednotlivá

frekvenčńı pásma definovány normou Wireless M-BUS. Pomoćı př́ıkazu ”chan“ (bez parametru) lze vypsat všechny
dostupné volby (pro modul WB169-SI4 je to 7 voleb), ve kterých je hvězdičkou označena aktuálně nastavená volba.
Komunikačńı mód změńıme tak, že za př́ıkaz ”chan“ zadáme jako parametr č́ıslo požadované volby. .

Př́ıklad kontroly, nastaveńı, uložeńı a opětovné kontroly vyśılaćıho kanálu:

cfg#chan

Help :

1 - chan 1a (169.40625 Mhz), 4.8 kbps

2 - chan 1b (169.41875 Mhz), 4.8 kbps

* 3 - chan 2a (169.43125 Mhz), 2.4 kbps

4 - chan 2b (169.44375 Mhz), 2.4 kbps

5 - chan 3a (169.45625 Mhz), 4.8 kbps

6 - chan 3b (169.46875 Mhz), 4.8 kbps

7 - chan 3g (169.43750 Mhz), 19.2 kbps

cfg#chan 1

Channel changed from 3 to 1 : chan 1a (169.40625 Mhz), 4.8 kbps

CC1120 state 0x0f, marcstate 65, fifo tx 0, rx 0

cfg#chan

Help :

* 1 - chan 1a (169.40625 Mhz), 4.8 kbps

2 - chan 1b (169.41875 Mhz), 4.8 kbps

3 - chan 2a (169.43125 Mhz), 2.4 kbps

...

7 - chan 3g (169.43750 Mhz), 19.2 kbps

cfg#

Proměnná
”
Enkrypčńı kód” slouž́ı pro nastaveńı šifrovaćıho kĺıče pro šifrováńı zpráv pomoćı kĺıče AES-128.

Šifrovaćı kĺıč o délce 16 Byte zavedeme pomoćı př́ıkazu ”ekey” za kterým následuje řetězec 16 byte, který lze zadat
v dekadickém nebo hexadecimálńım tvaru (viz př́ıklady).

Př́ıklad zadáńı šifrovaćıho kĺıče v hexadecimálńım tvaru:

cfg#ekey 0x1a 0x2b 0x3c 0x4d 0x5e 0x6f 0xa1 0xb2 0xc3 0xd4 0xe5 0xf6 0x77 0x88 0x99 0xaf

Setting encyption key : 1a 2b 3c 4d 5e 6f a1 b2 c3 d4 e5 f6 77 88 99 af

cfg#

Př́ıklad zadáńı šifrovaćıho kĺıče v dekadickém tvaru:

cfg#ekey42 53 159 188 255 138 241 202 136 21 98 147 235 15 145 136

Setting encyption key : 2a 35 9f bc ff 8a f1 ca 88 15 62 93 eb 0f 91 88

cfg#

Po zavedeńı šifrovaćıho kĺıče se ve výpisu nastavených parametr̊u (viz odstavec 3.5.1 ) zobraźı informace o zapnut́ı
šifrováńı

”
Data will be encrypted by AES”.

Šifrováńı vypneme tak, že za př́ıkaz ”ekey” zadáme parametr ”.” (tečka):

cfg#ekey.

Encyption disabling

cfg#

Po vypnut́ı šifrováńı se ve výpisu nastavených parametr̊u (viz odstavec 3.5.1) zobraźı informace o vypnut́ı šifrováńı

”
Data will be unencrypted”.

V druhé části jsou př́ıkazy pro nastaveńı vyśılaćı části modulu WB169-SI4, které se použ́ıvaj́ı zejména při
počátečńım seř́ızeńı modulu v rámci procesu výroby a výstupńı kontroly.

Jedná se o tyto př́ıkazy:
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mr nastaveńı přij́ımaćıho módu (diagnostika)
mt test spuštěńı testovaćıho vyśıláńı (nastaveńı a diagnostika)
ms systém vyṕı̌se interńı status radiového modemu (diagnostika)
mi systém vyṕı̌se vnitřńı registry modemu (diagnostika)
mfreq nastaveńı frekvenčńı konstanty vyśılače (nastaveńı vyśılaćı frekvence)
cfreq korekce frekvenčńı konstanty (doladěńı frekvence)
send př́ıkaz pro okamžité odesláńı informačńı zprávy
sendp př́ıkaz pro odesláńı série informačńıch zpráv

Př́ıkazem ”send [index]” okamžitě (
”
mimo pořad́ı“) odešleme standardńı informačńı zprávu s aktuálńı sadou údaj̊u

o teplotě a daľśıch měřených veličinách (viz kapitola 4), která obsahuje data ze zadaného zař́ızeńı ”index”. Tento
př́ıkaz lze použ́ıt kupř́ıkladu při instalaci systému, když chceme ověřit dosah signálu, nebo při r̊uzných nastavováńıch
a testech přij́ımaćıho zař́ızeńı. Př́ıkaz nám umožńı odeslat informačńı zprávu kdykoli, bez nutnosti měnit vyśılaćı
periodu, nebo čekat na spontánńı odesláńı zprávy dle nastavené periody. U těch typ̊u modul̊u, kde se pośılaj́ı data
souhrnně za všechna zař́ızeńı v jedné zprávě, se tento př́ıkaz použ́ıvá bez indexu.

Př́ıklad zadáńı př́ıkazu pro odesláńı informačńı zprávy:

mon#send 2

Send [2] ...

send [2] msg 255

mon#

Př́ıkazem ”sendp [počet]” odešleme sérii několika informačńıch zpráv s periodou 1 minuta, přičemž prvńı zpráva
je odeslána okamžitě. Počet zpráv v sérii je určen č́ıslem ”počet” za indexem, maximálńı hodnota počtu zpráv
sérii je 30. Tento př́ıkaz lze použ́ıt při instalaci nebo testech systému. Tento př́ıkaz lze použ́ıt pouze u nověǰśıch
modifikaćı modul̊u (pouze pokud se zobrazuje ve výpisu ”HELP”).

Př́ıklad zadáńı př́ıkazu pro odesláńı série 5-ti informačńıch zpráv:

mon#sendp 5

send 5 msgs

mon#

Př́ıkazy ”mr”, ”mt test”, ”ms” ”mi”, ”mfreq” a ”cfreq” slouž́ı pouze pro diagnostiku modemové části modulu
(vyśılače/přij́ımače) a pro jeho nastaveńı na nominálńı frekvenci v procesu výroby a výstupńı kontroly.

Důrazně nedoporučujeme tyto př́ıkazy použ́ıvat při provozu zař́ızeńı. Změna parametr̊u, které se
pomoćı těchto př́ıkaz̊u nastavuj́ı, může zp̊usobit neprovozuschopnost zař́ızeńı.

3.5.11 Přehled konfiguračńıch parametr̊u modulu

Přehled konfiguračńıch parametr̊u, které slouž́ı pro uživatelské nastaveńı modulu WB169-SI4, je uveden v Tabulce
č. 2. Parametry jsou v tabulce uvedeny ve stejném pořad́ı, v jakém se zobrazuj́ı při výpisu konfigurace (viz
odstavec 3.5.1).

Ve sloupci
”
Hodnota“ jsou uvedeny doporučené rozsahy hodnot pro nastaveńı př́ıslušného parametru. Označeńı

”
kód” ve sloupci

”
Hodnota” znamená, že nastavená hodnota se zobrazuje ve formě hexadecimálńıho kódu, kde

dvojice hexadecimálńıch znak̊u reprezentuje vždy jeden Byte.

Ve sloupci
”
Default.” jsou uvedeny defaultńı hodnoty, nastavené při výrobě modulu. Barevné označeńı tohoto

pole má následuj́ıćı význam:

• zelená barva - nejčastěji měněné parametry, nastavujeme je v závislosti na konkrétńı aplikaci

• červená barva - parametry, které nedoporučujeme měnit

• šedá barva - hodnoty, které nelze měnit (
”
read only”)

Žlutým podbarveńım ve sloupci
”
P.č.” jsou označeny ty parametry, které lze nastavovat pomoćı optického

převodńıku tak, jak je to podrobně popsáno v části 3.6
”
Nastaveńı parametr̊u modulu pomoćı optického převodńıku”.
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Tab. 2: Přehled konfiguračńıch parametr̊u modulu WB169-SI4

P.č. Název Hodnota Popis Default.

1 MBUS ID 0 - 99999999 Výrobńı č́ıslo (M-BUS adresa) read only

2 MBUS Version 0 - 255 Generace nebo verze (doplněk M-BUS adresy) read only

3 MBUS Manufacturer kód Výrobce zař́ızeńı (doplněk M-BUS adresy) read only
4 MBUS Medium kód Médium (doplněk M-BUS adresy) 07

5 MBUS Manuf. info 0 až 29 znak̊u Název zař́ızeńı SI4
6 Multiplier 1 - 65535 Násobitel č́ıtače 1

7 Divider 1 - 65535 Dělitel č́ıtače 1

8 DIF(E) kód Formát datového pole (M-BUS) 84 0n

9 VIF(E) kód Měřená veličina a jednotka (M-BUS) 13

10 Mode Popis Nastaveńı hrany a filtru pulzńıho vstupu falling, quick

11 Alarm Popis Nastaveńı alarmového módu na vstupu none
12 Leak periode 0 - 1090 Perioda detekce úniku (funkce

”
Leak”) 0

13 Leak zero time 0 - 1090 Délka nulového intervalu (funkce
”
Leak) 0

14 Burst limit 0 - 65535 Limit alarmové spotřeby (funkce
”
Burst) 0

15 Burst periode 0 - 1090 Měř́ıćı interval alarmu (funkce
”
Burst) 0

16 Radio Power 1 - 5 Vyśılaćı výkon 5

17 Mode 1 - 2 Komunikačńı mód 1 (N1)
18 Channel 1 - 7 Vyśılaćı kanál 1
19 Periode 1 - 65535 Vyśılaćı perioda v minutách 60

20 Encryption kód Šifrovaćı kĺıč individuálńı

21 Next send time aktuálńı stav Čas do př́ı̌st́ıho vysláńı zprávy v minutách read only

22 No of sent msgs aktuálńı stav Počet odeslaných zpráv od resetu read only

23 Config. Version aktuálńı stav Počet zápis̊u do FLASH od vymazáńı read only

24 SW Version aktuálńı stav Verze software a datum vydáńı software read only
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3.6 Nastaveńı parametr̊u modulu pomoćı optického převodńıku

Optickým rozhrańım pro nastavováńı pomoćı optického převodńıku jsou vybaveny všechny moduly typu WB169-SI4
s reviźı hardware vyšš́ı než 1 (s označeńım na výrobńım št́ıtku ”Rev. 2” a výše).

Změny konfigurace provád́ıme v Konfiguračńı tabulce modulu, kterou si zobraźıme kliknut́ım na tlač́ıtko
”
Read“

v okně programu
”
WACO OptoConf”. Konfiguračńı tabulka modulu WB169-SI4 je znázorněna na obrázku 20.

Obr. 20: Konfiguračńı tabulka modulu WB169-SI4

Pomoćı optického převodńıku lze nastavovat všechny parametry, jejichž nastavováńı je nezbytné pro běžný provoz
modulu. Výhodou nastavováńı přes optický převodńık je možnost konfigurace přes pr̊uhledný kryt modulu, bez
nutnosti otev́ıráńı krytu modulu. Toto má velký význam zejména v těch př́ıpadech, kdy modul použ́ıváme ve
vlhkém prostřed́ı a je utěsněn dodatečným silikonovým dotěsněńım, nebo zalit́ım silikonovou výplńı (dodatečná
úprava pro splněńı podmı́nek stupně kryt́ı IP68).
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Principy konfigurace, zp̊usob připojeńı k poč́ıtači a obecný postup konfigurace pomoćı programu
”
WACO Opto-

Conf” jsou podrobně popsány v části 3.2
”
Konfigurace modulu WB169-SI4 pomoćı optického převodńıku”.

V horńı části tabulky se nacháźı parametry nastavované výrobcem (read only), které se týkaj́ı identifikace modulu
a jeho komponent̊u. Jedná se o tyto parametry:

Device name typové označeńı zař́ızeńı dle dokumentace výrobce
Device type upřesněńı typového označeńı dle dokumentace výrobce
Device subtype upřesněńı typového označeńı dle dokumentace výrobce
Serial No. výrobńı č́ıslo modulu (zároveň MBUS-ID dle normy M-Bus)
HW Version verze hardware dle dokumentace výrobce
HW Revision upřesněńı verze hardware dle dokumentace výrobce
SW Version verze software dle výrobce
SW Revision upřesněńı verze software dle dokumentace výrobce
Manufacturer kód výrobce (MBUS Manufacturer) dle normy M-Bus
Version verze adresace (MBUS-Version) dle normy M-Bus

Význam parametr̊u
”
Serial No.” (MBUS-ID),

”
SW Version” (MBUS Version) a

”
Manufacturer” (MBUS Ma-

nufacturer) je podrobněji popsán v části 3.5.4
”
Př́ıkazy skupiny WMBUS pro nastaveńı odeśıláńı zpráv”.

Ostatńı výše uvedené parametry obsahuj́ı přesnou identifikaci výrobńı série a softwarové verze a jsou určeny pouze
pro potřeby výrobce zař́ızeńı.

V prostředńı části tabulky se nacháźı skupina konfigurovatelných parametr̊u modulu WB169-SI4. Jedná se o
tyto parametry:

Medium kód média (MBUS Medium) dle normy M-Bus
Encryption nastaveńı kryptovaćıho kĺıče pro šifrováńı dat
Info text upřesněńı typového označeńı dle dokumentace výrobce
Value nastaveńı počátečńı hodnoty č́ıtače
Multiplier nastaveńı násobitele č́ıtače (výstupńı hodnota = stav č́ıtače * násobitel)
Divider nastaveńı dělitele č́ıtače (výstupńı hodnota = stav č́ıtače / dělitel)
DIFE nastaveńı hodnoty DIF(E) č́ıtače (= informace o zp̊usobu kódováńı)
VIFE nastaveńı hodnoty VIF(E) č́ıtače (= informace o měrné jednotce)
Detection Type nastaveńı vyhlazovaćıho filtru a alarmového módu vstupu
Detection Level nastaveńı spouštěćı hrany č́ıtače
Leak check. time nastaveńı periody vyhodnocováńı úniku v hodinách
Time with zero flow nastaveńın délky

”
nulového” intervalu v minutách

Burst flow nastaveńı limitu alarmové spotřeby (v počtu pulz̊u za 10 minut)
Burst check. time nastaveńı vyhodnocovaćıho intervalu funkce

”
burst” v minutách 0

Parametr
”
Medium” je mezinárodńı kód měřeného média v systému identifikace dle normy M-BUS. Hodnota

tohoto parametru je pro modul WB169-SI4 editovatelná (je to jediná editovatelná část úplné adresy dle normy
M-BUS) a je defaultně nastavena na 07 (”Water”). Podrobněǰśı popis a možnosti nastaveńı tohoto parametru jsou
uvedeny v části 3.5.4 ”Př́ıkazy skupiny

”
WMBUS” pro nastaveńı odeśıláńı zpráv”.

Pole
”
Encryption” slouž́ı pro zavedeńı šifrovaćıho kĺıče pro šifrováńı zpráv pomoćı kĺıče AES-128. Pokud v poli

”
Type” nastav́ıme typ šifrovaćıho kĺıče ”AES128”, do pole

”
Key” lze zadat šifrovaćı kĺıč o délce 16 Byte. Kĺıč

zadáváme vždy v hexadecimálńım tvaru. Šifrováńı vypneme tak, že v poli
”
Type” vybereme hodnotu ”none”.

Parametr
”
Info text” slouž́ı pro nastaveńı názvu zař́ızeńı. Název zař́ızeńı je pak součást́ı každé odeslané informačńı

zprávy (viz odstavec 3.7 ). Defaultně je tato proměnná nastavena jako
”
SI4”. Podrobněǰśı popis a možnosti nastaveńı

tohoto parametru jsou uvedeny v části 3.5.4
”
Př́ıkazy skupiny

”
WMBUS” pro nastaveńı odeśıláńı zpráv”.

V daľśı sekci konfiguračńı tabulky je skupina parametr̊u Value, Multiplier, Divider, DIFE, VIFE, Detection,
Leak a Burst, které slouž́ı pro nastaveńı jednotlivých č́ıtač̊u pulz̊u a jejich výstupńıch hodnot a pro nastaveńı
alarmových stav̊u. Modul WB169-SI4 je vybaven čtyřmi vstupy (porty 1, 2 3 a 4), napojenými na odpov́ıdaj́ıćı
č́ıtače pulz̊u. Každý č́ıtač vždy zvýš́ı s každým př́ıchoźım měř́ıćım pulzem sv̊uj stav o jednu jednotku. Nı́že uvedené
parametry použ́ıváme pro nastaveńı počátečńıch hodnot č́ıtač̊u, pro nastaveńı konstant (násobitel̊u a dělitel̊u),
kterými lze stav č́ıtač̊u upravit na požadovanou výstupńı hodnotu a pro nastaveńı kód̊u

”
DIF” a

”
VIF”, které

umožňuj́ı správné dekódováńı měřených hodnot podle normy M-BUS (zejména pro správné dekódováńı měrných
jednotek). Význam, možnosti a př́ıklady nastaveńı těchto parametr̊u jsou podrobně popsány v části 3.5.5

”
Parametry

skupiny Inputs”. Editačńı pole jsou uspořádána do čtyř blok̊u tak, že v každém bloku jsou pole pro nastaveńı jednoho
č́ıtače (”Counter[1]” až ”Counter[4]”). V každém bloku jsou rovněž pole pro nastaveńı detekce alarmových stacv̊u
a pro nastaveńı kritéríı alarmových funkćı

”
Leak” a

”
Burst” pro jednotlivé vstupy.
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Parametr
”
Value” slouž́ı pro nastaveńı počátečńı (nebo aktuálńı) hodnotu č́ıtače. Po nastaveńı počátečńı hodnoty

se s každým př́ıchoźım měř́ıćım pulzem navyšuje počátečńı hodnota o jednu jednotku.

Parametry
”
Multiplier” a

”
Divider” slouž́ı pro nastaveńı násobitele a dělitele č́ıtače. Defaultně je násobitel a

dělitel nastaven na hodnotu ”1”. Pokud chceme výstupńı hodnotu č́ıtače upravit nějakým koeficientem, zadáme
vhodnou kombinaci násobitele a dělitele.

Parametr
”
DIFE” určuje charakter proměnné, č́ıslo ”storage” a formát datového pole podle normy MBUS. Př́ıklad

nastaveńı je uveden v části 3.5.5. Parametr se zadává v hexadecimálńıch znaćıch.

Parametr
”
VIFE” určuje druh měřené veličiny (zda se jedná o objem, teplotu, elektrické napět́ı apod.) podle

normy M-BUS a jednotku (včetně násobitele), ve které je hodnota prezentována (zda se jedná o m3, ◦C, mV, kWh,
apod.). Př́ıklad nastaveńı je uveden v části 3.5.5. Parametr se zadává v hexadecimálńıch znaćıch.

Parametr
”
Type” v sekci ”Detection” slouž́ı pro nastaveńı vyhlazovaćıho filtr na vstupu daného č́ıtače a zároveň

pro zapnut́ı alarmového módu. Parametr lze nastavit takto::

-
”
quick” - vypnutý vyhlazovaćı filtr vstupu

-
”
slow” - zapnutý vyhlazovaćı filtr vstupu

-
”
slow+alarm falling” - zapnutý filtr a odeśıláńı alarmové zprávy při přechodu do ”0”

-
”
slow+alarm rising” - zapnutý filtr a odeśıláńı alarmové zprávy při přechodu do ”1”

-
”
slow+alarm both” - zapnutý filtr a odeśıláńı alarmové zprávy při každé změně

Význam nastaveńı tohoto parametru je podrobně popsán v odstavci 3.5.5 (
”
Parametry skupiny

”
Inputs”) a v

odstavci 3.5.8 (
”
Nastaveńı senzorových vstup̊u”).

Parametr
”
Level” v sekci ”Detection” slouž́ı pro nastaveńı spouštěćı hrany č́ıtače. Při nastaveńı ”falling” se

hodnota č́ıtače zvýš́ı se sestupńı hranou vstupńıho pulzu (při sepnut́ı mechanického kontaktu, nebo při přechodu z
”1” na ”0” u elektronických výstup̊u). Při nastaveńı ”rising” se hodnota č́ıtače zvýš́ı se vzestupńı hranou vstupńıho
pulzu (při rozepnt́ı kontaktu, nebo přechodu z ”0” do ”1”).

Parametr
”
Leak Checking time” určuje délku vyhodnocovaćıho obdob́ı pro detekci úniku (funkce

”
Leak”). Vy-

hodnocovaćı obdob́ı se zadává v hodinách. Parametr
”
Time with zero flow” určuje minimálńı délku obdob́ı nulové

spotřeby pro detekci úniku (funkce
”
Leak”). Délka obdob́ı nulové spotřeby se zadává v minutách, s přesnost́ı na

deśıtky minut (10, 20, 30...). Význam těchto parametr̊u je podrobně popsán v odstavci 3.5.6 ”Popis a nastaveńı
funkce pro detekci úniku Leak”.

Parametr
”
Burst flow” určuje limitńı hranici spotřeby pro účely detekce prasknut́ı potrub́ı (funkce

”
Burst”). Tento

limit se zadává v počtu měř́ıćıch impulz̊u za jednotkovou periodu 10 minut. Parametr
”
Burst Checking time”

určuje minimálńı dobu trváńı nadlimitńı spotřeby pro funkci
”
Burst”. Tento časový interval se zadává v minutách,

s přesnost́ı na deśıtky minut (10, 20, 30...). Význam těchto parametr̊u je podrobně popsán v odstavci 3.5.7 ”Popis
a nastaveńı funkce Burst”.

Ve spodńı části tabulky se nacháźı aktuálńı hodnoty vnitřńıch senzor̊u napájećıho napět́ı a teploty a parametry
pro nastaveńı vyśıláńı.

Jedná se o tyto parametry:

Temperature aktuálńı teplota procesoru (read only)
Batt. voltage aktuálńı napět́ı baterie (read only)
Send periode nastaveńı periody vyśıláńı informačńıch zpráv
WMBUS Mode nastaveńı komunikačńıho módu podle normy W-MBUS
WMBUS Channel nastaveńı vyśılaćıho kanálu podle normy W-MBUS
WMBUS Power nastaveńı vyśılaćıho výkonu
WMBUS recv. counter aktuálńı počet přijatých zpráv (read only)
WMBUS send counter aktuálńı počet odeslaných zpráv (read only)

V needitovatelných poĺıch
”
Temperature” a

”
Batt. voltage” se zobrazuj́ı aktuálńı hodnoty vnitřńıch senzor̊u

teploty procesoru a napět́ı napájećı baterie modulu. Tyto hodnoty se odeśılaj́ı v každé informačńı zprávě (viz popis
informačńı zprávy v části 3.7 ”Struktura datové zprávy modulu”).

Parametr
”
Send periode“ slouž́ı pro nastaveńı periody spontánńıho odeśıláńı informačńıch zpráv. Hodnota

parametru se nastavuje v minutách, při výrobě je nastavena hodnota 60 minut. Pro přepnut́ı do módu vněǰśı syn-
chronizace se do pole nastav́ı č́ıslo synchronizačńıho portu se znaménkem ”-” (mı́nus). Podrobněǰśı popis a možnosti
nastaveńı tohoto parametru jsou uvedeny v části 3.5.4 ”Př́ıkazy skupiny

”
WMBUS” pro nastaveńı odeśıláńı zpráv”.

Editovatelné parametry
”
WMBUS Mode”,

”
WMBUS Channel” a

”
WMBUS Power” slouž́ı pro nas-

taveńı vyśılaćı části systému. Význam, možnosti a př́ıklady nastaveńı těchto parametr̊u jsou podrobně popsány
v části 3.5.10 ”Př́ıkazy skupiny

”
Modem commands“ pro konfiguraci radiového vyśılače”.
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Parametr
”
WMBUS Mode” slouž́ı pro výběr komunikačńıho módu modulu. Při výrobě je nastaven komunikačńı

mód N1, hodnota parametru se zadává výběrem z přednastavených relevantńıch hodnot.

Parametr
”
WMBUS Channel” slouž́ı pro výběr vyśılaćıho kanálu modulu. Vyśılaćı kanály jsou pro jednotlivá

frekvenčńı pásma definovány normou Wireless M-BUS. Hodnota parametru se zadává výběrem z přednastavených
relevantńıch hodnot (pro modul WB169-SI4 je to 7 voleb).

Parametr
”
WMBUS Power” slouž́ı pro nastaveńı vyśılaćıho výkonu modulu. Při výrobě je modul nastaven na

středńı výkon 100 mW. Výkon můžeme nastavit na požadovanou úroveň výběrem z přednastavených hodnot.

V needitovatelných poĺıch
”
WMBUS recv. counter” a

”
WMBUS send counter” se zobrazuj́ı aktuálńı počty

přijatých a odeslaných zpráv od posledńıho resetu modulu. Tyto údaje slouž́ı pouze pro diagnostiku modulu.

3.7 Struktura datových zpráv modulu

Modul vyśılá tyto typy zpráv:

- standardńı (
”
dlouhá”) informačńı zpráva se stavem všech proměnných, odeśılaná s nastavenou periodou

- zkrácená informačńı zpráva se změnou stavu senzorového vstupu, odeslaná v alarmovém módu
- alarmová zpráva funkce

”
Burst” a

”
Leak”

3.7.1 Standardńı informačńı zpráva

Standardńı (
”
dlouhá”) informačńı zpráva modulu se skládá z hlavičky Wireless M-BUS (

”
WMBUS Header“),

zkrácené hlavičky M-BUS o délce 4 Byte a minimálně osmi datových blok̊u o celkové délce cca 48 Byte (může se
lǐsit v závislosti na konfiguraci).

Struktura hlavičky zprávy Wireless M-BUS modulu WB169-SI4 je uvedena v Tabulce č. 3.

Tab. 3: Struktura hlavičky zprávy Wireless M-BUS modulu WB169-SI4

Název Délka (Byte) Popis/význam

Délka zprávy (L) 1 Délka zprávy v Byte
Typ paketu (C) 1 ”Spontaneous User Data”
ID výrobce (M) 2 ”SFT” (kód výrobce Softlink)
Výr. č́ıslo (A) 4 Identifikace modulu dle normy M-BUS (nastavitelné)
Verze (V) 1 Generace/verze modulu dle normy M-BUS (nastavitelné)
Médium (T) 1 Druh měřeného média dle normy M-BUS (nastavitelné)
Typ aplikace (Cl) 1 ”Slave to Master, 4-Byte header, variable data format”

Hlavička Wireless M-BUS obsahuje úplnou identifikaci zař́ızeńı dle normy M-BUS (výrobce/médium/ verze/výrobńı
č́ıslo) a informace o typu zprávy a formátu jej́ıho obsahu.

Zkrácená 4-Bytová hlavička M-Bus aplikačńı vrstvy zprávy obsahuje tyto údaje:

• položka
”
Pořadové č́ıslo” (Access No) se bude s každou odeslanou zprávou zvyšovat;

• položka
”
Status” je v normálńım stavu nulová, hodnota ”04“ (

”
Low Power”) signalizuje ńızké napět́ı baterie;

• položka
”
Signature” obsahuje typ a parametr šifrováńı (pokud bez šifrováńı, tak ”00 00”).

Položka zprávy
”

Signature” se při opakováńı zprávy opakovačem modifikuje na ”01 XX” (nǐzš́ı bit prvńıho Byte se
přeṕı̌se z ”0” na ”1”).

Základńı datový blok se skládá z dev́ıti (*) datových segment̊u, z nichž každý nese data k jedné proměnné. Seznam
proměnných, které pośılá modul WB169-SI4 ve své datové zprávě je uveden v Tabulce č. 4:

(*) Délka datového segmentu proměnné
”
INFO“ je závislá na počtu znak̊u v řetězci

”
Info“ (viz odst. 3.5). Pokud

neńı řetězec
”
Info“ nastaven, datový segment ”INFO” se nevyśılá a základńı datový blok má pouze 8 segment̊u.

Zobrazeńı zprávy modulu s defaultńım nastaveńım, zachycené a dekódované pomoćı analyzátoru radiového signálu
systému Wireless M-BUS typu WMBUS RFAN1, je znázorněno na obrázku 21.

Je-li zapnutá enkrypce odeslaných zpráv pomoćı šifrovaćıho kĺıče AES-128, muśı se před datové segmenty jed-
notlivých proměnných vložit ještě dva

”
kontrolńı” segmenty ”2F”, které slouž́ı pro kontrolu správnosti dešifrováńı.

Tyto bloky nenesou žádnou informaci a dekódovaćı systém je ignoruje. Při zapnuté enkrypci se zároveň muśı celkový
počet byte datového bloku ”zarovnat” na násobek 16 Byte, tj. tak, aby počet byte datového bloku byl 16, 32, 48,
64... atd.

”
zarovnáńı” se provede doplněńım zprávy daľśımi kontrolńımi bloky ”2F”.
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Tab. 4: Popis proměnných v datovém bloku informačńı zprávy modulu WB169-SI4

Pořad́ı Proměnná (význam a popis) Jednotka Typ Formát dat

1 INFO (text) Fabric. No. Inst. Variable
2 Okamžitá spotřeba (č́ıtač 1) m3 (10-3) Inst. 32 bit Integer
3 Okamžitá spotřeba (č́ıtač 2) m3 (10-3) Inst. 32 bit Integer
4 Okamžitá spotřeba (č́ıtač 3) m3 (10-3) Inst. 32 bit Integer
5 Okamžitá spotřeba (č́ıtač 4) m3 (10-3) Inst. 32 bit Integer
6 Napět́ı interńı baterie V (10-3) Inst. 16 bit Integer
7 Nastaveńı vyśılaćıho výkonu W (10-3) Inst. 16 bit Integer
8 Teplota procesoru ◦C (1) Inst. 16 bit Integer
9 ”Uptime” od posledńıho resetu seconds Inst. 32 bit Integer

Obr. 21: Zobrazeńı zprávy modulu WB169-SI4 pomoćı analyzátoru WMBUS RFAN1

Na obrázku 22 je znázorněna dekódovaná šifrovaná zpráva modulu WB169-SI4, ve které jsou na začátku dva
povinné kontrolńı segmenty a délka jej́ıho datového bloku je pomoćı daľśıch kontrolńıch segment̊u

”
zarovnána” na

64 byte.

Obr. 22: Struktura zprávy modulu WB169-SI4, která prošla procesem šifrováńı/dešifrováńı

Je-li na některém vstupu připojený senzor a daný vstup je zapnutý do alarmového módu (viz odstavec 3.5.8

”
Nastaveńı senzorových vstup̊u”), za posledńı datový segment standardńı informačńı zprávy se přidá daľśı datový

segment, který nese informaci o aktuálńım statusu senzorového vstupu. Pokud jsou tedy nastaveny v alarmovém
módu všechny 4 vstupy, standardńı informačńı zpráva (včetně segmentu ”INFO”) obsahuje celkem 9 + 4 = 13
datových segment̊u.
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Na obrázku 23 je znázorněna dekódovaná zpráva modulu WB169-SI4, která má na konci přidaný jeden datový
segment se statusem senzorového vstupu v alarmovém módu.

Obr. 23: Struktura zprávy modulu WB169-SI4 s jedńım vstupem v alarmovém módu

Přidaný datový segment o stavu senzorového vstupu v alarmovém módu nese informaci o aktuálńım stavu senzoru
v době odesláńı zprávy a jeho struktura je stejná, jako struktura datového segmentu zkrácené informačńı zprávy
(viz odstavec 3.7.2

”
Zkrácená informačńı zpráva” ńıže).

3.7.2 Zkrácená informačńı zpráva

Zkrácená informačńı zpráva modulu se generuje pouze v tom př́ıpadě, pokud je k některému vstupu připojen
senzor a vstup je nastaven v alarmovém módu. Zpráva se odeśılá okamžitě při změně stavu na vstupu (mimo
standardńı periodu) a obsahuje pouze informace o stavu vstupu na kterém došlo ke změně. Zpráva se skládá
z hlavičky Wireless M-BUS (

”
WMBUS Header“), zkrácené hlavičky M-BUS o délce 4 Byte jednoho datového

segmentu se stavem sensorového vstupu.

Datový segment o stavu senzorového vstupu v alarmovém módu nese informaci stavu senzoru po indikované změně,
takže jeho proměnná má hodnotu ”0”, nebo ”1”. Doprovodné informace DIF/VIF jsou nastaveny takto:

DIF = 31 pro 1. vstup (pr̊uměrná hodnota, 8-bit integer, storage č́ıslo ”0”)
DIF = 71 pro 2. vstup (pr̊uměrná hodnota, 8-bit integer, storage č́ıslo ”1”)
DIF = B1 pro 3. vstup (pr̊uměrná hodnota, 8-bit integer, storage č́ıslo ”2”)
DIF = F1 pro 4. vstup (pr̊uměrná hodnota, 8-bit integer, storage č́ıslo ”3”)
VIFE = FD 3A pro všechny vstupy (betzrozměrná hodnota ”NO VIF”)

Na obrázku 24 je znázorněna dekódovaná zkrácená zpráva modulu WB169-SI4 o změně stavu senzoru na prvńım
vstupu.

Obr. 24: Struktura zkrácené zprávy modulu WB169-SI4 o změně stavu na vstupu

3.7.3 Alarmová zpráva funkce
”
Burst” a

”
Leak”

Alarmová zpráva funkce
”
Burst” a

”
Leak” se generuje pouze v tom př́ıpadě, pokud je na některém vstupu

nastavena funkce
”
Burst”, nebo

”
Leak”. Zpráva se odeśılá okamžitě při vyhodnoceńı některého z těchto alarmů.

Zpráva se skládá z hlavičky Wireless M-BUS (
”
WMBUS Header”), zkrácené hlavičky M-BUS o délce 4 Byte a

jednoho nebo dvou datových blok̊u o celkobé délce 4 Byte (1 segment), nebo 8 Byte (2 segmenty).
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Hlavička
”
WMBUS Header” se lǐśı od hlavičky informačńı zprávy nastaveńım typu aplikace (”Cl”) ), kde je u

alarmové zprávy nastavena hodnota ”74” odpov́ıdaj́ıćı typu aplikace
”
Alarm from meter with short Transport

Layer”. Datový segment zprávy nese informace o samotném alarmu, pokud vzniknou oba typy alarmu (
”
Leak” i

”
Burst”) najednou, zpráva nese dva datové segmenty (pro každý typ alarmu jeden segment).

Datový segment pro alarm typu
”
Leak” má následuj́ıćı strukturu:

hodnota DIF = 01 (okamžitá hodnota, 8-bit integer, storage č́ıslo ”0”)
hodnota VIFE = FD 1A (proměnná nese binárńı informaci (Digital Output - binary)
proměnné = označeńı vstupu (vstup̊u), ke ktermu se vztahuje alarm (*)

Datový segment pro alarm typu
”
Burst” má následuj́ıćı strukturu:

hodnota DIF = 41 (okamžitá hodnota, 8-bit integer, storage č́ıslo ”1”)
hodnota VIFE = FD 1A (proměnná nese binárńı informaci (Digital Output - binary)
proměnné = označeńı vstupu (vstup̊u), ke ktermu se vztahuje alarm (*)

(*) Pro kódováńı č́ısel vstup̊u v binárńı zprávě se využ́ıvaj́ı 4 nejnižš́ı bity, přičemž hodnota ”1” v daném bitu
znamená, že alarm se vztahuje k danému portu. Př́ıklad:

0000 0001 (”01”) - alarm na prvńım vstupu
0000 0010 (”02”) - alarm na druhém vstupu
0000 0100 (”04”) - alarm na třet́ım vstupu
0000 1000 (”08”) - alarm na čtvrtém vstupu
0000 0110 (”06”) - alarm na druhém a třet́ım vstupu
0000 1111 (”0F”) - alarm na všech čtyřech vstupech

Na obrázku 25 jsou znázorněny alarmové zprávy modulu WB169-SI4 tak, jak se zobrazuj́ı v analyzátoru radiového
signálu systému Wireless M-BUS typu WMBUS RFAN1 při vypnutém dekódováńı.

Obr. 25: Zobrazeńı alarmových zpráv modulu WB169-SI4 pomoćı analyzátoru WMBUS RFAN1

V prvńım řádku se zobrazuje zpráva o alarmu typu
”
Leak” (DIF=01) na prvńım vstupu (01).

Ve druhém řádku se zobrazuje zpráva o alarmu typu
”
Burst” (DIF=41) na prvńım a druhém vstupu (03).

Ve třet́ım řádku se zobrazuje zpráva o alarmu typu
”
Leak” (DIF=01) na prvńım vstupu (01) a zároveň o alarmu

typu
”
Burst” (DIF=41) na prvńım a druhém vstupu (03).

Alarmové zprávy se odeśıláj́ı vždy
”
mimo pořad́ı”, nezávisle na nastavené periodě vyśıláńı.
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4 Provozńı podmı́nky

V této části dokumentu jsou uvedena základńı doporučeńı pro dopravu, skladováńı, montáž a provoz radiových
modul̊u typu WB169-SI4.

4.1 Obecná provozńı rizika

Radiové moduly WB169-SI4 jsou elektronická zař́ızeńı napájená vlastńı vnitřńı bateríı, které registruj́ı stav poč́ıtadel
připojených měřič̊u spotřeby (vodoměr̊u, plynoměr̊u, elektroměr̊u. . . ). Při provozu zař́ızeńı hroźı zejména následuj́ıćı
rizika:

4.1.1 Riziko mechanického a elektrického poškozeńı

Zař́ızeńı jsou uzavřena v plastových krabičkách, takže elektronické součástky nejsou př́ıstupné pro př́ımé poškozeńı
dotekem, nástrojem, nebo statickou elektřinou. Při běžném zp̊usobu provozu nejsou nutná žádná zvláštńı opatřeńı,
kromě zamezeńı mechanického poškozeńı silným tlakem nebo otřesy.

Zvláštńı pozornost vyžaduj́ı kabely, kterými jsou propojeny měřiče spotřeby s radiovými moduly (propojeńı mezi
výstupem měřiče spotřeby a vstupem radiového modulu). Při provozu zař́ızeńı je potřebné dbát na to, aby tyto
kabely nebyly mechanicky namáhány tahem, ani ohybem. V př́ıpadě poškozeńı izolace propojovaćıho kabelu
doporučujeme kabel okamžitě vyměnit. Je-li modul WB169-SI4 vybaven exterńı anténou, stejnou pozornost je
potřebné věnovat i anténě a anténńımu kabelu. Minimálńı poloměr ohybu anténńıho kabelu o pr̊uměru 6 mm jsou 4
cm, pro anténńı kabel s pr̊uměrem 2,5 mm je minimálńı poloměr ohybu 2 cm. Nedodržeńı těchto parametr̊u ohybu
může vést k porušeńı homogenity koaxiálńıho kabelu a t́ım ke sńıžeńı rádiového dosahu zař́ızeńı. Dále je potřebné
dbát na to, aby připojený anténńı kabel nadměrně nenamáhal na tah nebo zkrut anténńı konektor zař́ızeńı. Při
nadměrném zat́ıžeńı může doj́ıt k poškozeńı nebo zničeńı anténńıch konektor̊u

Elektrickou montáž může provádět jen osoba s potřebnou kvalifikaćı v elektrotechnice a zároveň proškolená pro
instalaci tohoto zař́ızeńı. Anténńı koaxiálńı kabel i signálńı kabely je vhodné vést odděleně a co nejdále od silových
vedeńı 230V/50Hz.

4.1.2 Riziko předčasného vybit́ı vnitřńı baterie

Zař́ızeńı jsou vybavena vnitřńı bateríı s dlouhou životnost́ı. Na životnost baterie maj́ı zásadńı vliv tyto faktory:

• skladovaćı a provozńı teplota – při vysokých teplotách se zvyšuje samovyb́ıjećı proud, při ńızkých teplotách
se snižuje kapacita baterie;

• četnost vyśıláńı informačńıch zpráv.

Moduly jsou dodávány s nastavenou četnost́ı pravidelného vyśıláńı dat dle konfiguračńı tabulky uvedené v části a
pro tuto četnost vyśıláńı je udávána i životnost baterie. Při vyšš́ı četnosti vyśıláńı informačńı zprávy se životnost
baterie úměrně zkracuje.

4.1.3 Riziko poškozeńı nadměrnou vlhkost́ı

Moduly WB169-SI4 jsou stejně jako všechna elektronická zař́ızeńı snadno poškoditelné vodou, která zp̊usob́ı zkrat
mezi elektronickými součástkami zař́ızeńı, nebo korozi součástek. Samotná deska plošných spoj̊u je před poškozeńım
vodou chráněna krabičkou modulu. K poškozeńı modulu může doj́ıt nejenom vniknut́ım vody do krabičky, ale i
pronikáńım vlhkého vzduchu s následkem koroze, nebo poškozeńı zp̊usobeného kondenzaćı vody uvnitř krabičky.

Moduly WB169-SI4 jsou dodávány bud’to v provedeńı IP65 (odolné proti krátkodobě stř́ıkaj́ıćı vodě), nebo s do-
datečným utěsněńım silikonovou výplńı s vysokou adheźı, které zaručuje odolnost proti zaplaveńı vodou (stupeň
kryt́ı IP68). Moduly vybavené již z výroby utěsňovaćı silikonovou výplńı maj́ı na př́ıstrojovém št́ıtku uveden stupeň
kryt́ı IP68 (kupř́ıkladu: ”WB169-SI4/B13/IP68”).

Rizika spojená s poškozeńım modulu vniknut́ım nadměrné vlhkosti lze u modul̊u v základńım provedeńı ”IP65”
eliminovat takto:

• instalovat pouze moduly správně sestavené, s nepoškozenou krabičkou a nepoškozeným pryžovým těsněńım;

• v př́ıpadě pochybnosti provést dodatečné dotěsněńı styku obou d́ıl̊u krabičky pomoćı silikonu

• moduly instalovat pouze do prostoru, kde relativńı vlhkost překračuje hodnotu 95% pouze výjimečně;

• moduly instalovat pouze do prostoru, kde může doj́ıt k př́ımému ostřiku vodou pouze výjimečně a krátkodobě;
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• v žádném př́ıpadě neinstalovat moduly do prostor, kde by mohlo doj́ıt k ponořeńı modulu do vody.

Rizika spojená s poškozeńım modulu vniknut́ım nadměrné vlhkosti lze u modul̊u v provedeńı IP68 eliminovat takto:

• moduly s dodatečným utěsněńım silikonovou výplńı bez závažného d̊uvodu neotv́ırat;

• byl-li modul z nějakého d̊uvodu otevřen, pro zachováńı funkčnosti utěsněńı je nutné manipulovat s ńım s
maximálńı opatrnost́ı, př́ıpadně obnovit silikonovou náplň zalit́ım několika mililitry silikonu (postup této
operace doporučujeme konzultovat s výrobcem modulu). V př́ıpadě otevřeńı modulu neni stupeň kryt́ı
IP68 ze strany výrobce garantován;

• moduly instalovat pouze do prostoru, kde může doj́ıt k zaplaveńı modulu vodou pouze výjimečně a krátkodobě;

• v žádném př́ıpadě neinstalovat moduly do prostor, kde by mohlo doj́ıt k ponořeńı antény modulu do vody.
Anténu modulu je nezbytně nutné umı́stit tak, aby nemohla být zaplavena vodou. Zaplaveńı antény vodou
může zp̊usobit trvalé zničeńı modulu!

4.2 Stav modul̊u při dodáńı

Moduly jsou dodávány ve standardńıch kartonových krabićıch. Moduly jsou standardně dodávány s vypnutým
napájeńım. Výjimku tvoř́ı moduly dodávané již s dodatečným utěsněńım silikonovou výplńı, které jsou dodávány
se zapnutým napájeńım.

4.3 Skladováńı modul̊u

Moduly doporučujeme skladovat v suchých mı́stnostech s teplotou v rozmeźı (0 ÷ 30) ◦C. Pro zamezeńı zbytečného
vyb́ıjeńı baterie doporučujeme přechovávat zař́ızeńı s vypnutým napájeńım a aktivovat baterii až v pr̊uběhu montáže
(výjimku tvoř́ı moduly opatřené dodatečným utěsněńım - viz odstavec 4.2).

4.4 Bezpečnostńı upozorněńı

Upozorněńı! Mechanickou a elektrickou montáž a demontáž modulu WB169-SI4 muśı provádět osoba s potřebnou
kvalifikaćı v elektrotechnice.

4.5 Ochrana životńıho prostřed́ı a recyklace

Zař́ızeńı obsahuje lithiovou nenab́ıjećı baterii. Při likvidaci zař́ızeńı je nutné baterii demontovat a likvidovat odděleně
od zbytku zař́ızeńı v souladu s předpisy pro nakládáńı s nebezpečnými odpady. Poškozená, zničená nebo vyřazená
zař́ızeńı nelze likvidovat jako domovńı odpad. Zař́ızeńı je nutné likvidovat prostřednictv́ım sběrných dvor̊u, které
likviduj́ı elektronický odpad. Informace o nejbližš́ım sběrném dvoru lze źıskat na př́ıslušném správńım úřadě.

4.6 Montáž modul̊u

Radiové moduly WB169-SI4 jsou uzavřeny v plastových krabićıch s kryt́ım IP 65 nebo IP68, připravených pro
montáž na stěnu nebo trubku. Svorkovnice vstup̊u, konfiguračńı konektor i anténńı konektor, jsou umı́stěny na
desce plošného spoje, takže př́ıstup k nim je umožněn pouze po otevřeńı krabice.

Moduly s dodatečným utěsněńım silikonovou výplńı (stupeň kryt́ı IP68) maj́ı anténu i vstupný kabel
připojeny již při výrobě a dodávaj́ı se se zapnutým napájeńım. Tyto moduly doporučujeme při provozu
otev́ırat pouze v nezbytných př́ıpadech a postupovat při tom s maximálńı opatrnost́ı. montáži,
výměně, nebo konfiguraci otev́ırat a jejich konfiguraci doporučujeme provádět zásadně pomoćı optického
převodńıku USB-IRDA tak, jak je to popsáno v části 3.6 ”Nastaveńı parametr̊u modulu pomoćı optického převodńıku”.

Na obrázku 26 je zobrazen modul WB169-SI4 rozebraný na jednotlivé komponenty.

Na obrázku 27 je zobrazen detail desky plošného spoje modulu s vyznačeńım umı́stěńı konfiguračńıho konektoru
(ohraničen fialovou barvou), vyṕınače napájeńı (označen červenou barvou), vstupńıch svorek (označeny zelenou
barvou) a anténńıho konektoru (označen modrou barvou). Vzhled desky plošného spoje se může v závislosti na
modifikaci modulu mı́rně lǐsit.

Krabice se skládá ze dvou d́ıl̊u:

• základna modulu, ke které je připevněna deska plošného spoje. Je to ta část krabice, na které jsou umı́stěny
kabelové pr̊uchodky;
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Obr. 26: Sestava modulu WB169-SI4 s prutovou anténou

Obr. 27: Detail desky plošného spoje modulu WB169-SI4

• v́ıko krabice, překrývaj́ıćı desku plošného spoje, s výlisky pro uchyceńı modulu na podložku.

Montáž modulu provedeme t́ımto postupem:

• připevńıme modul k vhodnému pevnému předmětu (na zed’, k potrub́ı...) pomoćı dvou vrut̊u, nebo pomoćı
stahovaćı pásky. Pro upevněńı slouž́ı výlisky po stranách v́ıka krabice. Doporučená poloha při upevněńı je
taková, kdy základna modulu s kabelovými pr̊uchodkami je vespod;

• vyšroubováńım dvou šroub̊u po stranách spodńı části krabice (vedle kabelových pr̊uchodek) uvolńıme kryt
modulu a vysuneme základnu z v́ıka (*);

• provlékneme kabely s výstupy od měřič̊u spotřeby přes kabelové pr̊uchodky a připoj́ıme jednotlivé vodiče ke
vstupným svorkám modulu. Schéma umı́stěńı, označeńı a polarity jednotlivých svorek je nalepeno na vnitřńı
straně v́ıka krabice. Ujist́ıme se, že měřiče jsou připojeny k modulu dle projektového podkladu, nebo si
zaznamenáme, které měřiče jsme k modulu připojili;

• k anténńımu konektoru (koaxiálńı konektor na desce plošného spoje vedle vstupńıch svorek) připoj́ıme tyčkovou
nebo prutovou anténu, nebo anténńı kabel od vzdálené exterńı antény. Anténu nebo kabel protáhneme ka-
belovou pr̊uchodkou, která je přesně naproti anténńımu konektoru;

• přepnut́ım obou mikro-vyṕınač̊u (
”
jumper̊u“) umı́stěných na desce plošného spoje vedle konfiguračńıho konek-

toru do polohy
”
ON“ připoj́ıme k modulu napájeńı. U některých modifikaćı modul̊u jsou mı́sto mikro-vyṕınač̊u

použity běžné skratovaćı svorky, které je potřebné spojit nasazeńım zkratovaćıho konektoru;
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• provedeme základńı diagnostiku modulu a př́ıpadně jeho konfiguraci (nastaveńı parametr̊u) pomoćı kabelu
dle postupu, popsaného v části

”
Konfigurace parametr̊u modulu”. V př́ıpadě, že byl modul předkonfigurován

v př́ıpravné fázi instalace, provedeme minimálně nastaveńı konfiguračńıch parametr̊u vstupńıch/výstupńıch
hodnot tak, aby modul odeśılal zprávy se správnou hodnotou odečtu.

• utáhneme převlečné matice na kabelových pr̊uchodkách, č́ımž pr̊uchodky utěsńıme a zajist́ıme kabely proti
nechtěnému vytržeńı ze svorek;

• vlož́ıme základnu modulu do v́ıka a připevńıme šrouby. Při montáži do mokrého prostřed́ı doporučujeme před
sešroubováńım obou d́ıl̊u zkontrolovat pryžové těsněńı;

• požaduje-li montážńı postup nebo interńı pravidla zákazńıka plombováńı modulu (jako ochranu před možnost́ı
ovlivněńı), zaplombujeme modul stanoveným zp̊usobem (kupř́ıkladu přelepeńım spoje mezi oběma d́ıly krabice
nalepovaćı plombou).

(*) POZOR! U modul̊u s dodatečným utěsněńım silikonovou náplńı se stupněm odolnost́ı proti vlhkosti IP68
nový modul při montáži v žádném př́ıpadě nerozeb́ıráme! Měřiče je v tomto př́ıpadě potřebné připojit k př́ıslušným
vývod̊um kabelu, který je součást́ı modulu a konfiguraci modulu je potřebné provést radiovou cestou, nebo pomoćı
optického převodńıku USB-IRDA.

Obecne plat́ı, že modul WB169-SI4 má deklarovaný stupeň odolnosti proti vlhkosti (IP65 nebo IP68) pouze za
předpokladu, že je řádně smontován a utěsněn. Vodotěsné moduly se stupněm odolnosti IP-68 muśı být profe-
sionálně utěsněny silikonovou náplńı. Při montáži modul̊u se stupněm odolnosti proti vlhkosti IP65, je potřebné
dbát na dodržeńı těchto zásad :

- aby byly řádně utěsněny obě kabelové pr̊uchodky;
- aby mı́sto spojeńı obou část́ı krabičky bylo utěsněno nepoškozeným pryžovým těsněńım (součást dodávky).

Po provedeńı montáže zaṕı̌seme stav připojených měřič̊u spotřeby do montážńıho protokolu a př́ıpadně ještě jednou
ověř́ıme funkčnost modulu a správnost výstupńıch hodnot modulu (zda odpov́ıdaj́ı údaj̊um na počitadlech měřič̊u
spotřeby), a to nejlépe metodou

”
end-to-end”, tj. kontrolou zobrazeńı údaj̊u spotřeby a provozńıch parametr̊u

modulu př́ımo v systému pro dálkové odeč́ıtáńı.

Při stanovováńı délky kabel̊u mezi měřiči spotřeby a radiovými moduly se ř́ıd́ıme doporučeńım výrobc̊u měřič̊u
spotřeby.

Při výběru mı́sta instalace modulu, typu a umı́stěńı antény a délky anténńıho kabelu je nutné vźıt do úvahy jednak
ochranu modulu před možným mechanickým poškozeńım (instalace mimo provozně exponovaných mı́st), ale zejména
podmı́nky pro š́ı̌reńı radiového signálu v mı́stě instalace. Tyto podmı́nky lze bud’to určit (odhadnout) empiricky,
na základě předchoźıch zkušenost́ı, nebo provést měřeńı śıly signálu pomoćı kontrolńıho vyśılače/přij́ımače.

4.7 Výměna modul̊u a výměna měřiče

Při výměně modulu WB169-SI4 z d̊uvodu poruchy na modulu, nebo z d̊uvodu vyčerpáńı kapacity baterie postupu-
jeme takto:

• byl-li modul zaplombován, před demontáž́ı modulu zkontrolujeme, zda je v pořádku plomba. Porušeńı plomby
řeš́ıme dle interńıch pravidel platných pro daného zákazńıka/projekt;

• vyšroubováńım dvou šroub̊u po stranách spodńı části krabice (vedle kabelových pr̊uchodek) uvolńıme kryt
modulu a vysuneme základnu z v́ıka;

• odpoj́ıme kabely od měřič̊u spotřeby od vstupńıch svorek a odpoj́ıme anténu od anténńıho konektoru;

• přepnut́ım obou mikro-vyṕınač̊u (
”
jumper̊u“) umı́stěných na desce plošného spoje vedle konfiguračńıho konek-

toru do polohy
”
Off“ (nebo sejmut́ım zkratovaćıho konektoru) modul vypneme;

• uvolńıme upevňovaćı šrouby (nebo stahovaćı pásku), které drž́ı v́ıko krabice na stěně, trubce, či jiné podložce
a demontujeme v́ıko;

• zkompletujeme p̊uvodńı modul sešroubováńım v́ıka se základnou (*). Modul viditelně označ́ıme jako
”
vadný“,

př́ıpadně vyplńıme př́ıslušný formulář (montážńı list) či jinou předepsanou dokumentaci pro výměnu modulu;

• na mı́sto p̊uvodńıho modulu připevńıme nový modul a postupujeme dále podle postupu, uvedeného v části 4.6.
Dbáme zejména na to, abychom správně připojili vstupńı kabely (na stejné vstupy, jako na p̊uvodńım modulu)
a nastavili správné konfiguračńı parametry, zejména periodu vyśıláńı a nastaveńı konfiguračńıch parametr̊u
vstupńıch/výstupńıch hodnot;

• zaṕı̌seme si výrobńı č́ıslo a č́ıslo plomby nového modulu a př́ıpadně i stav mechanických poč́ıtadel připojených
měřidel;

• je-li to možné, okamžitě zajist́ıme zavedeńı nového výrobńıho č́ısla do databáze sběrného systému
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(*) POZOR! Typový št́ıtek s výrobńım č́ıslem modulu je na v́ıku modulu, takže základna modulu s v́ıkem muśı
vždy tvořit nezaměnitelný celek. Vždy muśıme dbát na to, abychom zkompletovali správné v́ıko krabice se správnou
základnou modulu, proto při výměně modulu zásadně měńıme i v́ıko krabice. Správné zkompletováńı lze zkontrolovat
podle pomocného št́ıtku s výrobńım č́ıslem, nalepeného na desce plošného spoje.

Při výměně měřiče připojeného k modulu WB169-SI4, kdy d̊uvodem výměny je porucha měřiče, prošlá doba jeho
ověřeńı, či jiný d̊uvod na straně měřiče, postupujeme takto:

• byl-li modul zaplombován, před demontáž́ı modulu zkontrolujeme, zda je v pořádku nalepovaćı plomba.
Porušeńı plomby řeš́ıme dle interńıch pravidel platných pro daného zákazńıka/projekt;

• jedná-li se o modul v provedeńı IP68 (s dodatečným utěsněńım silikonovou výplńı), modul nerozeb́ıráme,
pouze připoj́ıme nové měřidlo k př́ıslušným vývod̊um integrovaného kabelu;

• jedná-li se o modul v základńım provedeńı IP65, vyšroubováńım dvou šroub̊u po stranách spodńı části kra-
bice uvolńıme kryt modulu a vysuneme základnu z v́ıka. Odpoj́ıme kabel od měněného měřiče spotřeby od
vstupńıch svorek, vyměńıme měřič spotřeby a připoj́ıme kabel od nového měřiče ke vstupńım svorkám;

• provedeme nastaveńı konfiguračńıch parametr̊u vstupńıch/výstupńıch hodnot toho vstupu, na kterém došlo
k výměně měřiče (*) podle postupu, uvedeného v části

”
Konfigurace parametr̊u modulu”. Zkontrolujeme,

zda souhlaśı odečtené hodnoty odeśılané modulem v radiových zprávách s údaji poč́ıtadel všech připojených
měřič̊u spotřeby, a to nejlépe kontrolou zobrazeńı údaj̊u spotřeby a provozńıch parametr̊u modulu př́ımo v
systému pro dálkové odeč́ıtáńı;

• provedeme vyplněńı předepsané dokumentace pro výměnu měřiče (montážńı list), zejména si pečlivě zaṕı̌seme
stav mechanického poč́ıtadla nového měřiče;

• modul zakrytujeme a utěsńıme podle postupu, uvedeného v části 4.6, př́ıpadně počkáme na provedeńı prvńıho
odečtu.

(*) POZOR! Nový měřič spotřeby m̊uže mı́t jiné nastaveńı výstupu než p̊uvodńı měřič, a to i v př́ıpadě, kdy
se jedná o měřič stejného typu od stejného výrobce. Nastaveńı výstupńıch hodnot se mohou vzájemně lǐsit i mezi
r̊uznými modifikacemi stejného typu měřiče.

4.8 Demontáž modulu

Při demontáži modul otevřeme, demontujeme v́ıko krabice ze zdi, stropu, či jiné podložky. Vypneme baterii a
opět modul zkompletujeme (nasad́ıme v́ıko na krabici). Modul po demontáži řádně označ́ıme jako demontovaný
a vyplńıme patřičnou dokumentaci, předepsanou pro tento př́ıpad interńımi předpisy. Je-li to možné, okamžite
zajist́ıme deaktivaci modulu ve sběrném systému.

4.9 Kontrola funkčnosti modulu

Po uvedeńı modulu do provozu (nebo po každé opravě a výměně modulu) doporučujeme provést kontrolu funkčnosti
jeho vyśıláńı pomoćı přij́ımaćıho zař́ızeńı ”Master”, kontrolńıho přij́ımače, analyzátoru signálu, či jiného vhodného
zař́ızeni.

Je-li modul připojen ke vzdálenému sběrnému systému pomoćı komunikačńı brány WB169-RFE, můžeme provést
kontrolu funkčnosti vyśıláńı v režimu

”
Radar”. Tuto kontrolu provedeme pomoćı WEBového prohĺıžeče,

kterým se přihláśıme na IP-adresu kumunikačńı brány WB169-RFE a prohĺıdneme si tabulku záznamů přijatých
zpráv z okolńıch modul̊u, kde ověř́ıme př́ıtomnost záznamy z nainstalovaného modulu WB169-SI4. Při zobrazeńı
tabulky

”
Radar” postupujeme tak, že si otevřeme libovolný prohĺıžeč webových stránek, do pole pro zadáńı URL

adresy zadáme IP-adresu brány ve tvaru
”
http://ip adresa/” a spust́ıme vyhledáváńı. Existuje-li IP-konektivita

mezi poč́ıtačem a komunikačńı bránou, zobraźı se webová stránka
”
Radar” dané brány (viz obr. 28), kde se zobrazuj́ı

záznamy posledńıch zpráv ze všech zař́ızeńı, které vyśılaj́ı v oblasti radiového př́ıjmu brány s odpov́ıdaj́ıćı frekvenćı
a komunikačńım módem.

Záznam každého zař́ızeńı se zobrazuje v jednom řádku, kde jsou uvedeny tyto údaje:

• identifikačńı údaje zař́ızeńı

• čas př́ıjet́ı posledńı zprávy od zař́ızeńı

• indikace śıly radiového signálu, s jakým byla zpráva přijata (RSSI = Received Signal Strength Indicator)

Pokud si zobraźıme tabulku
”
Radar” po dostatečně dlouhém čase od uvedeńı modulu WB169-SI4 do provozu (nebo

od jeho restartu), měl by se v tabulce
”
Radar” objevit záznamy zpráv z měřidel a čidel, připojených k nain-

stalovaného modulu, včetně ohodnoceńı kvality př́ıjatého signálu. V tabulce
”
Radar” se zobrazuj́ı pouze záznamy

zachycené komunikačńı bránou za posledńı 2 hodiny.
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Obr. 28: Př́ıklad zobrazeńı tabulky
”
Radar” brány WB169-RFE

4.10 Provozováńı modulu WB169-SI4

Odeśıláńı radiových zpráv provád́ı modul WB169-SI4 zcela automaticky. Vzhledem k tomu, že systém vyśıláńı
podle normy Wireless M-BUS neobsahuje žádné ochrany proti vzájemnému rušeńı při vyśıláńı (kolize signálu, která
nastane v př́ıpadě, kdy vyśılaj́ı dva moduly najednou), může při provozu velkého počtu odeč́ıtaćıch modul̊u v jedné
radiové śıti zcela běžně docházet k dočasným výpadk̊um dat od některých modul̊u. Tyto výpadky mohou trvat
několik hodin až dn̊u.

Největš́ı rizika trvalého výpadku vyśıláńı radiového modulu jsou spojená s činnost́ı uživatele objektu. Jedná se
zejména o tato rizika:

• riziko dočasného nebo trvalého zast́ıněńı antény (kupř́ıkladu v d̊usledku stavebńıch úprav objektu);

• riziko poškozeńı modulu, anténńıho kabelu nebo antény při manipulaci s předměty v mı́stě instalace.

Pro eliminaci těchto rizik doporučujeme věnovat velkou pozornost výběru mı́sta instalace modulu a výběru typu
a mı́sta instalace antény tak, aby byl nalezen vhodný kompromis mezi kvalitou př́ıjmu signálu a mı́rou rizika
mechanického poškozeńı modulu, anténńıho kabelu, nebo antény. Samotnou instalaci je potřebné provést pečlivě, s
použit́ım kvalitńıch kabel̊u a montážńıch prvk̊u.

Doporučujeme rovněž pravidelně sledovat funkčnost odečt̊u měřič̊u spotřeby, hodnoty teploty procesoru a hodnoty
napět́ı baterie. Tyto údaje umožňuj́ı provést preventivńı opatřeńı v př́ıpadě, kdy některý z provozńıch parametr̊u je
mimo doporučované meze. V př́ıpadě zjǐstěńı nesrovnalosti doporučujeme kontaktovat uživatele objektu instalace
a zjistit př́ıčinu anomálie, nebo provést fyzickou kontrolu na mı́stě instalace.

4.11 Použit́ı modulu WB169-SI4 pro dálkové monitorováńı stavu senzor̊u

Modul WB169-SI4 lze použ́ıt i pro dálkové monitorováńı stavu libovolných dvoustavových senzor̊u s výstupem typu
bezpotenciálový kontakt (mechanický kontakt, kontakt na výstupńım relé, jazýčkové relé apod.), polovodičové relé,
nebo tranzistor s otevřeným kolektorem - to jest s takovým typem výstupu, kde zdrojem měř́ıćıho proudu je modul
WB169-SI4. K modulu nelze připojit senzor, který má na výstupu

”
své” napět́ı. Vhodné typy senzorových výstup̊u

jsou znázorněny na obrázku 29.

Při připojováńı senzoru s výstupem typu
”
otevřený koletor” (

”
optocouple” na obrázku 29 vlevo) je vždy nutné

dodržet polaritu na vstupu podle označeńı na výstupu senzoru a na vstupu modulu. Při připojeńı senzoru s
elektronickým relé (

”
Solid State Relay” uprostřed obrázku 29), nebo s bezpotenciálovým kontaktem (na obrázku 29

vpravo) na polaritě vstupu obvykle nezálež́ı.

Senzor se připoj́ı ke vstupu modulu stejným zp̊usobem, jako měřič spotřeby. Pro připojeńı je nejvhodněǰśı st́ıněný
kabel co možná nejkratš́ı délky.
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Obr. 29: Typy senzorových výstup̊u vhodných pro připojeńı k modulu WB169-SI4

Nastaveńı senzorového vstupu je podrobně popsáno v odstavci 3.5.8
”
Nastaveńı senzorových vstup̊u”. Při nastaveńı

senzorového vstupu je potřebné si ujasnit v jakém stavu je výstupńı kontakt rozepnutý a v jakém sepnutý, a rovněž
které stavy je potřebné propagovat formou alarmové zprávy. Pokud kupř́ıkladu monitorujeme zabezpečeńı ventilu
protřednictv́ım

”
elektronické plomby” (viz obrázek 30), je zřejmé, že v

”
normálńım” stavu je kontakt sepnutý,

protože sńımaćı hlava plomby s jazýčkovým relé je přiložená k plastovému segmentu se zalisovaným magnetem.
Alarmovým stavem je zde rozpojeńı kabelové smyčky, které zp̊usob́ı odděleńı magnetu od sńımače a rozpojeńı
jazýčkového relé ve sńımaćı hlavě. Rozojeńı smyčky je detekováno jako vzestupná hrana na vstupu, takže alarmový
mód muśı být nastaven na hodnotu ”2” (”rising”). Pokud by došlo k roztržeńı smyčky, nebo utržeńı kabelu, výsledek
bude stejný.

Obr. 30: Princip použit́ı senzoru typu
”
elekronická plomba”

Pokud monitorujeme otevřeńı vrat prostřednictv́ım polohového sńımače (viz obrázek 31), nastaveńı alarmového
módu zálež́ı na zp̊usobu montáže senzoru (zda je sńımaćı hlava v bĺızkosti magnetu při otevřených vratech, nebo
při zavřených vratech).

Obr. 31: Princip použit́ı senzoru typu
”
polohový sńımač” pro indikaci otevřeńı sekčńıch vrat
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5 Zjǐstováńı př́ıčin poruch

5.1 Možné př́ıčiny poruch systému

Při provozu zař́ızeńı WB169-SI4 může docházet k poruchám, výpadk̊um funkčnosti, nebo jiným provozńım problémům,
které lze podle jejich př́ıčiny rozdělit do následuj́ıćıch kategoríı:

5.1.1 Poruchy napájeńı

Modul WB169-SI4 je napájen z vnitřńı baterie s dlouhou dobou životnost́ı. Přibližná doba životnosti baterie je bĺıže
specifikována v odstavci 1.2

”
Použit́ı modulu”. Na dobu životnosti baterie maj́ı vliv okolnosti, podrobně popsané v

odstavci 4.1.2
”
Riziko předčasného vybit́ı vnitřńı baterie”.

Nı́zké napět́ı napájećı baterie se zpočátku projev́ı nepravidelnými výpadky v př́ıjmu dat od daného modulu, později
se radiové spojeńı s modulem přeruš́ı úplně.

Baterie je zapájena na desce plošného spoje a pro jej́ı výmenu je nutná demontáž modulu. Výměnu baterie může
provádět pouze osoba s odpov́ıdaj́ıćı kvalifikaćı a zkušenostmi, při pájeńı baterie nekvalifikovanou osobou hroźı
riziko poškozeńı desky plošného spoje modulu. V modulech řady wacoSystem jsou použ́ıvány pouze nejkvalitněǰśı
baterie, které byly pro daný účel pečlivě vybrány a otestovány. V př́ıpadě výměny baterie uživatelem zař́ızeńı muśı
nová baterie svými parametry (typ, kapacita, napět́ı, proudové zat́ıžeńı, samovyb́ıjećı proud...) co nejv́ıce odpov́ıdat
originálńı baterii, výrobce modulu d̊urazně doporučuje použ́ıt pro výměnu stejný typ baterie, jaký byl v modulu
použitý při jeho výrobě.

5.1.2 Poruchy systému

Za poruchu systému se považuj́ı zejména poruchy procesoru, paměti, vnitřńıho napájeńı, či jiné fatálńı poruchy,
které zp̊usob́ı úplnou nefunkčnst zař́ızeńı. Je-li zař́ızeńı ve stavu, kdy baterie má správné napět́ı a nevykazuje žádné
známky vybit́ı a zař́ızeńı přesto nekomunikuje přes konfiguračńı port, nereaguje na žádné konfiguračńı př́ıkazy a
tento stav se nezměńı ani po provedeńı restartu modulu odpojeńım a opětovným připojeńım baterie, jedná se
pravděpodobně o poruchu systému. Provedeme výměnu zař́ızeńı dle odstavce 4.7 a následně provedeme nastaveńı
a kontrolu funkčnosti nového (vyměněného) zař́ızeńı. Pokud nové zař́ızeńı normálně funguje, označ́ıme p̊uvodńı
modul jako vadný a zaznamenáme údaje o výměně do provozńı dokumentace podle interńıch pravidel.

5.1.3 Poruchy vyśılače a přij́ımače

Funkčnost vyśıláńı je signalizována bliknut́ım červené LED ”TXA” na desce plošného spoje. Vyśıláńı datového
paketu se projev́ı probliknut́ım této LED, které je možné pozorovat přes pr̊uhledný kryt modulu.

Pokud má napájećı napět́ı modulu správnou hodnotu, modul komunikuje přes konfiguračńı port, reaguje na kon-
figuračńı př́ıkazy a přesto od něj nepřicháźı zprávy, př́ıčinou může být porucha spojená s vyśıláńım nebo př́ıjmem
radiového signálu. Typickým př́ıznakem poruch vyśıláńı a př́ıjmu jsou i stavy

”
částečné” funkčnosti, které se proje-

vuj́ı zejména častými výpadky v př́ıjmu dat od modulu, nebo nufunkčnost́ı zpětného kanálu (je-li modul pro př́ıjem
zpětného kanálu vybaven).

Př́ıčinou výše popsaných poruch v komunikaci modulu může být nespolehlivý radiový přenos dat, který může být
zp̊usoben:

• nesprávným nastaveńım radiových parametr̊u modulu, zejména frekvenčńıho kanálu, módu, nebo vyśılaćıho
výkonu;

• trvalým nebo dočasným zast́ıněńım signálu v d̊usledku stavebńıch úprav objektu, nebo v d̊usledku provozu v
daném objektu (pohyb mechanizmů, stroj̊u, automobil̊u v bĺızkosti zař́ızeńı);

• trvalým, periodickým, nebo nepravidelným radiovým rušeńım radiové śıtě parazitńım signálem z vněǰśıho
zdroje (provoz jiného systému ve stejném radiovém pásmu, pr̊umyslové rušeńı);

• ńızkou úrovńı vyśılaćıho signálu, zp̊usobenou nesprávným nastaveńım výkonu vyśılače, nebo poruchou vyśılače;

• porucha přij́ımače, která zp̊usobuje nefunkčnost zpětného kanálu;

• poškozeńım antény nebo anténńıho kabelu (pouze u typ̊u modul̊u s exterńı anténou).

Pokud se projevuj́ı výše popsané př́ıznaky nespolehlivého radiového přenosu, postupujeme při vyhledáváńı a
odstraňováńı př́ıčin problému takto:

• provedeme vizuálńı kontrolu mı́sta instalace modulu a zjist́ıme, zda v objektu nedošlo ke stavebńım úpravám,
nebo jiným změnám, které by mohly mı́t vliv na š́ı̌reńı radiového signálu. Př́ıpadné negativńı dopady takových
změn a úprav řeš́ıme organizačně, nebo změnou uspořádáńı prvk̊u radiové śıtě (redesign śıtě);
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• u modul̊u s exterńı anténou provedeme vizuálńı kontrolu antény a anténńıho kabelu, př́ıpadně i výměnu těchto
komponent̊u za jiné komponenty s ověřenou funkčnost́ı;

• provedeme kontrolu nastaveńı konfiguračńıch parametr̊u modulu (zejména parametr̊u dle odstavce 3.5.10) a
kontrolu funkčnost modulu dle odstavce 4.9;

• provedeme výměnu modulu dle odstavce 4.7 a následně provedeme nastaveńı a kontrolu funkčnosti nového
(vyměněného) modulu dle odstavce 4.9;

• pokud po provedeńı výměny za okolnost́ı popsaných v předchoźım bodě nefunguje správně ani vyměněný
modul, může být př́ıčinou problému lokálńı radiové rušeńı, nebo je př́ıčina v konfiguraci modulu, kterou se
nám nepodařilo odhalit. V tomto př́ıpadě se obrát́ıme se žádost́ı o pomoc nebo podporu na výrobce, nebo
jinou znalou osobu.

O tom, zda modul WB169-SI4 vyśılá s přiměřenou úrovńı vyśılaćıho signálu, se můžeme přesvědčit i tak, že
provedeme kontrolńı př́ıjem signálu pomoćı kontrolńıho přij́ımače, poch̊uzkového systému, nebo analyzátoru ra-
diového provozu ze vzdálenosti se zaručenou dobrou úrovńı signálu (kupř́ıkladu ze sousedńı mı́stnosti). Pokud
přijmeme od daného modulu zprávu s přiměřenou úrovńı signálu (podobnou, jako od jiných modul̊u za srovnatelných
podmı́nek), př́ıčinou je nedostatečný př́ıjem signálu v mı́stě instalace přij́ımaćıho zař́ızeńı. K zeslabeńı signálu může
doj́ıt kupř́ıkladu vlivem změny polohy modulu (přemı́stěńı, pootočeńı. . . ), změny polohy antény, změny úrovně
okolńıch rušivých signál̊u, nebo vlivem stavebńıch úprav v objektu (instalace mř́ıže, umı́stěńı kovového předmětu
do bĺızkosti radiového modulu. . . ). Stejný vliv mohou mı́t i obdobné změny na straně přij́ımaćıho zař́ızeńı (ko-
munikačńı brány). Problémy tohoto typu vyřeš́ıme změnou uspořádáńı prvk̊u radiové śıtě tak, aby signál v mı́stě
př́ıjmu při běžném provozu byl dostatečný.

5.1.4 Poruchy komunikace s měřiči spotřeby a senzory

Poruchy funkčnosti přenosu pulzńıch signál̊u z měřič̊u spotřeby na př́ıslušné vstupy modulu WB169-SI4 se
obecně projevuj́ı tak, že zprávy z modulu pravidelně přicháźı, ale na některém z připojených měřidel modul nereg-
istruje žádnou spotřebu (přestože ke spotřebě zjevně docháźı), nebo se údaj spotřeby na mechanickém poč́ıtadle
významně rozcháźı s údajem źıskaným dálkovým odečtem. V tomto př́ıpadě postupujeme při určováńı pravděpodobné
př́ıčiny poruchy takto:

1. Vizuálně zkontrolujeme připojený měřič a propojovaćı kabel mezi měřičem a radiovým modulem, zejména zda
je správně nasazen modul pulzńıho výstupu na měřič (je-li pulzńı měřič od měřiče oddělitelný), a zda měřič
nebo kabel nenesou známky poškozeńı.

2. V př́ıpadě pochybnosti o funkčnosti kabelu prověř́ıme jeho neporušenost pomoćı ohmmetru. Pokud vstupńı
kabel vykazuje známky poškozeńı, nebo je nefunkčńı, provedeme jeho opravu nebo výmenu;

3. Ověř́ıme správnost připojeńı kabelu od daného měřiče k modulu (č́ıslo vstupu, př́ıpadně polarita připojeńı –
je-li výrobcem měřiče jej́ı dodržováńı požadováno).

4. Vizuálně zkontrolujeme, zda v bĺızkosti měřiče spotřeby nejsou předměty nebo zař́ızeńı vyzařuj́ıćı magnetické
pole (kupř. zař́ızeńı pro úpravu vody pomoćı magnetu, elektrická instalace. . . ). Generátory pulz̊u některých
měřič̊u spotřeby jsou citlivé na př́ıtomnost silného magnetického pole. Je-li zjǐstěna př́ıtomnost takového
zař́ızeńı, je nutné toto zař́ızeńı odstranit, nebo provést takové opatřeńı, aby byl eliminován vliv magnetického
pole na generátor pulz̊u měřiče spotřeby. Při zjǐst’ováńı možnost́ı vlivu magnetického pole na měřič spotřeby
(nebo jeho pulzńı modul) se ř́ıdit pokyny a dokumentaćı výrobce měřiče spotřeby.

5. Je-li k dispozici vhodný př́ıpravek pro kontrolu generováńı měř́ıćıch pulz̊u, ujist́ıme se o tom, že měřič pulzy
řádně generuje a že tyto pulzy jsou přivedeny až na vstup radiového modulu.

6. Aternativně můžeme zkontrolovat správnost generováńı pulz̊u tak, že naimitujeme vstupńı pulzy z měřiče zkra-
továńım daného vstupu (spojováńım a rozpojováńım vodič̊u vstupńıho kabelu na starně u měřiče). Pokud se
na př́ıslušném vstupu modulu WB169-SI4 nač́ıtaj́ı pulzy (měńı se stav č́ıtače), je s vysokou pravděpodobnost́ı
funkčńı modul i vstupńı kabel a problém je s největš́ı pravděpodobnost́ı v pulsńım výstupu měřiče spotřeby.

7. Jsou-li měř́ıćı pulzy prokazatelně přivedeny na vstup radiového modulu a modul přesto spotřebu nenač́ıtá,
zkontrolujeme (př́ıpadně změńıme) parametry nastaveńı č́ıtače pulz̊u (mód č́ıtače, spouštěćı hrana) podle
odstavce 3.5.5

”
Př́ıkazy pro nastaveńı vnitřńıch č́ıtač̊u”. Je-li nastaveńı daného č́ıtače v pořádku, je s

vysokou pravděpodobnost́ı vadný radiový odeč́ıtaćı modul. V tomto př́ıpadě provedeme jeho výměnu dle
dle odstavce 4.7.

Pokud modul nač́ıtá
”
falešné” pulzy (dálkovým odečtem je trvale registrována významně vyšš́ı spotřeba, než jakou

registroval př́ıslušný měřič dle mechanického poč́ıtadla) a nepomůže ani nastavit př́ıslušný vstupu do
”
pomalého”
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módu, př́ıčinou je s velkou pravděpodobnost́ı nekvalitńı (nebo př́ılǐs dlouhý) vstupńı kabel, nebo silné lokálńı rušeńı
(nebo kombinace těchto dvou př́ıčin). V tomto př́ıpadě vyměńıme kabel za kvalitněǰśı (nejlépe st́ıněný), nebo
provedeme zkráceńı vstupńıho kabelu.

Při nestabilńım přenosu zpráv o stavu připojených senzor̊u jsou projevy poruchy komunikace obdobné, jako u
připojených měřidel - u některých senzor̊u se nedetekuj́ı změny jejich stav̊u. Postup při hledáńı př́ıčiny poruchy je
obdobný, jako u pulzńıch měřič̊u:

1. Vizuálně zkontrolujeme, zda senzor, propojovaćı kabel a modul nenesou známky poškozeńı. V př́ıpadě pochyb-
nosti o funkčnosti senzoru nebo kabelu kabelu zkontrolujeme funkčnost senzoru a kabelu pomoćı ohmmetru;

2. Ověř́ıme správnost připojeńı kabelu od daného senzoru k modulu (č́ıslo vstupu, př́ıpadně polarita připojeńı –
je-li výrobcem senzoru jej́ı dodržováńı požadováno);

3. Vizuálně zkontrolujeme, zda v bĺızkosti senzoru nejsou předměty nebo zař́ızeńı, které mohou ovlivnit funkci
senzoru;

4. Zkontrolujeme správnost funkce daného vstupu modulu tak, že naimitujeme změny stavu senzoru zkratováńım
daného vstupu (spojováńım a rozpojováńım vodič̊u vstupńıho kabelu na straně u senzoru). Pokud se na
př́ıslušném vstupu modulu WB169-SI4 měńı se stav č́ıtače, je s vysokou pravděpodobnost́ı vadný senzor;

5. Jsou-li změny stavu senzoru prokazatelně přivedeny na vstup radiového modulu a modul přesto tyto změny
neregistruje, zkontrolujeme (př́ıpadně změńıme) parametry nastaveńı daného vstupu (mód č́ıtače, spouštěćı
hrana) podle odstavce 3.5.5

”
Př́ıkazy pro nastaveńı vnitřńıch č́ıtač̊u”. Je-li nastaveńı daného č́ıtače v pořádku,

je s vysokou pravděpodobnost́ı vadný radiový odeč́ıtaćı modul. V tomto př́ıpadě provedeme jeho výměnu dle
odstavce 4.7.

5.2 Postup při určeńı př́ıčiny poruchy

Při zjǐst’ováńı pravděpodobné př́ıčiny poruchy postupujeme takto:

1. Nenač́ıtaj́ı-li se data ze žádného zař́ızeńı (měřidla/senzoru) připojeného k modulu WB169-SI4, doporučujeme
prověřit funkčnost jednotlivých subsystémů modulu v tomto pořad́ı:

• prověřit funkčnost napájeńı dle odstavce 5.1.1
”
Poruchy napájeńı”

• prověřit funkčnost systému dle odstavce 5.1.2
”
Poruchy systému”

• prověřit funkčnost vyśıláńı a př́ıjmu dat dle odstavce 5.1.3
”
Poruchy vyśılače a přij́ımače”

• prověřit funkčnost správného nač́ıtáńı pulsńıch signál̊u na vstup modulu dle odstavce 5.1.4
”
Poruchy

komunikace s měřiči spotřeby a senzory”

2. Nenač́ıtaj́ı-li se data pouze z některého zař́ızeńı (měřidla nebo senzoru) připojeného na vstup modulu, do-
poručujeme prověřit funkčnost jednotlivých subsystémů modulu v tomto pořad́ı:

• prověřit funkčnost samotného měřidla, nebo senzoru

• prověřit správnost nastaveńı adresy daného měřidla/senzoru v konfiguraci centrálńıho systému sběru dat
a připojeńı měřidla/senzoru ke správnému vstupu v modulu WB169-SI4

• prověřit funkčnost správného nač́ıtáńı pulsńıch signál̊u na vstup modulu dle odstavce 5.1.4
”
Poruchy

komunikace s měřiči spotřeby a senzory”

UPOZORNĚNÍ: Modul WB169-SI4 je spolehlivé zař́ızeńı relativně jednoduché a odolné konstrukce,
takže je velká pravděpodobnost, že jeho př́ıpadná porucha je zp̊usobena vněǰśımi okolnostmi insta-
lace, zejména mechanickým poškozeńım, vniknut́ım vlhkosti, vybit́ım baterie, nebo napět’ovými pulzy
v př́ıvodńım kabelu pulzńıch vstup̊u. Při každé výměně modulu z d̊uvodu poruchy doporučujeme
podle možnost́ı ověřit, zda př́ıčinou poruchy nebyla jedna z těchto okolnost́ı a př́ıpadně provést
opatřeńı k jej́ı eliminaci.
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6 Závěr

Tento manuál je zaměřen na popis, parametry a možnosti konfigurace radiových modul̊u WB169-SI4, vyśılaj́ıćıch
dle standardu Wireless M-BUS v módu N1 (jednosměrný), nebo N2 (obousměrný) dle EN 13757-3 / EN 13757-4
pro pásmo 169 MHz. Daľśı informace o modulech typové řady WB169, WB868 (Wireless M-BUS), nebo WM169,
WM868 (WACO) najdete na webových stránkách výrobce:

www.wacosystem.com
www.softlink.cz

V př́ıpadě zájmu o jakékoli informace, souvisej́ıćı s použit́ım radiových modul̊u řady WB169, WB868, WM169,
WM868, či jiných zař́ızeńı výrobce SOFTLINK pro oblast telemetrie a dálkového odeč́ıtáńı měřič̊u spotřeby, se
můžete obrátit na výrobce:

SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Telefon.: +420 315707111, e-mail: sales@softlink.cz , WEB www.softlink.cz
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