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3.1 Konfigurace modulu pomoćı konfiguračńıho kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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3.2.3 Obecná pravidla pro konfiguraci rádiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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správci zař́ızeńı“ systému Windows . . . . . . . . . . . . . . . 10

13 Zobrazeńı zař́ızeńı bez ovladače ve
”
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1 Úvod

Tento dokument popisuje možnosti nastaveńı (konfigurace) radiového modulu WM868-SJ-R4, který slouž́ı pro sběr
dat z bateriově napájených radiových modul̊u systému WACO (kupř́ıkladu typové řady WM868-SI/SA, WM868-
TI/TE, WM868-MDA/MDB, WM868-SEA a jiných), konverzi přijatých dat do formátu M-BUS a předáváńı dat
centrálńı jednotce systému M-Bus ve formátu M-Bus.

1.1 Komunikačńı systém WACO

WACO (Wireless Automatic Collector) je radiový komunikačńı systém určený zejména pro automatický sběr
dat ze senzor̊u a čidel (oblast telemetrie), pro zajǐstěńı přenosu dat mezi ř́ıd́ıćımi, sńımaćımi a výkonnými prvky
automatizačńıho systému (oblast pr̊umyslové automatizace), nebo pro dálkové odeč́ıtáńı měřidel spotřeby (oblast

”
smart metering”). Radiové prvky systému WACO vytvář́ı radiovou śıt’ s lokálńım pokryt́ım zájmového objektu

(bytu, domu, pr̊umyslového objektu, areálu...), nebo oblasti (ulice, města...).

Radiová śıt’ WACO má topologii typu mř́ıžka (
”
mesh”), kde v dosahu každého radiového prvku se může

nacházet několik daľśıch prvk̊u śıtě, které mohou sloužit i jako opakovače přijatého signálu. Mezi centrálńım
sběrným bodem a jednotlivými prvky tak typicky existuje mnoho r̊uzných cest pro š́ı̌reńı zpráv. Algoritmus ř́ızeńı
provozu śıtě byl na základě dlouhodobých zkušenost́ı v oblasti radiové datové komunikace vyvinut tak, aby zajǐst’oval
maximálńı spolehlivost přenosu zpráv. Při přenosu zpráv je typicky využ́ıváno v́ıce přenosových cest současně,
ale zároveň je zajǐstěna ochrana śıtě proti zacykleńı a multiplikaci zpráv, takže si radiová śıt’ WACO zachovává
vysokou propustnost i při velkém počtu radiových prvk̊u v jedné śıti.

Komunikačńı protokol WACO respektuje standardńı komunikačńı model ISO/OSI, což zajǐst’uje jeho otevřenost
a variabilitu pro realizaci r̊uznorodých aplikaćı.

Jednotlivé typy radiových komunikačńıch zař́ızeńı (dále
”
radiové moduly”) systému WACO jsou vybaveny r̊uznými

typy vstupńıch a výstupńıch rozhrańı tak, aby byla usnadněna integrace r̊uzných typ̊u připojených zař́ızeńı
(měřič̊u, čidel, akčńıch člen̊u. . . ) do jedné komunikačńı śıtě.

Součást́ı komunikačńıho systému WACO jsou i komunikačńı brány (WACO GateWay), které umožňuj́ı přij́ımat
zprávy z lokálńı radiové śıtě a přenášet je na lokálńı nebo vzdálený poč́ıtač nebo server přes sériovou linku (na
lokálńı poč́ıtač), nebo přes Interanet (na vzdálený poč́ıtač). V opačném směru brány přij́ımaj́ı přes linku/Internet
zprávy od centrálńı aplikace a předávaj́ı je do

”
své” radiové śıtě.

1.2 Použit́ı modulu

Modul WM868-SJ-R4 slouž́ı pro sběr dat z měřič̊u spotřeby, senzor̊u a čidel systému WACO a konverzi dat do
formátu komunikačńıho protokolu M-Bus, který se v širokém měř́ıtku použ́ıvá zejména v oblasti dálkového odeč́ıtáńı
měřič̊u spotřeby (

”
metering”,

”
smart metering”). Kategorie zař́ızeńı série WACO WM868 s takovou funkčnost́ı je

obecně nazývána jako Sběrná jednotka WACO”.

Princip konverze dat modulem WM868-SJ-R4 je popsán na obrázku 1.

Jak je zřejmé z obrázku, modul WM868-SJ-R4 přij́ımá data ze spontánně vyśılaj́ıćıch sběrných modul̊u řady WACO
ve formátu protokolu WACO. Ve vnitřńı paměti má uloženou

”
Tabulku virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı”, ve které jsou

zavedena jednotlivá měřidla odeč́ıtaná moduly WACO a jejich proměnné a zároveň je zde uložena identifikace těchto
zař́ızeńı a proměnných dle systému M-Bus. Přij́ımaná data (tj. aktuálńı stavy jednotlivých proměnných) modul
ukládá k těmto záznamům. Při dotazu ř́ıd́ıćı jednotky sběrnice (

”
M-Bus Master”) na stav jednotlivých proměnných

odeśılá sběrná jednotka stav proměnné ve formátu M-Bus přes sběrnicové rozhrańı RS-485.

Aplikace sběrné jednotky WACO tedy umožňuje začlenit do libovolné sběrné śıtě typu M-Bus i vzdálená měřidla
a čidla, která nejsou vybavena rozhrańım M-Bus. Sběr dat z těchto měřidel a čidel zajist́ı sběrná jednotka
prostřednictv́ım radiové śıtě WACO, přičemž zároveň funguje ve sběrné śıti M-Bus jako

”
zástupce” všech měřidel

a čidel, připojených přes radiovou śıt’.

Sběrná jednotka WACO typu WM868-SJ-R4 umožňuje nač́ıtat přes śıt’ WACO až 50 proměnných na až 50-ti
zař́ızeńıch. Data lze přij́ımat ze všech typ̊u radiových modul̊u systému WACO, které pro vyśıláńı stavu proměnných
použ́ıvaj́ı aplikaci ”SISA TX” (port 37). Jedná se zejména o moduly s bateriovým napájeńım typových řad WM868-
SI/SA, WM868-TI/TE/TES, WM868-MDA/MDB, WM868-SEA v r̊uzných variantách a modifikaćıch, i některé
daľśı zde neuvedené moduly. Proměnnou může být nejenom aktuálńı hodnota registru spotřeby, ale i identi-
fikačńı údaj (výrobńı č́ıslo) měřiče spotřeby, ze kterého data přicháźı. Detailněǰśı informace o obsahu a formátu
informačńıch zpráv jsou uvedeny v odstavci 3.8.

WM868-SJ-R4 1



Obr. 1: Princip konverze dat sběrné jednotky WM868-SJ-R4

1.3 Mechanické vlastnosti a napájeńı

Modul je uzavřen v plastové krabici uzp̊usobené pro montáž na DIN-lǐstu. Krabice má standardńı
”
jističový” profil

a š́ı̌rku dvou standardńıch modul̊u DIN. Pro připojeńı datové sběrnice slouž́ı šroubovaćı svorkovnice se čtyřmi
svorkami a DIP sṕınač pro připojeńı zakončovaćıho odporu 100 Ω (pro instalace se standardńı impedanćı kabelu),
nebo s alternativńım zakončovaćıho odporem 1000 Ω (pro př́ıpadné nestandardńı instalace). DIP sṕınač je potřebné
zapnout v tom, př́ıpadě, pokud je modul WM868-SJ-R4 umı́stěn na začátku/konci sběrnice.

Jednotlivé svorky maj́ı následuj́ıćı účel:

• - svorka ”GND” pro propojeńı ”zemı́” zař́ızeńı na sběrnici (z d̊uvodu napájeńı, nebo vyrovnáńı potenciál̊u);

• - svorka ”A/+” slouž́ı pro připojeńı vodiče ”A” sběrnice RS-485;

• - svorka ”B/-” slouž́ı pro připojeńı vodiče ”B” sběrnice RS-485;

• - svorka ”5V” slouž́ı pro př́ıpadné napájeńı zař́ızeńı (čidla) na sběrnici napět́ım 5 V/100 mA;

Modul vyžaduje exterńı napájeńı stejnosměrným napět́ım 24V, pro připojeńı napájećıho napět́ı slouž́ı svorkovnice s
označeńım polarity napět́ı. Napájećı zdroj muśı splňovat požadavky na bezpečnostńı ochranný transformátor ČSN-
EN61558-2-6 a jeho primárńı strana zdroje muśı být jǐstěna samočinně nevratnou pojistkou. Maximálńı proudový
odběr zař́ızeńı je do 50 mA, modul je na napájećım vstupu chráněn vratnými pojistkami s vybavovaćım proudem
300 mA.

Modul neńı vhodný pro umı́stěńı do vněǰśıho prostřed́ı bez dodatečného kryt́ı. Vzhled modulu WM868-SJ-R4 je
znázorněn na obrázku 2.

Obr. 2: Vzhled modulu WM868-SJ-R4
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2 Přehled technických parametr̊u

Přehled technických parametr̊u modulu WM868-SJ-R4 je uveden v Tabulce 1.

Tab. 1: Přehled technických parametr̊u modulu WM868-SJ-R4

Parametry vyśılaćı části

Vyśılaćı frekvence 868,0 až 868,6 MHz
Druh modulace FSK
Počet kanál̊u 3
Š́ı̌rka kanálu 200 kHz
Vyśılaćı výkon 25 mW
Ciitlivost přij́ımače 106 dBm
Komunikačńı protokol WACO
Přenosová rychlost 38000 Baud
Anténńı konektor SMA female
Charakteristická impedance antény 50 Ω

Konfiguračńı rozhrańı RS232

Přenosová rychlost 19200 Baud
Druh provozu asynchronńı
Přenosové parametry 8 datových bit̊u, 1 stop bit, bez parity

Úroveň signálu TTL/CMOS

Datové rozhrańı

Sběrnicové rozhrańı RS-485 (svorky ”A/+”, ”B/-”)
Přenosová rychlost 300 ÷ 115200 Baud
Druh provozu asynchronńı
Přenosové parametry (zákl. nastaveńı) 8 datových bit̊u, 1 stop bit, bez parity

Úroveň signálu dle CCITT V.11
Pomocná svorka ”GRD”

”
ground” propojeńı

”
zemı́”

Pomocná svorka ”5V” +5 V/0,1A napájeńı čidel

Napájeńı

Exterńı napájećı zdroj 24 V ±10%
Př́ıkon 4 W

Mechanické parametry

Š́ı̌rka 35 mm
Výška 90 mm
Hloubka 58 mm
Hmotnost cca 150 g
DIN skř́ıňka 2 moduly

Podmı́nky skladováńı a instalace

Prostřed́ı instalace (dle ČSN 33 2000-3) normálńı AA6, AB4, A4
Rozsah provozńıch teplot (-10 ÷ 50) ◦C
Rozsah skladovaćıch teplot (0 ÷ 70) ◦C
Relativńı vlhkost 90 % (bez kondenzace)
Stupeň kryt́ı IP20

Signalizace a ovládáńı

Signalizace napájeńı ”PWR” zelená LED
Signalizace vyśıláńı radiové zprávy ”TXA” žlutá LED
Signalizace př́ıjmu radiové zprávy ”RXA” žlutá LED
Signalizace vyśıláńı zprávy do sběrnice ”TXR” žlutá LED
Signalizace př́ıjmu zprávy ze sběrnice ”RXR” žlutá LED
Signalizace kolize signálu ”ALR” červená LED
Tlač́ıtko restartu systému ”RES”
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3 Konfigurace modulu

Parametry modulu WM868-SJ-R4 lze kontrolovat a nastavovat z běžného poč́ıtače (PC) těmito zp̊usoby:

- pomoćı převodńıku
”
USB-CMOS” a konfiguračńıho kabelu, připojeného k modulu

- konfigurace radiovou cestou, pomoćı radiové komunikačńı brány WM868-RFU

Popis připojeńı modulu k poč́ıtači a obecná pravidla pro prováděńı konfigrace modulu pomoćı konfiguračńıho
kabelu jsou popsány v části 3.1

”
Konfigurace modulu WM868-SJ-R4 pomoćı konfiguračńıho kabelu”. V části 3.5

”
Nastaveńı parametr̊u modulu WM868-SJ-R4 konfiguračńım kabelem” je uveden popis a význam parametr̊u, které

lze pomoćı kabelu kontrolovat a nastavovat i zp̊usob jejich nastaveńı. Popis připojeńı radiové komunikačńı brány k
poč́ıtači a obecná pravidla pro prováděńı konfigrace modulu radiovou cestou jsou popsány v části 3.2

”
Konfigurace

modulu WM868-SJ-R4 radiovou cestou”. V části 3.6
”
Nastaveńı parametr̊u modulu WM868-SJ-R4 rádiem” je

uveden popis a význam parametr̊u, které lze radiovou cestou kontrolovat a nastavovat i zp̊usob jejich nastaveńı.

3.1 Konfigurace modulu pomoćı konfiguračńıho kabelu

Konfiguraci pomoćı kabelu provád́ıme pomoćı poč́ıtače s operačńım systémem MS Windows nebo Linux, propo-
jeného kabelem s konfiguračńım konektorem modulu. Modul je vybaven konfiguračńım rozhrańım typu RS-232
(COM) s úrovńı signálu CMOS, jehož konektor (

”
CONFIG CMOS”) je umı́stěn na čelńım panelu modulu.

3.1.1 Připojeńı modulu k poč́ıtači

Pro připojeńı modulu k poč́ıtači je nutné použ́ıt výrobcem dodávaný konfiguračńı kabel s převodńıkem typu
”
USB-

CMOS“ (viz obrázek 4). Tento převodńık vytvoř́ı přes rozhrańı USB virtuálńı sériový port a přizp̊usob́ı napět’ové
úrovně konfiguračńıho rozhrańı pro standardńı vstup USB osobńıho poč́ıtače. Aby převodńık pracoval správně, je
nutné, aby měl operačńı systém poč́ıtače nainstalovaný správný ovladač (driver) pro vytvořeńı virtuálńıho sériového
portu přes rozhrańı USB. Při prvńım zasunut́ı převodńıku do portu USB poč́ıtače si operačńı systém vyhledá a
nainstaluje správný ovladač (tj. obecný ovladač pro zař́ızeńı kategorie

”
USB Serial Device”), po nainstalováńı

tohoto ovladače se zař́ızeńı zobraźı v okně
”
Správce zař́ızeńı” (

”
Device Manger”), a to v sekci

”
Porty (COM a

LPT)” jako
”
USB Serial Device (COMx)” (viz obrázek 3).

Obr. 3: Zobrazeńı převodńıku USB-CMOS ve
”
správci zař́ızeńı“ systému Windows

U některých starš́ıch verźı operačńıch systémů MS Windows neńı obecný ovladač pro podporu sériových port̊u USB
k dispozici. Pokud se automatická instalace ovladače nepodařila (hlášeńı systému

”
Software ovladače zař́ızeńı nebyl

úspěšně nainstalován, nebyl nalezen ovladač”), provedeme instalaci ovladače manuálně pomoćı postupu uvedeného
v odstavci 3.3

”
Instalace ovladače pro převodńık USB-CMOS”.

Zasuneme převodńık
”
USB-CMOS“ do portu USB poč́ıtače. Konfiguračńı kabel připoj́ıme ke konektoru

”
CONFIG

CMOS”, umı́stěnému na čelńım panelu modulu. T́ım je poč́ıtač propojen s modulem a připraven k prováděńı
konfigurace (viz obrázek 4

”
Konfigurace modulu přes USB port poč́ıtače”).

3.1.2 Použit́ı programu
”
PuTTy” pro konfiguraci modul̊u

Konfiguraci modulu provád́ıme pomoćı jakéhokoli vhodného programu pro komunikaci přes sériovou linku. Nı́že uve-
dený popis je uveden pro

”
open-source” program

”
PuTTY“, který lze zdarma źıskat kupř́ıkladu na www.putty.org.
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Obr. 4: Konfigurace modulu přes USB port poč́ıtače

Obr. 5: Nastaveńı terminálu pro komunikaci po sériové lince

Program
”
PuTTY“ spust́ıme kliknut́ım na stažený soubor

”
putty.exe“. Otevře se okno terminálového programu

(viz obrázek 5). Program přepneme do režimu komunikace po sériové lince tak, že pro položku
”
Session“ v levém

menu vybereme typ spojeńı
”
Serial“.

Zkontrolujeme (př́ıpadně nastav́ıme) rychlost komunikace (
”
Speed“) na 19200 bit̊u/s a do okna

”
Serial line“ naṕı̌seme

č́ıslo sériového portu tak, jak byl sériový port automaticky označen operačńım systémem při připojeńı převodńıku.
Č́ıslo sériového portu zjist́ıme u OS Windows pomoćı

”
Správce zař́ızeńı“ (Ovládaćı panely/Systém/Správce zař́ızeńı)

tak, že si rozklikneme položku
”
Porty (COM a LPT) a pod́ıváme se na č́ıslo portu (kupř́ıkladu

”
COM23“ - viz

obrázek 3).

Kliknut́ım na tlač́ıtko
”
Open“ programu

”
PuTTY“ otevřeme terminálové okno. Po stisknut́ı klávesy

”
ENTER“

se v okně objev́ı výzva pro zadáńı př́ıkazu (
”
prompt“) ve formátu

”
sj3” signalizuj́ıćı, že modul je připraven ke

konfiguraci (viz obrázek 6).
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Obr. 6: Otevřené terminálové okno pro konfiguraci modulu sériovou linkou

3.1.3 Obecná pravidla pro konfiguraci modulu pomoćı konfiguračńıho kabelu

Terminálové okno pro konfiguraci pomoćı konfiguračńıho kabelu aktivujeme podle výše uvedeného postupu. Pro
zadáváńı př́ıkaz̊u do př́ıkazového řádku terminálového okna plat́ı tato obecná pravidla:

• př́ıkaz zadáváme pouze v tom př́ıpadě, pokud je před značkou kurzoru (barevný nebo blikaj́ıćı čtvereček)
výzva pro zadáńı př́ıkazu (

”
prompt”) ve formátu

”
sj3” nebo ”mon” (viz obrázek 6);

• do terminálu lze zadat vždy pouze jeden př́ıkaz

• př́ıkaz zadáváme ve formě alfanumerického znaku (nebo v́ıce znak̊u)

• př́ıkaz
”
odešleme” k provedeńı stisknut́ım tlač́ıtka ”ENTER“. Pokud se př́ıkaz provede, objev́ı se opět

”
prompt” a lze zadat daľśı př́ıkaz. Pokud se př́ıkaz neprovede, vyṕı̌se se chybové hlášeńı

• provedeńı př́ıkazu kontrolujeme výpisem konfigurace, který vyvoláme př́ıkazem ”show”, nebo ”/” po kterém
nenásleduje žádný parametr, ale pouze ”ENTER“

• souhrn konfiguračńıch př́ıkaz̊u a jejich parametr̊u (
”
HELP”) vyvoláme znakem ”?” (otazńık), nebo ”/?”. Do

př́ıkazového řádku tedy naṕı̌seme ”?” a stiskneme ”ENTER“

• při zadáváńı znak̊u d̊usledně rozlǐsujeme velká a malá ṕısmena (ř́ıd́ıme se dle dokumentace, nebo dle nápovědy

”
help“)

• nezadáváme do př́ıkazového řádku znaky, které nejsou uvedeny v nápovědě, nebo v dokumentaci. Je zde
riziko nechtěného zadáńı funkčńıho konfiguračńıho znaku, který se použ́ıvá pouze při nastavováńı, diagnostice
a opravách modul̊u v procesu výroby nebo oprav.

3.2 Konfigurace modulu radiovou cestou

Konfigurace radiovou cestou provád́ıme pomoćı speciálńıch radiových zpráv systému WACO (dotaz̊u a př́ıkaz̊u),
kterými se doptáme na aktuálńı nastaveńı jednotlivých parametr̊u modulu, př́ıpadně vyšleme př́ıkaz k jejich změně.

Konfiguraci daného modulu je možné provádět lokálně, z mı́sta radiového dosahu modulu, kupř́ıkladu prostřednictv́ım
konfiguračńıho poč́ıtače s připojenou bránou WM868-RFU (viz obrázek 7), nebo i ze vzdáleného poč́ıtače prostřednictv́ım
lokálně umı́stěné brány typu WM868-RFE (WACO Ethernet Gateway), nebo typu WM868-RFG (viz obrázek 8).

Obr. 7: Princip lokálńı konfigurace modulu

Obr. 8: Pincip vzdálené konfigurace modulu

V obou př́ıpadech muśı být mezi konfigurovaným modulem a komunikačńı bránou př́ımá radiová viditelnost, takže
konfiguraci modul̊u zásadně nelze provádět přes opakovač (repeater).
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3.2.1 Použit́ı programu
”
RFAN 3.x” pro konfiguraci modulu radiovou cestou

Univerzálńım nástrojem pro konfiguraci modul̊u radiovou cestou je software
”
Analyzátor radiového provozu systému

WACO RFAN 3.x” (dále
”
analyzátor”), kterým je možné nastavovat vyjmenované parametry modulu. Analyzátor

je poč́ıtačový program, napsaný v jazyce Java, který lze nainstalovat na běžný poč́ıtač (PC) s operačńım systémem
podporuj́ıćım Java Virtual Machine (Windows, Linux). Funkčnost konfiguračńıho nástroje analyzátoru RFAN 3.x je
podrobně popsána v dokumentu

”
Analyzátor radiového provozu WACO RFAN 3.x - Popis software a konfigurace”,

kde je detailně popsán i postup při zjǐstěńı aktuálńıho nastaveńı konkrétńıho konfiguračńıho parametru a postup
při provedeńı změny v jeho nastaveńı.

Účel a význam jednotlivých konfiguračńıch parametr̊u je popsán v daľśı části tohoto dokumentu. Přehled parametr̊u,
které lze kontrolovat a měnit radiovou cestou je uveden v části 3.6

”
Nastaveńı parametr̊u modulu rádiem”. Obecné

principy a postup při konfiguraci parametr̊u radiovou cestou jsou popsány v části 3.2.3
”
Obecná pravidla pro

konfiguraci rádiem”.

3.2.2 Připojeńı komunikačńı brány k poč́ıtači

Pro komunikaci mezi software a prvky radiové śıt́ı WACO slouž́ı komunikačńı brána, kterou je nutné k poč́ıtači
s programem RFAN 3.x připojit př́ımo (přes př́ıslušný typ komunikačńıho portu poč́ıtače) nebo nepř́ımo (přes
śıt’). Př́ımo lze připojit WACO USB GateWay (přes port USB), i WACO Ethernet GateWay (přes port Ethernet).
Nepř́ımo (přes śıt’) lze připojit bránu WACO Ethernet GateWay, nebo WACO GSM GateWay. Nepř́ımé připojeńı
znamená, že brána neńı fyzicky připojena k poč́ıtači, kde běž́ı software analyzátoru, ale je připojena ke vzdálenému
portu śıtě Ethernet/IP (prakticky kdekoli na světě), přičemž mezi vzdáleným portem a poč́ıtačem s programem
analyzátoru muśı existovat spojeńı prostřednictv́ım internetovém protokolu (viz obrázek 8).

Modul WM868-RFU (WACO USB GateWay) připoj́ıme k USB portu poč́ıtače. Modul je napájen z USB portu,
takže se ihned po připojeńı zapne a aktivuje 3 virtuálńı sériové porty (přenos dat, konfigurace a firmware upgrade).
Zař́ızeńı se objev́ı v nástroji Ovládaćı panely/Správce zař́ızeńı v sekci

”
Daľśı zař́ızeńı”. Sériové porty se objev́ı v

sekci
”
Porty (COM a LPT)“ tak, jak je to znázorněno na obrázku 9.

Obr. 9: Zobrazeńı WACO USB GateWay ve
”
Správci zař́ızeńı” OS Windows

Pokud neńı v poč́ıtači nainstalován ovladač sériových port̊u, výběr sériového portu v aplikaci RFAN 3.x nelze provést
(sériový port se nenab́ıźı) a v okně

”
Správce zař́ızeńı” se sériové porty zobrazuj́ı v sekci

”
Daľśı zař́ızeńı”. V tomto

př́ıpoadě je nutné ovladač nainstalovat podle postupu uvedeného v části 3.4 ”Instalace ovladače pro převodńık
USB-IRDA a USB-GateWay”.

3.2.3 Obecná pravidla pro konfiguraci rádiem

Analyzátor RFAN 3.x umožňuje prováděńı dálkové konfigurace radiových zař́ızeńı systému WACO. Tato funkce je
př́ıstupná na záložce

”
Remote Config”. Obecný princip práce s konfiguračńım nástrojem je následuj́ıćı:

- vybereme, které zař́ızeńı chceme konfigurovat (nebo zjistit jeho aktuálńı konfiguraci)
- vybereme, kterou proměnnou chceme konfigurovat (nebo zjistit aktuálńı hodnotu).
- spust́ıme funkci

”
GET” pro vyčteńı hodnoty,

”
SET” pro jej́ı změnu, nebo

”
WALK” pro vyčteńı všech hodnot

Při prováděńı konfigurace (nebo zjǐst’ováńı údaj̊u) plat́ı tato pravidla:

1. konfigurace nelze provádět hromadně, vždy muśıme vybrat pouze jedno zař́ızeńı, které konfigurujeme (nebo
zjǐst’ujeme jeho nastaveńı);

2. každá jednotlivá proměnná se nastavuje/dotazuje samostatným př́ıkazem/dotazem;
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3. v nástroji lze nadefinovat v́ıce nastavovaných/dotazovaných proměnných a spustit jejich nastaveńı/dotázáńı
jedńım kliknut́ım jako sekvenci, ale i v tomto př́ıpadě prob́ıhá nastavováńı/dotazováńı každé proměnné jed-
notlivě, jedna proměnná po druhé, v takovém pořad́ı, jak je sekvence nastavena;

4. pokud použijeme př́ıkaz pro zjǐstěńı aktuálńıho stavu všech proměnných
”
WALK”, analyzátor začne vydávat

sekvenci dotaz̊u, kterými se postupně
”
doptá“ na jednotlivé proměnné;

5. pokud pošleme př́ıkaz pro nastaveńı proměnné na nějakou hodnotu, zař́ızeńı př́ıkaz provede (nebo neprovede
– viz pravidla 6. a 7.) a zpět vždy vrát́ı hodnotu, která je po provedeńı př́ıkazu skutečně nastavená;

6. pokud pošleme př́ıkaz pro nastaveńı proměnné, která je typu
”
Read Only” (nelze ji měnit – kupř́ıkladu typ

zař́ızeńı, nebo výrobńı č́ıslo), zař́ızeńı proměnnou nezměńı a pošle zpět jej́ı aktuálńı nastaveńı;

7. pokud požadujeme změnit nastaveńı proměnné na takovou hodnotu, která je mimo definovaný rozsah, nebo
nemá smysl, zař́ızeńı bud’to změnu neprovede, nebo hodnotu nastav́ı na nejbližš́ı možnou. V každém př́ıpadě
pošle zpět tu hodnotu, na kterou je daný parametr po provedeńı př́ıkazu skutečně nastaven;

8. pokud pošleme př́ıkaz/dotaz na proměnnou, která v daném zař́ızeńı neńı implementována (zař́ızeńı tu proměnnou

”
nezná”), vrát́ı zpět hodnotu

”
null”, kterou analyzátor prezentuje tak, že daný př́ıkaz/dotaz se neprovedl.

3.2.4 Postup při provedeńı konfigurace pomoćı analyzátoru RFAN 3.x

Konfiguraci provád́ıme v režimu prováděńı dálkové konfigurace (záložka
”
Remote Config”). Konfigurované zař́ızeńı

přidáme do levého podokna obrazovky pomoćı volby
”
Add RF Address” v kontextovém menu podokna. Otevře se

formulář
”
Add RF Address”, kde vyplńıme:

- RF adresu zař́ızeńı v hexadecimálńım formátu s označeńım
”
0x” (kupř́ıkladu

”
0xffffef6d”)

- u bateriových modul̊u zaklikneme nutnost
”
probuzeńı“ modulu systémem

”
Wake On Radio”

- do pole
”
Description” můžeme napsat libovolný popis, který nám usnadňuje identifikaci modulu

- kliknut́ım na tlač́ıtko
”
Add” přidáme zadané zař́ızeńı do seznamu zař́ızeńı ke konfiguraci

Zavedeńı zař́ızeńı do podokna
”
RF Address” je znázorněno v levé části obrázku 10.

Obr. 10: Zavedeńı zař́ızeńı a proměnných do okna dálkové konfigurace

Sekvenci proměnných, které chceme nastavovat nebo dotazovat, si vytvoř́ıme v pravém podokně obrazovky pomoćı
volby

”
Add Variable” v kontextovém menu podokna. Otevře se formulář

”
Add Variable”, který editujeme takto:

• do pole OID (Object ID) vybereme název proměnné, kterou chceme přidat do sekvence

• má-li daná proměnná index (informačńı pole
”
Has Index” je zaškrtnuté a pole

”
Index“ editovatelné), naṕı̌seme

č́ıslo indexu;

• chceme-li nastavit hodnotu, vyplńıme pole
”
Value”, kde naṕı̌seme požadovanou hodnotu. Pokud chceme

pouze zjistit aktuálńı hodnotu dané proměnné, ponecháme pole prázdné. Proměnné, které jsou
”
Read only”

(neměnné konstanty, měřené hodnoty) maj́ı pole
”
Value” needitovatelné;

• kliknut́ım na tlač́ıtko
”
Add” přidáme proměnnou do sekvence proměnných ke konfiguraci.

Zavedeńı proměnné do podokna
”
Variables” je znázorněno v pravé části obrázku 10.
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Př́ıkaz GET (zjǐstěńı aktuálńı hodnoty proměnné), SET (nastaveńı požadované hodnoty proměnné), nebo WALK
(zjǐstěńı aktuálńıho stavu všech proměnných) se provede pouze pro jedno vybrané zař́ızeńı ze seznamu v podokně

”
RF Address”. Požadovaný př́ıkaz spust́ıme kliknut́ım na př́ıslušné tlač́ıtko v horńı části obrazovky. Po kliknut́ı se

objev́ı informačńı okno, znázorňuj́ıćı pr̊uběh požadovaného procesu (Getting/Setting) a u dotazovaných/nastavovaných
proměnných se postupně objevuj́ı symboly

”
zakliknut́ı” v poĺıčku

”
Done”. Informačńı okno

”
Getting/Setting” zmiźı

po provedeńı př́ıkazu u všech proměnných, nebo po uplynut́ı nastaveného časového limitu (TimeOutu). Aktuálńı
hodnoty proměnných jsou vypsané v poli

”
Value” daného řádku.

Obr. 11: Pr̊uběh źıskáváńı aktuálńıch hodnot vybraných proměnných vybraného modulu př́ıkazem
”
GET”

Pro prováděńı konfigurace zař́ızeńı je nezbytná znalost významu a funkce jednotlivých proměnných modulu (minimálně
těch proměnných, které chceme konfigurovat) a včetně znalosti vzájemné vazby mezi proměnnými. Vyhneme se t́ım
chybám, které mohou zp̊usobit uvedeńı zař́ızeńı do stavu, kdy s ńım nelze dál komunikovat.

Př́ıklad: Nastaveńım proměnné
”

SLRF Test Flag” = 1 nastav́ıme radiový modul do stavu, kdy vyśılá pravidelné
testovaćı zprávy s periodou, která se nastavuje proměnnou

”
SLRF Test Timeout [ms]”. Správné nastaveńı je, že

nejdř́ıve nastav́ıme
”

rozumnou” periodu (kupř́ıkladu 5 sekund) a až potom zapneme vyśıláńı. Chyba m̊uže nastat v
tom př́ıpadě, pokud nejdř́ıv zapneme vyśıláńı a nevšimneme si, že perioda je nastavena na ńızkou hodnotu (kupř́ıkladu

”
0”). Modul začne vyśılat jednu testovaćı zprávu za druhou a už se mu radiově nikdy

”
nedovoláme”.

Při prováděńı konfigurace bateriově napájených modul̊u vždy využ́ıváme funkci
”
Wake-On-Radio” (WOR), kdy

daný modul speciálńım
”
bud́ıćım” radiovým signálem převedeme z hibernovaného stavu (ve kterém se standardně

nacháźı) do stavu aktivńıho př́ıjmu. Muśıme si přitom uvědomit, že vysláńım bud́ıćıho signálu
”
probud́ıme” nejen

požadovaný modul, ale i všechny ostatńı moduly, které jsou v aktuálńım radiovém dosahu. Př́ılǐs časté aktivováńı
modulu systémem WOR se může negativně projevit dř́ıvěǰśım vyčerpáńım kapacity napájećı baterie modulu. Při
nastavováńı modul̊u proto vždy dbáme na to, abychom moduly v mı́stě instalace

”
budili” co nejméně. K tomu

doporučujme dodržováńı těchto zásad:

- neměńıme parametry zbytečně, když to neńı pro funkčnost modulu nutné
- posloupnost konfiguračńıch př́ıkaz̊u si předem promysĺıme (nebo připrav́ıme jako

”
template”)

- nepouž́ıváme zbytečně př́ıkaz
”
WALK“ (zjǐstěńı všech konfiguračńıch údaj̊u modulu)

- konfiguraci provád́ıme z takového mı́sta, aby modul byl v bezpečném dosahu komunikačńı brány

Při prováděńı konfigurace modul̊u s použit́ım systému WOR v d́ılnách a skladech doporučujeme dbát na to, abychom
chránili moduly uskladněné v bĺızkosti pracovǐstě před zbytečným

”
buzeńım” systémem WOR kupř́ıkladu t́ım, že

je přechováváme v uzavřených krabićıch s ochrannou st́ıńıćı fólíı (nebo v kovových schránkách).

3.3 Instalace ovladače pro převodńık USB-CMOS

Pokud se operačńımu systému nepodařilo automatické vyhledáńı a instalace driveru pro konvertor
”
USB-CMOS”,

provedeme instalaci driveru manuálně. Aktuálńı driver si najdeme na stránce výrobce čipu, použ́ıvaného v zař́ızeńı

”
USB-CMOS” (firma FTDI), a to v sekci

”
VCP Drivers” (VCP=Virtual COM Ports).

www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

V tabulce
”
Currently Supported VCP Drivers” najdeme odkaz na aktuálńı driver pro sv̊uj operačńı systém.

Kliknut́ım na odkaz v tabulce se otevře standardńı dialogové okno pro stažeńı souboru. Po stažeńı souboru (ve
formátu .ZIP) do libovolného adresáře soubor

”
odzipujeme“, č́ımž vznikne na určeném mı́stě nová složka (adresář)

se sadou soubor̊u (kupř́ıkladu
”
CDM 2.08.24 WHQL Certified”).

Připoj́ıme konvertor
”
USB-CMOS“ k poč́ıtači a otevřeme si okno

”
Správce zař́ızeńı”. Konvertor s nefunkčńım

driverem se zobrazuje v horńı části okna jako
”
Daľśı zař́ızeńı“ (viz obrázek 13 vlevo).

Kliknut́ım pravého tlač́ıtka myši na položku
”
USB Serial port“ se otevře kontextové menu, kde vybereme položku

”
Aktualizovat software ovladače“. Otevře se stejnojmenné okno, ve kterém vybereme volbu

”
Vyhledat ovladač v

poč́ıtači“. Přes tlač́ıtko
”
Procházet“ nastav́ıme cestu ke složce (adresáři) ovladače a klikneme na tlač́ıtko

”
Daľśı“.

Spust́ı se instalace driveru, po jej́ımž ukončeńı se objev́ı informace
”
Instalace dokončena“. Konvertor se v okně

”
Správce zař́ızeńı“ přesune do sekce

”
Porty (COM a LPT)“ tak, jak je to znázorněno na obrázku 13 vpravo) .
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Obr. 12: Zobrazeńı konvertoru bez driveru ve
”
správci zař́ızeńı“ systému Windows

3.4 Instalace ovladače pro bránu USB GateWay a převodńık USB-IRDA

Ovladač
”
ugw3.inf” pro podporu sériových port̊u přes rozhrańı USB poč́ıtače je součást́ı dodaného instalačńıho

baĺıčku. Pokud se operačńımu systému MS Windows nepodařilo automatické vyhledáńı a instalace ovladače pro
připojené zař́ızeńı

”
USB GateWay” nebo

”
USB-IRDA”, provedeme instalaci ovladače manuálně.

Připoj́ıme převodńık k poč́ıtači a otevřeme okno
”
Správce zař́ızeńı” (

”
Device Manager”). Převodńık s nefunkčńım

ovladačem se zobrazuje v horńı části okna jako
”
Daľśı zař́ızeńı” (viz obrázek 13 vlevo).

Obr. 13: Zobrazeńı zař́ızeńı bez ovladače ve
”
Správci zař́ızeńı” systému Windows

Kliknut́ım pravého tlač́ıtka myši na položku
”
USB Serial port” se otevře kontextové menu, kde vybereme položku

”
Aktualizovat software ovladače”. Otevře se stejnojmenné okno, ve kterém vybereme volbu

”
Vyhledat ovladač v

poč́ıtači”. V daľśım okně vybereme volbu
”
Vybrat ovladač ze seznamu” a klikneme na tlač́ıtko

”
Daľśı”. Otevře se

okno
”
Vyberte typ zař́ızeńı z ńıže uvedeného seznamu”, ve kterém označ́ıme volbu

”
Porty (COM a LPT)” a klikneme

na tlač́ıtko
”
Daľśı” (viz obrázek 14 vlevo). Otevře se okno

”
Vyberte ovladač zař́ızeńı, který chcete nainstalovat pro

tento hardware”, ve kterém vybereme volbu
”
Z disku” (viz obrázek 14 vpravo).

Obr. 14: Postup při výběru driveru z poč́ıtače

Otevře se ono
”
Naj́ıt soubor”, ve kterém nastav́ıme adresář se souborem

”
ugw3.inf” a klikneme na tlač́ıtko

”
Otveř́ıt”

(viz obrázek 15 vlevo). Otevře se okno
”
Vyberte ovladač zař́ızeńı, který chcete nainstalovat pro tento hardware”,

ve kterém vybereme volbu
”
RFU Gateway Serial port” a klikneme na tlač́ıtko

”
Daľśı” (viz obrázek 15 vpravo).
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Obr. 15: Instalace driveru USB

Otevře se okno
”
Instalace softwaru ovladače” s upozorněńım na to, že se jedná o driver neznámého výrobce. Klinut́ım

na volbu
”
Přesto nainstalovat tento software ovladače” spust́ıme instalaci ovladače (*), po jej́ımž ukončeńı se objev́ı

informace
”
Systém Windows úspěšně aktualizoval software ovladače”. Převodńık se v okně

”
Správce zař́ızeńı”

přesune do sekce
”
Porty (COM a LPT)“ (viz obrázek 13 vpravo).

(*) Při instalaci na poč́ıtač s OS Windows 8 a Windows 10 může být problém s instalaćı driveru bez digitálńıho
podpisu (

”
unsigned driver”). V tomto př́ıpadě muśıme nejdř́ıve vypnout vynuceńı digitálńıho podpisu driveru podle

ńıže uvedeného postupu.

3.4.1 Vypnut́ı vynuceńı digitálńıho podpisu driveru pro OS Windows 8

Vypnut́ı vynuceńı digitálńıho podpisu provedeme pro operačńı systém Windows 8 t́ımto postupem:

• pomoćı kláves
”
Windows + R“ otevřeme okno

”
Spustit”;

• do editačńıho pole
”
Otevř́ıt” naṕı̌seme př́ıkaz pro restart: shutdown.exe /r /o /f /t 00;

• otevře se okno
”
Choose an option”, kde vybereme

”
Troubleshoot”;

• v okně
”
Troubleshoot” vybereme

”
Advanced options”;

• v okně
”
Advanced options” vybereme

”
Windows Startup Settings” a spust́ıme

”
Restart”

• po restartu systému se otevře okno
”
Advanced Boot Options” kde vybereme volbu

”
Disable Driver Signature

Enforcement”;

• po nastartováńı systému nainstalujeme driver dle výše uvedeného postupu.

Vypnut́ı vynuceńı digitálńıho podpisu driveru je funkčńı pouze do daľśıho restartu systému.

3.4.2 Vypnut́ı vynuceńı digitálńıho podpisu driveru pro OS Windows 10

Vypnut́ı vynuceńı digitálńıho podpisu provedeme pro operačńı systém Windows 10 t́ımto postupem:

• klikneme na ikonu
”
Windows” v levém spodńım rohu obrazovky a z hlavńıho menu vybereme volbu (ikonu)

”
Nastaveńı”;

• v okně
”
Nastaveńı” vybereme položku menu

”
Aktualizace a zabezpečeńı”;

• v následuj́ıćım okně vybereme sekci volbu
”
Obnoveńı”;

• v okně
”
Obnoveńı” vybereme sekci

”
Spuštěńı s upřesněným nastaveńım” a zde klikneme na tlač́ıtko

”
Restart”;

• po chv́ıli se objev́ı obrazovka
”
Zvolte možnosti”, kde vybereme volbu

”
Odstranit pot́ıže”;

• v daľśıch kroćıch vybereme volby
”
Upřesnit možnosti”, potom

”
Nastaveńı spouštěńı” a klikneme na tlač́ıtko

”
Restartovat”;

• v tomto kroku se může (v závislosti na nastaveńı systému) objevit výzva pro zadáńı obnovovaćıho kĺıče
”
Bit-

Locker” k jednotce s určitým identifikátorem. Jedná se o 64-znakový př́ıstupový kĺıč k datové sekci daného
uživatele systému, který se použ́ıvá při ztrátě hesla k poč́ıtači. Hodnotu kĺıče najdeme v

”
Nastaveńı účtu Mi-

crosoft”, kam se dostaneme přes ikonu
”
Windows” a položku

”
User” hlavńıho menu, kde postupně vybereme

”
Změnit nastaveńı účtu” a

”
Správa mého úču Microsoft” a přihláśıme se jménem/heslem ke svému účtu. V

hlavńım menu učtu vybereme volbu
”
Zař́ızeńı”, kde v sekci

”
Desktop” a podsekci

”
Bitlocker” klikneme na

odkaz
”
Źıskat obnovovaćı kĺıče nástroje BitLocker”. Otevře se obrazovka s obnovovaćımi kĺıči k jednotlivým

jednotkám systému, ze které si oṕı̌seme kĺıč k té jednotce kterou systém požaduje (pdle identifikátoru jed-
notky);
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• po zadáńı kĺıče se objev́ı obrazovka s nab́ıdkou možnost́ı nastaveńı spouštěńı, ve které vybereme možnost

”
Zakázat vynuceńı podpisu ovladačei”. Výběr se provád́ı pomoćı funkčńıch kláves F1 až F10, pro danou

možnost s pořadovým č́ıslem
”
7” stiskneme klávesu

”
F7”;

• po naběhnut́ı systému Windows provedeme instalaci driveru dle výše uvedeného postupu.

Vypnut́ı vynuceńı digitálńıho podpisu driveru je funkčńı pouze do daľśıho restartu systému.

3.4.3 Podpora starš́ıch verźı OS Windows a podpora OS Linux

U starš́ıch verźı OS Windows (Vista, Windows XP a starš́ı) neńı instalace v́ıce virtuálńıch sériových port̊u na jeden
fyzický port USB dostatečně podporována, proto nelze aktuálńı verze zař́ızeńı

”
USB GateWay” a

”
USB-IRDA”

připojovat k poč́ıtač̊um s těmito operačńımi systémy.

Při provozu analyzátoru na poč́ıtači s OS Linux neńı nutné drivery pro podporu virtuálńıch sériových port̊u instalo-
vat, OS Linux si automaticky přǐrad́ı své generické drivery, které jsou součást́ı systému.
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3.5 Nastaveńı parametr̊u modulu WM868-SJ-R4 konfiguračńım kabelem

V daľśı části manuálu jsou popsány ty parametry modulu WM868-SJ-R4, jejichž aktuálńı hodnotu lze zjistit př́ımým
připojeńım modulu k PC pomoćı konfiguračńıho kabelu a př́ıpadně je měnit konfiguračńımi př́ıkazy (konfigurace

”
z

př́ıkazového řádku”) tak, jak je to popsáno v odstavci 3.1 tohoto dokumentu.

3.5.1 Výpis konfiguračńıch parametr̊u modulu

Výpis konfiguračńıch parametr̊u provedeme zadáńım př́ıkazu ”/” (lomı́tko) do př́ıkazového řádku a stisknut́ım
tlač́ıtka

”
ENTER”. V terminálovém okně se objev́ı následuj́ıćı výpis:

sj3>/

CONFIGURATION: OK

RF Address: 0xFFFEE009

hop count: 3

group: 0

SLRF flags: e

test timeout: 2

TX Power: 80

channel: 0

RX timeout: 1

RF Driver flags: C

Crypt Keys for:

Run test: 0

Debug level: 0

Baud: 2400

Parity: Even

Stop bits: 1

Data bits: 8

TX On timeout: 0 usec.

TX Off timeout: 0 usec.

Interbyte timeout: 10 ms

Idx Addr ID Manuf Medium Version Fabrication

----------------------------------------------------------------------

sj3>

Přehled konfiguračńıch parametr̊u se stručným popisem jejich významu je uveden v tabulce 2 na straně 24. Postup
při nastaveńı jednotlivých parametr̊u a podrobněǰśı vysvětleńı jejich významu je popsán v následuj́ıćıch částech
sekce 3.5.
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3.5.2 Zobrazeńı souhrnu konfiguračńıch př́ıkaz̊u (
”
HELP”)

Souhrn konfiguračńıch př́ıkaz̊u a jejich parametr̊u si zobraźıme př́ıkazem ”/?” do př́ıkazového řádku a stisknut́ım
tlač́ıtka

”
ENTER”. V terminálovém okně se následuj́ıćı výpis:

sj3>/?

/W - write configuration

/# - erase configuration

/x - RESET

/@@@ RF address - (in hexadecimal)

/h number - hop count (0-15)

/g number - group address (0-65535)

/f[+-] flags - e-extender, Z-AZRA algorithm

/T number - test timeout (in 1/20 sec.)

/P number - TX power in dBm

/c number - channel

/X time - RX timeout (50ms)

/F[+-] flags - C-CD detect, R-RX only, W-WOR active, G-high gain

/!!! (f freq_in_khz | freq_const)

/K port d - delete key

port key- add/change key

/E number - run test

/w - send empty WOR packet

/D number - debug level

/b baud - set baud rate (300..115200)

/p [n|e|o] - set parity (none,even,odd)

/s number - set stop bits (1,2)

/d number - set data bits (7,8)

/O timeout - set TX On timeout in usec

/F timeout - set TX Off timeout in usec

/i timeout - set interbyte timeout in ms

/M index d delete MBUS device

/M index primary ID/secondary manuf medium version [fabrication]

sj3>

Význam a zp̊usob použ́ıváńı jednotlivých př́ıkaz̊u je vysvětlen v následuj́ıćıch částech sekce 3.5.

3.5.3 Př́ıkazy pro zapsáńı konfigurace a reset modulu

Modul obsahuje dvě sady konfigurace: provozńı konfiguraci a uloženou konfiguraci. Při startu systému provede
modul nakoṕırováńı uložené konfigurace do provozńı, se kterou nadále pracuje. Pokud uživatel měńı konfiguračńı
parametry, děje se tak pouze v provozńı konfiguraci.

Aktuálńı stav uložeńı provozńı konfigurace se ve výpisu konfiguračńıch parametr̊u zobrazuje pod parametrem
”
CON-

FIGURATION”:

CONFIGURATION: OK

Hodnota
”
OK” ve výpisu znamená, že provozńı konfigurace je uložena (je shodná s uloženou konfiguraćı).

Hodnota
”
NOT WRITTEN” znamená, že provozńı konfigurace je odlǐsná od uložené ve Flash.

Konfiguraci ulož́ıme do paměti Flash př́ıkazem ”/W”:

sj3>/W

Pokud neńı aktuálńı provozńı konfigurace uložena do paměti FLASH, po resetu se modul
”

vrát́ı” k té sadě kon-
figuračńıch parametr̊u, která je uložena ve FLASH. Pokud nastav́ıme nějaký parametr pouze dočasně (kupř́ıkladu
zapneme

”
test”), nemuśıme provozńı konfiguraci ukládat do paměti FLASH (po ukončeńı diagnostiky stejně

”
test”

vypneme). Pokud ale chceme, aby aktuálně změněné provozńı parametry z̊ustaly nastaveny trvale, přidáme na závěr
konfiguračńı sekvence př́ıkaz pro uložeńı aktuálńı konfigurace do FLASH.

Konfiguraci smažeme z paměti Flash př́ıkazem ”/#”:
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sj3>#

UPOZORNĚNÍ: Tento př́ıkaz doporučujeme použ́ıvat pouze uživatel̊um s dobrou znalost́ı systému, nebo po
konzultaci s výrobcem!

Reset modulu provedeme pomoćı př́ıkazu ”/x”:

sj3>/x

Po
”
odesláńı” př́ıkazu tlač́ıtkem ENTER se modul zresetuje.

U některých konfiguračńıch parametr̊u se změna hodnoty projev́ı až po provedeńı resetu (kupř́ıkladu změna hodnoty

”
SLRF Channel” – tj. přeladěńı na jiný frekvenčńı kanál). Při změně hodnoty takové proměnné muśıme do

konfiguračńı sekvence přidat nejen př́ıkaz pro uložeńı do FLASH, ale i př́ıkaz pro provedeńı resetu (a to v přesně v
tomto pořad́ı).

3.5.4 Př́ıkazy pro konfiguraci radiové části modulu

Tato skupina př́ıkaz̊u slouž́ı pro nastaveńı parametr̊u vyśıláńı, př́ıjmu a retranslace. Jedná se o tyto př́ıkazy:

/c number nastaveńı frekvenčńıho kanálu (SLRF Channel)
/h count nastaveńı maximálńıho počtu retranslaćı (SLRF Hop Count)
/f[+-] flags nastaveńı módu opakovače (SLRF Repeter flag)
/F[+-] flags nastaveńı módu přij́ımače/vyśılače (RF Driver flags)
/X time časový interval zapnut́ı přij́ımače po odesláńı zprávy (nepouž́ıvá se)

V závorkách jsou vždy názvy proměnných, které nastavujeme daným př́ıkazem.

Proměnná
”
SLRF Channel” je č́ıslo frekvenčńıho kanálu, na který je modul naladěn. Radiové moduly systému

WACO mohou pracovat na třech frekvenčńıch kanálech, které se vzájemně neovlivňuj́ı.

Frekvenčńı kanál nastavujeme př́ıkazem ”/c [number]”, kde č́ıslo 0, 1, nebo 2 znamená č́ıslo frekvenčńıho kanálu,
na který je modul naladěn. Změna kanálu je účinná až po resetu modulu. Př́ıklad sekvence př́ıkaz̊u pro nastaveńı
frekvenčńıho kanálu na kanál č́ıslo 1:

sj3>/c 1

sj3>/W

sj3>/x

Proměnná
”
SLRF Hop Count” udává maximálńı počet retranslaćı (opakováńı) radiové zprávy, vyslané daným

modulem. Je-li parametr kupř́ıkladu nastaven na hodnotu ”3”, odeslaná zpráva se po třech předáńıch automaticky
smaže, č́ımž je zabráněno jej́ımu cyklickému oběhu v radiové śıti. Parametr doporučujeme nastavit na hodnotu n,
nebo n+1, kde ”n” je nejnižš́ı počet retranslaćı, který je nezbytně nutný k tomu, aby se zpráva dostala k př́ıjemci.
Př́ılǐs ńızký parametr

”
SLRF Hop Count” zp̊usob́ı, že zpráva je automaticky smazána ještě než doraźı k př́ıjemci a

do ćıle se tedy nedostane. Př́ılǐs vysoká hodnota parametru zp̊usobuje zbytečné zatěžováńı radiové śıtě neúčelným
opakováńım zpráv a jejich duplikaćı.

Proměnnou
”
SLRF Hop Count” nastavujeme př́ıkazem ”/h [number]”, kde č́ıslo 0 až 15 znamená maximálńı počet

retranslaćı zpráv, vyslaných daným modulem. Př́ıklad př́ıkazu pro nastaveńı počtu skok̊u na hodnotu 3 skoky:

sj3>/h 3

Proměnnou
”
SLRF Repeater flags” (volba módu opakovače) nastavujeme př́ıkazem ”/f[+-] [flags]”, kde zave-

deńım ńıže uvedených př́ıznak̊u (
”
flag̊u”) můžeme zvolit mód opakováńı zpráv. Pro nastaveńı jednotlivých funkćı

můžeme použ́ıt následuj́ıćı př́ıznaky:

- hodnota ” ” (bez flagu) - žádná z ńıže uvedených funkćı neńı zapnutá
- hodnota ”e” - zapnut́ı základńıho módu opakovače, bez potlačeńı zpětného přenosu
- hodnota ”Z” - zapnut́ı módu opakovače s algoritmem potlačeńı zpětného běhu (AZRA)
- hodnota ”m” označeńı modulu jako ”mastera” virtuálńı sběrnice

Př́ıklad př́ıkazu pro zapnut́ı modulu jako repeateru s funkćı AZRA (doporučené nastaveńı):

sj3>/f e Z
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Proměnnou
”
RF Driver flags” (volba módu vyśılače a přij́ımače) nastavujeme př́ıkazem ”/F[+-] [flags”, kde

zavedeńım ńıže uvedených př́ıznak̊u (
”
flag̊u”) můžeme zvolit požadovaný mód radiové části modulu. Pro nastaveńı

jednotlivých funkćı můžeme použ́ıt následuj́ıćı př́ıznaky:

- hodnota ”C” - zapnut́ı plné funkce protikolizńı ochrany (detekce obsazeńı nosné a detekce vyśıláńı rámce)
- hodnota ”R” - zapnut́ı omezené funkce protikolizńı ochrany (detekce vyśıláńı rámce)
- hodnota ”W” - zapnut́ı funkce přij́ımače

”
Wake On Radio” (WOR)

- hodnota ”G” - zapnut́ı funkce
”
High Gain” (u modulu WM868-SJ-R4 nemá žádný účinek)

Důležité uozorněńı:

Funkce ”C” a ”R” jsou nastaveny jako přeṕınač, takže zapnut́ım jedné z nich se automaticky vypne druhá.
Funkce ”W” a ”G” jsou samostatné př́ıznaky (

”
flagy”), které lze nezávisle na sobě přidávat a ub́ırat pomoćı

znamének +/-.

Př́ıklad př́ıkazu pro současné zapnut́ı
”
plné funkce protikolizńı ochrany” a

”
Wake On Radio” a př́ıslušný řádek

kontrolńıho výpisu:

RF Driver flags: R

sj3>/F C +W

RF Driver flags: CW

Př́ıklad př́ıkazu pro přepnut́ı nastaveńı na funkci
”
omezené funkce protikolizńı ochrany” a př́ıslušný řádek kon-

trolńıho výpisu:

RF Driver flags: CW

sj3>/F R

RF Driver flags: RW

Z př́ıkladu je zřejmé, že zapnut́ım funkce ”R” se automaticky vypla funkce ”C” a na zapnut́ı funkce ”W” to nemělo
žádný vliv.

Př́ıklad př́ıkazu pro vypnut́ı funkce ”W” a př́ıslušný řádek kontrolńıho výpisu:

RF Driver flags: RW

sj3>/F -W

RF Driver flags: R

Z př́ıkladu je zřejmé, že vypnut́ı funkce ”W” nemá žádný vliv na nastaveńı funkce ”R”.

Př́ıklad př́ıkazu pro současné zapnut́ı funkce ”W” a ”G” a př́ıslušný řádek kontrolńıho výpisu:

RF Driver flags: R

sj3>/F +W +G

RF Driver flags: RWG

Př́ıklad př́ıkazu pro přepnut́ı funkce protikolizńı ochrany do stavu ”C” se současným vypnut́ım flagu ”G” a př́ıslušný
řádek kontrolńıho výpisu:

RF Driver flags: RWG

sj3>/F C -G

RF Driver flags: CW

Zapnut́ım
”

plné funkce protikolizńı ochrany” (”C”) modul před každým vysláńım zprávy provede
”

nasloucháńı”
na vyśılaćım kanálu a do vyśıláńı přejde až v tom př́ıpadě, pokud je volná nosná frekvence daného kanálu a pokud
jǐz neprob́ıhá vyśıláńı platného rámce. Maximálně se t́ım sńı̌źı pravděpodobnost kolize signálu s rušivým signálem
na dané frekvenci, i kolize s vyśıláńım jiného modulu.

Zapnut́ım
”

omezené funkce protikolizńı ochrany” (”R”) modul přejde do vyśıláńı v tom př́ıpadě, pokud
neprob́ıhá vyśıláńı platného rámce, ale na rozd́ıl od předchoźı funkce plné ochrany se v tomto př́ıpadě nevyhod-
nocuje śıla rušivých signál̊u nosné frekvence. Zvýš́ı se t́ım sice možnost kolize s rušivým signálem, ale rušivé signály
nezp̊usobuj́ı zadržováńı vyśıláńı modulu po dlouhou dobu s negativńım dopadem na životnost bateríı. Nastaveńı ”R”
je vhodné zvolit v těch př́ıpadech, pokud modul pracuje v prostřed́ı stálého rušeńı nosné frekvence, kdy nemá smysl
ztrácet energii baterie neustálým

”
nasloucháńım” a čekáńım na moment, kdy rušeńı ustane.

Funkce
”

Wake On Radio” (WOR) umožńı přepnut́ı modulu ze stavu hibernace do stavu aktivńı komunikace na
dálku. Jelikož je modul trvale na př́ıjmu, funkce WOR nemá pro něj žádný význam a doporučujeme ji vypnout.
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Pomoćı př́ıkazu ”/X“ nastavujeme délku časového intervalu, po dobu kterého je aktivńı přij́ımač po odesláńı zprávy.
Nastavuje se v systémových jednotkách po 50 ms (20 jednotek = 1 sekunda). Pro moduly tohoto typu nemá tato
funkce význam, protože modul je trvale na př́ıjmu.

Důležité upozorněńı! U starš́ıch modifikaćı modulu WM868-SJ-R4 je funkčnost nastaveńı módu vyśılače a
přij́ımače stejná, ale zaṕınáńı jednotlivých funkćı je prováděno odlǐsným zp̊usobem. Pro ovládáńı funkćı
vyśılače a přij́ımače se u starš́ıch modifikaćı modul̊u použ́ıvá stejný př́ıkaz ”/f[+-]”, jako pro ovládáńı módu
opakovače. Sada ”flag̊u” je v tomto př́ıpadě rozš́ı̌rena o př́ıznaky pro nastaveńı funkćı vyśılače a přij́ımače:

- flag ”C” pro zapnut́ı plné funkce antikolizńı ochrany (Carrier Detect)
- falg ”w” pro zapnut́ı funkce

”
Wake On Radio” (WOR)

- flag ”G” pro zapnut́ı funkce
”
High Gain” (nevyužito)

Zapnut́ı omezené funkce antikolizńı ochrany se v tomto př́ıpadě provede odebráńım flagu ”C” z konfigurace.

Přepnut́ı z defaultńıho nastaveńı s plnou antikolizńı ochranou do módu omezené antikolizńı ochrany provedeme
takto:

SLRF flags: eCz

sj3>/f -C

...

SLRF flags: ez

Zp̊usob ovládáńı funkćı vyśılače a přij́ımače konkrétńıho modulu je zřejmý ze souhrnu konfiguračńıch př́ıkaz̊u a
jejich paramet̊u (

”
HELP”), který si zobraźıme př́ıkazem ”/?“.

Proměnná
”
SLRF Group Address” je skupinová adresa modulu. V systému WACO lze pomoćı skupinových

adres vytvořit téměř neomezený počet (65536) skupin (
”
virtuálńıch sběrnic”). Při adresaci zpráv lze kromě konkrétńı

radiové adresy modulu použ́ıvat i skupinovou adresaci, kdy je zpráva doručena vždy všem modul̊um v dané skupině
(tj. všem modul̊um, které maj́ı danou skupinovou adresu). Pro standardńı funkčnost modulu WM868-SJ-R4 neńı
nastaveńı skupinové adresy d̊uležité, protože všechny v současné době vyráběné bateriově napájené moduly vyśılaj́ı
na všeobecné adresu typu

”
broadcast”. Některé budoućı aplikace modulu však mohou skupinovou adresaci využ́ıvat.

Nastaveńı skupinová adresy modulu (
”
SLRF Group Address”) provedeme př́ıkazem ”/g [number]”, kde č́ıslo

0 až 65535 je skupinová adresa modulu. Př́ıklad př́ıkazu pro nastaveńı skupinové adresy modulu na hodnotu 21 a
odpov́ıdaj́ıćı řádek konfigurace:

sj3>/g 21

...

group: 21

3.5.5 Př́ıkazy pro nastaveńı parametr̊u rozhrańı RS-485

Tato skupina př́ıkaz̊u slouž́ı pro nastaveńı přenosových parametr̊u sběrnicového rozhrańı RS-485 pro komunikaci s
masterem sběrnice. Jedná se o tyto př́ıkazy:

/b baud nastaveńı bitové rychlosti rozhrańı (300 až 115200)
/p [n/e/o] nastaveńı parity datového přenosu (none,even,odd)
/s number nastaveńı počtu stop-bit̊u (1 nebo 2)
/d number nastaveńı počtu datových bit̊u (7 nebo 8)
/i timeout nastaveńı mezibytové mezery (interbyte timeout) v ms
/O timeout nastaveńı intervalu linkového zesilovače ”TX On timeout” v µsec.
/F timeout nastaveńı intervalu linkového zesilovače ”TX Off timeout” v µsec.

Př́ıkaz ”/b [baud]” slouž́ı k nastaveńı přenosové rychlosti sběrnicového rozhrańı modulu. Tento př́ıkaz se
uplatńı až po restartu modulu. Př́ıklad př́ıkazu pro nastaveńı skupinové adresy modulu na hodnotu 9600 baud:

sj3>/b 9600

Př́ıkaz ”/p” slouž́ı k nastaveńı paritńıho bitu sériového rozhrańı. Existuj́ı tři možnosti nastaveńı paritńıho bitu:

- hodnota
”
n” znamená

”
žádná parita” (non)

- hodnota
”
e” znamená

”
sudá parita” (even)

- hodnota
”
o” znamená

”
lichá parita” (odd)

Př́ıklad př́ıkazu pro nastaveńı sudé parity je:
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sj3>/p e

Př́ıkaz ”/d” slouž́ı pro nastaveńı počtu datových bit̊u sériového rozhrańı. Nastavit lze hodnotu ”7”, nebo ”8”.
Př́ıklad př́ıkazu pro nastaveńı počti datových bit̊u na hodnotu ”8”:

sj3>/d 8

Př́ıkaz ”/s” slouž́ı pro nastaveńı počtu STOP bit̊u sériového rozhrańı. Nastavit lze hodnotu ”1”, nebo ”2”.
Př́ıklad př́ıkazu pro nastaveńı počti datových bit̊u na hodnotu ”1”:

sj3>/s 1

Př́ıkaz ”/i” slouž́ı pro nastaveńı /mezibytové mezery sériového rozhrańı. Modul postupně ukládá datové
”
Byte”

přicházej́ıćı ze sériového rozhrańı do radiových paket̊u, které následně odeśılá přes radiové rozhrańı na jiný modul.
Pokud při procesu

”
baleńı” př́ıchoźıch dat do paket̊u čas od př́ıchodu posledńıho byte přesáhne délku

”
mezibytové

mezery”, má se za to, že př́ıchoźı sekvence dat je kompletńı (nic daľśıho už nepřijde) a radiový paket je odeslán,
i když neńı plně využit. Současná aplikace

”
sběrná jednotka” nepoč́ıtá s t́ım, že by modul typu WM868-SJ-R4

vyśılal data, takže nastaveńı mezibytové mezery neńı pro tento modul d̊uležité. Některé budoućı aplikace modulu
však mohou nastaveńı tohoto parametru vyžadovat.

Př́ıklad př́ıkazu pro nastaveńı mezibytové mezery a hodnotu ”10 ms”:

sj3>/i 10

Parametry sériového rozhrańı jsou ve výpisu všech konfiguračńıch parametr̊u modulu uvedeny takto:

Baud: 9600

Parity: Even

Stop bits: 1

Data bits: 8

Interbyte timeout: 10 ms

Př́ıkazy /O timeout a /F timeout slouž́ı pro ř́ızeńı prodlev při zaṕınáńı a vyṕınáńı linkového zesilovače polodu-
plexńıho sběrnicového rozhrańı RS-485. Pro zamezeńı přechodových děj̊u při přeṕınáńı linkového zesilovače je u
modulu použita následuj́ıćı technika:

• pokud modul je ve stavu př́ıjmu a má data pro vyśıláńı, přepne linkový zesilovač do stavu TRANSMIT, a
počká nějakou dobu, než začne skutečně data vyśılat. Tato doba je označována jako

”
TX On timeout“.

• Pokud modul vyslal do sériového rozhrańı posledńı byte a žádný daľśı nenásleduje, linkový zesilovač je ještě
nějakou dobu přepnut do stavu TRANSMIT. Pokud se během této doby objev́ı daľśı data, modul okamžitě
vyśılá tato data do rozhrańı. Pokud však daľśı data k vyśıláńı nejsou k dispozici, po uplynut́ı nastavené
prodlevy se linkový zesilovač přepně do režimu RECEIVE. Tato prodleva je označována jako

”
TX Off timeout“.

Intervaly /O timeout a /F timeout můžeme nastavit těmito př́ıkazy:

sj3>/O 100

sj3>/F 3000

Aktuálńı nastaveńı obou prodlev se zobrazuje ve výpisu konfigurace. Výrobce nedoporučuje provádět změny těchto
parametr̊u bez jasného d̊uvodu.

3.5.6 Nastaveńı tabulky virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı

Jak vyplýva z účelu použit́ı modulu WM868-SJ-R4 (viz odstavec 1.2
”
Použit́ı modulu”), v paměti modulu je uložena

”
Tabulka virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı ”, ve které jsou zavedena jednotlivá zař́ızeńı WACO a jejich proměnné a zároveň

je zde uložena identifikace těchto zař́ızeńı a proměnných dle systému M-Bus. Tato tabulka slouž́ı pro transformaci
dat źıskaných protokolem WACO do systému adresace a kódováńı dat dle normy M-Bus.

”
Tabulku virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı ” si zobraźıme př́ıkazem ”/M”. Př́ıklad výpisu tabulky s naplněnými daty:
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Idx Addr ID Manuf Medium Version Fabrication

----------------------------------------------------------------------

1 23 12345678 SFT 7 1 sn000021

0 - DIF:04 VIF:13 0xFFF512A7 100/1 3600 0

1 - DIF:04 VIF:13 0xFFF512A7 100/2 3600 0

2 24 12312345 SFT 7 1 sn000076

0 - DIF:04 VIF:13 0xFFF512BA 100/1 3600 0

3 25 12312378 SFT 7 1 sn000129

0 - DIF:04 VIF:13 0xFFF512C1 100/1 3600 0

sj3>

Jak je patrné z výše uvedeného výpisu, tabulka se skládá ze základńıch
”
řádk̊u virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı” (řádek

č. 1, 2 a 3) a vnořených
”
řádk̊u M-Bus proměnných” (odsazené řádky s indexy ”0 -” a ”1 -”). Základńı tabulka

M-Bus zař́ızeńı obsahuje sloupce, které odpov́ıdaj́ı popis̊um nad tabulkou a maj́ı tento význam:

- hodnota
”
Idx” - index (pořadové č́ıslo) daného řádku

- hodnota
”
Addr” - primárńı adresa dle normy M-Bus

- hodnota
”
ID” - sekundárńı adresa dle normy M-Bus

- hodnota
”
Manuf” - mezinárodńı kód výrobce dle normy M-Bus

- hodnota
”
Medium” - kód média dle normy M-Bus

- hodnota
”
Version” - verze adresace dle normy M-Bus

- hodnota
”
Fabrication” - nepovinné výrobńı č́ıslo měřiče spotřeby/čidla

Každý základńı řádek
”
Tabulky virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı” popisuje jedno virtuálńı zař́ızeńı M-Bus, zavedené

do sběrnice M-Bus. Z pohledu mastera sběrnice M-Bus se toto zař́ızeńı chová standardńım zp̊usobem, jako libovolné
reálné zař́ızeńı na sběrnici - má svoji primárńı i sekundárńı adresu, výrobńı č́ıslo, výrobce, médium. Pokud si master
sběrnice vyžádá stav proměnných, modul WM868-SJ-R4 odpov́ıdá jako

”
zástupce” daného zař́ızeńı standardńı M-

Bus zprávou, v jej́ıž hlavičce jsou uvedeny výše uvedené indetifikačńı a informačńı údaje tak, jak je to podrobněji
popsáno v části 3.8

”
Struktura datové zprávy modulu”.

Každý vnořený řádek obsahuje popis proměnných, které se budou ve zprávě z daného virtuálńıho M-Bus
zař́ızeńı odeśılat a zároveň definice jejich

”
zdroje” (tj. ze kterého odeč́ıtaćıho modulu WACO se daná proměnná

nač́ıtá protokolem WACO). Každý vnořený řádek tabulky nese tyto informace:

- hodnota
”
Index“ - pořadové č́ıslo proměnné (přidělované automaticky)

- hodnota
”
DIF“ - nastaveńı hodnoty DIF dle normy M-Bus

- hodnota
”
VIF“ - nastaveńı hodnoty DIF dle normy M-Bus

- hodnota
”
RF-address“ - radiová adresa zdrojového modulu WACO

- hodnota
”
OID/index“ - č́ıslo proměnné/č́ıslo portu v kódováńı WACO

- hodnota
”
Timeout“ - doba platnosti uložené hodnoty proměnné ”value”

- hodnota
”
Value“ - posledńı přijatá hodnota proměnné

Pokud je pod základńım řádkem virtuálńıho M-Bus zař́ızeńı jeden vnořený řádek, ze systému WACO se nač́ıtá
jedna proměnná (viz řádek s indexem 2 a 3). Pokud je pod záznamem virtálńıho zař́ızeńı v́ıce vnořených řádk̊u, ze
systému WACO se nač́ıtá v́ıce proměnných (viz řádek s indexem 1).

Př́ıklad: Prvńı virtuálńı zař́ızeńı v tabulce má primárńı adresu ”23”, sekundárńı adresu ”12345678”. Zastupuje
zař́ızeńı s kódem výrobce ”SFT” (Softlink), které měř́ı vodu (kód 07 = Water”), ”verze” M-BUS adresace je ”1” a
výrobńı č́ıslo zař́ızeńı je ”sn000021”.

Zař́ızeńı nač́ıtá dvě proměnné, obě maj́ı nastavené hodnoty DIF=04 (storage=0, charakter dat je
”

okamžitá hod-
nota”, formát dat je ”32-bit integer”) a VIF=13 (proměnná je typu ”volume”, udávané je v jednotkách 0,001 m3).
Obě proměnné se nač́ıtaj́ı přes odečtový modul s RF adresou ”FFF512A7”, přičemž nač́ıtá se proměnná s kódem
”100” (”Input value”). Prvńı proměnná se nač́ıtá z portu č́ıslo ”1”, druhá proměnná z portu č́ıslo ”2”. U obou
proměnných je nastavena doba platnosti hodnoty 3600 sekund (1 hodina).

Editaci virtuálńıho zař́ızeńı (tj.
”
hlavńıho” řádku tabulky) provedeme př́ıkazem ve tvaru:

”/M [index] [M-Bus ID] [M-Bus second. ID] [Manufacturer] [Medium] [Version] [Fabrication]

Př́ıklad zadáńı
”
virtuálńıho M-Bus zař́ızeńı” do tabulky:

sj3>/M 1 23 12345678 SFT 7 1 sn000021

T́ımto př́ıkazem se do tabulky vlož́ı následuj́ıćı řádek:
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sj3>/M

Idx Addr ID Manuf Medium Version Fabrication

----------------------------------------------------------------------

1 23 12345678 SFT 7 1 sn000021

sj3>

Údaj
”
Primárńı M-Bus adresa” je

”
sběrnicové” adresa dle normy M-BUS, která muśı být jednoznačná pouze

pro danou M-Bus sběrnici. Jako sběrnicovou adresu lze použ́ıt libovolné č́ıslo z rozsahu 0 až 255.

Údaje
”
Sekundárńı M-Bus adresa”,

”
Manufacturer”,

”
Version” a

”
Medium” jsou čtyři složky systému

identifikace dle normy M-Bus. Pro systém identifikace M-BUS obecně plat́ı, že kombinace těchto čtyř složek adresy
muśı být jednoznačná, takže nesmı́ existovat dvě zař́ızeńı se stejnou kombinaćı těchto čtyř parametr̊u. U zař́ızeńı
s pevně nastavenou konfiguraćı těchto parametr̊u je jednoznačnost identifikace zajǐstěna výrobcem zař́ızeńı. U
zař́ızeńı s nastavitelnými identifikačńımi parametry lze v závislosti na konkrétně použitých pravidlech identifikace
použ́ıt výrobńı č́ıslo připojeného měřidla (v kombinaci s jeho druhem, modelem a výrobcem), nebo výrobńı č́ıslo
radiového modulu (v kombinaci s jeho typem a výrobcem). Použit́ı

”
nezávislé” č́ıselné řady je možné pouze v tom

př́ıpadě, pokud má provozovatel systému sv̊uj vlastńı kód výrobce a je schopen zajistit, že v kombinaci s t́ımto
kódem bude identifikace každého zař́ızeńı jednoznačná.

Údaj
”
Fabrication“ je nepovinné výrobńı č́ıslo měřiče spotřeby/čidla, které do tabulky vyplńıme pouze v př́ıpaděm

pokud chceme, aby se toto výrobńı č́ıslo nač́ıtalo do zprávy jako zvláštńı proměnná ”Fabrication No” (VIF=78).
Pokud se tento údaj nevyplńı, ve zprávě M-Bus se promenná typu ”Fabrication No” neobjev́ı.

Editaci řádku definice proměnné (tj. vnořeného řádku tabulky) provedeme př́ıkazem ve tvaru:

”/M index v [timeout] [RF-address] [OID/index] [DIF] [VIF]”

Př́ıklad zadáńı
”
definice promenné” k M-Bus zař́ızeńı s indexem ”1”:

sj3> /M 1 v 3600 0xfff512a7 100/1 0x04 0x13

K virtuálńımu zař́ızeńı s indexem ”1” byla založená proměnná s indexem ”0”, která se v tabulce virtuálńıch zař́ızeńı
M-Bus zobraźı jako

”
vnořený” řádek pod př́ıslušným virtuálńım zař́ızeńım:

sj3>/M

Idx Addr ID Manuf Medium Version Fabrication

----------------------------------------------------------------------

1 23 12345678 SFT 7 1 sn000021

0 - DIF:04 VIF:13 0xFFF512A7 100/1 3600 0

sj3>

Údaj DIF určuje charakter proměnné, č́ıslo
”
storage” a formát datového pole podle normy MBUS.

Př́ıklad: DIF=”12” znamená, že se rovná o hodnotu ze ”storage” č. 0, s charakterem
”

maximálńı hodnoty” a je ve
formátu

”
16-bit integer”

Údaj VIF určuje druh měřené veličiny (zda se jedná o objem, teplotu, elektrické napět́ı apod.) a jednotku (včetně
násobitele), ve kterých je hodnota měřené veličiny prezentována (zda se jedná o m3, ◦C, mV, kWh, apod.).

Př́ıklad: VIF = ”06” znamená, že veličina je typu
”

Energy”, a je udávaná v jednotkách 103 * Wh = kWh

Údaj RF-adresa je jednoznačná identifikace odeč́ıtaćıho modulu systému WACO, ze kterého se daná proměnná
nač́ıtá. Sběrná jednotka přij́ımá data z jednotlivých odeč́ıtaćıch modul̊u systému WACO a tato data se ukládaj́ı k
př́ıslušným virtuálńım zař́ızeńım M-Bus podle nastaveńı

”
vnořených řádk̊u” tabulky virtuálńıch zař́ızeńı M-Bus.

Hodnoty DIF, VIF a RF-adresy se zadávaj́ı ve tvaru hexadecimálńıho č́ısla (”0x[0 až F]”).

Dvojice údaj̊u ID/Index určuj́ı, která hodnota z př́ıchoźıch dat od odeč́ıtaćıho modulu WACO se považuje za
promennou daného virtuálńıho zař́ızeńı. Odeč́ıtaćı modul WACO ve své zprávě odeśılá celou sérii proměnných,
které jsou identifikovány pomoćı identifikátoru proměnné ”OID” a č́ısla portu ”index”. Použité hodnoty OID jsou
popsány v dokumentaci k jednotlivým odeč́ıtaćım modul̊um, aktuálńı tabulku proměnných OID poskytne dodavatel
systému WACO na vyžádáńı.

Údaj ”Timeout” je doba platnosti načtených proměnných. Pokud je v době dotazu od mastera M-Bus sběrnice
načtená hodnota dané proměnné starš́ı, než nastavený ”timeout”, hodnota se považuje za zastaralou a masterovi se
mı́sto načtené hodnoty odešle př́ıznak

”
hodnota neznámá”.

Pomoćı př́ıkazu ”/M index d” zadaný řádek ”index” z tabulky virtuálńıch zař́ızeńı vymažeme. Př́ıslušné virtuálńı
zař́ızeńı se z tabulky nenávratně odstrańı, a to včetně nastaveńı všech jeho proměnných.
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Tabulku virtuálńıch zař́ızeńı po ukončeńı editace ulož́ıme př́ıkazem ”/W”.

3.5.7 Zapnut́ı testovaćıho vyśıláńı

Tyto př́ıkazy slouž́ı pro zapnut́ı/vypnut́ı a nastaveńı testovaćıho vyśıláńı, které lze použ́ıt při ověřováńı možnost́ı
radiového spojeńı v mı́stě instalace. Po zapnut́ı tohoto režimu modul vyśılá v pravidelných intervalech testovaćı
zprávu, kterou lze přij́ımat v okoĺı modulu analyzátorem radiového provozu a ověřit si tak možnost radiového
spojeńı.

Př́ıkaz ”/T” slouž́ı pro nastaveńı periody vyśıláńı testovaćı zprávy. Perioda se udává v
”
systémových jed-

notkách”, přičemž jedna systémová jednotka má délku 50 ms (hodnotě ”100 interval̊u” tedy odpov́ıdá perioda
vyśıláńı 5 sekund). Př́ıklad př́ıkazu pro nastaveńı periody vyśıláńı testovaćı zprávy na 10 sekund (200 jednotek):

sj3>/T 200

Př́ıkaz ”/E [0/1]” slouž́ı pro zapnut́ı a vypnut́ı testovaćıho vyśıláńı. Zadáńım př́ıkazu ve tvaru ”/E 1” vyśıláńı
zapneme, př́ıkazem ”/E 0” testovaćı vyśıláńı vypneme. Př́ıklad př́ıkazu pro zapnut́ı testovaćıho vyśıláńı:

sj3>/E 1

POZOR, nenastavujte parametr ”T” na méně než ”50”, jinak hroźı zahlceńı vyrovnávaćıch pamět́ı modulu.

3.5.8 Př́ıkazy pro oživováńı a diagnostiku

Tato skupina př́ıkaz̊u slouž́ı pro účely nastaveńı základńıch parametr̊u modulu při jeho oživováńı, nebo pro jeho di-
agnostiku v d́ılně výrobce. Tyto př́ıkazy doporučujeme použ́ıvat pouze uživatel̊um s velmi dobrou znalost́ı systému,
nebo po konzultaci s výrobcem! Jedná se o tyto př́ıkazy:

/@@@ RF address zadáńı radiové adresy modulu (lze zadat pouze jednou a nelze jǐz přepsat)
/K port key zavedeńı šifrovaćıho kĺıče AS128 pro zadanou aplikaci (

”
port”)*

/K port d vymazáńı šifrovaćıho kĺıče pro zadanou aplikaci (
”

port”)*
/P number nastaveńı vyśılaćıho výkonu (Nepouž́ıvat! Slouž́ı pouze pro oživováńı)
/!!! f num. zadáńı korekčńı konstanty rádia (Nepouž́ıvat! Slouž́ı pouze pro oživováńı)
/w zasláńı prázdného WOR paketu (Nepouž́ıvat! Slouž́ı pouze pro oživováńı)
/D number zapnut́ı diagnostických výpis̊u

”
debug” (Nepouž́ıvat! Slouž́ı pro diagnostiku)

* žádná aplikace modulu v současné době šifrováńı dat kĺıčem AS128 nepouž́ıvá

3.5.9 Výpis aktuálńıho statusu modulu

Výpis aktuálńıho statusu modulu si zobraźıme zadáńım znaku ”i” (bez lomı́tka) do př́ıkazového řádku a
stisknut́ım tlač́ıtka

”
ENTER”. V terminálovém okně se následuj́ıćı výpis:

sj3>i

WM868-SJ-R4-LP-H HW 1.33 SW: 6.0

8:0:0 14.10.2016 Reset cause=00000000 Uptime=11720

Config size: 2480

sj3>

V prvńım řádku výpisu se zobrazuje název zař́ızeńı (Device name), verze/revize hardware (HW version.revision)
a verze/revize software (SW vesion.revision).

Ve druhém řádku výpisu se zobraźı hodnoty SysTime, Reset code a UpTime.

Ve třet́ım řádku se zobrazuje výpisy vybraných část́ı programu, které se použ́ıvaj́ı pro účely diagnostiky a nenesou
žádné uživatelsky zaj́ımavé informace. U r̊uzných verźı modul̊u se mohou tyto výpisy lǐsit.

Hodnota
”
Systime” ukazuje nastaveńı reálného času modulu. Čas je udržován ve stejném formátu jako v poč́ıtačových

systémech, tj. v sekundách od 1.1.1970 (tzv.
”
UNIX Time”, nebo

”
epocha”). V defaultńım stavu (z výroby) je v

č́ıtači reálného času nahodilá hodnota, která se každou sekundu zvětšuje o jednu jednotku. Modul můžeme syn-
chronizovat s reálným časem pouze pomoćı radiového př́ıkazu SET (s použit́ım identifikátoru proměnné

”
Systime

(s)”), přičemž hodnota aktuálńıho času muśı být zadána v sekundách UNIX-time. Žádná současná aplikace modulu
WM868-SJ-R4 nastaveńı systémového času nevyžaduje.
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Proměnná
”
Uptime” ukazuje dobu od posledńıho resetu zař́ızeńı v sekundách. Podle hodnoty této proměnné

poznáme, kdy došlo k posledńımu resetu modulu, V kombinaci s kódem resetu zároveň poznáme, v jaké souvislosti
k tomuto resetu došlo. Proměnná je typu

”
read only”.

Hodnota proměnné
”
Reset cause” informuje o tom, jakým zp̊usobem bylo zař́ızeńı naposledy resetováno. Pro

tento typ zař́ızeńı jsou relevantńı tyto typy resetu:

-
”
0” je kód resetu typu

”
Cold start” (resetováńı modulu vněǰśım př́ıkazem

”
RESET”)

-
”
1” je kód resetu typu

”
Warm start” (resetováńı po specifických př́ıpadech

”
pozastaveńı”)

-
”
2” je kód resetu typu

”
Watchdog reset”, (resetováńı systémem

”
watchdog“ při

”
zatuhnut́ı”)

-
”
3” je kód resetu typu

”
Error reset” (resetováńı při chybné instrukci, nekonzistentńıch datech. . . )

-
”
4” je kód resetu typu

”
Power reset” (resetováńı z d̊uvodu sńıžeńı napájećıho napět́ı)

Proměnná je typu
”
read only” a slouž́ı zejména pro diagnostické účely.
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3.6 Nastaveńı parametr̊u modulu WM868-SJ-R4 rádiem

Radiovou cestou lze pomoćı analyzátoru RFAN 3.x nastavovat téměř všechny parametry popsané v části 3.5
”
Nas-

taveńı parametr̊u modulu WM868-SJ-R4 konfiguračńım kabelem” s výjimkou editace
”
Tabulky virtuálńıch M-Bus

zař́ızeńı”. Tato tabulka je však pro funkci modulu WM868-SJ-R4 tak zásadńı, že lze předpokládat, že převážná
většina konfigurace bude provedena pomoćı konfiguračńıho kabelu. Tento zp̊usob konfigurace je pro daný modul
vhodnějśı i z d̊uvodu celkové jednoduchosti a snadného př́ıstupu ke konfiguračńımu konektoru.

Obecný popis konfigurace modulu rádiem je uveden v části 3.2
”
Konfigurace modulu radiovou cestou”, kde jsou

vysvětlena obecná pravidla konfigurace a uveden podrobný postup při konfiguraci.

Jediným parametrem, který lze u modulu WM868-SJ-R4 nastavit pouze radiovou cestou, je nastaveńı systémového
času modulu. Toto nastaveńı však neńı pro běžnou funkčnost sběrné jednotky nutné.

Modul můžeme synchronizovat s reálným časem pomoćı př́ıkazu ”SET” tak, že ve formuláři ”Add variable”
vybereme proměnnou (OID) ”Systime (s)” a do okna ”Value” nastav́ıme aktuálńı čas ve formátu ”UNIX
time” tak, jak je to znázorněno na obrázku 16.

Obr. 16: Nastaveńı systémového času radiovou cestou

Na obrázku 17 je tabulka všech proměnných modulu WM868-SJ-R4 dostupných radiovou cestou, tak, jak se zo-
brazuje po zadáńı př́ıkazu ”WALK”.
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Obr. 17: Tabulka proměnných modulu WM868-SJ-R4 načtených analyzátorem RFAN 3.x
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3.7 Přehled konfiguračńıch parametr̊u modulu

Přehled konfiguračńıch parametr̊u, které slouž́ı pro uživatelské nastaveńı modulu WM868-SJ-R4, je uveden v Tab-
ulce č. 2. Parametry jsou v tabulce uvedeny ve stejném pořad́ı, v jakém se zobrazuj́ı při výpisu konfigurace (viz
odstavec 3.5.1).

Ve sloupci
”
Hodnota“ jsou uvedeny doporučené rozsahy hodnot pro nastaveńı př́ıslušného parametru. Označeńı

”
kód” ve sloupci

”
Hodnota” znamená, že nastavená hodnota se zobrazuje ve formě hexadecimálńıho kódu, kde

dvojice hexadecimálńıch znak̊u reprezentuje vždy jeden Byte.

Ve sloupci
”
Default.” jsou uvedeny defaultńı hodnoty, nastavené při výrobě modulu. Barevné označeńı tohoto

pole má následuj́ıćı význam:

• zelená barva - nejčastěji měněné parametry, nastavujeme je v závislosti na konkrétńı aplikaci

• červená barva - parametry, které nedoporučujeme měnit

• šedá barva - hodnoty, které nelze měnit (
”
read only”)

Tab. 2: Přehled konfiguračńıch parametr̊u modulu WM868-SJ-R4

P.č. Název Hodnota Popis Default.

1 CONFIGURATION status stav uložeńı konfigurace read only
2 RF Address kód Radiová adresa modulu systému WACO read only
3 Hop Count 0 - 15 Počet povolených retranslaćı 3
4 Group 0 - 65535 Skupinová adresa modulu 0
5 SLRF Flags e, Z Zapnut́ı módu opakovače
6 Test Timeout 20 Perioda testovaćıho vyśıláńı 1
7 TX Power 0 - 80 Vyśılaćı výkon v dBm 80
8 Channel 0 - 2 Frekvenčńı kanál (č́ıslo kanálu) 0
9 RX driver flags C, R Mód vyśılače/přij́ımače C
10 Crypt keys kód Kryptovaćı kĺıč -
11 Run test 0 / 1 Zapnut́ı testovaćıho vyśıláńı 0
12 Debug Level kód Zpnut́ı diagnostického výpisu
13 Baud 300 - 115200 Přenosová rychlost sběrnice 2400
14 Parity kód Nastaveńı parity datové sběrnice even
15 Stop bits 1, 2 Stop bity datové sběrnice 1
16 Data bits 7, 8 Počet datových bit̊u sběrnice 8
17 Interbyte Timeout 1000 Mezibytová mezera (ms) 10

Parametry vituálńıho M-Bus zař́ızeńı
1 Index č́ıslo Pořadové č́ıslo virtuálńıho zař́ızeńı
2 Address 0-255 Primárńı M-Bus adresa
3 ID 0 - 99999999 M-Bus ID (sekundárńı adresa)
4 Manufacturer kód Kód výrobce dle normy M-Bus)
5 Medium kód Kód média dle normy M-Bus)
6 Version kód Verze adresace dle normy M-Bus)
7 Fabrication text Výrobńı č́ıslo zař́ızeńı

Parametry proměnné virtuálńıho zař́ızeńı
1 Index č́ıslo Pořadové č́ıslo proměnné read only
2 VIF kód Kód VIF proměnné dle normy M-Bus
3 DIF kód Kód DIF proměnné dle normy M-Bus
4 Timeout č́ıslo Doba platnosti proměnné
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3.8 Struktura datové zprávy modulu

Na vyžádáńı od
”
Mastera” sbernice M-Bus odeśılá modul WM868-SJ-R4 do sběrnice informačńı zprávy s odečtenými

daty za všechna virtuálńı M-Bus zař́ızeńı, která má uložená v
”
Tabulce virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı”. Každé

”
virtuálńı

zař́ızeńı” reprezentuje skutečné měřidlo/čidlo připojené do radiové śıtě WACO, které však ve skutečnosti neńı
vybaveno rozhrańım M-Bus (takže jej nelze připojit ke sběrnici M-Bus př́ımo). Sběrná jednotka sestavuje informačńı
zprávy ve formátu M-Bus mı́sto něj, přičemž použ́ıvá statické údaje uložené v

”
Tabulce virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı”,

i měńıćı se
”
užitečná data” ze samotných měřidel a čidel, které źıskává přes śıt’ WACO. Princip konverze zpráv z

formátu WACO do formátu M-Bus je znázorněn na obrázku 18.

Obr. 18: Princip konverze dat sběrné jednotky WACO

V horńı části obrázku je zobrazena sestava sběrnice M-Bus s ř́ıd́ıćı jednotkou, dvěma zař́ızeńımi M-Bus (primárńı
adresa ”1” a ”2”) a sběrnou jednotkou WM868-SJ-R4, která

”
zastupuje” 3 měřidla (vodoměr v.č. ”121245A”,

plynoměr v.č. ”8H500671” a vodoměr v.č. ”121298G”), které jsou k ńı připojeny přes odeč́ıtaćı moduly WACO.

V
”
Tabulce virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı” (na obrázku

”
M-Bus Table”) jsou založena 3 virtuálńı M-Bus zař́ızańı

(primárńı adresa ”3”, ”4” a ”5” - pro každý měřič jedno) včetně
”
namapováńı” proměnných ze systému WACO do

systému M-Bus. Prvńı dvě zař́ızeńı se odeč́ıtaj́ı stejným modulem WACO (”FFFEFA1E”), každé zař́ızeńı použ́ıvá

”
svoji” promennou (100/0 a 100/1). Třet́ı virtuálńı zař́ızeńı má sv̊uj vlastńı odeč́ıtaćı modul (”FFFEFA2B”) a

kromě proměnné typu
”
hodnota č́ıtače” (OID=100) je k němu namaována i hodnota teploty (OID=105), kterou

měř́ı vnitřńı senzor odeč́ıtaćıho modulu.

Z pohledu
”
mastera” sběrnice M-Bus se konfigurace sběrnice jev́ı tak, jak je to znázorněno ve spodńı části obrázku 18.

Virtuálńı zař́ızeńı ”3” a ”4” pośılaj́ı ve zprávě M-Bus dvě proměnné: výrobńı č́ıslo (”Fabrication No”) a stav č́ıtače
př́ıslušného typu média. Virtuálńı zař́ızeńı ”5” pośılá ve zprávě M-Bus tři proměnné: výrobńı č́ıslo, stav č́ıtače a
teplotu.
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Obecná sruktura informačńı zprávy M-Bus s odečtenými daty virtuálńıho měřidla je znázorněna na obrázku 19.

Obr. 19: Struktura M-Bus zprávy modulu WM868-SJ-R4

Zpráva se skládá z hlavičky (
”
M-Bus Header”) a variabilńıch datových blok̊u s rúzným počtem a délkou, v závislosti

na nastaveńı tabulky a počtu proměnných.

Hlavička zprávy M-Bus nese základńı identifikačńı údaje modulu a daľśı údaje, které se nač́ıtaj́ı z
”
Tabulky

virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı” (viz odstavec 3.5.6). Struktura informaćı, které nese hlavička zprávy M-Bus, je patrná
z obrázku 20.

Obr. 20: Struktura hlavičky M-Bus informačńı zprávy

Počet datových blok̊u ve zprávě je variabilńı a variabilńı může být i jejich délka. Každá zpráva obsahuje alespoň
jeden datový blok s proměnnou (jinak nemá zpráva žádný smysl).

Je-li v
”
Tabulce virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı” v záznamu daného měřidla nastavena nepovinná hodnota

”
Fabrica-

tion” s výrobńım č́ıslem měřidla, prvńı variabilńı blok nese informaci o výrobńım č́ısle měřidla. Pokud je v tabulce
pole

”
Fabrication” prázdné, př́ıslušný datový blok se nevytvoř́ı.

Počet daľśıch datových blok̊u odpov́ıdá počtu proměnných (
”
vnořených řádk̊u”), definovaných u záznamu daného

měřidla. Ke každé proměnné se ve zprávě vytvoř́ı př́ıslušný datový blok, jehož nastaveńı je určeno nastaveńım

”
vnořených řádk̊u” dle postupu, uvedeného v odstavci 3.5.6.

Př́ıklad typického uspořádáńı variabilńıch datových blok̊u zař́ızeńı typu
”
vodoměr” s vyplněnou hodnotou

”
Fabri-

cation” a s jednou proměnnou typu
”
poč́ıtadlo objemu vody” je znázorněn na obrázku 21.

Obr. 21: Př́ıklad uspořádáńı a obsahu datovch blok̊u informačńı zprávy
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4 Provozńı podmı́nky

V této části dokumentu jsou uvedena základńı doporučeńı pro dopravu, skladováńı, montáž a provoz radiových
modul̊u typu WM868-SJ-R4.

4.1 Obecná provozńı rizika

Radiové moduly WM868-SJ-R4 jsou elektronická zař́ızeńı napájená z vněǰśıho napájećıho zdroje, která přij́ımaj́ı
radiové zprávy śıtě WACO s informacemi o stavu měřič̊u a čidel připojených do této śıtě, a na vyžádáńı předávaj́ı
zprávy přes sběrnici RS-485 nadřazené ř́ıd́ıćı jednotce sběrnice (”M-Bus Master”). Při provozu zař́ızeńı hroźı
zejména následuj́ıćı rizika:

4.1.1 Riziko mechanického poškozeńı

Zař́ızeńı jsou uzavřena v plastových krabičkách, takže elektronické součástky nejsou př́ıstupné pro př́ımé mechanické
poškozeńı. Při montáži je potřebné modul umı́stit tak, aby byl zajǐstěn dostatečný prostor pro připojeńı kabel̊u
(včetně konfiguračńıho) a aby kabely byly co nejkratš́ı (zejména napájećı a anténńı kabel). Dále je potřebné dbát
na řádné upevněńı modulu k DIN-lǐstě pomoćı plastového zámku. Při běžném zp̊usobu provozu nejsou nutná žádná
zvláštńı opatřeńı, kromě zamezeńı mechanického poškozeńı silným tlakem nebo otřesy.

Zvláštńı pozornost vyžaduj́ı napájećı, komunikačńı/signálńı a anténńı kabel. Při provozu zař́ızeńı je potřebné dbát
na to, aby tyto kabely nebyly mechanicky namáhány tahem, ani ohybem. V př́ıpadě poškozeńı izolace kteréhokoli
kabelu doporučujeme kabel okamžitě vyměnit. Je-li modul vybaven vzdálenou anténou na koaxiálńım kabelu, velkou
pozornost je potřebné věnovat i anténě a anténńımu kabelu. Minimálńı poloměr ohybu anténńıho kabelu o pr̊uměru
6 mm jsou 4 cm, pro anténńı kabel s pr̊uměrem 2,5 mm je minimálńı poloměr ohybu 2 cm. Nedodržeńı těchto
parametr̊u ohybu může vést k porušeńı homogenity koaxiálńıho kabelu a t́ım ke sńıžeńı rádiového dosahu zař́ızeńı.
Dále je potřebné dbát na to, aby připojený anténńı kabel nadměrně nenamáhal na tah nebo zkrut anténńı konektor
zař́ızeńı. Při nadměrném zat́ıžeńı může doj́ıt k poškozeńı nebo zničeńı anténńıch konektor̊u

Modul je určen pro montáž do normálńıch vnitřńıch prostor s teplotńım rozsahem (-10 ÷ +50)◦C, s vlhkost́ı do
90% bez kondenzace. Př́ımá instalace zař́ızeńı do venkovńıch prostor̊u neńı možná.

4.1.2 Riziko elektrického poškozeńı

Elektrickou montáž modulu může provádět jen osoba s potřebnou kvalifikaćı v elektrotechnice a současně je
proškolena pro instalaci tohoto zař́ızeńı. Zař́ızeńı je napájeno bezpečným stejnosměrným napět́ım do 24 V s
proudovým odběrem do 200 mA.

Napájećı zdroj muśı splňovat požadavky na bezpečnostńı ochranný transformátor ČSN-EN61558-2-6. Modul má
zabudovanou ochranu proti přepólováńı napájećıho napět́ı. Přepólováńı se projev́ı tak, že se po zapnut́ı napájećıho
napět́ı na modul se nerozsv́ıt́ı na předńım panelu kontrolńı zelená LED dioda

”
PWR“. Nechtěné přepólováńı

napájećıho napět́ı nevede k poškozeńı nebo zničeńı zař́ızeńı. Modul je kromě toho na napájećım vstupu vybaven
vratnou pojistkou (polyswitch) s vybavovaćım proudem 300 mA a přepět’ovou ochranou se sṕınaćı úrovńı 30V.

Modul nemá odpojovaćı prvek – vyṕınač. Pro vyṕınáńı zař́ızeńı je vhodné v instalaci umı́stit odpojovaćı prvek,
který může být vložen do napájeńı 24V nebo na śıt’ové straně napájećıho zdroje, kupř́ıkladu jistič. Primárńı strana
zdroje muśı být jǐstěna samočinně nevratnou pojistkou.

4.2 Stav modul̊u při dodáńı

Moduly jsou dodávány ve standardńıch kartonových krabićıch. Anténa, napájećı zdroj ani kabely nejsou standardńı
součást́ı dodávky modulu, v př́ıpadě potřeby je potřebné objednat tyto komponenty zvlášt’.

4.3 Skladováńı modul̊u

Moduly doporučujeme skladovat v suchých mı́stnostech s teplotou v rozmeźı (0 ÷ 30) ◦C.

4.4 Bezpečnostńı upozorněńı

Upozorněńı! Mechanickou a elektrickou montáž a demontáž modulu WM868-SJ-R4 muśı provádět osoba s
potřebnou kvalifikaćı v elektrotechnice.
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4.5 Ochrana životńıho prostřed́ı a recyklace

Zař́ızeńı neobsahuj́ı žádné vyměnitelné komponenty, které by vyžadovaly dodržováńı zvláštńıch pravidel z hlediska
ochrany životńıho prostřed́ı pro jejich výměnu, skladováńı a likvidaci. Poškozená, zničená nebo vyřazená zař́ızeńı
nelze likvidovat jako domovńı odpad. Zař́ızeńı je nutné likvidovat prostřednictv́ım sběrných dvor̊u, které likviduj́ı
elektronický odpad. Informace o nejbližš́ım sběrném dvoru lze źıskat na př́ıslušném správńım úřadě.

4.6 Montáž modul̊u

Radiové moduly WM868-SJ-R4 jsou uzavřeny v plastových krabićıch s kryt́ım IP 20, vybavených plastovými zámky
pro montáž na DIN-lǐstu. Krabici neńı nutné při montáži, demontáži ani při běžném provozu otev́ırat.

Pohled na modul WM868-SJ-R4 ze strany připojeńı napájećıch kabel̊u a ze zadńı strany je zobrazen na obrázku 22.

Obr. 22: Detailńı pohled na modul WM868-SJ-R4

Montáž modulu provedeme t́ımto postupem:

• montáž modulu může provádět jen osoba s potřebnou kvalifikaćı v elektrotechnice a současně je proškolena
pro instalaci tohoto zař́ızeńı;

• při výběru mı́sta pro instalaci je potřebné dbát na zabezpečeńı dostatečného prostoru pro připojeńı anténńıch,
napájećıch a signálových kabel̊u (viz odstavec 4.1.1

”
Riziko mechanického poškozeńı”). Je nutné zachovat i

dostatečný prostor pro připojeńı konfiguračńıho kabelu;

• při výběru mı́sta pro instalaci modulu je nutné zvolit i mı́sto pro umı́stěńı napájećıho zdroje. Napájećı zdroj
je vhodné umı́stit co nejbĺıže k modulu tak, aby př́ıvod napájećıho napět́ı 24V byl co nejkratš́ı. Dále je nutné
promyslet zp̊usob vyṕınáńı modulu a umı́stěńı př́ıpadného odpojovaćıho prvku (viz odstavec 4.1.2

”
Riziko

elektrického poškozeńı”).

• modul připevńıme na vybrané mı́sto na DIN-lǐstě tak, že povytáhneme černý plastový zámek na spodńı straně
modulu směrem dol̊u (ven z modulu), přilož́ıme modul na DIN-lǐstu tak, aby lǐsta zapadla do výřezu na zadńı
stěně modulu a zatlač́ıme černý plastový zámek směrem nahoru (dovnitř modulu);

• připoj́ıme k modulu anténńı a signálové kabely;

• ujist́ıme se, že napájećı zdroj je vypnutý a připoj́ıme k modulu napájećı kabel. Dbáme na to, aby byla
dodržena správná polarita napájećıho napět́ı podle označeńı na svorkách modulu;

• zkontrolujeme, zda je vše řádně připojené a upevněné a zapneme napájećı zdroj. Na modulu se rozsv́ıt́ı zelená
LED

”
Power” a nastartuje se operačńı systém modulu;

• provedeme základńı diagnostiku modulu dle postupu uvedeného v odstavci 4.9
”
Kontrola funkčnosti modulu”

a př́ıpadně (nebyl-li modul předkonfigurován v př́ıpravné fázi instalace) i jeho konfiguraci pomoćı kabelu dle
postupu, popsaného v části 3.5

”
Nastaveńı parametr̊u modulu konfiguračńım kabelem”;

• zaznamenáme údaje o instalaci modulu (výrobńı č́ıslo, pozice, fotografie instalace...) do provozńı dokumentace
podle interńıch pravidel.

Při výběru mı́sta instalace modulu, typu a umı́stěńı antény a délky anténńıho kabelu je nutné vźıt do úvahy zejména
podmı́nky pro š́ı̌reńı radiového signálu v mı́stě instalace. Tyto podmı́nky lze bud’to určit (odhadnout) empiricky,
na základě předchoźıch zkušenost́ı, nebo provést měřeńı śıly signálu pomoćı analyzátoru signálu.

4.7 Výměna modul̊u

Při výměně modulu z d̊uvodu poruchy na modulu postupujeme takto:

• vypneme napájećı zdroj a odpoj́ıme od modulu dráty napájećıho kabelu;

• odpoj́ıme signálńı kabely a anténńı kabel;
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• modul uvolńıme od DIN-lǐsty tak, že povytáhneme černý plastový zámek na spodńı straně modulu směrem
dol̊u (ven z modulu) a modul vytáhneme z lǐsty;

• na mı́sto p̊uvodńıho modulu připevńıme nový modul a postupujeme dále podle postupu, uvedeného v části 4.6.
Dbáme zejména na to, abychom správně připojili kabel napájeńı;

• po zapnut́ı napájeńı provedeme diagnostiku a nastaveńı parametr̊u nového modulu;

• p̊uvodńı modul označ́ıme jako vadný a zaznamenáme údaje o výměně do provozńı dokumentace podle interńıch
pravidel.

4.8 Demontáž modulu

Při demontáži vypneme napájećı zdroj a odpoj́ıme od modulu dráty napájećıho kabelu. Odpoj́ıme od modulu
signálńı kabely i anténńı kabel. Modul uvolńıme z DIN-lǐsty povytažeńım černého plastového zámku na spodńı
straně modulu směrem dol̊u (ven z modulu). Neńı-li pro anténu daľśı využit́ı, demontujeme anténńı kabel a anténu.
Neńı-li daľśı využit́ı pro napájećı zdroj, demontujeme i napájećı zdroj a kabel napájeńı. Slouž́ı-li napájećı zdroj i pro
jiné účely, zajist́ıme napájećı kabely proti zkratu (zaizolováńım živých konc̊u kabel̊u, nebo demontáž́ı nepotřebné
větve napájeńı) a napájećı zdroj opět zapneme. Modul po demontáži řádně označ́ıme jako demontovaný a vyplńıme
patřičnou dokumentaci, předepsanou pro tento př́ıpad interńımi předpisy.

4.9 Kontrola funkčnosti modulu

Po uvedeńı modulu do provozu (nebo po každé opravě a výměně modulu) doporučujeme provést kontrolu jeho
základńıch funkćı:

• kontrolu funkčnosti vyśıláńı pomoćı analyzátoru RFAN 3.x v módu
”
Packets” nebo

”
Radar” (podle dokumen-

tace k analyzátoru) s využit́ım funkce
”
testovaćıho vyśıláńı” popsané v odstavci 3.5.7

”
Zapnut́ı testovaćıho

vyśıláńı”;

• konrolu funkčnosti př́ıjmu od všech odeč́ıtaćıch modul̊u śıtě WACO, jejichž zprávy daný modul zpracovává.
Tuto kontrolu můžeme provést náhledem do

”
Tabulky virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı”, kde se na konci

”
vnořených

řádk̊u” proměnných zobrazuj́ı aktuálńı hodnoty proměnných (viz odstavec 3.5.6
”
Nastaveńı tabulky virtuálńıch

M-Bus zař́ızeńı”). Pokud se hodnoty všech proměnných v čase měńı, je př́ıjem modulu funkčńı;

• pokud se proměnná źıskávaná z některého zdrojového odeč́ıtaćıho modulu WACO neměńı, můžeme si ověřit
správnost vyśıláńı dané proměnné zachyceńım a analýzou radiové zprávy z př́ıslušného odeč́ıtaćıho modulu
pomoćı analyzátoru RFAN 3.x v režimu ”Packets”, nebo ”Radar” (dle postupu popsaného v dokumentaci k
analyzátoru);

• obecnou funkčnost přij́ımače modulu WM868-SJ-R4 lze provést také pomoćı analyzátoru provozu śıtě RFAN
3.x, kupř́ıkladu stažeńım libovolného konfiguračńıho parametru modulu př́ıkazem ”GET” tak, jak je to
popsáno v části 3.2

”
Konfigurace modulu WM868-SJ-R4 radiovou cestou”;

• komplexńı kontrolu funkčnosti modulu (včetně funkčnosti sběrnicového rozhrańı M-Bus a správnosti zave-
deńı dat do centrálńı databáze) provedeme kontrolńım stažeńım informaćı (

”
kontrolńım odečtem”) ze strany

mastera sběrnice a ověřeńım správnosti a aktuálnosti źıskaných dat.

4.10 Provozováńı modulu WM868-SJ-R4

Př́ıjem radiových zpráv WACO a komunikaci s ř́ıd́ıćı jednotkou (
”
masterem”) M-Bus po sběrnici RS-485 provád́ı

modul WM868-SJ-R4 zcela automaticky. Pokud modul pracuje v prostřed́ı s velkou intenzitou radiového provozu,
může při provozu běžně docházet ke ztrátám jednotlivých zpráv, nebo ke krátkodobým výpadk̊um dat od některých
modul̊u v d̊usledku koliźı radiového signálu.

Největš́ı rizika trvalého přerušeńı radiového spojeńı se śıt́ı WACO (nebo spojeńı s ř́ıd́ıćı jednotkou sběrnice) jsou
spojená s činnost́ı uživatele objektu. Jedná se zejména o tato rizika:

• vypnut́ı napájeńı modulu, kupř́ıkladu výpadek jističe, nebo jeho nechtěné vypnut́ı;

• riziko dočasného nebo trvalého zast́ıněńı antény (kupř́ıkladu v d̊usledku stavebńıch úprav objektu);

• riziko poškozeńı modulu, anténńıho kabelu, antény, nebo signálńıho kabelu sběrnice RS-485 při manipulaci s
předměty v mı́stě instalace.

Pro eliminaci těchto rizik doporučujeme věnovat velkou pozornost výběru mı́sta instalace modulu a výběru typu
a mı́sta instalace antény tak, aby byl nalezen vhodný kompromis mezi kvalitou př́ıjmu signálu a mı́rou rizika
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mechanického poškozeńı modulu, anténńıho kabelu, antény, či sběrnicového kabelu. Samotnou instalaci je potřebné
provést pečlivě, s použit́ım kvalitńıch kabel̊u a montážńıch prvk̊u.

Nečekanému přerušeńı spojeńı lze předej́ıt trvalým monitorováńım pravidelnosti a správnosti odeč́ıtaných dat.
Pokud nejsou některé údaje pravidelně obnovovány, nebo se u nich objev́ı nestandardńı hodnoty, doporučujeme
kontaktovat správce objektu, nebo provést fyzickou kontrolu na mı́stě instalace.

5 Zjǐstováńı př́ıčin poruch

5.1 Možné př́ıčiny poruch systému

Při provozu zař́ızeńı WM868-SJ-R4 může docházet k poruchám, výpadk̊um funkčnosti, nebo jiným provozńım
problémům, které lze podle jejich př́ıčiny rozdělit do následuj́ıćıch kategoríı:

5.1.1 Poruchy napájeńı

Modul vyžaduje exterńı napájeńı stejnosměrným napět́ım dle specifikace uvedené v části 2
”
Přehled technických

parametr̊u”. Př́ıtomnost napájećıho napět́ı je signalizována sv́ıceńım zelené LED ”PWR” na čelńım panelu mod-
ulu. Pokud se zař́ızeńı stane zcela nefunkčńım, př́ıčinou může být výpadek napájećıho napět́ı. Správnost napájeńı
ověř́ıme t́ımto postupem:

• ověř́ıme si, zda nedošlo v objektu k výpadku elektrické śıtě;

• ověř́ıme si, neńı-li vypnutý napájećı zdroj;

• na mı́stě instalace ověř́ıme, je-li modul skutečně skutečně pod napět́ım, tj. sv́ıt́ı-li LED ”PWR”;

• v př́ıpadě pochybnosti změř́ıme hodnotu napájećıho napět́ı.

Neńı-li napájeńı modulu funkčńı, řeš́ıme opravu napájećıho zdroje, nebo př́ıvodu napájećıho napět́ı. V př́ıpadě
výpadku napájećıho zdroje, jističe, nebo jiných ochran napájeńı se snaž́ıme zjistit př́ıčinu výpadku, zejména
zkontrolujeme, zda nedošlo ke zkratu v napájećı soustavy vniknut́ım vlhkosti, nebo poruchou některého zař́ızeńı
připojeného k danému napájećımu okruhu.

Je-li napájeńı funkčńı se správnou hodnotou napájećıho napět́ı a na modulu přesto nesv́ıt́ı zelená LED ”PWR”,
modul je s velkou pravděpodobnost́ı vadný. Provedeme výměnu zař́ızeńı dle odstavce 4.7 a následně provedeme
nastaveńı a kontrolu funkčnosti nového (vyměněného) zař́ızeńı. Pokud nové zař́ızeńı normálně funguje, označ́ıme
p̊uvodńı modul jako vadný a zaznamenáme údaje o výměně do provozńı dokumentace podle interńıch pravidel.

5.1.2 Poruchy systému

Za poruchu systému se považuj́ı zejména poruchy procesoru, paměti, vnitřńıho napájeńı, či jiné fatálńı poruchy,
které zp̊usob́ı úplnou nefunkčnst zař́ızeńı. Je-li zař́ızeńı ve stavu, kdy sice sv́ıt́ı zelená LED ”PWR”, ale zař́ızeńı
nekomunikuje přes komunikačńı port, nereaguje na žádné konfiguračńı př́ıkazy a tento stav se nezměńı ani po
provedeńı restartu tlač́ıtkem ”RES” na čelńım panelu, jedná se pravděpodobně o poruchu systému. Provedeme
výměnu zař́ızeńı dle odstavce 4.7 a následně provedeme nastaveńı a kontrolu funkčnosti nového (vyměněného)
zař́ızeńı. Pokud nové zař́ızeńı normálně funguje, označ́ıme p̊uvodńı modul jako vadný a zaznamenáme údaje o
výměně do provozńı dokumentace podle interńıch pravidel.

5.1.3 Poruchy vyśılače a přij́ımače

Funkčnost systému vyśıláńı a př́ıjmu je signalizována dvojićı žlutých LED ”TXA” a ”RXA” a červenou LED
”ALR” na čelńım panelu modulu. Při vyśıláńı datového paketu problikne LED ”TXA”, při přijet́ı radiového
paketu problikne LED ”RXA”. Je-li odloženo vysláńı zprávy z d̊uvodu prevence kolize (sepne

”
antikolizńı” systém

radiového subsystému), problikne červená LED ”ALR”.

Pokud je modul napájen správným napět́ım, komunikuje přes komunikačńı port, reaguje na konfiguračńı př́ıkazy a
přesto přes něj neprocháźı zprávy od ostatńıch prvk̊u (nebo k ostatńım prvk̊um) radiové śıtě, př́ıčinou může být
porucha spojená s vyśıláńım nebo př́ıjmem radiového signálu. Typickým př́ıznakem poruch vyśıláńı a př́ıjmu jsou
i stavy

”
částečné” funkčnosti, které se projevuj́ı ve funkčnosti přenosu dat přes radiovou śıt’ takto:

• modul přenáš́ı data pouze od některých prvk̊u radiové śıtě, od jiných prvk̊u śıtě data nepřenáš́ı;

• některé prvky radiové śıtě nepřij́ımaj́ı data od daného modulu;

• data od některých prvk̊u radiové śıtě jsou nesmyslná, nebo neúplná;
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• v přenosu dat přes modul jsou časté výpadky (někdy data procháźı, někdy ne).

Společnou př́ıčinou výše popsaných poruch je nespolehlivý radiový přenos dat, který může být zp̊usoben:

• nesprávným nastaveńım radiových parametr̊u modulu, zejména frekvenčńıho kanálu, počtu povolených re-
translaćı, nebo vyśılaćıho výkonu;

• trvalým nebo dočasným zast́ıněńım signálu v d̊usledku stavebńıch úprav objektu, nebo v d̊usledku provozu v
daném objektu (pohyb mechanizmů, stroj̊u, automobil̊u v bĺızkosti antény);

• trvalým, periodickým, nebo nepravidelným radiovým rušeńım radiové śıtě parazitńım signálem z vněǰśıho
zdroje (provoz jiného systému ve stejném radiovém pásmu, pr̊umyslové rušeńı);

• ńızkou úrovńı vyśılaćıho signálu, zp̊usobenou nesprávným nastaveńım výkonu vyśılače, nebo poruchou vyśılače;

• sńıžeńı úrovně vyśıláńı a př́ıjmu v d̊usledku poškozeńım anténńıho kabelu nebo antény;

• ńızkou úrovńı přij́ımaného signálu v d̊usledku poruchy antény, anténńıho kabelu, nebo přij́ımače.

Pokud se projevuj́ı výše popsané př́ıznaky nespolehlivého radiového přenosu, postupujeme při vyhledáváńı a
odstraňováńı př́ıčin problému takto:

• provedeme vizuálńı kontrolu mı́sta instalace modulu a zjist́ıme, zda v objektu nedošlo ke stavebńım úpravám,
nebo jiným změnám, které by mohly mı́t vliv na š́ı̌reńı radiového signálu. Př́ıpadné negativńı dopady takových
změn a úprav řeš́ıme organizačně, nebo změnou uspořádáńı prvk̊u radiové śıtě (redesign śıtě);

• provedeme vizuálńı kontrolu antény a anténńıho kabelu, př́ıpadně i výměnu těchto komponent̊u za jiné kom-
ponenty s ověřenou funkčnost́ı;

• provedeme kontrolu nastaveńı konfiguračńıch parametr̊u modulu (zejména parametr̊u dle odstavce 3.5.4) a
kontrolu funkčnost modulu dle odstavce 4.9;

• v př́ıpadě výpadk̊u komunikace s některým konkrétńım prvkem (modulem) radiové śıtě prověř́ıme obdobným
zp̊usobem i funkčnost a nastaveńı tohoto prvku dle dokumentace k danému modulu;

• provedeme výměnu modulu dle odstavce 4.7 a následně provedeme nastaveńı a kontrolu funkčnosti nového
(vyměněného) modulu dle odstavce 4.9;

• pokud po provedeńı výměny za okolnost́ı popsaných v předchoźım bodě nefunguje správně ani vyměněný
modul, může být př́ıčinou problému lokálńı radiové rušeńı, nebo je př́ıčina v konfiguraci modulu, kterou se
nám nepodařilo odhalit. V tomto př́ıpadě se obrát́ıme se žádost́ı o pomoc nebo podporu na výrobce, nebo
jinou znalou osobu.

O tom, zda modul vyśılá s přiměřenou úrovńı vyśılaćıho signálu, se můžeme přesvědčit i tak, že provedeme kon-
trolńı př́ıjem signálu pomoćı kontrolńıho přij́ımače, poch̊uzkového systému, nebo analyzátoru radiového provozu ze
vzdálenosti se zaručenou dobrou úrovńı signálu (kupř́ıkladu ze sousedńı mı́stnosti). Pokud přijmeme od daného
modulu zprávu s přiměřenou úrovńı signálu (podobnou, jako od jiných modul̊u za srovnatelných podmı́nek), př́ıčinou
je nedostatečný př́ıjem signálu v mı́stě instalace přij́ımaćıho zař́ızeńı. K zeslabeńı signálu může doj́ıt kupř́ıkladu
vlivem změny polohy modulu (přemı́stěńı, pootočeńı. . . ), změny polohy antény, změny úrovně okolńıch rušivých
signál̊u, nebo vlivem stavebńıch úprav v objektu (instalace mř́ıže, umı́stěńı kovového předmětu do bĺızkosti ra-
diového modulu. . . ). Stejný vliv mohou mı́t i obdobné změny na straně přij́ımaćıho zař́ızeńı (komunikačńı brány).
Problémy tohoto typu vyřeš́ıme změnou uspořádáńı prvk̊u radiové śıtě tak, aby signál v mı́stě př́ıjmu při běžném
provozu byl dostatečný.

Př́ıtomnost rušeńı je signalizována častým (až trvalým) problikáváńım červené LED ”ALR”.

5.1.4 Poruchy komunikace po datové sběrnici

Funkčnost datové sběrnice je signalizována dvojićı žlutých LED ”TXR” a ”RXR”, které signalizuj́ı vyśıláńı datové
zprávy do sběrnice (probliknut́ı LED ”TXR”), a přijet́ı datové zprávy ze sběrnice (probliknut́ı LED ”RXR”).

Poruchy datové sběrnice se projevuj́ı úplnou nebo částečnou nefunkčnost́ı komunikace po sběrnici. Modul s nefunkčńı
datovou sběrnićı komunikuje přes komunikačńı port, reaguje na konfiguračńı př́ıkazy, ale do radiové śıtě neprocháźı
zprávy ze zař́ızeńı (měřidel, čidel) na

”
jeho” sběrnici, nebo naopak, neprocháźı zprávy z radiové śıtě do zař́ızeńı

na jeho sběrnici. V některých př́ıpadech může docházet k částečné nefunkčnosti komunikace po sběrnici, kdy se
projevuj́ı bud’to časově omezené výpadky, nebo nefunguje komunikace po sběrnici pouze s některými zař́ızeńımi
(měřidly, čidly).

Poruchy a výpadky komunikace po datové sběrnici mohou být zp̊usobeny těmito př́ıčinami:

• nesprávným nastaveńım parametr̊u datového rozhrańı modulu, popsaných v odstavci 3.5.5, nebo nesouladem
těchto parametr̊u s nastaveńım ostatńıch prvk̊u sběrnice;

• mechanickým poškozeńım kabelu sběrnice;

WM868-SJ-R4 32



• poruchou linkového zesilovače modulu;

• sńıžeńım přenosových vlastnost́ı sběrnice v d̊usledku změn a úprav sběrnice (přidáńı daľśıho zař́ızeńı, změna
pořad́ı, výměna kabelu, připojeńı nebo odpojeńı ukončovaćıho odporu...);

• rušeńım modulace elektrického signálu ve sběrnici indukćı rušivého signálu do kabelu sběrnice, nebo problémy
zp̊usobené vysokým rozd́ılem potenciál̊u zař́ızeńı na sběrnici.

Doporučeńı: Obecné problémy s přenosovými vlastnostmi sběrnice, popsané v posledńıch dvou bodech, se pro-
jevuj́ı zejména u sběrnic s velkou celkovou délkou a s vysokým počtem připojených zař́ızeńı. Hledáńım př́ıčin a
odstraňováńım poruch tohoto typu doporučujeme pověřit odborńıka s př́ıslušnými znalostmi, který má zkušenosti s
provozem daného typu sběrnice.

Je-li podezřeńı, že př́ıpadný provozńı problém se sběrem dat ze vzdálených segment̊u virtuálńı sběrnice může být
zapř́ıčiněn poruchou komunikace po datové sběrnici, nejdř́ıve se ujist́ıme, zda sběrnicový systém funguje správně
na logické a aplikačńı úrovni, zejména zda je funkčńı samotná ř́ıd́ıćı jednotka sběrnice (zař́ızeńı typu

”
Master”) a

zda je správně nastavena adresace ve sběrnici. Je-li potvrzena funkčnost zař́ızeńı
”
Master” a správnost nastaveńı

adresace ve sběrnici, postupujeme při vyhledáváńı a odstraňováńı př́ıčiny problému s funkčnost́ı datovou sběrnice
takto:

• vizuálně zkontrolujeme správnost připojeńı kabelu sběrnice k modulu a prověř́ıme jej́ı neporušenost kabelu
pomoćı ohmmetru. Pokud kabel sběrnice vykazuje známky poškozeńı, nebo je nefunkčńı, provedeme jeho
opravu nebo výmenu;

• pokud je sběrnice nepoškozená a fyzické propojeńı s ostatńımi zař́ızeńımi na sběrnici je v pořádku, zkon-
trolujeme soulad nastaveńı parametr̊u datové sběrnice dle odstavce 3.5.5

”
Př́ıkazy pro nastaveńı parametr̊u

rozhrańı RS-485” s odpov́ıdaj́ıćım nastaveńım ostatńıch zař́ızeńı na sběrnici;

• pokud je sběrnice fyzicky funkčńı, konfigurace modulu je správná a v souladu s nastaveńım ostatńıch zař́ızeńı
na sběrnici, ale komunikace po sběrnici přesto nefunguje, je modul pravděpodobně vadný a je nutné provést
jeho výměnu dle odstavce 4.7;

• pokud komunikace po sběrnici nezačne fungovat ani po výměně modulu, sběrnice je fyzicky zjevně funkčńı,
konfigurace modulu je správná, adresace i nastaveńı parametr̊u sběrnice jsou v souladu s nastaveńım

”
Mastera”

sběrnice, ale zprávy přes sběrnici přesto neprocháźı, sběrnice pravděpodobně nepracuje správně na datové
úrovni. V tomto př́ıpadě doporučujeme provést zkusmo takové změny v nastaveńı sběrnice na straně

”
Mastera”

(jiná rychlost, mezibytová mezera), které konfigurace
”
Mastera” umožňuje a mohly by mı́t vliv na komunikaci

po sběrnici. V tomto př́ıpadě doporučujeme obrátit se s žádost́ı o pomoc nebo podporu na výrobce, nebo
jinou znalou osobu.

5.1.5 Problémy při transformaci dat

Modul WM868-SJ-R4 provád́ı transformaci dat z formátu WACO do formátu M-Bus. K tomu slouž́ı
”
Tabulka

virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı”, ve které jsou zavedena jednotlivá zař́ızeńı WACO a jejich proměnné a zároveň je
zde uložena identifikace těchto zař́ızeńı a proměnných dle systému M-Bus, včetně daľśıch parametr̊u (VIF, DIF),
potřebných pro zakódováńı proměnných do formátu M-Bus.

Problémy při transformaci dat se projevuj́ı tak, že data z některých virtuálńıch zař́ızeńı se nenač́ıtaj́ı v̊ubec, nebo
se nač́ıtaj́ı nesprávně (nač́ıtaj́ı se data z jiných zař́ızeńı, špatně dekódovaná hodnota proměnné, nesprávný násobitel
nebo jednotka, apod.).

Př́ıčinou tohoto stavu je vždy nesprávně nastavená
”
Tabulka virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı”. Je-li podezřeńı, že

př́ıpadný provozńı problém souviśı s transformaćı dat, zkontrolujeme nastaveńı parametr̊u př́ıslušného řádku tabulky
dle odstavce 3.5.6 a nastaveńı konfigurace ř́ıd́ıćı jednotky (

”
Mastera”) sběrnice dle dokumentace k ř́ıd́ıćı jednotce,

zejména soulad v nastaveńı M-Bus adresace v obou zař́ızeńıch.

Náhledem do
”
Tabulky virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı” zjist́ıme, zda hodnota proměnné vypsaná ve sloupci

”
Value”

odpov́ıdá skutečnosti a zda se měńı. Pokud hodnota neodpov́ıdá, nebo se neměńı, hledáme chybu v nastaveńı řádku
dané proměnné (zda se odeč́ıtá správný typ proměnné ze správného zař́ızeńı/portu). Pokud se hodnota

”
Value”

nač́ıtá do řádku proměnné správně, zkontrolujeme správnost adresace virtuálńıho zař́ızeńı dle normy M-Bus a soulad
s nastaveńım adresy daného virtuálńıho zař́ızeńı v konfiguraci

”
Mastera” sběrnice M-Bus.

5.2 Postup při určeńı př́ıčiny poruchy

Při zjǐst’ováńı pravděpodobné př́ıčiny poruchy postupujeme takto:

1. nenač́ıtaj́ı-li se data ze žádného vzdáleného radiového modulu, doporučujeme prověřit funkčnost jednotlivých
subsystémů modulu v tomto pořad́ı:
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• prověřit funkčnost napájeńı dle odstavce 5.1.1
”
Poruchy napájeńı”

• prověřit funkčnost systému dle odstavce 5.1.2
”
Poruchy systému”

• prověřit funkčnost sběrnice dle odstavce 5.1.4
”
Poruchy komunikace po datové sběrnici”

• prověřit funkčnost vyśıláńı a př́ıjmu dat dle odstavce 5.1.3
”
Poruchy vyśılače a přij́ımače”

2. nenač́ıtaj́ı-li se data pouze z některého vzdáleného radiového modulu, doporučujeme prověřit funkčnost jed-
notlivých subsystémů modulu v tomto pořad́ı:

• prověřit funkčnost vzdáleného radiového modulu

• prověřit správnost nastaveńı adresace v konfiguraci zař́ızeńı
”
Master”

• prověřit správnost nastaveńı
”
Tabulky virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı” dle odstavce 5.1.5

”
Problémy při

transformaci dat”

• prověřit funkčnost vyśıláńı a př́ıjmu dat dle odstavce 5.1.3
”
Poruchy vyśılače a přij́ımače”

3. nenač́ıtaj́ı-li se data pouze z některého virtuálńıho zař́ızeńı na vzdáleném radiovém modulu, doporučujeme
prověřit funkčnost jednotlivých subsystémů modulu v tomto pořad́ı:

• prověřit správnost nastaveńı
”
Tabulky virtuálńıch M-Bus zař́ızeńı” dle odstavce 5.1.5

• prověřit správnost nastaveńı adresace ve sběrnici v konfiguraci zař́ızeńı
”
Master”

UPOZORNĚNÍ: Modul WM868-SJ-R4 je spolehlivé zař́ızeńı relativně jednoduché a odolné kon-
strukce, takže je velká pravděpodobnost, že jeho př́ıpadná porucha je zp̊usobena vněǰśımi okolnostmi
instalace, zejména mechanickým poškozeńım, vniknut́ım vlhkosti, přepět́ım v napájećı větvi, nebo
napět’ovými pulzy v datové sběrnici. Při každé výměně modulu z d̊uvodu poruchy doporučujeme
podle možnost́ı ověřit, zda př́ıčinou poruchy nebyla jedna z těchto okolnost́ı a př́ıpadně provést
opatřeńı k jej́ı eliminaci.

6 Závěr

Tento manuál je zaměřen na popis, parametry a možnosti konfigurace radiových modul̊u typu WM868-SJ-R4
systému WACO, pracuj́ıćıch v pásmu 868 MHz, které jsou součást́ı produktové rodiny wacoSystem firmy SOFT-
LINK. Daľśı informace o modulech typové řady WM868 (WACO), WB169 (Wireless M-Bus), WS868 (Sigfox), nebo
NB (NB-IoT) najdete na webových stránkách výrobce:

www.wacosystem.com
www.softlink.cz

V př́ıpadě zájmu o jakékoli informace, souvisej́ıćı s použit́ım radiových modul̊u řady WM868, WB169, WS868,
NB či jiných zař́ızeńı výrobce SOFTLINK pro oblast telemetrie a dálkového odeč́ıtáńı měřič̊u spotřeby, se můžete
obrátit na výrobce:

SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika,
Telefon.: +420 315 707 111, e-mail: sales@softlink.cz, WEB: www.softlink.cz.
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