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System commands” pro diagnostiku zař́ızeńı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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3.5 Datové zprávy modulu NB-K430-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.5.1 Struktura a typy datových zpráv modulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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5.1.3 Poruchy komunikace se śıt́ı NB-IoT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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1 Úvod

Tento dokument popisuje možnosti nastaveńı (konfigurace) radiového modulu NB-K430-V, který slouž́ı pro dálkové
odeč́ıtáńı stavu vodoměr̊u typové řady iPERL firmy Sensus, vybavených radiovým vyśılačem odečtených dat v
pásmu 433 MHz, nebo jiných vodoměr̊u (*) kategorie

”
smart”, vybavených vyśılačem zpráv ve formátu Wireless

M-Bus v pásmu 433 MHz. Modul přij́ımá zprávy od vodoměr̊u a odečtená data přepośılá do systému dálkového
odeč́ıtáńı (Automatic Meter Reading - AMR) prostřednictv́ım služeb NB-IoT operátora mobilńıch služeb GSM.

(*) Modul je sice primárně určen pro odeč́ıtáńı vodoměr̊u, ale m̊uže se použ́ıt i pro odeč́ıtáńı jakýchkoli jiných měřič̊u
spotřeby nebo čidel, které vyśılaj́ı zprávy ve formátu 433 MHz Wireless M-Bus.

1.1 Mobilńı datové služby NB-IoT

Mobilńı datové služby NB-IoT jsou datové služby poskytované některými operátory mobilńıch GSM služeb,
zaměřené na komunikaci s velkým množstv́ım zař́ızeńı, které přenáš́ı omezené množstv́ı dat. Śıtě s takovým účelem
a možnostmi využit́ı bývaj́ı často označovány jako

”
Internet věćı” (

”
Internet of Things” - zkratka ”IoT”). NB -IoT

(”Narrow Band Internet of Things”) je otevřený standard vyvinutý organizaćı 3GPP (3rd Generation Partnership
Project), zabývaj́ıćı se standardizaćı v oblasti vývoje GSM śıt́ı. Jedná se o celulárńı technologii založenou na
LTE, vyvinutou speciálně pro bezdrátovou komunikaci s koncovými zař́ızeńımi kategorie IoT, které sice produkuj́ı
pouze omezený objem dat, ale jsou miniaturńı, levné, energeticky nenáročné a jejich umı́stěńı klade vysoké nároky
na pokryt́ı. Typickým př́ıkladem takového zař́ızeńı je odeč́ıtaćı modul vodoměru/plynoměru/elektroměru, který je
umı́stěný ve sklepńım prostoru bez napájeńı, muśı vydržet mnoholetý provoz na vnitřńı baterii a spolehlivě fungovat
i v podmı́nkách velmi slabého signálu, při kterém již běžné mobilńı služby nefunguj́ı.

Technologie NB-IoT využ́ıvá v maximálńı mı́̌re infrastrukturu datových služeb LTE v licencovaném radiovém pásmu.
Kombinace úzkého přenosového pásma a nejmoderněǰśıch metod modulace umožnila zvýšeńı citlivosti přij́ımače na
úroveň vyšš́ı než -135 dBm, takže stávaj́ıćı celulárńı infrastruktura mobilńıho operátora zajǐst’uje globálńı pokryt́ı
územı́ celé ČR s vysokou penetraćı signálu i v hustě zastavěných oblastech. Služba je tak dostupná i v mı́stech, kde
se zař́ızeńı kategorie IoT typicky nacháźı - v rozvaděč́ıch, šachtách a sklepńıch mı́stnostech.

Koncová zař́ızeńı jsou v śıti identifikována prostřednictv́ım standardńıch SIM operátora mobilńı śıtě. Globálńı
systém evidence SIM a jednotný komunikačńı standard umožňuj́ı poskytováńı mezinárodńıch služeb (roaming).
Obousměrná komunikace prob́ıhá ve standardńım internetovém protokolu s transportńı vrstvou UDP. Zprávy jsou
ze śıtě operátora GSM předávány provozovatel̊um koncových zař́ızeńı přes datovou bránu (Access Point - AP)
do veřejné śıtě Internet, nebo do privátńı IP-śıtě provozovatele zař́ızeńı (stejně, jako u jiných mobilńıch datových
služeb). Zp̊usob adresace a směrováńı záviśı na konfiguraci datových služeb daného mobilńıho operátora. Typickým
př́ıkladem je takový zp̊usob směrováńı dat, kdy GSM śıt’ přiděĺı každému modulu privátńı IP adresu a zprávy ze
všech modul̊u odeśılá přes vnitřńı neveřejnou śıt’ na jeden př́ıstupový bod do veřejné śıtě, kde se přeadresuj́ı a
pośılaj́ı se přes jednu předem dohodnutou veřejnou IP adresu do veřejné śıtě Internet. Modul zprávy adresuje
na veřejnou adresu ćılového systému, kterou má nastavenou ve své konfiguraci. Identifikace odeśılatele prob́ıhá
v ćılovém systému podle pevně nastavených identifikátor̊u jednotlivých modul̊u (IMEI), které jsou vždy součást́ı
datového obsahu zprávy.

1.2 Použit́ı modulu

Modul NB-K430-V slouž́ı jako lokálńı koncentrátor a konvertor protokolu pro dálkové odeč́ıtáńı vodoměr̊u
typové řady iPERL firmy Sensus pro pásmo 433 MHz, nebo jiných

”
smart” vodoměr̊u s integrovanými vyśılači

Wireless M-Bus v pásmu 433 MHz. Modul přij́ımá pravidelné radiové zprávy od vodoměr̊u ve svém radiovém
dosahu a ukládá si jejich obsah do paměti. V nastavených časových intervalech předává souhrn přijatých dat na
nadřazený systém dálkového odeč́ıtáńı (AMR) ve formě radiových zpráv služby NB-IoT mobilńıho operátora (dále

”
zpráva INFO”).

Modul NB-K430-V může sloužit pro odeč́ıtáńı až 40-ti vodoměr̊u (*) umı́stěných v radiovém dosahu zař́ızeńı
(deśıtky až stovky metr̊u). Vodoměry typicky vyśılaj́ı zprávy s krátkou fixńı periodou (kupř́ıkladu iPERL s periodou
15 sekund). Modul tyto zprávy přij́ımá v přij́ımaćıch

”
oknech”, které si otev́ırá s nastavenou měř́ıćı periodou

(kupř́ıkladu každých 120 minut). Data přijatá v každém přij́ımaćım okně si modul ukládá do své paměti. S
nastavenou vyśılaćı periodou (kupř́ıkladu 8 hodin) modul odešle souhrnnou zprávu se všemi uloženými daty přes śıt’

NB-IoT na nadřazený server. Tento zp̊usob komunikace je optimálńı jak z pohledu minimalizace spotřeby elektrické
energie (modul je napájený ze zabudované baterie), tak i z pohledu minimalizace náklad̊u na služby NB-IoT.
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Modul může pracovat i v
”
on-line” módu, kdy odeśılá data na nadřazený server bezprostředně po každém

přij́ımaćım okně. Tento zp̊usob nastaveńı je vhodný v tom př́ıpadě, pokud je požadováno minimálńı zpožděńı
informace, nebo pokud je počet odeč́ıtaných měřidel tak vysoký, že množstv́ı naměřených dat stejně zaplńı téměř
celý datový paket NB-IoT a nemá tak velký praktický smysl data agregovat.

Každý modul má nastavený seznam až čtyřiceti identifikátor̊u (výrobńıch č́ısel) vodoměr̊u, ze kterých přepośılá data.
Pokud jsou v radiovém dosahu jiné vodoměry, které nemá ve svém seznamu, modul jejich data ignoruje. Modul
umožňuje př́ıjem i vyśıláńı dat v otevřeném i šifrovaném režimu. Modul umožňuje přepośıláńı originálńıch
alarmových stav̊u z vodoměr̊u (alarm flags), nebo zpracováńı těchto

”
flag̊u” do formy alarmů wacoSystem, které

jsou odeśılány okamžitě.

Zprávy typu INFO maj́ı konfigurovatelný obsah. Zprávy obsahuj́ı identifikaci a aktuálńı hodnoty parametr̊u
samotného modulu (uptime, stav baterie, teplota procesoru...), seznam odeč́ıtaných vodoměr̊u, časové značky jed-
notlivých period měřeńı a naměřené hodnoty jednotlivých vodoměr̊u pro každou periodu měřeńı. V rámci jedné
komunikačńı relace lze takto přenášet až 250 uložených odečt̊u, takže při maximálńım počtu 40-ti vodoměr̊u a
minimalńım počtu přenášených promenných (pouze odečet) může jedna zpráva obsahovat výsledky ze šesti měř́ıćıch
interval̊u (kupř́ıkladu měřeńı každou hodinu a odeśıláńı zprávy jednou za šest hodin).

Zprávy jsou přenášeny na aplikačńı server provozovatele modulu prostřednictv́ım služby NB-IoT ve formě stan-
dardńıch IP-paket̊u směrovaných do IP-śıtě uživatele přes př́ıstupový bod (Access Point) smluvně definovaný mezi
provozovatelem śıtě GSM a provozovatelem modulu. Aplikačńı server provozovatele zař́ızeńı zprávy dekóduje a
údaje v nich obsažené dále zpracovává.

Modul NB-K430-V je vybaven pro obousměrnou komunikaci a je schopen přij́ımat ze śıtě GSM zprávy s př́ıkazy
ve formátu NEP ze vzdáleného serveru. Pomoćı těchto zpráv lze provádět nastaveńı parametr̊u modulu na dálku,
ze vzdáleného serveru.

(*) Starš́ı verze modulu s optickým rozhrańım podporuje přenos dat od maximálně dvaceti vodoměr̊u. U této
modifikace modulu lze do paměti uložit maximálně 110

”
historických” hodnot.

1.3 Vlastnosti modulu

Modul NB-K430-V je uzavřen v plastové krabici odolné proti vlhkosti (kryt́ı IP65) a je vhodný pro použit́ı ve
vnitřńım i vněǰśım prostřed́ı. Krabice je uzp̊usobena pro montáž na zed’, nebo na libovolný konstrukčńı prvek
(nosńık, trubku...). Modul může být vybaven dodatečnou ochranou proti vlhkosti (na stupeň IP68) zalit́ım si-
likonovou výplńı s vysokou adheźı. Je-li tato úprava požadována od výrobce, je nutno ji objednat zvláštńım
objednaćım kódem.

Modul je napájen z vnitřńı baterie, která mu umožňuje pracovat po dobu až 6-ti let při intervalu měřeńı 2 hodiny a
intervalu odeśıláńı zpráv 8 hodin. Jedna zpráva může obsahovat až 110 odečt̊u. Životnost baterie může negativně
ovlivnit nejen nastavený kratš́ı interval odeśıláńı zpráv, ale i provozováńı zař́ızeńı v objektech s teplotou mimo
doporučený rozsah provozńıch teplot.

Modul je vybaven držákem SIM-karty pro použit́ı se SIM-kartou formátu ”Micro-SIM” (3FF) o rozměrech 15 x 12 x
0,76 mm. Držák SIM je umı́stěn uvnitř modulu na základńı desce. Modul lze na objednávku vyrobit s integrovaným
modulem SIM (chip-SIM) konkrétńıho GSM operátora.

Modul lze kontrolovat a nastavovat pomoćı konfiguračńıho kabelu, nebo z mobilńıho telefonu přes bezdrátové spojeńı
Bluetooth. Modul lze nastavovat i na dálku, s využit́ım zpětného kanálu obousměrné komunikace. Starš́ı verze
modulu maj́ı mı́sto komunikačńıho systému Bluetooth implementováno optické rozhrańı IRDA. I tyto moduly lze
konfigurovat z mobilńıho telefonu, je však nutné použ́ıt převodńık mezi radiovou komunikaćı Bluetooth a optickou
komunikaci IRDA. Moduly s optickým rozhrańım jsou vybaveny kruhovým

”
pr̊uzorem” pro podporu magnetického

uchyceńı optického převodńıku.

Vzhled modulu NB-K430-V je znázorněn na obrázku 1, kdy v horńı části obrázku je verze s optickým rozhrańım
IRDA a ve spodńı části obrázku je nověǰśı verze s implementaćı bezdrátového komunikačńıho systému Bluetooth.
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Obr. 1: Vzhled modulu NB-K430-V
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2 Přehled technických parametr̊u

Přehled technických parametr̊u modulu NB-K430-V je uveden v Tabulce 1.

Tab. 1: Přehled technických parametr̊u modulu NB-K430-V

Parametry vyśılače NB-IoT

Frekvenčńı pásmo 800 MHz (RX/TX) 791-821 / 832-862 MHz
Frekvenčńı pásmo 850 MHz (RX/TX) 869-894 / 824-849 MHz
Frekvenčńı pásmo 900 MHz (RX/TX) 925-960 / 880-915 MHz
Druh modulace GMSK, 8PSK (adaptivńı)
Š́ı̌rka pásma 180 KHz
Vyśılaćı výkon 200 mW
Citlivost přij́ımače 135 dBm
Komunikačńı protokol NB-IoT (obousměrný)
Přenosová rychlost 0,35 ÷ 240 Kb/s (adaptivńı)
Charakt. impedance anténńıho vstupu 50 Ω
Anténńı konektor SMA female

multicolumn3—l—Parametry přij́ımače 433 MHz

Nosná frekvence 433 MHz
Anténńı konektor SMA female
Podporované komunikačńı protokoly Sensus iPERL, Wireless M-Bus
Max. počet odeč́ıtaných vodoměr̊u 40 (*)

Konfiguračńı rozhrańı RS-232

Přenosová rychlost 9600 Baud
Druh provozu asynchronńı
Přenosové parametry 8 datových bit̊u, 1 stop bit, bez parity

Úroveň signálu TTL/CMOS

Bezdrátové konfiguračńı rozhrańı

Radiové rozhrańı Bluetooth dle specifikace BLE v.5
Optické rozhrańı IRDA dle specifikace IrPHY 1.4

Parametry napájeńı

Napět́ı lithiové baterie 3,6 V
Kapacita lithiové baterie 17 Ah

Mechanické parametry

Délka (bez antén) 200 mm
Š́ı̌rka 70 mm
Výška 60 mm
Hmotnost cca 250 g
Rozměry SIM-karty (15x12x0,76)mm)

”
Micro-SIM”

Podmı́nky skladováńı a instalace

Prostřed́ı instalace (dle ČSN 33 2000-3) normálńı AA6, AB4, A4
Rozsah provozńıch teplot (-20 ÷ 40) ◦C
Rozsah skladovaćıch teplot (0 ÷ 40) ◦C
Relativńı vlhkost ** 95 % (bez kondenzace)
Stupeň kryt́ı ** IP65 nebo IP68

* starš́ı verze modulu s optickým rozhrańım podporuj́ı odeč́ıtáńı 20-ti vodoměr̊u ** moduly opatřené dodatečným
utěsněńım silikonovou výplńı jsou vodotěsné, s kryt́ım IP68.
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3 Konfigurace modulu

Parametry modulu NB-K430-V lze kontrolovat a nastavovat z poč́ıtače nebo tabletu těmito zp̊usoby:

- pomoćı převodńıku
”
USB-CMOS” a kabelu přes konfiguračńı konektor, kterým je modul vybaven

- bezdrátově, pomoćı aplikace v mobilńım telefonu s využit́ım komunikace Bluetooth.
- dálkově, pomoćı systému pro obousměrnou komunikaci.

Popis připojeńı modulu k poč́ıtači a obecná pravidla pro prováděńı konfigurace modulu pomoćı konfiguračńıho
kabelu jsou popsány v kapitole 2 manuálu

”
Konfigurace zař́ızeńı produktové řady wacoSystem”, který je

k dispozici ke stažeńı na webových stránkách výrobce:

www.wacosystem.com/podpora/
www.softlink.cz/dokumenty/

V části 3.1
”
Nastaveńı parametr̊u modulu NB-K430-V konfiguračńım kabelem” je uveden popis a význam parametr̊u,

které lze pomoćı kabelu nastavovat, i zp̊usob jejich nastaveńı.

Popis připojeńı modulu k mobilńımu telefonu přes bezdrátové spojeńı Bluetooth a obecná pravidla pro prováděńı
konfigurace modulu pomoćı mobilńı aplikace ”Softlink Konfigurátor” jsou popsány v kapitole 3 výše uvedeného
manuálu

”
Konfigurace zař́ızeńı produktové řady wacoSystem”. V části 3.2

”
Nastaveńı parametr̊u modulu NB-K430-

V pomoćı mobilńı aplikace” je uveden popis a význam parametr̊u, které lze pomoćı mobilńı aplikace nastavovat, i
zp̊usob jejich nastaveńı.

D̊uležité upozorněńı! Prvńı výrobńı série modulu NB-K430-V neměla implementován bezdrátový systém Blue-
tooth, ale optické rozhrańı IRDA. Tyto moduly se vizuálně odlǐsuj́ı od modifikace s př́ımou implementaćı Bluetooth
typickým

”
okem” pro přiložeńı optického převodńıku na čelńı ploše pouzdra (viz horńı část obrázku 1). Zp̊usob

konfigurace u této série modul̊u se mı́rně lǐśı v tom, že k modulu s optickým rozhrańım je potřebné přiložit konvertor
mezi rozhrańım Bluetooth a IRDA (

”
BT-IRDA”) a z mobilńı aplikace navázat spojeńı s t́ımto konvertorem. Popis

práce s konvertorem BT-IRDA je rovněž podrobně popsán v kapitole 3 manuálu
”

Konfigurace zař́ızeńı produktové
řady wacoSystem”.

Stručný popis principu komunikace s modulem přes zpětný kanál NB-IoT je uveden v odstavci 3.3
”
Nastaveńı

parametr̊u modulu ze vzdáleného poč́ıtače pomoćı zpětného kanálu”.
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3.1 Nastaveńı parametr̊u modulu NB-K430-V konfiguračńım kabelem

V daľśı části manuálu jsou popsány ty parametry modulu NB-K430-V, jejichž aktuálńı hodnotu lze zjistit př́ımým
připojeńım modulu k PC pomoćı konfiguračńıho kabelu a př́ıpadně je měnit konfiguračńımi př́ıkazy (konfigurace

”
z

př́ıkazového řádku”).

3.1.1 Výpis konfiguračńıch parametr̊u a př́ıkaz̊u modulu NB-K430-V

Výpis konfiguračńıch parametr̊u provedeme zadáńım př́ıkazu ”show“ do př́ıkazového řádku a stisknut́ım tlač́ıtka

”
ENTER”. V terminálovém okně se objev́ı následuj́ıćı výpis:

mon#show

----- Configuration -----

BLE name : NB-K430

Timezone : CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3

Server IP : ’172.168.0.20

Ping IP : ’10.0.0.1’’

Server port : 4242

Reply to server : yes

My src port : 2000

APN : ’’

Band : 20

Max session time 172800 sec - 2d, 0:00:00

Send periode : 60

Hist. periode : 30 min.

each meater 2 records, max. is 90 recs

Send mask is 6 : Alarm, RSSI

Next send : 239 min.

Data will be unencrypted

Sensus meters :

ID[1] : 130551475

ID[2] : 130551473

ID[3] : 130551474

-- 433Mhz modem --

No. sent : 0 msg(s)

No. recv : 2 msg(s)

No. recv error : 0 msg(s)

Receive window : 40 sec.

-- Narrow band modem --

Next send : 239 min.

No. sent : 3 msg(s)

No. recv : 0 msg(s)

Modem state : 4 - ready

Session count : 1

Session timeout : 172664 sec - 1d, 23:57:44

Modem IMEI : 867724031580613

SIM CCID : 89882390000036330010

SIM IMSI : 901288001028645

Last RSSI : -79 dBm

Conf. version : 3, size 2608

SW version 1.01, date Oct 17 2022

mon#

Přehled konfiguračńıch parametr̊u se stručným popisem jejich významu je uveden v tabulce 2 na straně 28. Postup
při nastaveńı jednotlivých parametr̊u a podrobněǰśı vysvětleńı jejich významu najdete ńıže.

Souhrn konfiguračńıch př́ıkaz̊u (”HELP”) a jejich parametr̊u si zobraźıme př́ıkazem ”?“ do př́ıkazového řádku a
stisknut́ım tlač́ıtka

”
ENTER”. V terminálovém okně se následuj́ıćı výpis:
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mon#?

--- System commands ---

deb : Show or set debug level

ta : Show tasks

mb : Show mail boxes

du addr : Dump memmory

rb addr : Read byte from addr

rw addr : Read word from addr

rd addr : Read dword from addr

sb addr val : Set byte on addr

sw addr val : Set word on addr

sd addr val : Set dword on addr

port : Show port [a,b,..]

show : Show configuration

info : Show module info

write : Write configuration to flash

clear : Clear configation and load defaults

--- 433 commands --- ---

power : Show or set 433 power (1 - 5)

mread : Modem properties read, params : group, index, count

mset : Modem properties set, params : group, index, data

mr : Modem receive mode 0 - off, 1 - on

mm : send test msg

mt test time : Set test on modem, 1 - TX carrier, 2 - TX sync, time is in second, default 10

ms : Get modem state

mi : Get modem info

mode : Set/Get recv. protocol : 0 - iPerl, 1 - WMBUS

recvwin : Set receive window in sec.

recvsec : Modem receive on sec

radar : show radar

clradar : clear radar

hdata : show history data

sicap : Set or get xtal capacity correction

sixtal : Set or get xtal frequence

sicfreq : Set xtal from analyzer

--- Narrow band ---

server : Server IP address

sport : Server UDP port

testip : Ping IP address

sreply : Send reply to server

apn : Access Point Name

sess : Set max session time in minutes

band : Set NB band, default 20 - Europe

tshort : Set modem short timeout

tlong : Set modem long timeout

tconn : Set modem connetion timeout

sping : Send ping

ekey : Set NEP encrypt key, point ’.’ no encrypt

at : modem command

--- Sensus iPerl---

skey : Set decrypt key Sensus

sid [index] [value] : Set Sensus meter ID

--- W-MBUS ---

wkey : Set decrypt W*-MUBS key

sid [index] [value] : Set WMBUS meter ID

dib1 [index] [value] : Set WMBUS DIF/VIF 1, 00 00 - water in m3

dib2 [index] [value] : Set WMBUS DIF/VIF 2, 00 00 - disabled

diba [index] [value] : Set WMBUS DIF/VIF for alarm flags

alrb [index] [type] [value] : Set WMBUS alarm flags bits

wtab : Show know vif dif table

...
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...

--- BLE ---

bleinfo : Show BLE info

bledev : Show BLE devices

bleclean : Clear all ble devices

blepin : Show BLE pin

blectim : Show BLE conn. timeout

--- Utils ---

tz : Time offset in hours

vbat : Set alarm voltage mV

time : Show or set rtc time, set as BCD : 0x102033 is 10:20:33

date : Show or set rtc date, set as BCD : 0x171231 is 2017-12-31

uptime : Show uptime

sens : Show sensors

sendp : Send x NB messages

send : Send NB message

smask : Send mask bits, 0 - SID, 1 - Alarm, 2 - RSSI ,default 7 - all

periode : Change periode of send 0 - disable, >0 periode in minutes

hist : History periode 0 - disable, >0 periode in minutes

loca : Show or set location (0-30 chars)

name : Show or set name (0-20 chars)

mperiode : ADC measure periode in min.

reset : Reset device

? : Show this help

mon#

3.1.2 Př́ıkazy skupiny
”
System commands” pro diagnostiku zař́ızeńı

Př́ıkazy ”deb”, ”ta”, ”mb”, ”du addr”, ”rw addr”, ”rb addr”, ”rd addr”, ”sw addr val”, ”sb addr
val”, ”sd addr val”, ”tshort”, ”tlong”, ”port”, ”ppm” a ”at” se použ́ıvaj́ı pouze při hledáńı př́ıčin poruch
a při opravách zař́ızeńı u výrobce. Důrazně nedoporučujeme tyto př́ıkazy použ́ıvat při provozu zař́ızeńı.

Daľśı skupinou diagnostických př́ıkaz̊u jsou př́ıkazy pro nastaveńı a kontrolu bezdrátového systému Bluetooth uve-
dené s souhrnu konfiguračńıch př́ıkaz̊u (”HELP”) v sekci ”BLE” (Bluetooth Low Energy). Jedná se o tyto př́ıkazy

bleinfo informace o SW verzi a nastaveńı subsystému Bluetooth
bledev zobrazeńı seznamu zař́ızeńı v dosahu přij́ımače Bluetooth
bleclean smazáńı seznamu zař́ızeńı v dosahu přij́ımače Bluetooth
blepin zobrazeńı nebo změna PIN pro aurtorizaci spárováńı s mobilem
blectim zobrazeńı nebo změna timeoutu pro spojeńı Bluetooth

Důrazně nedoporučujeme tyto př́ıkazy použ́ıvat při provozu zař́ızeńı.

3.1.3 Př́ıkazy skupiny
”
Configuration” pro zapsáńı konfigurace modulu

Modul obsahuje dvě sady konfigurace: provozńı konfiguraci a uloženou konfiguraci. Při startu systému provede
modul nakoṕırováńı uložené konfigurace do provozńı, se kterou nadále pracuje. Pokud uživatel měńı konfiguračńı
parametry, děje se tak pouze v provozńı konfiguraci.

Pokud neńı aktuálńı provozńı konfigurace uložena do paměti FLASH, po resetu se modul
”
vrát́ı” k té sadě kon-

figuračńıch parametr̊u, která je uložena ve FLASH. Pokud nastav́ıme nějaký parametr pouze dočasně (kupř́ıkladu
zkrát́ıme periodu vyśıláńı pro účely ověřováńı dosahu při instalaci), nemuśıme provozńı konfiguraci ukládat do
paměti FLASH (po ukončeńı práce stejně periodu nastav́ıme na p̊uvodńı hodnotu). Pokud ale chceme, aby aktuálně
změněné provozńı parametry z̊ustaly nastaveny trvale, po nastaveńı daného parametru (nebo v́ıce parametr̊u)
provedeme uložeńı konfigurace do paměti FLASH.

Odpov́ıdá-li provozńı konfigurace uložené sadě (tj. mezi př́ıkazy ve FLASH a v provozńı sadě nejsou žádné rozd́ıly),
modul se

”
hláśı” promptem ve tvaru ”mon#”. Byla-li provozńı konfigurace změněna tak, že již neodpov́ıdá uložené

sadě, modul se hláśı promptem ve tvaru ”cfg#”.
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Při každém uložeńı aktuálńı konfigurace do paměti FLASH se změńı hodnota parametru
”
Configuration version”

tak, že se č́ıslo konfigurace zvýš́ı o jedna a prompt se změńı na ”mon#”. Úplným vymazáńım paměti FLASH se
hodnota parametru

”
Configuration version” vynuluje.

Aktuálńı provozńı konfiguraci si vyṕı̌seme př́ıkazem ”show” (viz odstavec 3.1.1):

cfg#show

Aktuálńı provozńı konfiguraci přeṕı̌seme do paměti FLASH př́ıkazem ”write”:

cfg#write

Writing config ... OK, version 13

mon#

Načteńı konfigurace z paměti FLASH provedeme př́ıkazem ”cread”:

cfg#cread

Reading config ... OK, version 13

mon#

Konfiguraci smažeme z paměti Flash př́ıkazem ”clear”:

cfg#clear

Clearing config ... OK, version 13

mon#

T́ımto př́ıkazem se vymažou konfiguračńı parametry z paměti FLASH, a je nutné je znovu nastavit. Pokud se po
vymazáńı paměti FLASH modul zresetuje, po resetu se přeṕı̌se do paměti FLASH defaultńı sada parametr̊u, která
je nastavena v programu zař́ızeńı. Výjimkou je nastaveńı frekvenčńı konstanty, které se zachovává na aktuálńı
hodnotě i při vymazáńı FLASH.

Tento př́ıkaz doporučujeme použ́ıvat pouze uživatel̊um s dobrou znalost́ı systému, nebo po konzultaci
s výrobcem.

3.1.4 Př́ıkazy pro nastaveńı komunikace se śıt́ı NB-IoT

Tato skupina př́ıkaz̊u slouž́ı pro nastaveńı subsystému pro komunikaci se śıt́ı NB-IoT. Jedná se o tyto př́ıkazy:

server nastaveńı IP-adresy ćılového serveru
sport nastaveńı č́ısla portu ćılového serveru
testip nastaveńı IP adresy pro kontrolńı ping
sreply přesměrováńı odpovědi na ćılový server
apn nast. názvu př́ıstup. bodu privátńı śıtě (Access Point Name)
sess maximálńı doba navázáńı spojeńı se serverem
band nastaveńı frekvenčńıho pásma NB-IoT (defaultně ”20” = Evropa)
tshort timeout pro reakci na př́ıkazy pro modem (krátký)
tlong timeout pro reakci na př́ıkazy pro modem (dlouhý)
tconn maximálńı doba čekáńı na odpověd’ od serveru
sping zasláńı kontrolńıho ”pingu” za zadanou adresu
ekey nastaveńı kryptovaćıho kĺıče (”.” - vypnuté šifrováńı)
at zasláńı libovolného př́ıkazu pro modem (dle dokumentace k modemu)

Modul odeśılá zprávy zabalené do UDP paket̊u internetového protokolu na přednastavený ćılový server, na kterém
běž́ı aplikace dálkového sběru dat. Následuj́ıćı př́ıkazy slouž́ı pro nastaveńı IP-adresy a č́ısla ćılového portu
a pro nastaveńı jména komunikačńı brány mezi śıt́ı operátora GSM a Internetem (tzv. ”APN” = Access Point
Name).

Pomoćı př́ıkazu ”server” nastav́ıme IP-adresu ćılového serveru. Adresa se zadává v dekadickém formátu běžně
zauž́ıvaným zp̊usobem. Př́ıklad nastaveńı IP-adresy ćılového serveru na ”92.89.162.105” a zpětné kontroly:

cfg#server 92.89.162.105

Server changed from ’0.0.0.0’ to ’92.89.162.105’

cfg#server

Server is : ’92.89.162.105’
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Pomoćı př́ıkazu ”sport” nastav́ıme č́ıslo UDP portu ćılového serveru, který odpov́ıdá aplikaci dálkového sběru
dat.

Př́ıklad nastaveńı č́ısla UDP portu ćılového serveru na hodnotu ”2000” a zpětné kontroly nastaveńı:

cfg#sport 2000

UDP port changed from 0 to 2000

cfg#sport

UDP port : 2000

cfg#

Pomoćı př́ıkazu ”testip” nastav́ıme IP-adresu pro kontrolńı ping. Adresa se zadává v dekadickém formátu
běžně zauž́ıvaným zp̊usobem. Kontrolńı ping se odeśılá po ukončeńı maximálńı doby navázáńı spojeńı se serverem
operátora (viz předchoźı parametr ”sess”). Kontrolńı ping je adresován na nastavenou adresu vhodného poč́ıtače v
dostupné IP śıti (takového poč́ıtače, který na kontrolńı dotazy ”ping” spolehlivě odpov́ıdá). Pokud přijde na ping
odpověd’, spojeńı se śıt́ı NB-IoT je ověřeno a neńı nutné jej navazovat znovu.

Př́ıklad nastaveńı IP-adresy poč́ıtače pro zasláńı kontrolńıho
”
pingu” na hodnotu ”10.0.0.1”:

mon#testip 10.0.0.1

Test ip changed from ’10.0.0.8’ to ’10.0.0.1’

mon#

Kontrolu dostupnosti poč́ıtače pro kontrolńı zprávu ”ping” můžeme provést pomoćı př́ıkazu ”sping [address]”.
Zadáńım tohoto př́ıkazu systém odešle kontrolńı ping a zobraźı výsledek.

Př́ıkaz ”sreply” slouž́ı pro upřesněńı nastaveńı komunikace přes zpětný kanál (viz odstavec 3.3
”
Nastaveńı

parametr̊u modulu ze vzdáleného poč́ıtače pomoćı zpětného kanálu”). U některých śıt́ı/služeb NB-IoT je možné
pośılat modulu zpětné zprávy pouze z jiné IP adresy, než je standardně nastavená IP adresa ćılového serveru pro
odeśıláńı zpráv. Při nastaveńı modulu ”Reply to server : no” modul odpov́ıdá na zprávy zp̊usobem, který je pro
śıtě IP standardńı - tj. odpov́ıdá na adresu, ze které přǐsel dotaz. Při nastaveńı ”Reply to server : yes” modul
odpov́ıdá na dotazy z jakéhokoli serveru vždy na nastavenou adresu ćılového serveru (viz př́ıkaz ”server”). Do stavu
”yes” nastav́ıme modul zadáńım parametru ”1”, do stavu ”no” nastav́ıme modul parametrem ”0”.

Př́ıklad kontroly nastaveńı komunikace přes zpětný kanál a následného provedeńı změny:

cfg#sreply

Reply to server : no

cfg#sreply 1

Reply to server : yes

cfg#

Pokud operátor śıtě GSM předává data z modul̊u jejich provozovateli formou virtuálńı śıtě, pomoćı př́ıkazu ”apn”
nastav́ıme jméno komunikačńı brány mezi śıt́ı GSM a Internetem (tzv. ”APN” =

”
Access Point Name”), vyhrazené

pro danou virtuálńı śıt’ v rámci śıtě GSM. Jméno APN přiděluje provozovatel̊um virtuálńıch śıt́ı provozovatel śıtě
GSM. Nastaveńı APN zruš́ıme zadáńım hodnoty ”.” (tečka).

Př́ıklad nastaveńı jména APN na hodnotu ”cms.softlink”:

cfg#apn cms.softlink

APN changed from ’’ to ’cms.softlink’

cfg#apn

APN is : ’cms.softlink’

cfg#

Aktuálńı nastaveńı ćılového serveru a komunikačńı brány se ve výpisu konfigurace zobraźı takto:

Server IP : ’92.89.162.105’

Server port : 2000

My src port : 2000

APN : ’cms.softlink’

Hodnota ”My src port” je č́ıslo UDP portu samotného modulu. Tato hodnota je ”read only” a nelze ji změnit.
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Pomoćı př́ıkazu ”sess” nastav́ıme maximálńı dobu navázáńı spojeńı se serverem operátora (”session
time”) v minutách. Někteř́ı operátoři služeb GSM si účtuj́ı cenu za každé navázáńı spojeńı (

”
session”), takže

navazováńı spojeńı před odesláńım každé zprávy může být finančně nevýhodné (a odesláńı zprávy trvá i deľśı
dobu). Na druhé straně, pokud server při trvalém navázáńı spojeńı toto spojeńı z nějakého d̊uvodu ztrat́ı, modul o
tom ze śıtě žádnou zprávu nedostane a zaśılané zprávy se ztráćı. Parametrem ”sess” lze nastavit dobu, po uplynut́ı
které modul sám spojeńı zruš́ı a při daľśım odeśıláńı dat jej naváže znovu. Defaultně je tato doba nastavena
na hodnotu 2 dny (172800 sekund, 2880 minut), která je rozumným kompromisem mezi náklady a spolehlivost́ı
doručeńı zprávy. Pokud operátor GSM navázáńı spojeńı nezpoplatňuje, lze parametr nastavit na kratš́ı dobu (nebo
i na nulu, kdy se navazuje spojeńı při odeśıláńı každé zprávy), ale z d̊uvodu zkráceńı doby komunikace doporučujeme
ponechat defaultńı nastaveńı i v tomto př́ıpadě.

Aktuálńı nastaveńı maximálńı doby navázáńı spojeńı se zobrazuje ve výpisu konfigurace takto:

Max session time 172800 sec - 2d, 0:00:00

Př́ıklad nastaveńı maximálńı doby navázáńı spojeńı na 2880 minut:

cfg#sess 2880

Max session time : 2880 min.

cfg#

Pomoćı př́ıkazu ”tconn” nastav́ıme maximálńı dobu čekáńı na reakci śıtě při navazováńı spojeńı. Pokud
śıt’ operátora GSM nereaguje na žádosti o spojeńı do této doby, GSM modem modulu se vypne a o navázáńı spojeńı
se pokuśı při daľśım odeśıláńı zprávy. Parametr je defaultně nastaven na hodnotu 5 minut (300 sekund). Změnu
hodnoty doporučujeme provést v tom př́ıpadě, pokud operátor GSM śıtě garantuje výrazně odlǐsnou odezvu ze
strany śıtě.

Př́ıklad změny nastaveńı maximálńı doby čekáńı na reakci śıtě při navazováńı spojeńı z 200 na 300 sekund (5 minut):

mon#tconn

Connection timeout is 200 sec

mon#tconn 300

Connection timeout is 300 sec

cfg#

Oba výše uvedené parametry (”sess” i ”tconn”) maj́ı vliv na spotřebu elektrické energie a životnost baterie.
Pokud se navazuje spojeńı se serverem při odeśıláńı každé zprávy, prodlužuje se doba aktivńıho stavu modemu, kdy
spotřebovává hodně energie. Pokud se nastav́ı př́ılǐs dlouhá doba čekáńı na reakci śıtě (”tconn”), modem je zbytečně
dlouho zapnutý při čekáńı na navázáńı spojeńı. Z tohoto pohledu je výhodné nastaveńı co nejdeľśı doby ”sess” a co
nejkraťśı doby ”tconn”. Takovým nastaveńım se ale snižuje spolehlivost doručeńı zprávy, protože při výpadku

”
session” na straně operátora se zprávy ztráćı až do doby uplynut́ı času ”sess” a při krátkém timeoutu ”tconn” se

m̊uže stát, že se spojeńı nestihne navázat a zpráva se neodešle. Nastaveńı obou parametr̊u muśı být kompromisem
mezi energetickou úspornost́ı a spolehlivost́ı doručováńı zpráv.

Pomoćı př́ıkazu ”band” lze nastavit frekvenčńı pásmo modemu NB-IoT. Defaulně je nastavené v Evropě
nejčastěji použ́ıvané frekvenčńı pásmo B20 (hodnota ”20”). Použitý modem může podporovat v́ıce frekvenčńıch
pásem, v tom př́ıpadě je možné provést i přepnut́ı modulu do jiného frekvenčńıho pásma. U r̊uzných výrobńıch séríı
modulu NB-K430-V se použitá modifikace modemu může lǐsit v závislosti na aktuálńı dostupnosti a ceně modemu
v době výroby. V př́ıpadě zájmu o použit́ı modemu v jiném pásmu než B20 (800 MHz) vždy uved’te
tuto informaci v objednávce, nebo kontaktujte výrobce.

Pomoćı př́ıkaz̊u ”tshort” a ”tlong” lze nastavit timeouty pro reakci modemu na př́ıkazy od procesoru modulu.
Tyto parametry slouž́ı pro přizp̊usobeńı komunikačńıho rozhrańı mezi procesorem modulu a modemem k dané
modifikaci modemu NB-IoT. Př́ıkazem ”tshort” se nastavuje timeout pro př́ıkazy týkaj́ıćı se samotného modemu,
př́ıkazem ”tlong” se nastavuje timeout pro př́ıkazy, týkaj́ıćı se śıtě. Oba př́ıkazy se použ́ıvaj́ı výhradně při
počátečńım nastaveńı modulu v procesu výroby.

Proměnná
”
Enkrypčńı kĺıč” slouž́ı pro nastaveńı šifrovaćıho kĺıče pro šifrováńı zpráv pomoćı kĺıče AES-128.

Šifrovaćı kĺıč o délce 16 Byte zavedeme pomoćı př́ıkazu ”ekey” za kterým následuje řetězec 16 byte, který lze zadat
v dekadickém nebo hexadecimálńım tvaru (viz př́ıklady).

Př́ıklad zadáńı šifrovaćıho kĺıče v hexadecimálńım tvaru:
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cfg#ekey 0x1a 0x2b 0x3c 0x4d 0x5e 0x6f 0xa1 0xb2 0xc3 0xd4 0xe5 0xf6 0x77 0x88 0x99 0xaf

Setting encryption key : 1a 2b 3c 4d 5e 6f a1 b2 c3 d4 e5 f6 77 88 99 af

cfg#

Př́ıklad zadáńı šifrovaćıho kĺıče v dekadickém tvaru:

cfg#ekey42 53 159 188 255 138 241 202 136 21 98 147 235 15 145 136

Setting encryption key : 2a 35 9f bc ff 8a f1 ca 88 15 62 93 eb 0f 91 88

cfg#

Po zavedeńı šifrovaćıho kĺıče se ve výpisu nastavených parametr̊u (viz odstavec 3.1.1) zobraźı informace o zapnut́ı
šifrováńı

”
Data will be encrypted by AES”.

Šifrováńı vypneme tak, že za př́ıkaz ”ekey” zadáme parametr ”.” (tečka):

cfg#ekey.

Encyption disabling

cfg#

Po vypnut́ı šifrováńı se ve výpisu parametr̊u (viz odstavec 3.1.1) zobraźı informace
”

Data will be unencrypted”.

Pomoćı př́ıkaz̊u ”at” můžeme ručně zadat libovolný př́ıkaz modemu dle dokumentace k modemu. Př́ıkaz se použ́ıvá
výhradně pro účely diagnostiky.

3.1.5 Př́ıkazy skupiny
”
433 Commands” pro nastaveńı přij́ımače zpráv od vodoměr̊u

Pro komunikaci s odeč́ıtanými vodoměry slouž́ı interńı radiový modem v pásmu 433 MHz. Při běžném provozu se
modem s nastavenou periodou měřeńı zaṕıná na přednastavenou dobu do přij́ımaćıho módu (tzv. přij́ımaćı okno =

”
Receive Window”) a v tomto čase přijme zprávy od všech vodoměr̊u v radiovém dosahu. Po ukončeńı přij́ımaćıho

okna se modem vypne tak, aby se zbytečně nevyb́ıjela baterie.

Modul je schopen přij́ımat bud’to pouze zprávy typu
”
Bubble-Up” 433 MHz od vodoměr̊u Sensus iPERL, nebo

pouze zprávy univerzálńıho protokolu Wireless M-Bus (
”
WMBUS”) v pásmu 433 MHz od vodoměr̊u jiných

výrobc̊u (nebo od jiných typ̊u zař́ızeńı). Zprávy
”
iPERL” maj́ı úplně jiný formát, než zprávy

”
WMBUS” a modem

nemůže přij́ımat oby typy zpráv najednou.

Prvńı skupina př́ıkaz̊u slouž́ı pro nastaveńı parametr̊u modemu 433 MHz při oživováńı a nastavováńı mod-
ulu v procesu výroby. Jedná se o tyto př́ıkazy:

power nastaveńı vyśılaćıho výkonu modemu 433 MHz (nastaveńı)
mread přečteńı parametr̊u nastaveńı modemu 433 MHz (nastaveńı)
mset zapsáńı parametr̊u nastaveńı modemu 433 MHz (nastaveńı)
mm vysláńı testovaćı zprávy modem 433 MHz (nastaveńı)
mt test time spuštěńı testovaćıho vyśıláńı (nastaveńı a diagnostika)
ms systém vyṕı̌se interńı status radiového modemu (diagnostika)
mi systém vyṕı̌se vnitřńı registry modemu (diagnostika)
sixtal nastaveńı frekvenčńı konstanty modemu 433 MHz (nastaveńı)
sicap korekce kapacity frekvenčńıho krystalu 433 MHz (nastaveńı)
sicfreq korekce frekvenčńı konstanty modemu 433 MHz (nastaveńı)

Důrazně nedoporučujeme tyto př́ıkazy použ́ıvat při provozu zař́ızeńı.

Daľśı skupina př́ıkaz̊u slouž́ı pro nastaveńı a kontrolu komunikace s vodoměry. Tyto př́ıkazy jsou společné
pro př́ıjem obou typ̊u zpráv. Jedná se o tyto př́ıkazy:

mr zapnut́ı modemu 433 MHz do přij́ımaćıho módu
mode přepnut́ı módu přij́ımače: 0=iPERL, 1=WMBUS
recvwin nastaveńı délky přij́ımaćıho okna

”
Receive Window” v sekundách

recvsec jednorázové
”

ručńı” otevřeńı přij́ımaćıho okna na určenou dobu
radar seznam vodoměr̊u v dosahu př́ıjmu (režim

”
RADAR”)

clradar vyprázdněńı tabulky radar
hdata náhled aktuálńıho obsahu tabulky historických odečt̊u
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Pomoćı př́ıkazu ”mr [1/0]” provedeme
”
manuálńı” zapnut́ı a vypnut́ı modemu 433 MHz do přij́ımaćıho módu na

libovolně dlouhou dobu. Zadáńım př́ıkazu s parametrem ”1” přij́ımač zapneme, zadáńım př́ıkazu s parametrem
”0” přij́ımač vypneme. V době zapnut́ı přij́ımače se do tabulky ”radar” (viz ńıže) nač́ıtaj́ı všechny přijaté zprávy
od vodoměr̊u v dosahu modemu a v režimu ”debug” je možné př́ıchoźı zprávy on-line kontrolovat v komunikačńım
okně programu pro sériovou komunikaci. Pomoćı tabulky ”radar” můžeme zkontrolovat, zda jsou v dosahu nějaké
vodoměry a s jakou spolehlivost́ı a je modul přij́ımá. Přij́ımaćı okno zavřeme zadáńım př́ıkazu s parametrem ”0”.

Př́ıklad zapnut́ı a vypnut́ı přij́ımaćıho módu:

mon#mr 1

Receive 1 (2)

cfg#mr 0

Receive 0 (4)

cfg#

Pomoćı př́ıkazu ”mode [1/0]” provedeme přepnut́ı přij́ımače 433 MHz do módu
”
iPERL” pro př́ıjem zpráv od

vodoměr̊u Sensus iPERL (hodnota parametru je ”0”), nebo pro př́ıjem zpráv ve formátu
”
Wireless M-Bus” od

jiného typu zař́ızeńı (hodnota parametru je ”1”).

Př́ıklad ověřeńı aktuálńıho nastaveńı a přepnut́ı přij́ımače do módu pro př́ıjem zpráv od vodoměr̊u ve formátu

”
Wireless M-Bus”:

cfg#mode

Protocol 0

cfg#mode 1

Protocol 1

cfg#

Pomoćı př́ıkazu ”recvwin [time]” provedeme nastaveńı délky přij́ımaćıho okna
”
Receive Window” na zadaný

počet sekund. V běžném provozu se bude modem 433 MHz periodicky otev́ırat na nastavenou dobu a ukládat si do
tabulky data ze všech vodoměr̊u, které má nastavené v seznamu pro odeč́ıtáńı.

Př́ıklad nastaveńı délky přij́ımaćıho okna modemu 433 MHz na dobu 60 sekund:

cfg#recvwin 60

Set receive window on 60 sec.

cfg#

Nastavená délka přij́ımaćıho okna se zobrazuje ve výpisu parametr̊u modulu př́ıkazem ”show” v sekci ”433 MHz
modem” takto:

-- 433Mhz modem --

No. sent : 0 msg(s)

No. recv : 0 msg(s)

No. recv error : 0 msg(s)

Receive window : 60 sec.

Pomoćı př́ıkazu ”recvsec [time]” provedeme zapnut́ı modemu 433 MHz na stanovanou dobu do režimu
”
RADAR”.

V tomto režimu přij́ımač přij́ımá všechny zprávy od vodoměr̊u a skládá z nich tabulku
”
RADAR”, ve které je každý

přijatý vodoměr uveden pouze jednou (bez ohledu na počet přijatých zpráv od tohoto vodoměru). Výsledkem je
v paměti uložená tabulka všech vodoměr̊u, od kterých se podařilo v přij́ımaćım okně zachytit aspoň jednu zprávu.
Doba otevřeńı přij́ımaćıho okna je nastavena parametrem př́ıkazu [time].

Př́ıklad zapnut́ı modemu 433 MHz do režimu
”
RADAR” na dobu 60 sekund:

mon#recvsec 60

Modem goes to receive for 60 sec.

mon#

Po zadáńı př́ıkazu ”recvsec” a uplynut́ı nastavené doby si můžeme pomoćı př́ıkazu ”radar” prohĺıdnout obsah
tabulky

”
RADAR”:
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cfg#radar

cfg#radar

Show radar (4) :

01: id 130551477, rssi -20, time 1641004474 : 2022-01-01, 3:34:34

02: id 130400388, rssi -61, time 1641004472 : 2022-01-01, 3:34:32

03: id 130551473, rssi -34, time 1641004464 : 2022-01-01, 3:34:24

04: id 412003292, rssi -36, time 1641004461 : 2022-01-01, 3:34:21

cfg#

mon#

Z výpisu je zřejmé, že modul v nastaveném okně zachytil zprávy od čtyř vodoměr̊u. U každého záznamu je uvedeno
výrobńı č́ıslo vodoměru (id), śıla radiového signálu v dBm (rssi) a čas přijet́ı zprávy (time). Ukládaj́ı se vždy
hodnoty z prvńı přijaté zprávy od daného vodoměru, zachycené v daném přij́ımaćım okně.

Po zadáńı př́ıkazu ”clradar” se vyprázdńı tabulka
”
RADAR”. Tento př́ıkaz doporučujeme využ́ıvat před zap-

nut́ım funkce
”
RADAR”, pokud se od posledńıho spuštěńı radaru významně zmenily podmı́nky (změna módu,

změna umı́stěńı modulu apod.). Př́ıklad použit́ı funkce ”clradar”:

mon#clradar

Cleared 4 rec(s)

mon#

V režimu
”
historie” modul přij́ımá data od vodoměr̊u s vyšš́ı četnost́ı, ale odeśılá je s výrazně deľśı periodou, než

je perioda měřeńı (viz popis př́ıkazu ”hist” v odstavci 3.1.7
”
Př́ıkazy skupiny

”
Utils” pro nastaveńı a kontrolu

základńıch funkćı modulu”). Záznamy z provedených měřeńı si modul ukládá do tabulky
”
historie”, kterou vždy po

odesláńı zprávy vyprázdńı. Aktuálńı obsah tabulky historie (tj. seznam odečt̊u čekaj́ıćıch na odesláńı) si můžeme
zobrazit pomoćı př́ıkazu ”hdata”. Př́ıklad:

cfg#hdata

Show history data :

ID[1] 130551477, OID 100/1, val 0, time 1641004800 : 2022-01-01, 3:40:00

ID[1] 130551477, OID 98/1, val 0, time 1641004800 : 2022-01-01, 3:40:00

ID[2] 130551473, OID 100/2, val 0, time 1641004800 : 2022-01-01, 3:40:00

ID[2] 130551473, OID 98/2, val 0, time 1641004800 : 2022-01-01, 3:40:00

ID[1] 130551477, OID 100/1, val 0, time 1641005400 : 2022-01-01, 3:50:00

ID[1] 130551477, OID 98/1, val 0, time 1641005400 : 2022-01-01, 3:50:00

ID[2] 130551473, OID 100/2, val 0, time 1641005400 : 2022-01-01, 3:50:00

ID[2] 130551473, OID 98/2, val 0, time 1641005400 : 2022-01-01, 3:50:00

Z výpisu tabulky historie je zřejmé, že od posledńıho odesláńı dat do centra proběhly dvě periody měřeńı (v čase
”3:40:00” a ”3:50:00”) a v každé periodě se odečetly dva vodoměry. V každém záznamu je uveden identifikátor
vodoměru, odečtené hodnota (OID 100), odečtený alarmový kód (OID 98) a čas odečtu (time).

3.1.6 Př́ıkazy pro nastaveńı odeč́ıtáńı stavu vodoměr̊u

Skupiny př́ıkaz̊u
”
Sensus” a

”
W-MBUS” slouž́ı pro nastaveńı dekódováńı přijatých zpráv od vodoměr̊u.

Pro nastaveńı dekódováńı zpráv v módu ”iPERL” (pro vodoměry řady Sensus iPERL) slouž́ı př́ıkazy ze skupiny

”
Sensus”.

Jedná se o tyto př́ıkazy:

skey hromadné nastaveńı kĺıče pro dešifrováńı zpráv od vodoměr̊u iPERL
sid [index] [value] nastaveńı seznamu odeč́ıtaných vodoměr̊u

Proměnná
”
Enkrypčńı kód Sensus” slouž́ı pro hromdné nastaveńı šifrovaćıho kĺıče pro dešifrováńı zpráv od

vodoměr̊u Sensus iPERL (jsou-li data od všech vodoměr̊u zašifrována stejným kĺıčem). Šifrovaćı kĺıč AES-128 o
délce 16 Byte zavedeme pomoćı př́ıkazu ”skey” za kterým následuje řetězec 16 byte, který lze zadat v dekadickém
nebo hexadecimálńım tvaru stejným zp̊usobem, jako při zadáńı šifrovaćıho kĺıče pro šifrováńı odeśılaných zpráv do
śıtě NB-IoT (viz př́ıkaz ”ekey” v odstavci 3.1.7 ńıže).
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Pokud nejsou všechny vodoměry zašifrovány stejným kĺıčem, lze jednotlivým vodoměr̊um nastavit individuálńı kĺıč
pomoćı př́ıkazu ”wkey” podle postupu popsaného ńıže.

Proměnná
”
Set Meter ID” slouž́ı pro nastaveńı seznamu vodoměr̊u, které by měl daný modul NB-K430-V odeč́ıtat.

Seznam vodoměr̊u zavedeme pomoćı př́ıkazu ”sid [index] [value]”, kde pro zař́ızeńı s indexem ”0” až ”39”
nastav́ıme výrobńı č́ısla konkrétńıch měřidel.

Př́ıklad př́ıkazu pro zavedeńı vodoměru s ID ”130551477” do seznamu odeč́ıtaných zař́ızeńı pod indexem ”4”:

cfg#sid 4 130551477

Sensus ID[4] changed from : 0 to : 130551477

mon#

Aktuálńı seznam odeč́ıtaných vodoměr̊u je uveden ve výpisu konfigurace modulu. Seznam si můžeme zobrazit i
pomoćı př́ıkazu ”sid” bez parametr̊u:

cfg#sid

Sensus

ID[0] 76738781

ID[1] 76738783

ID[2] 76738791

ID[3] 76738796

ID[4] 0

. . .

ID[38] 0

ID[39] 0

mon#

Tabulka umožňuje zadat maximálně 40 vodoměr̊u. Hodnota ID se použ́ıvá pro stanoveńı
”
č́ısla storage” v odeśılané

zprávě, kde pro každou hodnotu ID jsou vyhrazeny dvě storage (...pro ID ”0” jsou vyhrazeny storage ”0” a ”1”,
pro ID ”1” storage ”2” a ”3” atd.). Vodoměr se vyřad́ı ze seznamu zadáńım hodnoty ”0” k danému indexu.

Pro nastaveńı dekódováńı přijatých zpráv od vodoměr̊u v módu
”
WMBUS” (pro zař́ızeńı vyśılaj́ıćı ve formátu

Wireless M-Bus) slouž́ı př́ıkazy ze skupiny
”
W-MBUS”.

Jedná se o tyto př́ıkazy:

wkey [index] [value] nastaveńı kĺıče pro dešifrováńı zpráv od vodoměr̊u WMBUS
sid [index] [value] setting of watermeter IDs for reading (reading list)
dib1 [index] [value] nastaveńı DIF a VIF pro výběr prvńı odeč́ıtané proměnné
dib2 [index] [value] nastaveńı DIF a VIF pro výběr druhé odeč́ıtané proměnné
diba [index] [value] nastaveńı DIF a VIF pro výběr proměnné s alarmovým flagem
alrb [index] [type] [value] přiřazeńı typu alarmu k hodnotě alarmového flagu
wtab zobrazeńı aktuálńı tabulky DIF a VIF kód̊u pro dekódováńı kompaktńıch

zpráv

Proměnná
”
Enkrypčńı kód WMBUS” slouž́ı pro nastaveńı šifrovaćıho kĺıče pro dešifrováńı zpráv od konkrétńıho

vodoměr̊u se zadaným indexem (jsou-li data od vodoměru zašifrována). Šifrovaćı kĺıč AES-128 o délce 16 Byte
zavedeme pomoćı př́ıkazu ”wkey” za kterým následuje řetězec 16 byte, který lze zadat v dekadickém nebo hex-
adecimálńım tvaru stejným zp̊usobem, jako při zadáńı šifrovaćıho kĺıče pro šifrováńı odeśılaných zpráv do śıtě
NB-IoT (viz př́ıkaz ”ekey” v odstavci 3.1.4 výše)

Proměnná
”
Set Meter ID” slouž́ı pro nastaveńı seznamu vodoměr̊u, které by měl daný modul NB-K430-V

odeč́ıtat. Seznam vodoměr̊u zavedeme pomoćı př́ıkazu ”sid [index] [value]”, kde pro zař́ızeńı s indexem ”0”
až ”39” nastav́ıme výrobńı č́ısla konkrétńıch měřidel. Př́ıklad př́ıkazu pro zavedeńı vodoměru s výrobńım č́ıslem
”76738781” do seznamu odeč́ıtaných vodoměr̊u pod indexem ”0”:

cfg#sid 0 76738781

WMBUS ID[0] changed from : 0 to : 76738781

cfg#

Aktuálńı seznam odeč́ıtaných vodoměr̊u je uveden ve výpisu konfigurace modulu. Seznam si můžeme zobrazit i
pomoćı př́ıkazu ”sid” bez parametr̊u:
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cfg#sid

WMBUS

ID[0] 22178514

ID[1] 22178511

ID[2] 22178586

ID[3] 22178520

ID[4] 0

. . .

ID[38] 0

ID[39] 0

mon#

Tabulka umožňuje zadat maximálně 40 vodoměr̊u. Hodnota ID se použ́ıvá pro stanoveńı
”
č́ısla storage” v odeśılané

zprávě, kde pro každou hodnotu ID jsou vyhrazeny dvě storage (...pro ID ”0” jsou vyhrazeny storage ”0” a ”1”,
pro ID ”1” storage ”2” a ”3” atd.). Vodoměr se vyřad́ı ze seznamu zadáńım hodnoty ”0” k danému indexu.

Modul NB-K430-Vmůže odeč́ıtat z každého odeč́ıtaného zař́ızeńı (typicky vodoměru) jednu nebo dvě standardńı
proměnné, které přenáš́ı ve zprávách do nadřazeného systému, a jednu proměnnou typu

”
status”, kterou do

nadřazeného systému nepřenáš́ı, ale může ji použit jako podklad pro vygenerováńı alarmu.

Zpráva ve formátu Wireless M-Bus z daného typu zař́ızeńı m̊uže obsahovat mnoho r̊uzných proměnných, ze kterých
potřebujeme pomoćı př́ıkaz̊u ”dib1” a ”dib2” vybrat ty dvě, které se budou přenášet, a pomoćı př́ıkazu ”diba” vybrat
tu proměnnou, podle které budeme generovat alarm. Pro každé odeč́ıtané zař́ızeńı by měla být nastavena aspoň
proměnná ”dib1”, nastaveńı ”dib2” a ”diba” neńı povinné.

Výběr se provád́ı nastaveńım hodnot DIF a VIF, které jsou vždy ve zprávě pro konkrétńı proměnnou unikátńı. Pokud
tedy nastav́ıme hodnotu DIF/VIF na kupř́ıkladu ”02 5B”, systém vybere ze zprávy WMBUS hodnotu té proměnné,
která je ve zprávě označena touto kombinaćı DIF/VIF.

Pomoćı př́ıkazu ”dib1 [index] [value]” nastav́ıme DIF a VIF prvńı odeč́ıtané proměnné. Jelikož se předpokládá,
že typickým odeč́ıtaným zař́ızeńım je vodoměr a typickou odeč́ıtanou hodnotou je množstv́ı protečené vody, je tato
hodnota defaultně přednastavena na

”
univerzálńı filtr” tak, aby s velkou pravděpodobnost́ı vybrala správnou

proměnnou.

Konkrétně je filtr nastaven takto:

- hodnota DIF se nekontroluje
- hodnota VIF zač́ıná řetězcem ”0001 0xxx” (Volume)

Změřený objem vody se obvykle v systému Wireless M-Bus označuje jako
”
Volume”. Prvńıch 5 bit̊u doprovodné

informace VIF (Value Information Field) má u proměnná typu
”
Volume” vždy hodnotu ”00010”, daľśı 3 bity určuj́ı

pouze násobitel (0,000001 až 10). Modul si proměnnou načte, pokud jej́ı VIF zač́ıná řetězcem ”00010” a podle
daľśıch tř́ı bit̊u si uprav́ı polohu desetinné čárky. Defaultńı hodnotu zavedeme nastaveńım DIF/VIF na ”00 00”.

Pokud má daný vodoměr požadovanou proměnnou označenou jinak, než
”
Volume” (nebo pokud odeč́ıtané zař́ızeńı

neńı vodoměr), muśıme nastavit hodnotu DIF/VIF podle skutečného označeńı ve zprávě. Zp̊usob nastaveńı je
stejný, jako u př́ıkazu ”dib2” v následuj́ıćım odstavci. K defaultńımu nastaveńı se př́ıpadně vrát́ıme tak, že jako
hodnotu DIF/VIF zadáme ”00 00”.

Pokud kromě základńı proměnné ”dib1” chceme odeč́ıtat i druhou proměnnou, pomoćı př́ıkazu ”dib2 [index]
[value]” si nastav́ıme jej́ı DIF a VIF. U druhé proměnné žádný filtr přednastavený neńı, pokud jsou hodnoty
DIF/VIF nastaveny na ”00 00”, nač́ıtáńı druhé proměnné je deaktivováno. Hodnoty DIF a VIF se zadávaj́ı každá
zvlášt’ (nejdř́ıv DIF, potom VIF) a to v hexadecimálńım tvaru. Př́ıklad nastaveńı odeč́ıtáńı druhé proměnné u
zař́ızeńı s indexem ”1” na hodnotu DIF/VIF ”02 5B”:

cfg#dib2 1 0x02 0x5b

DIF/VIF [1/2] : 02 5b

cfg#

Při tomto nastaveńı se bude ze zař́ızeńı s indexem ”1” odeč́ıtat kromě prvńı proměnné i druhá proměnná, a to
ta, která je ve zprávě WMBUS označena dvojićı doprovodných kód̊u DIF=02 a VIF=5B, kde jednotlivé kódy
znamenaj́ı:

- DIF=02 znamená, ža data jsou ve formátu 16 bit integer
- VIF=5B znamená, že se jedná o

”
Flow Temperature” v celých ◦C

Jedná se tedy zjevně o teplotu vody, protékaj́ıćı vodoměrem.
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Pokud odeč́ıtaný vodoměr (či jiné zař́ızeńı) má ve své zprávě i proměnnou, která nese hodnotu statusu (tzv.

”
alarmový flag”), můžeme si do modulu pomoćı př́ıkazu ”diba [index] [value]” nač́ıtat i hodnotu tohoto statusu.

Na základě změn statusu pak můžeme generovat alarmové zprávy. Princip i postup nastaveńı jsou úplně stejné, jako
u př́ıkaz̊u ”dib1” a ”dib2”. Zjist́ıme si, jakou hodnotu DIF/VIF je ve zprávě WMBUS daného zař́ızeńı označena
proměnná s ”flagem” a tyto hodnoty pak nastav́ıme pomoćı př́ıkazu ”diba” pro index, odpov́ıdaj́ıćı danému zař́ızeńı.

Pomoćı př́ıkazu ”alrb [index] [type] [value]” si nastav́ıme ”namapováńı” č́ıselného statusu zař́ızeńı do standard-
izovaných typ̊u alarmů systému wacoSystem. Pokud má odeč́ıtané zař́ızeńı ve své zprávě proměnnou se statusem, a
tuto hodnotu modul ze zprávy odeč́ıtá (viz použit́ı př́ıkazu ”diba” v předchoźım odstavci), pomoćı př́ıkaz̊u ”alrb”
můžeme ke každé č́ıselné hodnotě ”flagu” přǐradit alarm, který změna daného flagu zp̊usob́ı.

Modul může generovat tyto typy alarmů:

- typ ”0” =
”
Leak” - stav nepřerušovaného toku, indikuj́ıćı únik

- typ ”1” =
”
Burst” - stav déle trvaj́ıćıho nadlimitńıho toku, indikuj́ıćı havárii

- typ ”2” =
”
Battery” - ńızké napět́ı napájećı baterie zař́ızeńı

- typ ”3” =
”
Back Flow” - stav, kdy měřený tok má opačný směr

Př́ıklad namapováńı status̊u zař́ızeńı s indexem ”0” do alarmů systému wacoSystem a zpětné kontroly nastaveńı :

cfg#alrb 0 0 2

WMBUS alarm bits [0] :

Burst - 2

cfg#alrb 0 1 1

WMBUS alarm bits [0] :

Leak - 1

cfg#alrb 0 2 4

WMBUS alarm bits [0] :

Baterry - 4

cfg#alrb 0 3 3

WMBUS alarm bits [0] :

Back flow - 3

cfg#

. . .

cfg#alrb 0

WMBUS alarm bits [0] :

Burst - 2, Leak - 1, Baterry - 4, Back flow - 3

cfg#

Jako základńı
”
bezporuchový” status se uvažuje vždy status ”0”. Při tomto nastaveńı se alarm

”
Burst” vydá při

změně statusu z jakéhokoli na ”2” (když byl kupř́ıkladu v předchoźı zprávě status ”0” a v nové zprávě je status
”2”). Obdobně, alarm

”
Leak” se vygeneruje při změně statusu na ”1”, alarm ”Battery” při změně statusu na ”4”

a alarm
”
Back Flow” při změně statusu na ”3”. Při změně statusu na ”0” se vygeneruje alarm ”OK”.

Nastaveńı mapováńı status̊u všech odeč́ıtaných zař́ızeńı si zobraźıme zadáńım př́ıkazu ”alrb” bez parametr̊u:

cfg#alrb

WMBUS alarm bits :

[0] - Burst - 2, Leak - 1, Baterry - 4, Back flow - 3

[1] - Burst - 2, Leak - 1, Baterry - 4, Back flow - 3

[2] - Burst - 1, Leak - 2, Baterry - 3, Back flow - 0

[3] - Burst - 1, Leak - 2, Baterry - 3, Back flow - 0

[4] - Burst - 0, Leak - 0, Baterry - 0, Back flow - 0

. . .

[18] - Burst - 0, Leak - 0, Baterry - 0, Back flow - 0

[19] - Burst - 0, Leak - 0, Baterry - 0, Back flow - 0

cfg#

Př́ıklad ukazuje situaci, kdy se odeč́ıtaj́ı statusy ze čtyřech vodoměr̊u, přičemž prvńı dva jsou jiného typu než druhé
dva.

Pomoćı př́ıkazu ”wtab” si zobraźıme aktuálńı obsah
”
Tabulky DIF/VIF kód̊u” pro dekódováńı tzv.

”
kompaktńıch”

zpráv Wireless M-Bus (Compact Frame).
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Většina Wireless M-Bus zař́ızeńı vyśılá standardńı zprávy s krátkou nebo dlouhou WMBUS hlavičkou, označené
CI-Bytem ”72” (Long Header), nebo ”7a” (Short Header). Někteř́ı výrobci však použ́ıvaj́ı u svých zař́ızeńı tzv.

”
kompaktńı zprávy”, které neobsahuj́ı doprovodné údaje DIF/VIF a použ́ıvaj́ı ochranu pomoćı CRC. Tyto zprávy

jsou označeny CI-Bytem ”79” (Compact Frame) a k jejich dekódováńı je potřebné znát hodnoty DIF/VIF. Zař́ızeńı
proto s jistou četnost́ı vyśılá i

”
plnou zprávu” (Full Frame, CI=78), která údaje DIF/VIF obsahuje. Dokud modul

nezachyt́ı aspoň jednu plnou zprávu, neńı schopen přijatá data dekódovat. Po přijet́ı plné zprávy si z ńı ulož́ı
hodnoty DIF/VIF všech proměnných do

”
Tabulky DIF/VIF kód̊u” a použije je při dekódováńı kompaktńıch zpráv.

Aktuálńı obsah Tabulky DIF/VIF kód̊u si zobraźıme zadáńım př́ıkazu ”wtab” bez parametr̊u:

mon#wtab

-- Dif Vif table --

01 Man : KAM, Med 22, Ver 27, CRC 0xa8ed, len 11

02 ff 20 04 13 44 13 61 5b 61 67 .. ..D.a[ag

mon#

Jak je z př́ıkladu zřejmé, záznam obsahuje hodnoty DIF/VIF pro zař́ızeńı od výrobce ”KAM” (Kamstrup), které
pośılá 4 proměnné s uvedenými hodnotami DIF/VIF. Tabulka slouž́ı pouze pro diagnostické účely.

3.1.7 Př́ıkazy skupiny
”
Utils” pro nastaveńı a kontrolu základńıch funkćı modulu

Tato skupina př́ıkaz̊u slouž́ı pro nastaveńı a kontrolu daľśıch funkćı modulu.

Jedná se o tyto př́ıkazy:

tz nastaveńı časové zóny (UTC + n)
vbat nastaveńı úrovně alarmu

”
slabá baterie”

ppm nastaveńı korekce generátoru RTC při výrobě a oživováńı
time zobrazeńı/nastaveńı hh:mm:ss reálného času RTC
date zobrazeńı/nastaveńı RR.MM.DD reálného času RTC
uptime zobrazeńı času od posledńıho resetu (

”
Uptime”)

sens zobrazeńı aktuálńıch hodnot senzor̊u teploty a napět́ı
send okamžité vysláńı zprávy s aktuálńımi hodnotami
sendp př́ıkaz pro okamžité odesláńı série zpráv
smask nastaveńı obsahu zprávy (výběr přenášených hodnot)
periode nastaveńı periody spontánńıho odeśıláńı zpráv
hist nastaveńı periody ukládáńı historických odečt̊u
name nastaveńı typového označeńı modulu
loca nastaveńı individuálńıho popisu (lokace)
mperiode nastaveńı periody měřeńı napět́ı baterie a teploty procesoru
reset př́ıkaz pro provedeńı resetu modulu
? vypsáńı seznamu konfiguračńıch př́ıkaz̊u (

”
Help”)

Pomoćı př́ıkazu ”tz” nastav́ıme časové pásmo (Time Zone) ve kterém pracuje systém dálkového odeč́ıtáńı. Modul
podporuje pouze jedno časové pásmo, které se nastavuje v hodinách od UTC.

Př́ıklad nastaveńı časového pásma na UTC+1 (středoevropský čas):

cfg#tz 1

Tz change from 0 to 1

cfg#

Ve výpisu konfigurace se nastavená hodnota časového pásma zobraźı jako:

Timezone : CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3

Pomoćı př́ıkazu ”vbat” nastav́ıme napět’ovou úroveň baterie, při které modul vyšle alarmovou zprávu o tom,
že má slabou baterii. Údaj se nastavuje v mV, defaultńı nastaveńı je 3200 mV. Př́ıklad nastaveńı napět’ové úrovně
alarmu

”
Slabá baterie” na hodnotu ”3300” (3,3 V):

mon#vbat 3300

Vbat alarm for 3300 mV

cfg#
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Pomoćı př́ıkazu ”time” nebo ”date” si můžeme zobrazit aktuálńı nastaveńı RTC. Zadáńım libovolného z těchto
př́ıkaz̊u bez parametr̊u si zobraźıme aktuálńı hodnotu RTC modulu. Př́ıklad:

cfg#time

RTC time : 15:30:17 2019-01-30

systime 1548858617 : 2019-01-30, 15:30:17+01

cfg#

Hodnotu RTC nastav́ıme pomoćı př́ıkaz̊u time a date takto:

cfg#time 0x182555

RTC time : 18:25:55 2019-01-30

systime 1548869155 : 2019-01-30, 18:25:55+01

cfg#date 0x190128

RTC time : 18:26:58 2019-01-28

systime 1548696418 : 2019-01-28, 18:26:58+01

cfg#

Jak je zřejmé z př́ıkladu, hodnota
”
čas” se udává ve formátu ”0xhhmmss”, hodnota

”
datum” se udává ve formátu

0xRRMMDD.

Př́ıkaz ”ppm” se použ́ıvá pro doladěńı frekvence generátoru RTC v procesu výroby a oživováńı modulu.

Poznámka: nastaveńı RTC (včetně nastaveńı časového pásma) neńı pro běžnou funkčnost modulu nutné, žádná
současná aplikace modulu nastaveńı RTC nevyžaduje.

Př́ıkazem ”uptime” si zobraźıme čas od zapnut́ı modulu, nebo od jeho posledńıho resetu. Tento př́ıkaz použ́ıváme
pouze při kontrole a diagnostice modulu. Podle hodnoty

”
Uptime” poznáme, kdy došlo k posledńımu resetu modulu.

Proměnná je typu
”
read only”. Př́ıklad:

cfg#uptime

Uptime 0d, 0:13:26

cfg#

Př́ıkazem ”sens” provedeme výpis hodnot A/D převodńık̊u modulu pro měřeńı teploty procesoru a měřeńı napět́ı
baterie. Tento př́ıkaz použ́ıváme pouze při kontrole a diagnostice modulu.

cfg#sens

-- Sensors --

CPU : 25.8 $^\circ$C

VDA : 3.586 V

cfg#

Při běžném provozu modul automaticky odeśılá informačńı zprávy s nastavenou periodou. Pomoćı př́ıkazu ”send”
můžeme vyslat informačńı zprávu okamžitě, což může být užitečné kupř́ıkladu při ověřeńı radiového dosahu při
instalaci modulu.

Př́ıklad odesláńı informačńı zprávy NB-IoT př́ıkazem ”send”:

cfg#send

Sent 55 bytes

cfg#

Př́ıkazem ”sendp” okamžitě (
”
mimo pořad́ı”) odešleme sérii standardńıch informačńıch zprávu s naměřenými údaji

s intervalem 1 minuta. Tento př́ıkaz lze použ́ıt při instalaci systému. Př́ıkaz nám umožńı otestováńı spolehlivosti
odeśıláńı zpráv kupř́ıkladu i po zavřeńı montážńı skř́ıně, nebo opuštěńı vodoměrné šachty. Počet odeslaných zpráv
je určen parametrem př́ıkazu. Př́ıklad př́ıkazu pro odesláńı série 5 zpráv:

cfg#sendp 5

sending 5 msgs

mon#
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Př́ıkaz ”smask” slouž́ı pro nastaveńı obsahu zprávy. Struktura zprávy je popsána v tabulce
”
maska” (viz obrázek 2),

kde v každém řádku tabulky jsou hodnotou ”1” označeny přenášené dodatečné údaje k
”
povinné” hodnotě odečtu.

Údaje 0/1 ze všech tř́ı sloupc̊u tabulky (SID, Alarm, RSSI) dávaj́ı dohromady tř́ıbitové binárńı č́ıslo, jehož dekadický
tvar je uveden ve sloupci

”
Mask”.

Obr. 2: Tabulka pro výběr obsahu zprávy (
”
maska”)

Obsah zprávy nastav́ıme tak, že za př́ıkaz ”smask” naṕı̌seme hodnotu č́ısla masky ze sloupce
”
Mask”. Př́ıklad:

cfg#smask 3

Send mask changed to 3 : SID, Alarm

mon#

Jak je zřejmé z př́ıkladu, ve zprávách s maskou ”3” budou přenášeny pouze hodnoty ”SID” (identifikátor vodoměru)
a ”Alarm” (Alarm Flag), bez údaje ”RSSI” (śıla přijatého signálu). Nastaveńı se projev́ı v obsahu zprávy tak, jak je
to podrobněji popsáno v odstavci 3.5

”
Datové zprávy modulu NB-K430-V”. Hodnota odečtu vodoměru se přenáš́ı

vždy, nelze ji vypnout. Pokud je nastavena minimálńı maska ”0”, přenáš́ı se pouze hodnoty odečtu. Nastaveńı
masky má vliv na počet záznamů v tabulce historických odečt̊u, i na celkový objem přenášených dat.

Služby NB-IoT jsou typicky zpoplatňovány v závislosti na objemu přenesených dat, proto je d̊uležité nastavit zprávy
tak, aby se přenášely pouze hodnoty, které maj́ı pro př́ıjemce nějaký význam. Pokud kupř́ıkladu nelze na přij́ımaćı
straně dekódovat hodnoty originálńıch alarmových

”
flag̊u” vodoměr̊u, je zbytečné přenášet je ve zprávách INFO.

Proměnná
”
Vyśılaćı perioda” slouž́ı pro nastaveńı periody spontánńıho odeśıláńı informačńıch zpráv. Při výrobě

je nastavena perioda na hodnotu ”0”, což znamená vypnut́ı vyśıláńı. Pomoćı př́ıkazu ”periode” (bez parametru)
lze vypsat aktuálńı hodnotu nastaveńı. Pokud za př́ıkaz ”periode” zadáme jako parametr požadovaný počet minut
(teoreticky lze nastavit až 65535 minut), nastav́ıme periodu vyśıláńı informačńıch zpráv na zadaný počet minut.

Př́ıklad kontroly, nastaveńı, uložeńı a opětovné kontroly periody vyśıláńı informačńıch zpráv:

cfg#periode

Periode is 60 min.

cfg#periode 30

Periode changed from 60 to 30

cfg#periode

Periode is 30 min.

cfg#

Z d̊uvodu sńıžeńı počtu vyśıláńı (šetřeńı kapacity baterie) umožňuje modul NB-K430-V odeśıláńı větš́ıho počtu
dř́ıve odečtených hodnot v jedné zprávě. Taková zpráva pak neobsahuje aktuálńı změřené hodnoty, ale sadu dř́ıve
změřených hodnot, uložených do vnitřńı paměti modulu (dále

”
historické odečty”). Každá sada historických údaj̊u

obsahuje data ze všech odečtených vodoměr̊u v jednom měř́ıćım intervalu (
”
přij́ımaćım okně”). Ke každé sadě his-

torických odečt̊u je přǐrazen i čas jejich poř́ızeńı, tj. čas ukončeńı daného přij́ımaćıho okna, který se rovněž přenáš́ı
do centrálńıho systému. Pro stanoveńı počtu přenášených sad historických údaj̊u je potřebné vźıt do úvahy tato
omezeńı:

1. Velikost paměti modulu umožňuje uložeńı až 250 historických odečt̊u (u starš́ı verze s optickým rozhrańım
je to 110 historických odečt̊u). Počet historických přij́ımaćıch oken, které je možné přenést v jedné vyśılaćı
relaci, záviśı na počtu odeč́ıtaných vodoměr̊u a na počtu odeč́ıtaných proměnných. Kupř́ıkladu, při odeč́ıtáńı
jedné proměnné z maximálńıho počtu 40-ti vodoměr̊u lze do tabulky historie nač́ıst data z 6-ti přij́ımaćıch
oken a odeslat je najednou, v rámci jedné vyśılaćı relace. Po každém odesláńı zprávy se tabulka historických
odečt̊u vyprázdńı.
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2. Do jednoho datového paketu (který je základńı zúčtovaćı jednotkou pro zpoplatňováńı dle počtu přenesených
dat) se vejdou data z cca 50-ti proměnných. Pokud se přenáš́ı jedna proměnná z maximálńıho počtu 40-ti
vodoměr̊u, data se vejdou do jednoho standardńıho paketu služby NB-IoT.

Z uvedených závislost́ı vyplývá, že nastaveńı periody odeč́ıtáńı a periody odeśıláńı dat je při větš́ım množstv́ı
odeč́ıtaných vodoměr̊u vždy kompromisem mezi zpožděńım informace, spotřebou energie a cenou služby.
Pro minimalizaci zpožděńı informace je potřebné vyśılat co nejčastěji. Pro minimalizace spotřeby energie je naopak
výhodné vyśılat co nejméně často. Pro minimalizace ceny je výhodné co nejv́ıce zaplnit přenášené pakety.

Stanoveńı parametr̊u četnosti měřeńı a vyśıláńı by mělo být vždy provedeno projektově, s ohledem na konkrétńı
situaci a konkrétńı potřeby a požadavky projektu.

Př́ıklad: Je-li perioda vyśıláńı nastavena na 240 minut (4 hodiny), odeč́ıtá se jeden údaj z 10-ti vodoměr̊u a perioda
ukládáńı historických odečt̊u je 60 minut, vzniknou za celou vyśılaćı periodu 240/60 = 4 přij́ımaćı okna, které zaplńı
4*10 = 40 záznam̊u historických odečt̊u. Záznamy se tedy

”
vejdou” do jednoho datového paketu služby NB-IoT. Ve

výpisu konfigurace by se takové nastaveńı zobrazilo takto:

Send periode : 240

Hist. periode : 60 min.

each meater 4 records, max. is 250 recs

Send mask is 5 : SID, RSSI

Z výpisu je zřejmé, že perioda vyśıláńı je 240 minut, perioda ukládáńı odečt̊u do historie je 60 minut. Pokud se
bude přenášet pouze stav vodoměru bez alarmového flagu (maska 0, 1, 4, nebo 5), bude mı́t každý vodoměr v paměti
historie uloženy 4 záznamy (pro každou hodinu jeden). Při počtu deseti připojených vodoměr̊u tedy bude v paměti
historie 10 * 4 = 40 záznam̊u. Pokud by se kromě vodoměru přenášela i hodnota alarmového flagu (maska 2, 3,
6, nebo 7), bude mı́t každý vodoměr v paměti historie 2 záznamy pro každou hodinu, což je 8 záznam̊u za vyśılaćı
periodu a v tabulce bude celkem 80 záznam̊u od 10-ti vodoměr̊u. Proměnné SID a RSSI nemaj́ı na obsazenost tabulky
historických záznam̊u vliv, protože se přenáš́ı pouze jejich aktuálńı hodnoty (...ale maj́ı vliv na celkovou délku zprávy
NB-IoT.

Periodu ukládáńı odečt̊u do paměti nastav́ıme pomoćı př́ıkazu ”hist”. Hodnota se nastavuje v minutách,
povolené hodnoty nastaveńı jsou 10, 15, 30 a 60 minut (při zadáńı jiného č́ısla se nastav́ı nejbližš́ı z těchto hodnot).
Při nastaveńı hodnoty ”0” (defaultńı nastaveńı) se odečty do paměti neukládaj́ı. Př́ıklad nastaveńı ukládáńı odečt̊u
do paměti s periodou 30 minut:

cfg#hist 30

History changed from 0 to 30 min.

cfg#

Pomoćı př́ıkazu ”name” si můžeme nastavit jméno nebo typové označeńı modulu. Zadat lze až 29 alfanumerických
znak̊u. Zadané označeńı se zobrazuje v poli

”
Název modulu” v konfiguračńım formuláři mobilńı aplikace. Defaultńı

nastaveńı jména modulue je ”NB-K430”. Př́ıklad změny nastaveńı označeńı modulu:

mon#name NB-K430-V

New Name : ’NB-K430-V’

cfg#

Pomoćı př́ıkazu ”loca” si můžeme nastavit libovolný identifikačńı údaj modulu, typicky mı́sto jeho umı́stěńı (lokaci)
tak, abychom jej snadno rozpoznali. Zadat lze až 19 alfanumerických znak̊u. Je-li tento identifikačńı údaj zaveden,
zadaný řetězec znak̊u se odeśılá v informčńı zprávě jako proměnná ”Location” (OID ”9”). Př́ıklad nastaveńı lokace
modulu:

cfg#loca Kralupy

New Location : ’Kralupy’

cfg#

Př́ıkazem ”mperiode” můžeme změnit opakovaćı periodu měřeńı napět́ı baterie a teploty procesoru pomoćı AD-
převodńık̊u. Defaultńı perioda měřeńı těchto veličin je 1 minuta. Př́ıklad provedeńı změny periody měřeńı na 5
minut:
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cfg#mperiode 5

New Measure periode is 5 min.

cfg#

Př́ıkazem ”reset” provedeme reset modulu. Po provedeńı resetu se načte uložená sada konfiguračńıch parametr̊u
z paměti FLASH. Pokud si chceme zachovat aktuálně vytvořenou konfiguraci, před provedeńım resetu je potřebné
uložit pracovńı sadu konfigurace do paměti FLASH (viz odstavec 3.1.3). Př́ıklad použit́ı př́ıkazu pro reset modulu:

cfg#reset

-- Reset code 0x14050302 --

PIN Reset

SFT Reset

SW version 1.01, date Sep 8 2021

Monitor started ..

mon#

Př́ıkazem ”?” si zobraźıme seznam konfiguračńıch př́ıkaz̊u modulu s jejich stručným popisem (
”
Help”). Př́ıklad

tohoto př́ıkazu je uveden v úvodńı části sekce 3.1.

3.1.8 Zobrazeńı daľśıch údaj̊u ve výpisu konfiguračńıch parametr̊u modulu

V posledńı části výpisu konfiguračńıch parametr̊u modulu (viz použit́ı př́ıkazu ”show”) se zobrazuj́ı některé iden-
tifikačńı a provozńı údaje modulu., které jsou typu

”
read only”. Jedná se o tyto údaje:

Next send : 88 min.

-- 433Mhz modem --

No. sent : 0 msg(s)

No. recv : 2 msg(s)

No. recv error : 0 msg(s)

-- Narrow band modem --

Next send : 237 min.

No. sent : 3 msg(s)

No. recv : 0 msg(s)

Modem state : 4 - ready

Session count : 1

Session timeout : 172664 sec - 1d, 23:57:44

Modem IMEI : 867724031580613

SIM CCID : 89882390000036330010

SIM IMSI : 901288001028645

Last RSSI : -79 dBm

Conf. version : 9

SW version 1.05, date Oct 22 2021

V prvńı části výpisu jsou informace o odeslaných zprávách. Údaj ”Next send” je čas do odesláńı následuj́ıćı
pravidelné zprávy. Údaje ”No. sent”, ”No. recv” a ”No. recv error” obsahuj́ı statistiky přijatých/odeslaných
zpráv od vodoměr̊u na frekvenci 433 MHz a statistiky přijatých/odeslaných zpráv NB-IoT.

V daľśı sekci je aktuálńı status GSM modemu (”Modem state”), identifikačńı údaj GSM modemu (IMEI), č́ıslo
vložené SIM-karty (SIM CCID) a unikátńı č́ıslo uživatele SIM-karty (SIM IMSI). V řádku ”Last RSSI” se zobrazuje
údaj o śıle signálu, s jakým byl přijata posledńı zpráva ze śıtě GSM. Dále se zde zobrazuje počet navázaných spojeńı
od posledńıho resetu ”Session count” a čas do vypršeńı maximálńı doby spojeńı ”Session timeout”.

V řádku ”Conf. version” se zobrazuje č́ıslo sady konfiguračńıch parametr̊u, které se zvětšuje s každým novým
uložeńım konfigurace do paměti. Č́ıslo se vynuluje vymazáńım FLASH paměti. V řádku ”SW version” se
zobrazuje verze software a datum jej́ıho vydáńı.
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3.2 Nastaveńı parametr̊u modulu pomoćı mobilńı aplikace

Modul je vybaven bezdrátovým subsystémem Bluetooth Low Energy (dále
”
Bluetooth”, nebo

”
BLE”), který slouž́ı

pro jeho vzdálenou konfiguraci pomoćı aplikace v mobilńım telefonu. Modul lze takto konfigurovat na vzdálenost
až několika metr̊u pouze pomoćı mobilńıho telefonu kategorie

”
smartphone” s nainstalovanou aplikaćı

”
Softlink

Konfigurátor”, která je dostupná pro mobilńı telefony s operačńım systémem Android nebo IOS.

Popis připojeńı modulu k mobilńımu telefonu přes bezdrátové spojeńı Bluetooth a obecná pravidla pro prováděńı
konfigurace modulu pomoćı mobilńı aplikace

”
Softlink Konfigurátor” jsou popsány v kapitole 3 manuálu

”
Konfigu-

race zař́ızeńı produktové řady wacoSystem”.

D̊uležité upozorněńı! Prvńı výrobńı série modulu NB-K430-V neměla implementován bezdrátový systém Blue-
tooth, ale optické rozhrańı IRDA. Tyto moduly se vizuálně odlǐsuj́ı od modifikace s př́ımou implementaćı Bluetooth
typickým

”
okem” pro přiložeńı optického převodńıku na čelńı ploše pouzdra (viz horńı část obrázku 1). Zp̊usob

konfigurace u této série modul̊u se mı́rně lǐśı v tom, že k modulu s optickým rozhrańım je potřebné přiložit konvertor
mezi rozhrańım Bluetooth a IRDA (

”
BT-IRDA”) a z mobilńı aplikace navázat spojeńı s t́ımto konvertorem. Popis

práce s konvertorem BT-IRDA je rovněž podrobně popsán v kapitole 3 manuálu
”

Konfigurace zař́ızeńı produktové
řady wacoSystem”.

Velkou výhodou nastavováńı modulu pomoćı mobilńı aplikace je komunikace přes uzavřený plastový kryt modulu,
bez nutnosti jeho otev́ıráńı. Toto je má velký význam zejména v těch př́ıpadech, kdy modul použ́ıváme ve vlhkém
prostřed́ı a je utěsněn dodatečným silikonovým dotěsněńım, nebo zalit́ım silikonovou výplńı (dodatečná úprava pro
splněńı podmı́nek stupně kryt́ı IP68).

Konfigurace modulu z mobilńı aplikace přes bezdrátové rozhrańı Bluetooth má několik obecných krok̊u:

1. Mobilńı aplikaci
”
Softlink Konfigurátor” si stáhneme na úložǐsti

”
Google Play” (Android) nebo

”
App Store”

(iOS). Pro vyhledáńı použijte kĺıčové slovo
”
Softlink”, aplikace se prezentuje pod názvem

”
BLE Konfigurátor”;

2. Pokud máte aplikaci nainstalovanou deľśı dobu, zkontrolujte si, zda máte nejnověǰśı verzi aplikace (menu

”
Zkontroluj aktualizace”) a stáhněte si nejnověǰśı sadu konfiguračńıch formulář̊u (menu

”
Aktualizuj for-

muláře”). K tomu je nutné aktivovat připojeńı k Internetu;

3. Na mobilńım telefonu aktivujte systém Bluetooth, nebo povolte aplikaci zaṕınáńı Bluetooth při spuštěńı
aplikace;

4. Ujistěte se, že modul je zapnutý a spust’te aplikaci. Na obrazovce se objev́ı seznam zař́ızeńı se zapnutým
vyśılačem Bluetooth. Podle MAC adresy najděte v seznamu konfigurované zař́ızeńı (MAC Bluetooth je
napsaná na výrobńım št́ıtku konfigurovaného modulu);

5. Připojte se ke konfigurovanému zař́ızeńı tlač́ıtkem se symbolem Bluetooth;

6. Při prvńım připojeńı k danému zař́ızeńı je požadováno spárováńı zař́ızeńı s autorizaćı pomoćı PIN (defaultně
”123456”). Proběhne normálńı proces připojeńı, stejný jalo u jiných zař́ızeńı Bluetooth. Proces je ukončen
zprávou

”
Připojen k zař́ızeńı”;

7. Celý proces připojeńı můžeme zjednodušit načteńım QR-kódu. Kliknut́ım na tlač́ıtko
”
SCAN QR CODE” se

zapne kamera telefonu, kterou nasńımáme QR-kód na št́ıtku mobilu. Pokud se dostane QR kód do zorného
pole kamery, modul se automaticky připoj́ı k aplikaci;

8. Po připojeńı modulu k aplikaci klikneme na volbu
”
Konfigurace” ve spodńı části formuláře (nebo

”
vylistujeme”

konfiguračńı formulář pohybem prstu do strany). Klikneme na tlač́ıtko
”
ZAHÁJIT (INIT)”, č́ımž se načte

úvodńı formulář
”
Detail zař́ızeńı” s vypsanými základńımi parametry zař́ızeńı;

9. Dále provád́ıme konfiguraci parametr̊u s použit́ım konfiguračńıch formulář̊u. Každý formulář je zaměřen na
nějakou oblast konfigurace (kupř́ıkladu formulář

”
Nastaveńı śıtě” je určen pro nastaveńı komunikace se śıt́ı).

Formulář vybereme ze seznamu, který se otevře kliknut́ım na tlač́ıtko
”
VYBER FORMULÁŘ”;

10. Ve formuláři kontrolujeme a př́ıpadně měńıme jednotlivé parametry, a to bud’to př́ımou editaćı pole, nebo
výběrem z přednastavených hodnot. Po každé editaci/výběru stiskneme ”Uložit”, č́ımž se položka zavře. Po
editaci všech požadovaných položek ve formuláři ulož́ıme celou sadu parametr̊u do poměti modulu pomoćı
tlač́ıtka

”
ZAPSAT (SET)”. Vyskoč́ı dialogové okno nápovědy s informaćı

”
Provád́ım SET”, které po dokončeńı

operace zmiźı;

11. O úspěšnosti operace se lze přesvědčit stažeńım konfiguračńıch parametr̊u př́ımo z modulu pomoćı tlač́ıtka

”
NAČÍST (GET)”, kdy se ve formuláři objev́ı ty hodnoty parametr̊u, které má modul aktuálně uložené paměti;

Aplikace
”
Softlink Konfigurátor” aktuálně nab́ıźı pro konfiguraci modulu NB-K430-V sedm konfiguračńıch for-

mulář̊u, které umožňuj́ı kontrolu a nastaveńı všech parametr̊u modulu. které jsou potřebné pro jeho instalaci a
běžný provoz. Aplikace se však kontinuálně rozv́ıj́ı a jej́ı možnosti a funkce se postupně rozšǐruj́ı.
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”
Administračńı formulář” slouž́ı pro kontrolu funkčnosti modulu. Obsahuje výpis hlavńıch provozńıch parametr̊u

a tlač́ıtka pro spouštěńı několika funkćı. Neobsahuje žádné editovatelné parametry. Formulář obsahuje tyto infor-
mace:

- tlač́ıtko TESTOVACÍ VYSÍLÁNÍ pro odesláńı testovaćı zprávy
- tlač́ıtko SENDPER 10 pro odesláńı série 10-tii testovaćıch zpráv (int. 1 minuta)
- tlač́ıtko RESET pro reset modulu
- hodnota RSSI kterým byla přijata posledńı zpráva ze śıtě NB IoT
- stav poč́ıtadla odeslaných paket̊u do śıtě NB IoT
- stav poč́ıtadla přijatých paket̊u ze śıtě NB IoT
- hodnota Uptime od posledńıho resetu
- hodnota napět́ı baterie
- aktuálńı teplota procesoru
- unikátńı identifikátor IMEI GSM subsystému modulu
- unikátńı identifikátor SIM/ChipSIM CCID

Vzhled
”
Administračńıho formuláře” je znázorněn na obrázku 3 vlevo.

Formulář
”
Základńı nastaveńı” slouž́ı pro nastaveńı parametr̊u komunikace a tlač́ıtka pro spouštěńı několika

funkćı. Formulář obsahuje tyto nformace a nástroje:

- tlač́ıtko TESTOVACÍ VYSÍLÁNÍ pro odesláńı testovaćı zprávy
- tlač́ıtko SENDPER 10 pro odesláńı série 10-tii testovaćıch zpráv po minutě
- nastaveńı masky pro určeńı obsahu odeśılaných zpráv
- nastaveńı periody odeśıláńı informačńıch zpráv
- nastaveńı časového limitu pro kontrolu spojeńı Session Timeout
- nastaveńı periody ukládáńı historických odečt̊u

Pro nastaveńı
”
masky” obsahu odeśılaných zpráv je k dispozici všech 8 voleb tak, jak jsou popsány u popisu kon-

figuračńıho př́ıkazu ”smask” v odstavci 3.1.7 (Př́ıkazy skupiny
”
Utils” pro nastaveńı a kontrolu základńıch funkćı

modulu).

Pro nastaveńı všech třech časových interval̊u lze použ́ıt pomůcku s výběrem přednastavených hodnot
”
na kliknut́ı”,

nebo provést př́ımou editaci hodnoty v editačńım poli.

Vzhled formuláře
”
Základńı nastaveńı” je znázorněn na obrázku 3 jako druhý zleva.

Formulář
”
Nastaveńı śıtě” slouž́ı pro nastaveńı śıt’ových parametr̊u pro komunikaci v IP-śıti provozovatele služeb

NB IoT. Formulář obsahuje tyto nformace a nástroje:

- tlač́ıtko volby SET-APN pro výběr přednastaveného profilu śıtě
- nastaveńı IP adresy ćılového serveru
- nastaveńı ćılového UDP portu
- nastaveńı zdrojového UDP portu
- nastaveńı jména APN
- nastaveńı módu IP komunikace
- nastaveńı testovaćı IP adresy serveru pro odpovědi na IP-ping

Tlač́ıtkem SET-APN si otevřeme výběrové pole s přednastavenými volbami parametr̊u nejčastěji použ́ıvaných
APN. Výběrem volby se automaticky nastav́ı všechny parametry IP komunikace (APN, IP-adresy, č́ısla port̊u,
i mód). Pokud použ́ıvaná śıt’ neńı zavedena v předvolbách, muśı se parametry śıtě nastavit editováńım jednotlivých
parametr̊u pod tlač́ıtkem.

Význam jednotlivých parametr̊u je podrobně popsán v odstavci 3.1.4 (Př́ıkazy pro nastaveńı komunikace se śıt́ı
NB-IoT). U volby módu IP komunikace lze volit z těchto možnost́ı:

• Volba ”OFF” - modul pośılá spontánńı zprávy na nastavenou ćılovou IP-adresu, na dotazy odpov́ıdá na
adresu, ze které přǐsel dotaz. Po ukončeńı ”session timeout” spojeńı netestuje, ale přeruš́ı a naváže znovu;

• Volba ”PING SERVER” - modul pośılá spontánńı zprávy na nastavenou ćılovou IP-adresu, na dotazy odpov́ıdá
na adresu, ze které přǐsel dotaz. Po ukončeńı ”session timeout” testuje spojeńı pingem na nastavenou testovaćı
IP-adresu, pokud je spojeńı funkčńı, prodlouž́ı spojeńı o daľśı timeout;

• Volba ”REPLY SERVER” - modul pośılá spontánńı zprávy na nastavenou ćılovou IP-adresu a na tuto adresu
pośılá i odpovědi na všechny dotazy. Po ukončeńı ”session timeout” spojeńı netestuje, ale přeruš́ı a naváže
znovu;

• Volba ”PING SERVER + REPLY SERVER” - modul pośılá spontánńı zprávy na nastavenou ćılovou IP-
adresu a na tuto adresu pośılá i odpovědi na všechny dotazy. Po ukončeńı ”session timeout” testuje spojeńı
pingem na nastavenou testovaćı IP-adresu, pokud je spojeńı funkčńı, prodlouž́ı spojeńı o daľśı timeout;
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Vzhled formuáře
”
Nastaveńı śıtě” je znázorněn na obrázku 3 jako třet́ı zleva.

Obr. 3: Náhled formulář̊u pro nastaveńı modulu NB-K430-V pomoćı mobilńı aplikace

Formulář
”
Základńı nastaveńı radiomodulu” je zkrácená verze formuláře základńıho nastaveńı se zaměřeńım

na nejčastěji nastavované parametry - kontrolu a nastaveńı vyśıláńı. Formulář obsahuje tyto informace:

- tlač́ıtko TESTOVACÍ VYSÍLÁNÍ pro odesláńı testovaćı zprávy
- tlač́ıtko RESET pro reset modulu
- nastaveńı periody odeśıláńı informačńıch zpráv
- nastaveńı periody ukládáńı historických odečt̊u

Vzhled formuáře
”
Základńı nastaveńı radiomodulu” je znázorněn na obrázku 3 vpravo.

Formulář
”
Nastaveńı SENSUS měřidel” slouž́ı pro nastaveńı př́ıjmu zpráv

”
Bubble-Up” od podř́ızených vodoměr̊u

typu
”
Sensus iPerl”, které maj́ı nestandardńı komunikačńı protokol. Formulář obsahuje tyto informace a nástroje:

- pole pro zobrazeńı aktuálně zvoleného komunikačńıho protokolu
- tlač́ıtko volby NASTAV PROTOKOL SENSUS pro nastaveńı protokolu Sensus iPerl
- tlač́ıtko PŘEPNI NA RADAR pro spuštěńı aplikace

”
Radar”

- 40 poĺı pro ručńı editaci Sensus ID a šifrovaćıho kĺıče

Aplikace
”
Radar” slouž́ı pro vytvořeńı seznamu všech měřidel, které jsou v radiovém dosahu modulu. Ve vzniklém

seznamu pak můžeme nastavit indexy těch měřidel, které chceme odeč́ıtat. Při tomto postupu jsou již indexy v
poĺıch pro ručńı editaci Sensus ID a šifrovaćıho kĺıče vyplněné. Šifrovaćı kĺıč nastav́ıme takto:

• pokud je šifrováńı vypnuté, stač́ı přǐradit indexy odeč́ıtaných zař́ızeńı v tabulce
”
Radar”. Žádné daľśı nastaveńı

neńı potřebné;

• pokud je pro šifrováńı použit stejný kĺıč pro všechny vodoměry, zadáme jej hromadně pomoćı př́ıkazu ”skey”
přes konfiguračńı kabel. Pokud nelze konfiguračńı kabel použ́ıt, zadáme jej editaćı poĺı

”
Šifrovaćı kĺıč” ke všem

měřidl̊um přes formulář
”
Nastaveńı SENSUS měřidel”. Pro usnadněńı lze použ́ıt funkci

”
koṕırovat-vložit”,

kdy šifrovaćı kĺıč zkoṕırujeme ve formátu 32 za sebou jdoućıch hexadecimálńıch znak̊u (bez mezer) z libo-
volného dokumentu (kupř́ıkladu tabulky) a vlož́ıme do pole

”
Šifrovaćı kĺıč” ve formulář ke všem indexovaným

vodoměr̊um;

• pokud jsou pro šifrováńı použity r̊uzné kĺıče pro r̊uzné vodoměry, zadáme je jednotlivě editaćı poĺı ”Šifrovaćı
kĺıč” ke všem měřidl̊um přes formulář

”
Nastaveńı SENSUS měřidel”. I v tomto př́ıpadě můžeme použ́ıt funkci

koṕırováńı-vkládáńı, avšak koṕırovat muśıme každý kĺıč zvlášt’.
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Při práci s aplikaćı
”
Radar” postupujeme takto:

1. Pomoćı tlač́ıtka ”PŘEPNI NA RADAR” zapneme funkci
”
Radar”;

2. otevře se prázdná tabulka
”
Radar”, kde zvoĺıme maximálńı počet záznamů (defaultně 10) a klikneme na

tlač́ıtko ”SPUSŤ RADAR”;

3. Objev́ı se informace
”
Radar běž́ı, nač́ıtám data” a do tabulky přibývaj́ı výrobńı č́ısla vodoměr̊u, jejichž signál

byl modulem zachycen. Po uplynut́ı nastaveného přij́ımaćıho okna (viz nastaveńı parametru ”recvwin” v
odstavci) informace zmiźı a v tabulce

”
Radar” jsou výrobńı č́ısla těch vodoměr̊u, jejichž signál v nastaveném

časovém okně modul přijal. Stav tabulky
”
Radar” se automaticky obnovuje v intervalu cca 15 sekund, ale

tabulku si můžeme kdykoli nač́ıst kliknut́ım na tlač́ıtko
”
Nač́ıst tabulku”.

4. Ujasńıme si, která zař́ızeńı by měl modul odeč́ıtat (v tabulce mohou být i
”
ciźı” zař́ızeńı);

5. U zař́ızeńı určených k odeč́ıtáńı nastav́ıme indexy tak, že klikneme na symbol ”¿” vpravo. Otevře se editačńı
okno, ve kterém nastav́ıme index (pořadové č́ıslo) daného záznamu tak, že vybereme ze seznamu hodnotu (1,
2, 3... až 40) a klineme na tlač́ıtko ”Potvrdit”. Editačńı okno se zavře a přidělený index se objev́ı v tabulce
ve sloupci

”
Uloženo pod indexem”;

6. Po nastaveńı všech index̊u zavřeme tabulku
”
Radar” kř́ıžkem vlevo nahoře. Otevře se dialogové okno

”
Přejete

si provést zápis (SET)?”, kde potvrd́ıme uložeńı index̊u do paměti modulu volbou
”
Provést zápis (SET);

7. Nastaveńı zkontrolujeme bud’to opětovným použit́ım funkce
”
Radar”, nebo v prohĺıžeńım tabulky

”
Nakonfig-

urovaná měřidla SENSUS”, kde jsou nastavené vodoměry seřazeny podle index̊u.

Jednotlivé fáze postupu jsou zachyceny na obrázku 4.

Obr. 4: Postup práce s aplikaćı
”
Radar”

Formulář
”
Nastaveńı WMBUS měřidel” slouž́ı pro odeč́ıtáńı dat z vodoměr̊u, které vyśılaj́ı zprávy ve formátu

Wireless M-Bus. Formulář je prakticky stejný, jako pro vodoměry Sensus. Před nastavováńım index̊u vodoměr̊u
je nutné přepnout tlač́ıtkem NASTAV PROTOKOL WMBUS komunikačńı protokol na Wireless M-Bus. Nas-
taveńı lze provést pouze pro vodoměry, jejichž proměnné jsou vybrány defaultńım filtrem (viz nastaveńı parametr̊u
”dib1” a ”dib2” v kapitole 3.1.6

”
Př́ıkazy pro nastaveńı odeč́ıtáńı stavu vodoměr̊u”). Pro jiná zař́ızeńı je nutné

provést nastaveńı parametr̊u DIF a VIF odeč́ıtaných proměnných pomoćı př́ıkaz̊u ”dib1” a ”dib2” konfiguračńım
kabelem.

Formulář
”
Nastaveńı KAMSTRUP měřidel” je identický s formulářem

”
Nastaveńı WMBUS měřidel”. Lǐśı se

pouze názvem, který př́ımo jmenuje konkrétńı technologii založenou na protokolu Wireless M-Bus.

3.3 Nastaveńı parametr̊u modulu ze vzdáleného poč́ıtače pomoćı zpětného kanálu

Śıt’ typu NB-IoT komunikuje prostřednictv́ım standardńıho Internetového protokolu (IP), který přirozeně umožňuje
komunikaci v obou směrech. Modul NB-K430-V využ́ıvá možnosti obousměrné komunikace pro dálkové nas-
taveńı parametr̊u ze vzdáleného poč́ıtače přes tzv.

”
zpětný kanál”, který se z d̊uvodu šetřeńı kapacity baterie

otev́ırá pouze na dobu dvou sekund po odesláńı zprávy (INFO, TRAP, nebo RESPONSE). V této době je otevřený
přij́ımač modulu a modul je schopen přijmout zprávu ze vzdáleného serveru.
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Zprávy ve zpětném směru slouž́ı pro nastaveńı parametr̊u modulu. Tyto
”
nastavovaćı zprávy” jsou kódovány

protokolem NEP, takže maj́ı v podstatě stejnou strukturu, jako zprávy odeśılané modulem (v datovém obsahu UDP
paketu jsou přenášeny jednotlivé proměnné v kódováńı NEP).

Prvńı proměnnou v každé nastavovaćı zprávě je vždy typ zprávy. Nastavovaćı zprávy jsou vždy typu ”SET”
(OiD 63 = ”1”). Za touto proměnnou následuje jedna nebo v́ıce proměnných, u kterých je požadována změna.

Modul NB-K430-V provede nastaveńı požadovaných parametr̊u (update zadaných proměnných) a pošle zpět zprávu
typu ”RESPONSE” (OiD 63 = ”4”), která obsahuje hodnoty změněných proměnných po provedeńı změny.
Zprávu typu RESPONSE modul pośılá bud’to na tu IP-adresu, ze které přǐsel požadavek typu SET, nebo na
nastavenou IP-adresu ćılového serveru (v závislosti na nastaveńı parametru

”
Reply” př́ıkazem ”sreply”).

Pomoćı nastavovaćıch zpráv zpětného kanálu lze nastavovat stejné parametry, jako při nastavováńı modulu pomoćı
mobilńı aplikace, protože oba zp̊usoby pracuj́ı na stejném principu. Podrobněǰśı informace o možnostech komunikace
přes zpětný kanál lze źıskat dotazem u výrobce modulu.
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3.4 Přehled konfiguračńıch parametr̊u modulu

Přehled konfiguračńıch parametr̊u, které slouž́ı pro uživatelské nastaveńı modulu NB-K430-V, je uveden v Tabulce
č. 2. Parametry jsou v tabulce uvedeny ve stejném pořad́ı, v jakém se zobrazuj́ı při výpisu konfigurace (viz
odstavec 3.1.1).

Tab. 2: Přehled konfiguračńıch parametr̊u modulu NB-K430-V

P.č. Název Typ Popis Default.

1 BLE Name text Název zař́ızeńı NB-K430
2 Timezone č́ıslo časová zóna (čas od UTC) 1
3 Server IP kód IP adresa ćılového serveru
4 Ping IP kód IP adresa pro ICMP testy
5 Server port č́ıslo č́ıslo portu ćılové aplikace 4242
6 Reply yes/no nastaveńı odpovědi na zprávu ze śıtě no
7 My src port č́ıslo č́ıslo portu zdrojové aplikace read only
8 APN text př́ıstup. bod privátńı śıtě (Access Point Name)
9 Max session time č́ıslo maximálńı délka spojeńı 2 dny
10 Send period 0 - 65535 vyśılaćı perioda v minutách 240
11 Hist. period č́ıslo perioda ukládáńı historických odečt̊u 0
12 Send mask č́ıslo č́ıslo masky pro výběr obsahu zprávy 3
13 Encryption kód šifrovaćı kĺıč disabled

Stav modemu 433 MHz
14 No. sent akt. stav počet odeslaných zpráv od resetu read only
15 No. recv akt. stav počet přijatých zpráv od resetu read only
16 No. recv error akt. stav počet přijatých chybových zpráv read only
17 Recv. window č́ıslo délka přij́ımaćıho okna 40

Stav modemu NB IoT
18 Next send akt. stav počet minut do následuj́ıćı zprávy read only
19 No. sent akt. stav počet odeslaných zpráv od resetu read only
20 No. recv akt. stav počet přijatých zpráv od resetu read only
21 Modem state akt. stav status interńıho GSM modulu read only
22 Session count akt. stav počet navázaných spojeńı od resetu read only
23 Session timeout akt. stav čas do vypršeńı

”
session timeout” read only

24 Modem IMEI akt. stav unikátńı identifikátor GSM modulu read only
25 SIM CCID akt. stav unikátńı č́ıslo vložené SIM-karty read only
26 SIM IMSI akt. stav unikátńı č́ıslo uživatele SIM-karty read only
27 Last RSSI akt. stav úroveň signálu posledńı přijaté zprávy ze śıtě read only

Stav software modulu
28 Conf. version akt. stav pořadové č́ıslo uložené konfigurace read only
29 SW version akt. stav č́ıslo verze software a datum vydáńı read only

Výpis nastaveńı odeč́ıtaných zař́ızeńı
29 ID řetězec identifikátor zař́ızeńı (výrobńı č́ıslo)

Ve sloupci
”
Typ” je uveden typ hodnoty daného parametru. Označeńı

”
kód” znamená, že nastavená hodnota

se zobrazuje ve formě hexadecimálńıho kódu, kde dvojice hexadecimálńıch znak̊u reprezentuje vždy jeden Byte.
Výjimkou je IP-adresa, která se zadává obvyklým zp̊usobem, tj. ve formě čtyř oktet̊u popsaných dekadickým
kódem, oddělených tečkami. Označeńı

”
akt. stav” znamená, že daný údaj je provozńı hodnota, kterou nelze

ovlivnit. Č́ıselný rozsah znamená, že daná hodnota je č́ıslo z uvedeného rozsahu.

Ve sloupci
”
Default.” jsou uvedeny defaultńı hodnoty, nastavené při výrobě modulu. Barevné označeńı tohoto

pole má následuj́ıćı význam:

• zelená barva - nejčastěji měněné parametry, nastavujeme je v závislosti na konkrétńı aplikaci

• červená barva - parametry, které nedoporučujeme měnit

• šedá barva - hodnoty, které nelze měnit (
”
read only”)

Žlutým podbarveńım ve sloupci
”
P.č.” jsou označeny ty parametry, které lze nastavovat pomoćı mobilńı aplikace

tak, jak je to podrobně popsáno v části 3.2
”
Nastaveńı parametr̊u modulu pomoćı mobilńı aplikace”. Tyto parametry

lze nastavit i na dálku (ze vzdáleného serveru), s využit́ım zpětného kanálu śıtě NB IoT.
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3.5 Datové zprávy modulu NB-K430-V

3.5.1 Struktura a typy datových zpráv modulu

Modul NB-K430-V slouž́ı pro radiové odeč́ıtáńı stavu vodoměr̊u kategorie
”
smart” a odeśıláńı odečtených údaj̊u na

nadřazený systém automatického sběru dat prostřednictv́ım služby NB-IoT operátora GSM.

Služby NB-IOT využ́ıvaj́ı pro přenos dat zprávy protokolu UDP (User Datagram Protocol), který je transportńı
vrstvou Internetového protokolu (IP).

Hlavička datagramu UDP modulu NB-K430-V se skládá ze tř́ı poĺı:

- zdrojový port (16 bit̊u) - pevně nastaven na ”2000”
- ćılový port (16 bit̊u) - nastaven parametrem ”Server port”
- délka (počet Byte) UDP paketu (16 bit̊u)

Za hlavičkou UDP paketu následuje datový obsah paketu, ve kterém jsou přenášeny jednotlivé proměnné.

Jednotlivé proměnné jsou do datového obsahu paketu kódovány pomoćı proprietárńıho systému kódováńı
”NEP” firmy SOFTLINK, kdy každý typ proměnné má své označeńı ”OID” (Object ID), určuj́ıćı význam, charak-
ter a datový typ dané proměnné. U proměnných, které se mohou použ́ıvat v́ıcenásobně (několik vstup̊u, teplot,
napět́ı...) je povinným údajem i pořadové č́ıslo proměnné (”Index”). Tabulka kódováńı ”NEP” je udržována
centrálně firmou SOFTLINK a je dostupná na veřejné WEBové adrese NEP Page. Náhled tabulky ”NEP” pro
kódováńı proměnných v systému WACO je uveden na obrázku 5.

Obr. 5: Náhled tabulky ”NEP” pro kódováńı proměnných v systému WACO

Ke každé proměnné se přenáš́ı i jej́ı dekódovaćı informace (”Typ” a ”Délka”) tak, aby bylo možné každou proměnnou
na přij́ımaćı straně dekódovat (tj. zjistit OID, index a hodnotu proměnné) i bez znalosti jej́ıho významu. Podrobný
popis kódováńı NEP protokolu lze stáhnout ve formátu PDF rovněž na WEBové adrese NEP Page.

Datový obsah zprávy má stálou část obsahuj́ıćı identifikačńı údaje a provozńı hodnoty samotného modulu NB-
K430-V a variabilńı část zprávy, ve které jsou měřené proměnné. Modul generuje dva typy zpráv:

- periodicky generované zprávy typu
”
INFO” o stavu proměnných (odečty vodoměr̊u)

- alarmové zprávy typu
”
TRAP” generované modulem okamžitě po detekováńı dané události

Modul tyto zprávy generuje bud’to v otevřeném, nebo v šifrovaném módu. Kromě těchto základńıch typ̊u zpráv
může modul generovat i potvrzovaćı zprávy typu

”
RESPONSE”, kterými odpov́ıdá na nastavovaćı zprávy ze

vzdáleného serveru (viz odstavec 3.3).
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3.5.2 Popis zprávy typu INFO

Hlavńı část́ı zpráv typu INFO jsou odečty vodoměr̊u, sńımané modulem. Spolu s odečty se odeśılaj́ı i identifikačńı
a provozńı údaje modulu. Zprávy INFO se odeśılaj́ı v pravidelných intervalech, perioda odeśıláńı je nastavit
parametrem ”periode” (viz odstavec 3.1.7).

Stálou část zprávy tvoř́ı prvńıch devět proměnných, které jsou součást́ı každé zprávy. V ńıže uvedených př́ıkladech
zpráv jsou stálé údaje vždy označeny žlutou barvou ve sloupci OID.

Variabilńı část zprávy obsahuje proměnné, jejichž výběr lze provést nastaveńım
”
masky” př́ıkazem ”smask”.

Pokud se přenáš́ı aktuálńı data, přenáš́ı se pouze jedna sada proměnných, bez časového údaje. Pokud se
přenáš́ı historické odečty (viz nastaveńı parametru ”hist” v odstavci 3.1.7), přenáš́ı se vždy před každou sadou
proměnných časový údaj (

”
timestamp”), který se k dané sadě váže. Jedna sada proměnných vždy obsahuje jednu

nebo v́ıce proměnných ke každému odeč́ıtanému vodoměru. Pomoćı masky lze nastavit přenos následuj́ıćıch údaj̊u:

OID 205/x - č́ıslo vodoměru s indexem ”x”
OID 98/x -

”
alarm flag” vodoměru s indexem ”x”

OID 201/x - RSSI zprávy od vodoměru s indexem ”x”

Údaj o stavu vodoměru (OID 100/x) je stálým obsahem zprávy, přenos tohoto údaje nelze vypnout.

Proměnné lze přǐradit k jednotlivým vodoměr̊um pomoćı indexu ”x”. V tabulce odeč́ıtaných vodoměr̊u (viz
odstavec 3.1.6) je pomoćı př́ıkazu ”sid [index] [value]” provedeno přǐrazeńı indexu ke konkrétńımu vodoměru.

Pokud se přenáš́ı historická data, proměnné OID 205/x (č́ıslo vodoměru) a OID 201/x (RSSI) se přenáš́ı jenom
jednou - hned na začátku variabilńı části zprávy. Zde jsou vypsána č́ısla všech odeč́ıtaných vodoměr̊u pomoćı
sady proměnných (OID 205/x) a jejich posledńı změřené hodnoty RSSI (OIS 201/x). V historických datech se již
proměnná OID 205/x ani OID 201/x nevyskytuj́ı.

Př́ıklad zprávy typu INFO s aktuálńımi daty od 2 vodoměr̊u s nastaveńım přenosu všech údaj̊u (
”
plná maska”):

OID Index OID Name Popis Př́ıklad

63 Typ zprávy Zpráva typu DATA/INFO 6
2 Device Type Typ zař́ızeńı 850
3 Device Subtype Modifikace zař́ızeńı 3
4 Manufacturer No. Identifikace zař́ızeńı IMEI
12 Uptime čas od posledńıho resetu (sec) 186552
61 Sequence No unikátńı č́ıslo zprávy
105 1 Temperature Teplota procesoru v desetinách stupně Celsia 223
106 1 Voltage Napět́ı baterie v mV 3765
462 1 RSSI Posledńı hodnota RSSI -61
100 1 Input value 1 Aktuálńı stav vodoměru 1 1996
205 1 Address 1 Identifikátor (v.č.) vodoměru 1 130551473
98 1 Value type1 Alarmový flag vodoměru 1 0
201 1 RF RSSI 1 Hodnota RSSI zprávy od vodoměru 1 -67
100 2 Input value 2 Aktuálńı stav vodoměru 2 12887
205 2 Address 2 Identifikátor (v.č.) vodoměru 2 130551476
98 2 Value type 2 Alarmový flag vodoměru 2 0
201 2 RF RSSI 2 Hodnota RSSI zprávy od vodoměru 2 -69

Př́ıklad zprávy typu INFO s aktuálńımi daty od 2 vodoměr̊u s nastaveńım přenosu minimálńıho počtu údaj̊u
(
”
nulová maska”):

OID Index OID Name Popis Př́ıklad

63 Typ zprávy Zpráva typu DATA/INFO 6
2 Device Type Typ zař́ızeńı 850
3 Device Subtype Modifikace zař́ızeńı 3
4 Manufacturer No. Identifikace zař́ızeńı IMEI
12 Uptime čas od posledńıho resetu (sec) 186552
61 Sequence No unikátńı č́ıslo zprávy
105 1 Temperature Teplota procesoru v desetinách stupně Celsia 223
106 1 Voltage Napět́ı baterie v mV 3765
462 1 RSSI Posledńı hodnota RSSI -61
100 1 Input value 1 Aktuálńı stav vodoměru 1 1996
100 2 Input value 2 Aktuálńı stav vodoměru 2 12887
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Př́ıklad zprávy typu INFO s historickými daty od 2 vodoměr̊u s nastaveńım přenosu identifikátoru a RSSI (maska
”5”):

OID Index OID Name Popis Př́ıklad

63 Typ zprávy Zpráva typu DATA/INFO 6
2 Device Type Typ zař́ızeńı 850
3 Device Subtype Modifikace zař́ızeńı 3
4 Manufacturer No. Identifikace zař́ızeńı IMEI
12 Uptime čas od posledńıho resetu (sec) 186552
61 Sequence No unikátńı č́ıslo zprávy
105 1 Temperature Teplota procesoru v desetinách stupně Celsia 223
106 1 Voltage Napět́ı baterie v mV 3765
462 1 RSSI Posledńı hodnota RSSI -61

Seznam odeč́ıtaných vodoměr̊u
205 1 Address 1 Identifikátor (v.č.) vodoměru 1 130551473
201 1 RF RSSI 1 Hodnota RSSI posledńı zprávy od vodoměru 1 -67
205 2 Address 2 Identifikátor (v.č.) vodoměru 2 130551475
201 2 RF RSSI 2 Hodnota RSSI posledńı zprávy od vodoměru 2 -69

TimeStamp a údaje k prvńımu historickému odečtu
17 Timestamp čas odečtu (Epoch Unix Time Stamp) 1549031954
100 1 Input value 1 Aktuálńı stav vodoměru 1 1996
100 2 Input value 2 Aktuálńı stav vodoměru 2 12887

TimeStamp a údaje k druhému historickému odečtu
17 Timestamp čas odečtu (Epoch Unix Time Stamp) 1549035554
100 1 Input value 1 Aktuálńı stav vodoměru 1 1999
100 2 Input value 2 Aktuálńı stav vodoměru 2 12893

Př́ıklad zprávy typu INFO s historickými daty od 3 vodoměr̊u s nastaveńım přenosu minimálńıho počtu údaj̊u
(maska ”0”):

OID Index OID Name Popis Př́ıklad

63 Typ zprávy Zpráva typu DATA/INFO 6
2 Device Type Typ zař́ızeńı 850
3 Device Subtype Modifikace zař́ızeńı 3
4 Manufacturer No. Identifikace zař́ızeńı IMEI
12 Uptime čas od posledńıho resetu (sec) 186552
61 Sequence No unikátńı č́ıslo zprávy
105 1 Temperature Teplota procesoru v desetinách stupně Celsia 223
106 1 Voltage Napět́ı baterie v mV 3765
462 1 RSSI Posledńı hodnota RSSI -61

TimeStamp a údaje k prvńımu historickému odečtu
17 Timestamp čas odečtu (Epoch Unix Time Stamp) 1549031954
100 1 Input value 1 Aktuálńı stav vodoměru 1 1996
100 2 Input value 2 Aktuálńı stav vodoměru 2 12887
100 3 Input value 3 Aktuálńı stav vodoměru 3 9587

TimeStamp a údaje k druhému historickému odečtu
17 Timestamp čas odečtu (Epoch Unix Time Stamp) 1549035554
100 1 Input value 1 Aktuálńı stav vodoměru 1 1999
100 2 Input value 2 Aktuálńı stav vodoměru 2 12893
100 3 Input value 3 Aktuálńı stav vodoměru 3 9596
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3.5.3 Popis zprávy typu TRAP

Zprávy typu TRAP se použ́ıvaj́ı pro okamžité odesláńı informace o události, detekované modulem NB-K430-V.
Obsahuj́ı údaj o typu detekované události (kupř́ıkladu

”
Teplota procesoru překročila limit”), který může být doplněn

o jeden nebo několik parametr̊u dané události (kupř́ıkladu
”
Teplota” a

”
Limit teploty”). T́ımto zp̊usobem dostane

př́ıjemce zprávy informaci o tom, že došlo k překročeńı teploty, doplněnou o aktuálńı údaj teploty a hranici, která
byla překročena.

Typ detekované události je zakódovaný do proměnné
”
Kód alarmu” (OID 60 - TRAP CODE), kde hodnota

proměnné určuje typ události. Aktuálńı varianta modulu typu NB-K430-V podporuje následuj́ıćı typy událost́ı:

- OID 60 - hodnota ”0” - událost typu ”RESET”
- OID 60 - hodnota ”15” - vstup ve stavu ”LEAK” - alarmový stav
- OID 60 - hodnota ”16” - vstup ve stavu ”NO LEAK” - normálńı stav
- OID 60 - hodnota ”17” - vstup ve stavu ”BURST” - alarmový stav
- OID 60 - hodnota ”18” - vstup ve stavu ”NO BURST” - normálńı stav
- OID 60 - hodnota ”19” - vstup ve stavu ”LOW BATTERY” - alarmový stav
- OID 60 - hodnota ”20” - vstup ve stavu ”BATTERY OK” - normálńı stav
- OID 60 - hodnota ”25” - vstup ve stavu ”REVERSE FLOW” - alarmový stav
- OID 60 - hodnota ”26” - vstup ve stavu ”FLOW OK” - normálńı stav

Událost typu
”
RESET” generuje modul vždy poté, co prošel resetem (ihned po naběhnut́ı). Ostatńı typy událost́ı

modul generuje na základě změn č́ıselných status̊u jednotlivých vodoměr̊u (viz nastaveńı parametru ”alrb” v
odstavci 3.1.6

”
Př́ıkazy pro nastaveńı odeč́ıtáńı stavu vodoměr̊u”. Pokud modul pracuje v módu ”iPERL”,

návaznost jednotlivých typ̊u alarmů na změny status̊u je v modulu nastavena napevno, podle dokumentace k
vodoměr̊um.

Stálou část zprávy tvoř́ı prvńıch šest proměnných, které jsou stejné, jako u zprávy typu INFO. Na rozd́ıl od
zprávy typu INFO je však proměnná

”
Typ zprávy” (OID 63) nastavena na hodnotu ”5”, což je př́ıznak zprávy

typu TRAP.

Za touto část́ı vždy následuje proměnná
”
Kód alarmu” (OID 60 - TRAP CODE), která nese informaci o typu

události. Události typu
”
RESET” odpov́ıdá hodnota ”0”.

Za proměnnou
”
Kód alarmu” může následovat několik daľśıch proměnných, které upřesňuj́ı parametry události.

Kupř́ıkladu pro událost typu
”
RESET” je to vždy jedna proměnná typu

”
Kód resetu” (OID 14 - RESET CODE),

které nese informaci o tom, co bylo př́ıčinou resetu. V kódováńı NEP jsou definovány tyto typy resetu:

- hodnota ”0” - Cold start
- hodnota ”1” - Warm start
- hodnota ”2” - Watchdog reset
- hodnota ”3” - Error reset
- hodnota ”4” - Power reset

Př́ıklad zprávy typu ”TRAP” s informaćı o tom, že modul NB-K430-V prošel resetem typu ”Warm start” (reset
zadaný regulérńım př́ıkazem):

OID Index OID Name Popis Př́ıklad

63 Typ zprávy Zpráva typu TRAP 5
2 Device Type Typ zař́ızeńı 850
3 Device Subtype Modifikace zař́ızeńı 3
4 Manufacturer No. Identifikace zař́ızeńı IMEI
12 Uptime čas od posledńıho resetu (sec) 0
61 Sequence No unikátńı č́ıslo zprávy
60 Trap code Kód alarmu RESET 0
14 Reset code Kód resetu WARM START 1

3.5.4 Princip šifrováńı zpráv

Šifrováńı zpráv pomoćı kĺıče AES zapneme nastaveńım šifrovaćıho kĺıče pomoćı př́ıkazu ”ekey” tak, jak je to
popsáno v odstavci 3.1.7

”
Př́ıkazy skupiny

”
Utils” pro nastaveńı a kontrolu základńıch funkćı modulu”. Zpráva je

v prvńı proměnné (
”
Typ zprávy”) označena jako

”
Šifrovaná zpráva” (OID 63 má hodnotu 127 - ENCRYPTED

MESSAGE). Prvńıch šest proměnných zprávy se odeśılá vždy otevřeně, protože obsahuj́ı identifikačńı údaje a
pomocné údaje pro dešifrováńı. Ostatńı proměnné jsou zašifrovány pomoćı blokového šifrováńı CFB a ve zprávě
jsou přenášeny jako jedna zašifrovaná proměnná

”
Šifrovaná část zprávy” (OID 19 ENCRYPTED BLOCK).
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Struktura zašifrované zprávy vypadá vždy takto:

OID Index OID Name Popis Př́ıklad

63 Typ zprávy Zpráva typu ENCRYPTED MESSAGE 127
2 Device Type Typ zař́ızeńı 850
3 Device Subtype Modifikace zař́ızeńı 3
4 Manufacturer No. Identifikace zař́ızeńı IMEI
12 Uptime čas od posledńıho resetu (sec) 186552
61 Sequence No unikátńı č́ıslo zprávy

19 Encrypted block Šifrovaná část zprávy ostatńı proměnné

V šifrované části zprávy jsou blokově zašifrované všechny ostatńı proměnné. Prvńı proměnná v zašifrovaném bloku
je vždy ”Typ zprávy” (OID 63 MESSAGE TYPE), která určuje, zda se jedná o zprávu typu INFO (hodnota 6),
nebo o zprávu typu TRAP (hodnota 5). Daľśı proměnné následuj́ı ve stejném složeńı a pořad́ı, jako u nešifrované
zprávy (poč́ınaje od sedmé proměnné do konce zprávy).
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4 Provozńı podmı́nky

V této části dokumentu jsou uvedena základńı doporučeńı pro dopravu, skladováńı, montáž a provoz radiových
modul̊u typu NB-K430-V.

4.1 Obecná provozńı rizika

Radiové moduly NB-K430-V jsou elektronická zař́ızeńı napájená vlastńı vnitřńı bateríı, které registruj́ı stav poč́ıtadel
připojených měřič̊u spotřeby.

Při provozu zař́ızeńı hroźı zejména následuj́ıćı rizika:

4.1.1 Riziko mechanického a elektrického poškozeńı

Zař́ızeńı jsou uzavřena v plastových krabičkách, takže elektronické součástky nejsou př́ıstupné pro př́ımé poškozeńı
dotekem, nástrojem, nebo statickou elektřinou. Při běžném zp̊usobu provozu nejsou nutná žádná zvláštńı opatřeńı,
kromě zamezeńı mechanického poškozeńı silným tlakem nebo otřesy.

Zvláštńı pozornost vyžaduj́ı kabely, kterými jsou radiové moduly propojeny s měřiči spotřeby, čidly, nebo s exterńımi
anténami. Při provozu zař́ızeńı je potřebné dbát na to, aby tyto kabely nebyly mechanicky namáhány tahem, ani
ohybem. V př́ıpadě poškozeńı izolace propojovaćıho kabelu doporučujeme kabel okamžitě vyměnit. Je-li modul
vybaven exterńı anténou, stejnou pozornost je potřebné věnovat i anténě a anténńımu kabelu. Minimálńı poloměr
ohybu anténńıho kabelu o pr̊uměru 6 mm jsou 4 cm, pro anténńı kabel s pr̊uměrem 2,5 mm je minimálńı poloměr
ohybu 2 cm. Nedodržeńı těchto parametr̊u ohybu může vést k porušeńı homogenity koaxiálńıho kabelu a t́ım ke
sńıžeńı rádiového dosahu zař́ızeńı. Dále je potřebné dbát na to, aby připojený anténńı kabel nadměrně nenamáhal
na tah nebo zkrut anténńı konektor zař́ızeńı. Při nadměrném zat́ıžeńı může doj́ıt k poškozeńı nebo zničeńı anténńıch
konektor̊u

Elektrickou montáž může provádět jen osoba s potřebnou kvalifikaćı v elektrotechnice a zároveň proškolená pro
instalaci tohoto zař́ızeńı. Anténńı koaxiálńı kabel i signálńı kabely je vhodné vést odděleně a co nejdále od silových
vedeńı 230V/50Hz.

4.1.2 Riziko předčasného vybit́ı vnitřńı baterie

Zař́ızeńı jsou vybavena vnitřńı bateríı s dlouhou životnost́ı. Na životnost baterie maj́ı zásadńı vliv tyto faktory:

• skladovaćı a provozńı teplota – při vysokých teplotách se zvyšuje samovyb́ıjećı proud, při ńızkých teplotách
se snižuje kapacita baterie;

• četnost vyśıláńı informačńıch zpráv.

Moduly jsou dodávány s nastavenou četnost́ı pravidelného vyśıláńı dat dle konfiguračńı tabulky uvedené v části a
pro tuto četnost vyśıláńı je udávána i životnost baterie. Při vyšš́ı četnosti vyśıláńı informačńı zprávy se životnost
baterie úměrně zkracuje.

4.1.3 Riziko poškozeńı nadměrnou vlhkost́ı

Radiové moduly jsou (stejně jako všechna elektronická zař́ızeńı) snadno poškoditelné vodou, která zp̊usob́ı zkrat
mezi elektronickými součástkami zař́ızeńı, nebo korozi součástek. Samotná deska plošných spoj̊u je před poškozeńım
vodou chráněna krabičkou modulu. K poškozeńı modulu může doj́ıt nejenom vniknut́ım vody do krabičky, ale i
pronikáńım vlhkého vzduchu s následkem koroze, nebo poškozeńı zp̊usobeného kondenzaćı vody uvnitř krabičky.

Moduly jsou dodávány bud’to v provedeńı IP65 (odolné proti krátkodobě stř́ıkaj́ıćı vodě), nebo s dodatečným
utěsněńım silikonovou výplńı s vysokou adheźı, které zaručuje odolnost proti zaplaveńı vodou (stupeň kryt́ı IP68).
Moduly vybavené již z výroby utěsňovaćı silikonovou výplńı maj́ı na př́ıstrojovém št́ıtku uveden stupeň kryt́ı IP68
(kupř́ıkladu: ”NB-K430-V/B13/IP68”).

Rizika spojená s poškozeńım modulu vniknut́ım nadměrné vlhkosti lze u modul̊u v základńım provedeńı ”IP65”
eliminovat takto:

• instalovat pouze moduly správně sestavené, s nepoškozenou krabičkou a nepoškozeným pryžovým těsněńım;

• v př́ıpadě pochybnosti provést dodatečné dotěsněńı styku obou d́ıl̊u krabičky pomoćı silikonu

• moduly instalovat pouze do prostoru, kde relativńı vlhkost překračuje hodnotu 95% pouze výjimečně;

• moduly instalovat pouze do prostoru, kde může doj́ıt k př́ımému ostřiku vodou pouze výjimečně a krátkodobě;
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• v žádném př́ıpadě neinstalovat moduly do prostor, kde by mohlo doj́ıt k ponořeńı modulu do vody.

Rizika spojená s poškozeńım modulu vniknut́ım nadměrné vlhkosti lze u modul̊u v provedeńı IP68 eliminovat takto:

• moduly s dodatečným utěsněńım silikonovou výplńı bez závažného d̊uvodu neotv́ırat;

• byl-li modul z nějakého d̊uvodu otevřen, pro zachováńı funkčnosti utěsněńı je nutné manipulovat s ńım s
maximálńı opatrnost́ı, př́ıpadně obnovit silikonovou náplň zalit́ım několika mililitry silikonu (postup této
operace doporučujeme konzultovat s výrobcem modulu). V př́ıpadě otevřeńı modulu neni stupeň kryt́ı
IP68 ze strany výrobce garantován;

• moduly instalovat pouze do prostoru, kde může doj́ıt k zaplaveńı modulu vodou pouze výjimečně a krátkodobě;

• v žádném př́ıpadě neinstalovat moduly do prostor, kde by mohlo doj́ıt k ponořeńı antény modulu do vody.
Anténu modulu je nezbytně nutné umı́stit tak, aby nemohla být zaplavena vodou. Provozováńı modulu s
anténou zaplavenou vodou může zp̊usobit trvalé zničeńı modulu!

4.2 Stav modul̊u při dodáńı

Moduly jsou dodávány ve standardńıch kartonových krabićıch. Moduly v základńım provedeńı (bez dodatečné
ochrany před vlhkost́ı) jsou standardně dodávány s vypnutou bateríı. Moduly dodávané v provedeńı IP68 jsou
dodávány v plně provozuschopném stavu, se zapnutým napájeńım. Z d̊uvodu šetřeńı baterie je nastavena dostatečně
dlouhá perioda vyśıláńı (typicky 1 den), nebo je vyśıláńı úplně zablokováno nastaveńım parametru ”periode” na
hodnotu ”0”.

4.3 Skladováńı modul̊u

Skladováńı provád́ıme v suchých mı́stnostech s teplotou v rozmeźı (0 ÷ 30) ◦C. Po dobu skladováńı doporučujeme
vypnout napájeńı, nebo ponechat nastavenou dlouhou periodu vyśıláńı (nebo vyśıláńı zablokovat) tak, aby se častým
vyśıláńım zbytečně nevyb́ıjela baterie.

Služby NB-IoT jsou zpoplatňovány, takže vložeńı SIM a aktivaci zař́ızeńı v śıti operátora doporučujeme provést až
bezprostředně před instalaćı zař́ızeńı.

4.4 Bezpečnostńı upozorněńı

Upozorněńı! Mechanickou a elektrickou montáž a demontáž modulu muśı provádět osoba s potřebnou kvalifikaćı
v elektrotechnice.

4.5 Ochrana životńıho prostřed́ı a recyklace

Zař́ızeńı obsahuje lithiovou nenab́ıjećı baterii. Při likvidaci zař́ızeńı je nutné baterii demontovat a likvidovat odděleně
od zbytku zař́ızeńı v souladu s předpisy pro nakládáńı s nebezpečnými odpady. Poškozená, zničená nebo vyřazená
zař́ızeńı nelze likvidovat jako domovńı odpad. Zař́ızeńı je nutné likvidovat prostřednictv́ım sběrných dvor̊u, které
likviduj́ı elektronický odpad. Informace o nejbližš́ım sběrném dvoru lze źıskat na př́ıslušném správńım úřadě.

4.6 Montáž modul̊u

Radiové moduly NB-K430-V jsou uzavřeny v plastových krabićıch s kryt́ım IP65 nebo IP68, připravených pro
montáž na stěnu nebo trubku. Vyṕınač baterie, konfiguračńı konektor i anténńı konektor, jsou umı́stěny na desce
plošného spoje, takže př́ıstup k nim je umožněn pouze po otevřeńı krabice. Modul je standardně vybavený držákem
SIM-karty formátu ”Micro-SIM” (3FF), který je umı́stěný uvnitř modulu na základńı desce. Na základě konkrétńı
objednávky může být alternativně vybaven integrovaným SIM-modulem (chip-SIM), napájeným př́ımo na desce
plošného spoje.

Moduly s dodatečným utěsněńım silikonovou výplńı (stupeň kryt́ı IP68) se dodávaj́ı s integrovanou SIM-
kartou (chip-SIM), s připojenou anténou a se zapnutým vyṕınačem baterie. Konfiguraci těchto modul̊u doporučujeme
provádět zásadně pomoćı mobilńı aplikace s bezdrátovým připojeńım Bluetooth tak, jak je to popsáno v části 3.2

”
Nastaveńı parametr̊u modulu pomoćı mobilńı aplikace”. Tyto moduly doporučujeme při provozu otev́ırat

pouze v nezbytných př́ıpadech a postupovat při tom s maximálńı opatrnost́ı.
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Na obrázku 6 je zobrazen modul NB-K430-V rozebraný na jednotlivé komponenty.

Obr. 6: Sestava modulu NB-K430-V s tyčkovou anténou

Na obrázku 7 je zobrazen detail desky plošného spoje modulu s vyznačeńım umı́stěńı konfiguračńıho konektoru
(ohraničen červenou barvou), držáku SIM-karty (označen fialovou barvou), anténńıho konektoru uplinku NB-IoT
(označen modrou barvou), anténńıho konektoru přij́ımače 433 MHz (označen světlemodrou barvou) a vyṕınače
baterie (označen žlutou barvou) na opačné straně desky. Výrobńı č́ıslo na št́ıtku modulu muśı vždy odpov́ıdat
výrobńımu č́ıslu na pomocném št́ıtku nalepeném na desce plošného spoje (údaj označený oranžovou barvou). Vzhled
desky plošného spoje se může v závislosti na modifikaci modulu mı́rně lǐsit.

Obr. 7: Detail desky plošného spoje modulu NB-K430-V
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Krabice se skládá ze dvou d́ıl̊u:

• pouzdro modulu, ke kterého se vkládá deska plošného spoje. Na této části krabice je št́ıtek, kabelová pr̊uchodka
a výlisky pro uchyceńı modulu;

• v́ıko krabice, uzav́ıraj́ıćı pouzdro. Na v́ıku je druhá kabelová pr̊uchodka.

Montáž modulu, který je již zkompletovaný (včetně obou antén), předkonfigurovaný a zapnutý, provedeme t́ımto
postupem:

• připevńıme modul k vhodnému pevnému předmětu (na zed’, k potrub́ı...) pomoćı čtyř vrut̊u, nebo pomoćı
stahovaćı pásky. Pro upevněńı slouž́ı výlisky na spodńı straně pouzdra modulu. Doporučená poloha při
upevněńı je svislá, s v́ıkem vespod;

• připoj́ıme se k modulu mobilńı aplikaćı (
”
BLE Konfigurátor”, zkontrolujeme konfiguraci modulu a provedeme

v režimu (
”
RADAR” kontrolu, zda jsou všechny odeč́ıtané vodoměry v jeho radiovém dosahu;

• zkontrolujeme utažeńı převlečných matic na kabelové pr̊uchodkách obou antén;

• požaduje-li montážńı postup nebo interńı pravidla zákazńıka plombováńı modulu (jako ochranu před možnost́ı
ovlivněńı), zaplombujeme modul stanoveným zp̊usobem (kupř́ıkladu přelepeńım spoje mezi oběma d́ıly krabice
nalepovaćı plombou).

Před montáži modulu, který ještě neńı zkompletovaný, nebo neńı zapnutý, nebo je potřebné provést jeho nas-
taveńı pomoćı kabelu (*), muśıme modul nejdř́ıve otevř́ıt, zkompletovat, zapnout a nakonfigurovat. Tyto operace
provedeme t́ımto postupem:

• úplně povoĺıme převlečné matice kabelových pr̊uchodek na obou konćıch modulu;

• vyšroubováńım dvou šroub̊u po stranách krabice uvolńıme v́ıko modulu;

• opatrně vysouváme v́ıko modulu, přičemž se anténka přij́ımače 433 MHz (je-li již namontována) zasouvá
dovnitř v́ıka. Můžeme si pomoci mı́rným zatlačováńım anténky dovnitř modulu;

• po sundáńı v́ıka opatrně vysouváme desku plošného spoje (DPS) z pouzdra modulu. Desku bud’to vysuneme
úplně (pokud je potřebné přǐsroubovat anténu NB-IoT), nebo jen částečně tak, aby se konfiguračńı konektor
dostal mimo pouzdro (viz obrázek 7). Pokud je již namontována anténka vyśılače NB-IoT, při vysouváńı DPS
si pomáháme mı́rným zatlačováńım anténky dovnitř modulu;

• pokud nebyly namontovány na desku plošného spoje anténky, přǐsroubujeme je k anténńım konektor̊um na
obou konćıch modulu. Na konci DPS s vyṕınačem baterie je umı́stěna anténka přij́ımače 433 MHz, na opačném
konci DPS je anténka NB-IoT;

• přepnut́ım modrého mikro-vyṕınače (
”
jumperu”) umı́stěného na desce plošného spoje do polohy

”
ON” připoj́ıme

k modulu napájeńı;

• provedeme základńı diagnostiku modulu a př́ıpadně jeho konfiguraci (nastaveńı parametr̊u) pomoćı kabelu dle
postupu, popsaného v části 3

”
Konfigurace parametr̊u modulu”. V př́ıpadě, že byl modul předkonfigurován

v př́ıpravné fázi instalace, provedeme v režimu (
”
RADAR” minimálně kontrolu, zda jsou všechny odeč́ıtané

vodoměry v radiovém dosahu modulu;

• zasuneme desku plošného spoje do pouzdra modulu. Desku vlož́ıme tak, aby byl modrý mikro-vyṕınač baterie
na otevřené straně pouzdra (t.j. na té straně, kam se přǐsroubuje v́ıko). Převlečná matice kabelové pr̊uchodky
pouzdra muśı být úplně povolená tak, aby se anténka (nebo anténńı kabel) mohla snadno vysunout přes
pr̊uchodku ven z pouzdra. Desku zatlač́ıme tlakem prstu na okraj DPS (netlač́ıme na anténńı konektor, nebo
na mikro-vyṕınač) úplně na doraz. Ve správné poloze by deska plošného spoje měla přesahovat okraj pouzdra
krabice pouze o cca 1 mm.

• zkontrolujeme neporušenost pryžového těsněńı na okraji pouzdra a ujist́ıme se, že převlečná matice na v́ıku
je úplně povolená;

• opatrně nasuneme v́ıko na pouzdro krabice. Anténka přij́ımače 433 MHz se přitom postupně vysouvá ven
přes pr̊uchodku v́ıka. Připevńıme v́ıko k pouzdru zašroubováńım a utažeńım obou šroub̊u;

• utáhneme převlečné matice na obou kabelových pr̊uchodkách tak, abychom obě pr̊uchodky utěsnili;

• požaduje-li montážńı postup nebo interńı pravidla zákazńıka plombováńı modulu (jako ochranu před možnost́ı
ovlivněńı), zaplombujeme modul stanoveným zp̊usobem (kupř́ıkladu přelepeńım spoje mezi oběma d́ıly krabice
nalepovaćı plombou).

(*) POZOR! U modul̊u s dodatečným utěsněńım silikonovou náplńı se stupněm odolnost́ı proti vlhkosti IP68 nový
modul při montáži v žádném př́ıpadě nerozeb́ıráme! Konfiguraci modulu je potřebné provést pomoćı mobilńı aplikace

”
BLE Konfigurátor” s bezdrátovým připojeńım

”
Bluetooth”.
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Obecne plat́ı, že modul má deklarovaný stupeň odolnosti proti vlhkosti (IP65 nebo IP68) pouze za předpokladu, že
je řádně smontován a utěsněn. Vodotěsné moduly se stupněm odolnosti IP68 muśı být profesionálně utěsněny si-
likonovou náplńı. Při montáži modul̊u se stupněm odolnosti proti vlhkosti IP65, je potřebné dbát na dodržeńı těchto
zásad :

- aby byly řádně utěsněny kabelové pr̊uchodky;
- aby mı́sto spojeńı obou část́ı krabičky bylo utěsněno nepoškozeným pryžovým těsněńım (součást dodávky).

Po provedeńı montáže zaṕı̌seme stav odeč́ıtaných vodoměr̊u do montážńıho protokolu a př́ıpadně ještě jednou
ověř́ıme funkčnost modulu a správnost výstupńıch hodnot modulu (zda odpov́ıdaj́ı údaj̊um na počitadlech vodoměr̊u),
a to nejlépe metodou

”
end-to-end”, tj. kontrolou zobrazeńı údaj̊u spotřeby a provozńıch parametr̊u modulu př́ımo

v systému pro dálkové odeč́ıtáńı.

Při výběru mı́sta instalace modulu, typu a umı́stěńı antény a délky anténńıho kabelu je nutné vźıt do úvahy jednak
ochranu modulu před možným mechanickým poškozeńım (instalace mimo provozně exponovaných mı́st), ale zejména
podmı́nky pro š́ı̌reńı radiového signálu v mı́stě instalace. Tyto podmı́nky lze bud’to určit (odhadnout) empiricky,
na základě předchoźıch zkušenost́ı, nebo provést měřeńı śıly signálu pomoćı kontrolńıho vyśılače/přij́ımače.

4.7 Výměna modulu a výměna odeč́ıtaného vodoměru

Při výměně modulu z d̊uvodu poruchy na modulu, nebo z d̊uvodu vyčerpáńı kapacity baterie postupujeme takto:

• byl-li modul zaplombován, před demontáž́ı modulu zkontrolujeme, zda je v pořádku plomba. Porušeńı plomby
řeš́ıme dle interńıch pravidel platných pro daného zákazńıka/projekt;

• uvolńıme upevňovaćı šrouby (nebo stahovaćı pásku), které drž́ı modul na stěně, trubce, či jiné podložce a
demontujeme modul;

• povoĺıme převlečnou matici na straně v́ıka;

• vyšroubováńım dvou šroub̊u po stranách krabice uvolńıme v́ıko modulu a opatrně vysuneme v́ıko z modulu.
Můžeme si pomoci mı́rným zatlačeńım anténky přij́ımače 433 MHz dovnitř modulu;

• přepnut́ım mikro-vyṕınače (
”
jumperu”) umı́stěného na desce plošného spoje do polohy

”
Off” modul vypneme;

• je-li modul vybaven exterńı anténou NB-IoT, povoĺıme převlečnou matici na pouzdru modulu a opatrně
vysuneme desku pločného spoje z pouzdra tak, abychom měli př́ıstup k anténńımu konektoru;

• odpoj́ıme anténńı kabel od anténńıho konektoru;

• zkompletujeme p̊uvodńı modul sešroubováńım v́ıka s pouzdrem (*). Modul viditelně označ́ıme jako
”
vadný”,

př́ıpadně vyplńıme př́ıslušný formulář (montážńı list) či jinou předepsanou dokumentaci pro výměnu modulu;

• na mı́sto p̊uvodńıho modulu připevńıme nový modul a postupujeme dále podle postupu, uvedeného v části 4.6.
Dbáme zejména na to, abychom správně nastavili konfiguračńı parametry, zejména periodu vyśıláńı a nastaveńı
komunikace s vodoměry;

• zaṕı̌seme si výrobńı č́ıslo a č́ıslo plomby nového modulu a př́ıpadně i stav mechanických poč́ıtadel odeč́ıtaných
vodoměr̊u;

• je-li to možné, okamžitě zajist́ıme zavedeńı nového výrobńıho č́ısla do databáze sběrného systému

(*) POZOR! Při kompletaci modulu vždy dbáme na to, aby nedošlo k záměně pouzdra krabice, tj. abychom na
DPS modulu nasadili vždy pouzdro krabice se správným št́ıtkem. Výrobńı č́ıslo uvedené na pouzdru modulu muśı
vždy odpov́ıdat výrobńımu č́ıslu na pomocném št́ıtku, který je nalepený na desce plošného spoje.

Při výměně vodoměru odeč́ıtaného modulem NB-K430-V, kdy d̊uvodem výměny je porucha měřiče, prošlá doba
jeho ověřeńı, či jiný d̊uvod na straně měřiče, postupujeme takto:

• modul pokud možno neotev́ıráme, pomoćı mobilńı aplikace
”
BLE Konfigurátor” přeṕı̌seme identifikátor (výrobńı

č́ıslo) p̊uvodńıho vodoměru na výrobńı č́ıslo nového vodoměru;

• v režimu ”RADAR” zkontrolujeme, zda je nový vodoměr v radiovém dosahu a zda souhlaśı odečtená hodnota
s údajem poč́ıtadla;

• neńı-li možná bezdrátová konfigurace, zkontrolujeme, zda je v pořádku nalepovaćı plomba a modul otevřeme
podle postupu uvedeného v části 4.6;

• připoj́ıme se k modulu konfiguračńım kabelem a pomoćı př́ıkazu ”sid [index] [value]” provedeme nastaveńı
výrobńıho č́ısla nového vodoměru přepsáńım p̊uvodńı hodnoty (viz odstavec 3 ”Př́ıkazy pro nastaveńı odeč́ıtáńı
stavu vodoměr̊u”.

• v př́ıpadě výměny vodoměru v módu WMBUS za jiný typ, než byl p̊uvodńı vodoměr, nastav́ıme pomoćı
př́ıkazu ”wkey” jeho dešifrovaćı kĺıč, provedeme nastaveńı parametr̊u DIF/VIF pomoćı př́ıkaz̊u ”dib1”, ”dib2”
a nastaveńı interpretace alarmů pomoćı př́ıkaz̊u ”diba” a ”alrb”;
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• pomoćı př́ıkaz̊u ”recvwin” a ”radar” (viz odstavec 3 zkontrolujeme, zda je nový vodoměr v radiovém dosahu
modulu a zda souhlaśı odečtená hodnota s údajem poč́ıtadla;

• provedeme vyplněńı předepsané dokumentace pro výměnu měřiče (montážńı list), zejména si pečlivě zaṕı̌seme
stav mechanického poč́ıtadla nového měřiče;

• modul zakrytujeme a utěsńıme podle postupu, uvedeného v části 4.6, př́ıpadně počkáme na provedeńı prvńıho
odečtu;

• Je-li to možné, okamžitě zajist́ıme výměnu identifikačńıch údaj̊u vodoměru ve sběrném systému.

Změnu nastaveńı vodoměru v modulu NB-K430-V ze provést i ze vzdáleného poč́ıtače po śıti (viz odstavec 3.3
”Nastaveńı parametr̊u modulu ze vzdáleného poč́ıtače pomoćı zpětného kanálu”). V tomto př́ıpadě si vzdálený
poč́ıtač může přes zpětný kanál vyžádat od modulu NB-K430-V obsah tabulky RADAR, na základě které pošle
modul obsah této tabuky ve formě speciálńı zprávy. Vzdálená aplkace může následně provést změnu v nastaveńı
seznamu odeč́ıtaných vodoměr̊u př́ıkazem

”
Set Meter ID” odeslaným rovněž přes zpětný kanál.

4.8 Demontáž modulu

Při demontáži modul demontujeme ze zdi (trubky, jiné podložk...), otevřeme, vypneme baterii a př́ıpadně odpoj́ıme
anténńı kabel. Modul opět zkompletujeme nasazeńım v́ıka na pouzdro, řádně označ́ıme jako demontovaný a vy-
plńıme patřičnou dokumentaci, předepsanou pro tento př́ıpad interńımi předpisy. Je-li to možné, okamžitě zajist́ıme
deaktivaci modulu ve sběrném systému.

4.9 Kontrola funkčnosti modulu

Po uvedeńı modulu do provozu (nebo po každé opravě a výměně modulu) doporučujeme provést kontrolu jeho
základńıch funkćı:

• provedeme kontrolu nastaveńı základńıch parametr̊u modulu, zejména parametr̊u systému odeśıláńı zpráv
(enkrypce, perioda vyśıláńı, ukládáńı historie) dle odstavce 3.1.7;

• provedeme kontrolu př́ıjmu signálu od vodoměr̊u v režimu
”
RADAR” pomoćı př́ıkazu ”recvsec” a ”radar”

přes konfiguračńı kabel, nebo obdobnými funkcemi pomoćı mobilńı aplikace;

• provedeme ověřeńı dostatečného pokryt́ı mı́sta instalace radiovým signálem śıtě NB-IoT odeśıláńım několika
testovaćıch zpráv pomoćı př́ıkazu ”send” dle odstavce 3.1.7

”
Př́ıkazy skupiny

”
Utils” pro nastaveńı a kontrolu

základńıch funkćı modulu” a jejich úspěšným přijet́ım v centrálńım systému. Informativńı údaj o dostupnosti
signálu śıtě můžeme zjistit kontrolou hodnoty RSSI ve výpisu konfiguračńıch parametr̊u, nebo ve formuláři
optické konfigurace (hodnota ”Last RSSI”);

• komplexńı (end-to-end) kontrolu funkčnosti dálkového odeč́ıtáńı můžeme provést tak, že v odeč́ıtaćım systému
zkontrolujeme, zda se nač́ıtaj́ı zprávy ze všech nastavených vodoměr̊u. Je-li perioda odeč́ıtáńı dlouhá, nebo
nelze čekat na odesláńı zprávy ve standardńım intervalu, můžeme využ́ıt funkci okamžitého odesláńı zprávy
dle popisu v předchoźım odstavci.

4.10 Provozováńı modulu NB-K430-V

Dálkové odeč́ıtáńı stavu vodoměr̊u pomoćı modul̊u NB-K430-V funguje zcela automaticky. Největš́ı rizika přerušeńı
provozu jsou zde spojená s činnost́ı uživatele objektu, zejména riziko mechanického poškozeńı modulu při manipulaci
s předměty v mı́stě instalace, poškozeńı modulu vniknut́ım vody, nebo riziko zast́ıněńı signálu kovovým předmětem.
Typickým d̊usledkem poškozeńı je úplná ztráta spojeńı s modulem.

Pro eliminaci těchto rizik doporučujeme věnovat pozornost výběru mı́sta instalace modulu a jeho antény nejenom
z pohledu kvality radiového signálu, ale i z pohledu možnosti mechanického poškozeńı modulu při běžném provozu
objektu. Samotnou instalaci doporučujeme provést pečlivě, s použit́ım kvalitńıho instalačńıho materiálu.

Nečekanému přerušeńı spojeńı s modulem lze předej́ıt trvalým monitorováńım pravidelnosti a správnosti odeč́ıtaných
dat (včetně doprovodných údaj̊u teploty procesoru a napět́ı baterie) a v př́ıpadě zjǐstěńı výpadk̊u nebo nes-
tandardńıch hodnot kontaktovat uživatele objektu, nebo provést fyzickou kontrolu na mı́stě instalace.

Riziko předčasného vybit́ı baterie lze snadno eliminovat respektováńım doporučeńı, uvedených v odstavci 4.1.2.
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5 Zjǐstováńı př́ıčin poruch

5.1 Možné př́ıčiny poruch systému

Při provozu zař́ızeńı NB-K430-V může docházet k poruchám, výpadk̊um funkčnosti, nebo jiným provozńım problémům,
které lze podle jejich př́ıčiny rozdělit do následuj́ıćıch kategoríı:

5.1.1 Poruchy napájeńı

Modul je napájen z vnitřńı baterie s dlouhou dobou životnost́ı. Přibližná doba životnosti baterie je bĺıže speci-
fikována v odstavci 1.3

”
Vlastnosti modulu”. Na dobu životnosti baterie maj́ı vliv okolnosti, podrobně popsané v

odstavci 4.1.2
”
Riziko předčasného vybit́ı vnitřńı baterie”.

Nı́zké napět́ı napájećı baterie se zpočátku projev́ı nepravidelnými výpadky v př́ıjmu dat od daného modulu, později
se radiové spojeńı s modulem přeruš́ı úplně.

Baterie je zapájena na desce plošného spoje a pro jej́ı výměnu je nutná demontáž modulu. Výměnu baterie může
provádět pouze osoba s odpov́ıdaj́ıćı kvalifikaćı a zkušenostmi, při pájeńı baterie nekvalifikovanou osobou hroźı
riziko poškozeńı desky plošného spoje modulu. V modulech řady ”NB” jsou použ́ıvány pouze nejkvalitněǰśı baterie,
které byly pro daný účel pečlivě vybrány a otestovány. V př́ıpadě výměny baterie uživatelem zař́ızeńı muśı nová
baterie svými parametry (typ, kapacita, napět́ı, proudové zat́ıžeńı, samovyb́ıjećı proud...) co nejv́ıce odpov́ıdat
originálńı baterii. Výrobce modulu d̊urazně doporučuje použ́ıt pro výměnu stejný typ baterie, jaký byl v modulu
použitý při jeho výrobě.

5.1.2 Poruchy systému

Za poruchu systému se považuj́ı zejména poruchy procesoru, paměti, vnitřńıho napájeńı, či jiné fatálńı poruchy,
které zp̊usob́ı úplnou nefunkčnost zař́ızeńı. Je-li zař́ızeńı ve stavu, kdy baterie má správné napět́ı a nevykazuje žádné
známky vybit́ı a zař́ızeńı přesto nekomunikuje přes konfiguračńı port, nereaguje na žádné konfiguračńı př́ıkazy a
tento stav se nezměńı ani po provedeńı restartu modulu, jedná se pravděpodobně o poruchu systému. Provedeme
výměnu zař́ızeńı dle odstavce 4.7 a následně provedeme nastaveńı a kontrolu funkčnosti nového (vyměněného)
zař́ızeńı. Pokud nové zař́ızeńı normálně funguje, označ́ıme p̊uvodńı modul jako vadný a zaznamenáme údaje o
výměně do provozńı dokumentace podle interńıch pravidel.

5.1.3 Poruchy komunikace se śıt́ı NB-IoT

Pokud má napájeńı modulu správnou hodnotu napět́ı, modul komunikuje přes konfiguračńı port, reaguje na kon-
figuračńı př́ıkazy a přesto od něj nepřicháźı zprávy, př́ıčinou může být porucha spojená s vyśıláńım nebo př́ıjmem
radiového signálu. Typickým př́ıznakem poruch vyśıláńı a př́ıjmu jsou i stavy

”
částečné” funkčnosti, které se

projevuj́ı zejména častými výpadky v př́ıjmu dat od modulu.

Př́ıčinou výše popsaných poruch v komunikaci modulu může být nespolehlivý radiový přenos dat, který může být
zp̊usoben:

• slabým radiovým signálem śıtě NB-IoT v mı́stě instalace. Dostupnost signálu śıtě se může v čase měnit v
závislosti na povětrnostńıch podmı́nkách (mlha, déšt’...), nebo v d̊usledku změn v mı́stě vyśıláńı a jeho okoĺı
(kupř́ıkladu změna umı́stěńı antény základnové stanice provozovatelem śıtě, nebo stavebńı činnost v okoĺı
základnové stanice);

• trvalým nebo dočasným zast́ıněńım signálu v d̊usledku stavebńıch úprav v objektu mı́sta instalace modulu,
nebo v d̊usledku provozu v daném objektu (pohyb mechanismů, stroj̊u, automobil̊u v bĺızkosti zař́ızeńı);

• trvalým, periodickým, nebo nepravidelným radiovým rušeńım radiové śıtě parazitńım signálem z vněǰśıho
zdroje (provoz jiného systému ve stejném radiovém pásmu, pr̊umyslové rušeńı);

• ńızkou úrovńı vyśılaćıho signálu, zp̊usobenou poruchou vyśılače modulu;

• ńızkou úrovńı přij́ımaného signálu v d̊usledku poruchy přij́ımače modulu;

• poškozeńım antény nebo anténńıho kabelu (pouze u typ̊u modul̊u s exterńı anténou).

Pokud se projevuj́ı výše popsané př́ıznaky nespolehlivého radiového přenosu, postupujeme při vyhledáváńı a
odstraňováńı př́ıčin problému takto:

• provedeme vizuálńı kontrolu mı́sta instalace modulu a zjist́ıme, zda v objektu nedošlo ke stavebńım úpravám,
nebo jiným změnám, které by mohly mı́t vliv na š́ı̌reńı radiového signálu. Př́ıpadné negativńı dopady takových
změn a úprav řeš́ıme organizačně, nebo (je-li to možné) změnou umı́stěńı zař́ızeńı, nebo přemı́stěńım antény
(u modul̊u s exterńı anténou);

NB-K430-V 40



• u modul̊u s exterńı anténou provedeme vizuálńı kontrolu antény a anténńıho kabelu, př́ıpadně i výměnu těchto
komponent̊u za jiné komponenty s ověřenou funkčnost́ı;

• provedeme kontrolu nastaveńı konfiguračńıch parametr̊u modulu a kontrolu funkčnost modulu dle odstavce 4.9;

• provedeme výměnu modulu dle odstavce 4.7 a následně provedeme nastaveńı a kontrolu funkčnosti nového
(vyměněného) modulu dle odstavce 4.9;

• pokud po provedeńı výměny za okolnost́ı popsaných v předchoźım bodě nefunguje správně ani vyměněný
modul, může být př́ıčinou problému lokálńı radiové rušeńı, nebo je př́ıčina v nedostatečném signálu śıtě v
mı́stě instalace. V tomto př́ıpadě konzultujeme aktuálńı stav a př́ıpadný budoućı vývoj pokryt́ı mı́sta instalace
signálem śıtě NB-IoT s provozovatelem služeb.

5.1.4 Poruchy komunikace s vodoměry

Poruchy funkčnosti radiového př́ıjmu zpráv vyśılaných vodoměry se obecně projevuj́ı tak, že v př́ıchoźıch datech
chyb́ı odečty z některých vodoměr̊u. V tomto př́ıpadě postupujeme při určováńı pravděpodobné př́ıčiny poruchy
takto:

• Pokud zprávy z některého vodoměru nepřicháźı v̊ubec, zkontrolujeme, zda je identifikátor (výrobńı č́ıslo)
daného vodoměru správně zaveden do tabulky odeč́ıtaných vodomětr̊u (viz odstavec 3.1.6

”
Př́ıkazy pro nas-

taveńı komunikace s vodoměry”);

• Zkontrolujeme nač́ıtáńı zpráv z vodoměr̊u v režimu ”RADAR” s nastaveńım přij́ımaćıho okna nejméně 45
sekund, př́ıpadně i výpisem všech přijatých zpráv pomoćı př́ıkazu ”mr” (viz odstavec 3.1.6

”
Př́ıkazy pro

nastaveńı komunikace s vodoměry”);

• Vizuálně zkontrolujeme stav připojeného vodoměru, zejména z hlediska zaplaveńı vodou, mechanického poškozeńı,
nebo vybit́ı interńı baterie. Ř́ıd́ıme se přitom dokumentaćı k vodoměru. V př́ıpadě d̊uvodných pochybnost́ı o
funkčnosti vodoměru provedeme jeho výměnu;

• Vizuálně zkontrolujeme, zda v bĺızkosti vodoměru nejsou předměty, které by mohly zp̊usobit zast́ıněńı signálu
433 MHz od vodoměru, nebo zař́ızeńı, která by mohla př́ıjem radiového signálu rušit. Je-li zjǐstěna př́ıtomnost
takového předmětu nebo zař́ızeńı, je nutné provést takové opatřeńı, aby byl př́ıjem signálu od daného vodoměru
obnoven (odstraněńı předmětu/zař́ızeńı, přemı́stěńı modulu NB-K430-V na mı́sto s lepš́ım př́ıjmem..);

• Jsou-li pochybnosti o funkčnosti přij́ımače 433 MHz modulu NB-K430-V, vyzkouš́ıme př́ıjem pomoćı náhradńıho
modulu. Je-li modul vadný, provedeme jeho výměnu dle odstavce 4.7.

5.2 Postup při určeńı př́ıčiny poruchy

Při zjǐst’ováńı pravděpodobné př́ıčiny poruchy postupujeme takto:

1. Nenač́ıtaj́ı-li se data ze žádného vodoměru připojeného k modulu NB-K430-V, doporučujeme prověřit funkčnost
jednotlivých subsystémů modulu v tomto pořad́ı:

• prověřit správnost nastaveńı modulu v databázi systému dálkového odeč́ıtáńı;

• prověřit funkčnost napájeńı dle odstavce 5.1.1
”
Poruchy napájeńı”;

• prověřit funkčnost systému dle odstavce 5.1.2
”
Poruchy systému”;

• prověřit funkčnost vyśıláńı a př́ıjmu dat dle odstavce 5.1.3
”
Poruchy komunikace se śıt́ı NB IoT”;

• prověřit funkčnost správného př́ıjmu radiových zpráv dle odstavce 5.1.4
”
Poruchy komunikace s vodoměry”.

2. Nenač́ıtaj́ı-li se data pouze z některého odeč́ıtaného vodoměru, doporučujeme prověřit funkčnost jednotlivých
subsystémů modulu v tomto pořad́ı:

• prověřit funkčnost samotného vodoměru;

• prověřit správnost nastaveńı adresy daného vodoměru v konfiguraci centrálńıho systému sběru dat,
zejména soulad s nastaveńım identifikátoru a indexu v tabulce odeč́ıtaných vodoměr̊u modulu NB-K430-
V;

• prověřit funkčnost správného př́ıjmu radiových zpráv od vodoměr̊u dle odstavce 5.1.4
”
Poruchy komu-

nikace s vodoměry”.

3. Data z některého připojeného vodoměru jsou nesprávná. V tomto př́ıpadě doporučujeme prověřit funkčnost
daného vodoměru.

4. Data z modulu přicháźı nepravidelně, s periodickými výpadky. V tomto př́ıpadě doporučujeme prověřit
funkčnost jednotlivých subsystémů modulu v tomto pořad́ı:
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• prověřit funkčnost vyśıláńı a př́ıjmu dat ze śıtě NB IoT dle odstavce 5.1.3
”
Poruchy komunikace se śıt́ı

NB IoT”;

• prověřit funkčnost napájeńı dle odstavce 5.1.1
”
Poruchy napájeńı”.

UPOZORNĚNÍ: Modul NB-K430-V je spolehlivé zař́ızeńı relativně jednoduché a odolné konstrukce,
takže je velká pravděpodobnost, že jeho př́ıpadná porucha je zp̊usobena vněǰśımi okolnostmi in-
stalace, zejména mechanickým poškozeńım, vniknut́ım vlhkosti, vybit́ım baterie, nebo radiovým
rušeńım v mı́stě instalace. Při každé výměně modulu z d̊uvodu poruchy doporučujeme podle
možnost́ı ověřit, zda př́ıčinou poruchy nebyla jedna z těchto okolnost́ı a př́ıpadně provést opatřeńı k
jej́ı eliminaci.

6 Závěr

Tento manuál je zaměřen na popis, parametry a možnosti konfigurace radiových modul̊u typu NB-K430-V určených
pro provoz v śıti NB-IoT, které jsou součást́ı produktové rodiny wacoSystem firmy SOFTLINK. Daľśı informace
o modulech typové řady NB (NB-IoT), WS868 (Sigfox), WM868 (WACO), nebo WB169 (Wireless M-Bus) najdete
na webových stránkách výrobce:

www.wacosystem.com
www.softlink.cz

V př́ıpadě zájmu o jakékoli informace, souvisej́ıćı s použit́ım radiových modul̊u řady NB, WS868, WM868, WB169,
či jiných zař́ızeńı výrobce SOFTLINK pro oblast telemetrie a dálkového odeč́ıtáńı měřič̊u spotřeby, se můžete obrátit
na výrobce:

SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika,
Telefon.: +420 315 707 111, e-mail: sales@softlink.cz, WEB: www.softlink.cz.
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